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Abstract
Within the ongoing transition of energy systems, new technologies are inte-
grated into electrical distribution systems—e. g. distributed generation, elec-
trical storage, electric vehicles and automated building energy management—
which transform buildings into actively participating components inside the
grid.
This thesis analyses the inﬂuences of those intelligent buildings’ capabilities
of optimizing their in-house energy ﬂows on low-voltage grids and discusses
the usability of those capabilities to provide system services.
In order to minimize the limitations which arise for the economic acting
on energy markets for the inhabitants of such buildings, the traﬃc light
concept is shaped as an approach to provide necessary needed system services.
Firstly, a technical traﬃc light is introduced to determine critical situations
in the grid. Secondly, a topological traﬃc light identiﬁes active components
that can reasonably participate in the clearance of a critical situation.
Thirdly, aspects of coordination by the traﬃc light are tackled by a closed-
loop feedback mechanism that controls utility equipment and intelligent
buildings by utilizing a two-staged mechanism for demand response. The
three parts of the proposed traﬃc light approach are implemented in a
Regional Energy Management System that utilizes a proposed Extended
Generic Observer/Controller-Architecture.
For a close-to-reality evaluation three reference grids for a rural, village,
and suburban residential low voltage grid are derived from literature as well
iii
as three scenarios for the distribution of active components. In particular
distributed generation, electrical storage and electric vehicles.
The simulation of intelligent buildings, utility equipment, and the low
voltage grid as well as the Regional Energy Management System are imple-
mented in a Co-Simulation environment that extends the Organic Smart
Home to a microgrid simulation. Furthermore, this simulation is exten-
ded towards a Software-in-a-Hardware-Loop-Environment comprising the
Co-Simulation and the KIT Energy Smart Home Lab as a real intelligent
building, to comply with the necessity of evaluating the Regional Energy
Management System with real hardware. Here, a loose coupling of software
and hardware components is established by using event-based communicati-
on schemes utilizing a message bus and an artiﬁcial mains is used to align
the environmental conditions between simulation and real building.
The capabilities of the Regional Energy Management System to stabilize
low voltage systems, especially in future scenarios, are investigated in simu-
lation studies and its operation is successfully demonstrated in the presented
Software-in-a-Hardware-Loop-Environment during a six-day test phase in
the real intelligent building.
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Einleitung
Einführend in diese Arbeit werden auf Basis einer Motivation Problemstel-
lungen und Forschungsfragen präsentiert und die Beiträge dieser Arbeit
abgegrenzt und zusammengefasst (siehe Abschnitt 1.2 & 1.1). Anschlie-
ßend wird eine Übersicht über den Inhalt des vorliegenden Dokuments
gegeben (siehe Abschnitt 1.3) und sein Entstehungskontext dargelegt (siehe
Abschnitt 1.4).
1.1 Motivation
Die im anschließenden Abschnitt 1.2 aufgestellten drei Forschungsfragen
dieser Arbeit resultieren aus aus der folgenden gesellschaftlichen und techni-
schen Motivation.
1.1.1 Gesellschaftliche und politische Beweggründe
Elektrische Energieversorgungssysteme beﬁnden sich im Wandel. Bedingt
durch begrenzte Primärenergieträger – Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran –
und vor dem Hintergrund eines unter anderem durch die Treibhausgase
der Elektrizitätserzeugung verursachten sich abzeichnenden Klimawandels
haben sich viele Staaten dazu entschlossen, ihre Klimaschutzziele deutlich
zu straﬀen. So hat die Europäische Union mit den Zielen im 2030 Climate
and Energy Framework (die Nachfolger der „20-20-20-Ziele“ [70]) festgelegt,
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dass ihre Mitgliedstaaten bis zum Ende des Jahres 2030 mindestens 27%
ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken werden und dass
die Energieeﬃzienz um 27% gesteigert werden wird [69]. Beide Indikatoren
beziehen sich hierbei auf das Jahr 1990 als Vergleichsjahr. Die Ziele der
Bundesrepublik Deutschland gehen im Bezug auf Elektrizität noch weiter:
Neben einem gesetzlich verankerten Ausstieg aus der Kernenergienutzung bis
zum Ende des Jahres 2022 ist beabsichtigt, mit der Elektrizitätserzeugung aus
erneuerbaren Energien – Wasser, Wind und Solarkraft, aber auch Biomasse
– bis zum Jahr 2020 sogar 35% des Gesamtelektrizitätsbedarfs zu decken
und diesen Anteil bis zum Jahr 2050 auf 85% weiter zu steigern [107].
Die hierdurch bedingte Energiewende hat weitgehende Auswirkungen auf
das gesamte verknüpfte europäische Elektroenergiesystem.
1.1.2 Technischer Rahmen, die Energiewende
Ursprünglich sind Elektroenergienetze als hierarchische Systeme mit einem
abwärtsgerichteten Leistungsﬂuss von den Höchst- und Hochspannungsnet-
zen hin zu den niederen Spannungsebenen konzipiert und realisiert worden.
Sowohl durch den Anschluss der meisten großen Erzeuger an die oberen
Spannungsebenen als auch den Anschluss von Verbrauchern mit abneh-
mender Größe an die niederen Spannungsebenen entstanden hierarchische
Verteilsysteme. Diese räumlich begrenzten Systeme sind durch ein Höchst-
spannungsnetz miteinander verknüpft, das einen Energieaustausch zwischen
den einzelnen Verteilsystemen ermöglicht. [277, Kap. 9]
Diese eindeutige Trennung zwischen Übertragungs- und Verteilnetzen
wird durch die zunehmende Verbreitung von dezentralen Erzeugungsanla-
gen – insbesondere Photovoltaik, Windkraft und Kraft-Wärme-Kopplung –
dahingehend aufgeweicht, dass die Leistungsﬂüsse nicht mehr entsprechend
der ursprünglichen Planung verlaufen, da ein Großteil dieser Anlagen in
den unteren Spannungsebenen, den Verteilnetzen, angeschlossen ist. Dies
hat weitreichende Auswirkungen auf den Netzbetrieb, da nun die Leistungs-
ﬂüsse nicht mehr ohne weiteres nachverfolgt werden können. Einerseits
steigen durch die mit Ineﬃzienzen verbundene Steuerbarkeit dieser Anlagen
die möglichen Einﬂussgrößen für den Netzbetrieb, andererseits erhöht sich
durch die Volatilität und Dynamik der Erzeugung auch die Anzahl der
Systemrandbedingungen. [239]
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Neben der steigenden Verbreitung erneuerbarer und dezentraler Erzeu-
gungsanlagen werden zunehmend weitere Systeme an die Versorgungsnetze
angeschlossen, wie Batterien, Elektrofahrzeuge (EKFZ) und intelligente Ge-
bäude, die auf gegebene Eingangsgrößen mit einem ﬂexiblen Lastverhalten
reagieren können. Die Gebäude können durch Last- und Erzeugungsverlage-
rung sowie durch Speichereinsatz ihr Energieproﬁl an gegebene Ziele, wie
externe Anreize, Nutzerwünsche oder die lokale Erzeugung anpassen. Diese
Möglichkeit bietet Potenzial für eine netzfreundliche Integration intelligenter
Gebäude in Verteilnetze, wobei die durch die Gebäudenutzer und durch die
verbundenen nicht-elektrischen Energiesysteme gegebenen Einschränkungen
berücksichtigt werden müssen. [199]
Während die Erzeugung von elektrischer Energie zunehmend dezentrali-
siert wird, werden aktuelle Elektroenergienetze zentral durch Supervisory
Control And Data Acquisition Systems (SCADA-Systeme) überwacht und
beeinﬂusst. Hier werden alle verfügbaren Informationen eines unter Beobach-
tung und Kontrolle stehenden Netzabschnittes gebündelt und ausgewertet.
Diese Systeme rekonstruieren mittels Schätzern die meist unvollständigen
Zustandsinformationen über das Netz. Dies ist insbesondere in Verteilnetzen
(Mittelspannung) von Bedeutung, da hier die Sensordichte deutlich niedriger
ist als in Übertragungsnetzen. Werden zusätzlich die volatilen Eigenschaften
von Erzeugung und Verbrauch berücksichtigt, so wird eine genaue Erfas-
sung der Situation in den niederen Spannungsebenen der (Verteil-)Netze
zunehmend schwerer festzustellen und somit ein stabiler Betrieb des Systems
schwerer zu gewährleisten. [93]
Zur Lösung dieses Problems des stabilen Verteilnetzbetriebs werden zwei
gegensätzliche Ansätze diskutiert: Dem Ausbau des Energie transportie-
renden Netzes steht der Auf- und Ausbau einer ausgedehnten parallelen
Betriebsinfrastruktur neben dem Energienetz gegenüber.
Daneben besteht die Vision, dass zukünftige Energiesysteme (Smart Grid)
durch die Ausstattung mit einem umfassenden Informations- und Kommuni-
kationssystem bestehend aus Sensorik, Aktorik, einem Kommunikationsnetz
und adäquater Software trotz der oben genannten Probleme zuverlässig
stabil betrieben werden können. [93]
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1.2 Problemstellung
Mit der Transformation und Digitalisierung der Energiesysteme ergibt sich
eine Vielzahl von Fragestellungen, Herausforderungen und Problemen.
Diese umfassen unter anderem Organisation und Architektur sowie die
Protokolle der Kommunikation in zukünftigen Energiesystemen und auch die
damit verbundenen (informationstechnischen) Sicherheitsaspekte [31,93,204].
Daneben ist die Ausstattung von Komponenten der Energiesysteme mit zu-
sätzlicher Systemintelligenz und die Berücksichtigung der Wechselwirkungen
einzelner Teilsysteme zu betrachten [93].
Eine der dringlichsten Problemstellungen der Energiewende ist die In-
tegration von dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaik,
Windkraft und (biogasbetriebenen) Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, in die
elektrischen Verteilnetze. Diese Komponenten sind die Ursache der Dezen-
tralisierung von Elektroenergiesystemen und können durch ihre zunehmend
hohe Verbreitung den zuverlässigen Betrieb von Niederspannungsnetzen –
in denen diese zumeist verortet sind – und deren Komponenten gefährden
sowie Netzengpässe hervorrufen. [307]
Verschiedene Ansätze sind in der Literatur vorgestellt worden, um dezen-
trale Erzeugungsanlagen in Elektroenergienetze zu integrieren, wobei nicht
nur eine Anpassung der Energieerzeugung an den Bedarf, sondern auch die
Nutzung von Speichern und eine Anpassung der Last an die Erzeugung
diskutiert worden sind. Bei dieser Lastverschiebung (engl. demand response)
werden nicht-elektrische Speicher von Heiz- und Kühleinrichtungen genutzt
sowie begrenzter Diskomfort für die Systemnutzer bei der Verschiebung
einer Dienstleistungserbringung in Kauf genommen, um ein Lastproﬁl an-
zupassen [226]. All diese Technologien werden in intelligenten Gebäuden
eingesetzt, um deren Energieproﬁl an nutzergegebene, meist ökonomisch
motivierte Ziele anzupassen (etwa in [245]).
Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit der netzdienlichen Nutzung
intelligenter Gebäude als eine aggregierte aktive Komponente in Verteilnet-
zen, um den negativen Auswirkungen dezentraler Erzeugung auf Verteilnetze
entgegenzuwirken und deren potentiellen Vorteile bestmöglich auszunutzen.
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1.2.1 Forschungsfragen
Haushalte können als eine aggregierte Komponente Flexibilität durch die
integrierte Optimierung der gebäudeeigenen Erzeuger, Verbraucher und
Speicher bereitstellen. Die Energieﬂüsse innerhalb dieser intelligenten Ge-
bäude sind in der Vergangenheit untersucht worden, die Auswirkungen dieser
Technologie auf elektrische Netze jedoch bisher nur unzureichend:
Forschungsfrage 1 Welche Auswirkungen haben intelligente Gebäude auf
elektrische Energienetze?
Über diese Analyse von unbeeinﬂussten intelligenten Gebäuden hinaus stellt
sich die Frage, wie intelligente Gebäude zu einer stabilen und eﬃzienten Ener-
gieversorgung in zukünftigen Energiesystemen beitragen können. Hierdurch
können diese als aktive Komponenten in Verteilnetzen an einer stabilen und
eﬃzienten Energieversorgung mitwirken und zur netzfreundlichen Integra-
tion moderner Technologien in Niederspannungssystemen beitragen (siehe
Abschnitt 1.2):
Forschungsfrage 2 Wie können intelligente Gebäude zur Stabilisierung von
elektrischen Energienetzen genutzt werden?
Direkt mit dieser Fragestellung bezüglich der Koordination intelligenter Ge-
bäude ist die Frage nach der Art und Weise der Realisierung der Erbringung
von Beiträgen zur Stabilisierung verbunden:
Forschungsfrage 3 Welche Betriebsstrategien und Strukturen werden be-
nötigt, um elektrische Netze mit intelligenten Gebäuden zu stabilisieren?
Die vorliegende Arbeit beantwortet Fragen zur zielgerichteten Koordination
von intelligenten Gebäuden in Verteilnetzen und bewertet technisch zudem
die Auswirkungen dieser aktiven Komponente auf die Netze. Das Arbeitsfeld
der vorliegenden Arbeit ist somit:
Erbringung von Systemdienstleistungen durch aktive Komponen-
ten (intelligente Gebäude) in Niederspannungsnetzen.
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Um die gestellten Fragen zu beantworten, werden realitätsnahe Modelle
von Niederspannungselektroenergiesystemen benötigt, die nicht nur über
entsprechende Netzmodelle sondern auch über detaillierte Modelle für dezen-
trale Erzeugung und intelligente Gebäude mit ihren Komponenten verfügen.
Diese Modelle müssen das Verhalten der Systeme so angemessen repräsen-
tieren, dass eine Übertragbarkeit auf das (physisch) reale Energiesystem
möglich ist.
1.2.2 Beiträge
Mit Beantwortung der aufgestellten Forschungsfragen werden durch diese
Arbeit folgende Beiträge erbracht:
Beitrag – Forschungsfrage 1 Neben einer Bewertung der Auswirkungen
intelligenter Gebäude auf elektrische Energienetze werden die dafür benö-
tigten Modelle von Elektroenergienetzen und intelligenten Gebäuden in
Form von Referenzszenarien entworfen und bereitgestellt. Zudem werden
die Wechselwirkungen zwischen intelligenten Gebäuden und beeinﬂussba-
ren Netzbetriebsmitteln untersucht.
Beitrag – Forschungsfrage 2 Der Stand der Technik wird in dieser Arbeit
dahingehend erweitert, dass nicht nur einzelne Komponenten Systemdienst-
leistungen erbringen, sondern dass situationsabhängig unterschiedliche
Systemdienstleistungen durch zu intelligenten Gebäuden aggregierte aktive
Komponenten bereitgestellt werden.
Beitrag – Forschungsfrage 3 Die vorgestellte Betriebsstrategie zur Sys-
temdienstleistungserbringung mittels intelligenter Gebäude erweitert den
Stand der Technik durch die Einführung eines geschlossenen Regelkreises,
der die untergeordneten intelligenten Gebäude nur zurückhaltend beein-
ﬂusst. Hierdurch wird der Interessenkonﬂikt des Gebäudenutzers zwischen
dessen Wunsch nach ökonomischem Handeln und einer netzdienlichen
Nutzung der elektrischen Flexibilität des intelligenten Gebäudes entspannt.
Hierzu wird das Netzampelkonzept des BDEW technisch, topologisch und
koordinativ ausgestaltet.
Beitrag – Evaluation Zur Evaluation der drei Forschungsfragen wird ei-
ne Co-Simulation in Form von hierfür deﬁnierten Referenzszenarien für
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Niederspannungssysteme aufgebaut, die erstmalig zusammen mit einem
realen intelligenten Gebäude in Software-in-a-Hardware-Loop-Versuchen
betrieben wird. Hierfür wird ein loses Kopplungsverfahren für Soft- und
Hardwarekomponenten unter Verwendung eines Message Bus vorgestellt.
1.2.3 Abgrenzung
Folgende Abgrenzungen und Einschränkungen werden bei der Beantwortung
der drei aufgestellten Forschungsfragen (siehe Abschnitt 1.2.1) getroﬀen:
Technische Betrachtungen Das Arbeitsfeld der vorliegenden Arbeit sind
technische Betrachtungen von Niederspannungselektroenergiesystemen.
Ökonomische Betrachtungen wie alternative regionale Markt- oder Abrech-
nungsmechanismen für die aktiven Komponenten im Netz rücken hierdurch
aus dem Fokus. Weiterhin liefert diese Arbeit kein regulatorisches Rol-
lenmodell für die dezentrale Erbringung von Systemdienstleistungen in
entﬂechteten Energiemärkten.
Abstraktion höherer Netzebenen Durch die Fokussierung auf die Nutzung
von Flexibilitäten in Niederspannungsnetzen werden höhere Spannungs-
ebenen nur stark vereinfacht in die Analysen und Modellbildung mit
einbezogen. Dies geschieht unter der Annahme, dass einzelne Niederspan-
nungsnetze begrenzte bis nicht signiﬁkante Einﬂüsse auf die übergeordne-
ten Spannungsebenen haben.
Fokus auf Wohngebäude Die vorliegende Arbeit fokussiert auf intelligente
Wohngebäude als aggregierte aktive Komponenten in Niederspannungsnet-
zen. Daher wird, auch mit Blick auf die im Verhältnis begrenzt vorhandene
Literatur, auf eine dedizierte Betrachtung von Gewerbe, Industrie und
landwirtschaftlichen Betrieben verzichtet.
Statische Systemdienstleistungen Da die vorliegende Arbeit die Koordi-
nation von aktiven Komponenten in Niederspannungsnetzen thematisiert,
beschränkt sie sich auf die Erbringung von statischen Systemdienstleistun-
gen. Dies liegt darin begründet, dass die benötigten Reaktionszeiten für
dynamische Systemdienstleistungen wie etwa der Erbringung von Moment-
anreserve oder Kurzschlussleistung mit verteilten informationstechnischen
Systemen nur schwer eingehalten werden können.
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1.3 Herangehensweise und Übersicht
Die Herangehensweise an die aufgestellten drei Forschungsfragen (siehe
Abschnitt 1.2) orientiert sich an technischer Problemlösungsmethodik (et-
wa [96, Teil II, Kap. 6]): Bevor die Fragestellungen dieser Arbeit auf Basis
einer lösungsneutralen Problem- und Systemanalyse gelöst werden (siehe
Abschnitt 3.1-3.3), werden für ein besseres Verständnis relevante Grundlagen
zusammengefasst (siehe Abschnitt 2). Diese Darstellungen bilden den Aus-
gangspunkt einer Anforderungserstellung an ein System zur netzdienlichen
Koordination intelligenter Gebäude, das regionale Energiemanagementsystem
(siehe Abschnitt 3.4) sowie der benötigten Umgebung für dessen Evaluation
(siehe Abschnitt 3.5). Auf Basis dieser Speziﬁkation von Anforderungen
werden verwandte Arbeiten analysiert und klassiﬁziert sowie hieraus der For-
schungsbedarf identiﬁziert und das Zielsystem validiert (siehe Abschnitt 4).
Folgend wird der Lösungsentwurf für ein System zur Erbringung von System-
dienstleistungen aus intelligenten Gebäuden beschrieben, die Anforderungen
an das Zielsystem umgesetzt, eine Architektur für Energiemanagement in
Energienetzen abgeleitet und ein Entwurfsmuster für die Umsetzung aus-
gewählt und angepasst (siehe Abschnitt 5). Daran anschließend werden der
Entwurf und die Realisierung der speziﬁzierten Komponenten beschrieben,
die neben der Implementierung des regionalen Energiemanagementsystems
und Referenzszenarien für Niederspannungselektroenergiesysteme auch die
Verwendung eines realen intelligenten Gebäudes enthalten (Abschnitt 6). Die
Auswirkungen von koordinierten und unkoordinierten intelligenten Gebäu-
den auf Niederspannungsnetze werden in einer Simulationsstudie untersucht
und es werden Versuche mit einem realen intelligenten Gebäude durchgeführt
(siehe Abschnitt 7). Die Beantwortung der Forschungsfragen wird beendet
mit einer Schlussbetrachtung in Form von Zusammenfassung, Fazit und
Ausblick (siehe Abschnitt 8).
1.4 Entstehungskontext
Folgend wird das Umfeld der Entstehung dieser Arbeit – die vorangegangenen
Publikationen und Forschungsprojekte mit Beteiligung des Autors dieser
Arbeit – dargelegt.
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1.4.1 Forschungsprojekte
Die vorliegende Arbeit ist in Wechselwirkung mit folgenden Forschungspro-
jekten entstanden, deren Förderer benannt werden sowie deren Organisation
und Inhalt folgend kurz zusammengefasst sind.
Helmholtz Energieallianz Im Rahmen der Helmholtz Energieallianz – Tech-
nologien für das zukünftige Energienetz sind von 2013 bis 2015 Fragen
zukünftiger Elektroenergiesysteme mit Mitteln des Impuls- und Vernet-
zungsfonds der Helmholtz Gemeinschaft bearbeitet worden. Diese Fragen
fokussieren auf die Systemführung von Verteilnetzen, die Systemführung
und Stabilität von gekoppelten Gleich- und Wechselspannungstransport-
netzen, die Integration von Gasspeichern und deren Konversionstechnolo-
gien in das zukünftige Energienetz, sowie eine vergleichende Technologie-
bewertung der erarbeiteten Ansätze [122].
Storage and Cross-linked Infrastructures Das Programm Storage & Cross-
linked Infrastructures hat als ein Teil der Förderperiode 2015 – 2019
(POF 3) der Helmholtz Gemeinschaft zum Ziel, verschiedene auch nicht-
elektrische Speichertechnologien (weiter-) zu entwickeln, um energiesek-
torenübergreifend Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien
zu ermöglichen. Neben der Komponentenentwicklung adressiert das Pro-
gramm auch die Integration von Speichern in die bestehenden Energiesys-
teme mittels eines Portfolios aus Regelungs- und Automatisierungstechnik,
Marktmechanismen sowie Informations- und Kommunikationstechnologi-
en [121].
Advanced decentral grid control Gefördert aus der Förderinitiative Zu-
kunftsfähige Stromnetze des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie werden in grid-control – Advanced Decentral Grid Control Hard- und
Softwaretechnologien für den Betrieb elektrischer Verteilnetze entwickelt
und deren Interaktion koordiniert. Gleichzeitig werden diese neuen Tech-
nologien auf ihre Praktikabilität in Labor- und Feldtests evaluiert [98].
1.4.2 Vorarbeiten
Teile der vorliegenden Arbeit sind vom Autor bereits vorab veröﬀentlicht
worden. Dies wird jeweils zu Beginn eines Abschnittes mit einem Verweis
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auf die relevanten Veröﬀentlichungen und einer kurzen Einordnung kenntlich
gemacht. Gleichzeitig sind in Anhang G alle Veröﬀentlichungen des Au-
tors zusammen mit einer Einordnung zu den Fragestellungen dieser Arbeit
aufgelistet.
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Grundlagen
Bevor eine Antwort für die zuvor diskutierten Forschungsfragen erarbeitet
wird, werden vorab erforderliche Grundlagen dargelegt. Hierzu werden in
Abschnitt 2.1 elektrotechnische, in Abschnitt 2.2 simulationstheoretische so-
wie in Abschnitt 2.3 koordinative Grundlagen vorgestellt. Für weiterführende
Informationen ist in AnhangA eine Auswahl an Standardwerken gegeben.
2.1 Elektrotechnische Grundlagen
Folgend werden die wichtigsten relevanten Aspekte von Elektroenergiesyste-
men eingeführt und kurz erläutert.
2.1.1 Aktuelle Elektroenergiesysteme
Zur Minimierung von Verlusten sind Elektroenergiesysteme hierarchisch
in mehrere Netzebenen mit unterschiedlichen Spannungsniveaus unterteilt.
Kommt den Hoch- und Höchstpannungsnetzen die Aufgabe der Vertei-
lung und Übertragung großer Energiemengen über große geographische
Entfernungen zu, so verbinden und versorgen Mittel- und Niederspannungs-
systeme kleinere Erzeuger und Verbraucher in geographisch begrenzten
Gebieten. Dementsprechend sind Großkraftwerke und Großabnehmer direkt
an Hoch- und Höchstspannungsnetze angeschlossen, wodurch ein zumeist
unidirektionaler Energieﬂuss aus der Höchstspannung in die Niederspannung
entsteht. [277, Kap. 2]
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Weisen Übertragungsnetze und Verteilnetze mit hohen Leistungsdichten
eine teils stark vermaschte Topologie auf, sind demgegenüber lastschwächere
Verteilnetze i. d. R. in Ring- oder Strahlenform aufgebaut. Insbesondere
die Ringtopologie stellt einen praxiserprobten Kompromiss aus niedrigen
Kosten und Versorgungssicherheit dar, da im Fehlerfall der Ring an der
kompromittierten Stelle getrennt und der Fehler freigeschaltet wird. Danach
können die restlichen Anschlüsse weiter versorgt werden. [277, Kap. 11]
Je höher die Nennspannung und damit auch die Bedeutung des Netzes
für das gesamte Verbundnetz ist, desto höher ist die Durchdringung mit
Sensoren und Aktoren. Zu den Aktoren gehören u. a. Schaltanlagen, die eine
Änderung der Netztopologie im Betrieb ermöglichen sowie regelbare Kompo-
nenten zur Beeinﬂussung des Blindleistungshaushalts oder Stufenschalter von
Transformatoren, mit denen die Spannung in der untergeordneten Netzebene
beeinﬂusst werden kann. [75,220]
Sensoren erfassen erforderliche Größen für Stabilitätsüberwachung (siehe
Abschnitt 2.1.2), Netzschutz (siehe Abschnitt 2.1.3) und Betriebsführung
(siehe Abschnitt 2.1.4). Neben den (Schalt-)Zuständen der Aktoren wer-
den insbesondere die Knotenspannungen als fundamentale Zustandsgrö-
ßen des Netzes mittels zeitsynchronisierter Zeigermessgeräte erfasst (siehe
Abschnitt 3.2.6) [242].
Alle Sensorinformationen werden in einem Supervisory Control And Data
Aquisition (SCADA)-System je Netzebene gebündelt und von diesem aus
Stellbefehle an die Aktoren gegeben. Durch Verwendung dieses zentralisierten
Steuersystems für eine Netzebene entsteht ein hierarchisches Gesamtsystem
mit einer zur spannungsebenenübergreifenden Netztopologie equivalenten
Struktur. SCADA-Systeme werden bisher nur bis in die Mittelspannung
umgesetzt, für Niederspannungsnetze existieren keine. [277]
2.1.2 Stabilität von Elektroenergiesystemen
Stabilität bezeichnet die Eigenschaft eines Elektroenergiesystems, nach einer
Störung zurück zu einem Gleichgewicht aus Verbrauch und Erzeugung
zurückzukehren. Sowohl für die Wirk- als auch für die Blindleistungsbilanz
müssen Elektroenergiesysteme gegenüber kleinen (Kleinsignalstabilität) und
großen Störungen (Großsignalstabilität) stabil sein [277, Kap. 20]. Hierbei
wird in Polrad- und Spannungsstabilität unterschieden:
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Polradstabilität Die abgegebene Leistung eines Synchrongenerators ist ab-
hängig vom Phasenwinkel zwischen Erregerfeld und Polrad (Polradwinkel)
und erreicht bei einem Winkel von 90◦ das Maximum, die statische Stabili-
tätsgrenze. An einem stabil laufenden Generator herrscht ein Gleichgewicht
aus Turbinenmoment und magnetischem Bremsmoment, der Polradwin-
kel nimmt einen konstanten Arbeitspunkt an. Kleinsignalstabilität ist
gegeben, wenn sich durch eine gegenüber der Netzfrequenz langsame Leis-
tungsänderung der Arbeitspunkt nicht über einen vorgegebenen kritischen
Polradwinkel hinaus verschiebt. [277, Kap. 20]
Ein Netz gilt als transient (großsignal-)stabil, wenn die Polradwinkel der
Generatoren eines Netzes nach Klärung eines aufgetretenen Fehlers (z. B.
ein Kurzschluss oder Kraftwerksausfall) automatisch einen stabilen neuen
Arbeitspunkt angenommen haben. [277, Kap. 20]
Spannungsstabilität Mit zunehmender Last steigen in stabilen Netzen die
Ströme an, während die Knotenspannungen sinken. Wird hierbei die La-
stimpedanz größer als die Leitungsimpedanz, beginnt die übertragene
Leistung zu sinken und lokal tritt der Verlust der Spannungsstabilität
ein. Gleichzeitig steigen hierbei die Ströme weiter an, bis es zum Sys-
temversagen kommt. Die Stabilitätsgrenze, ab der es zum Einknicken
der Spannung kommt (Kippleistung), kann durch die Bereitstellung von
Blindleistung beeinﬂusst werden, wobei insbesondere bei höherer, von
der Last aufgenommener induktiver Blindleistung, ein Stabilitätsverlust
droht. [75, Kap. 4], [277, Kap. 20]
2.1.3 Netzschutz
Neben der Wahrung der Stabilität müssen Netzkomponenten vor fehler-
haften Überspannungen und Strömen (z. B. Überstrom, Erdschluss oder
Kurzschluss) geschützt werden. Hierbei wird zwischen präventiven Kom-
ponenten, die Schwell- und Grenzwertüberschreitungen detektieren und
melden, und Komponenten zur instantanen Fehlerklärung unterschieden. Es
gilt, die Anzahl der Eingriﬀe bei der automatisierten Fehlerklärung auf ein
Minimum zu beschränken (Selektivität), um die Versorgungsqualität wenigst
möglich zu beeinträchtigen. Hiermit verbunden ist auch die Forderung nach
einer angemessenen Auslegung, um ein Über- oder Unteransprechen von
Schutzelementen (z. B. Leistungsschutzschalter) zu verhindern. [277, Kap. 14]
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2.1.4 Netzführung
Die Netzführung ist die organisatorische Sichtweise auf die geschilderten Sta-
bilitäts- und Schutzmechanismen eines Energiesystems (siehe Abschnitt 2.1.2
und 2.1.3). Ziel der Netzführung ist es, einen Normalbetrieb des Netzes zu
gewährleisten: Es herrscht ein Leistungsgleichgewicht, es liegen ausreichende
Regelleistungsreserven und keine Fehlerfälle vor, das System ist n-1 sicher1.
Ist das n-1 Kriterium nicht mehr erfüllt, ist ein korrigierendes Eingreifen in
das gefährdete Netz erforderlich. Kommt es zu einem gestörten Betrieb oder
zu Versorgungsausfällen, muss eine Netzaufspaltung bzw. eine Ausbreitung
der Störung verhindert werden und das System muss wieder stabilisiert
werden. [277, Kap. 17]
2.1.5 Marktmechanismen in Elektroenergiesystemen
Elektroenergienetze bilden aus ökonomischer Sicht ein natürliches Monopol.
Gleichzeitig sind die Energiemärkte in industrialisierten Nationen wie den
Staaten der Europäischen Union entﬂochten, d. h. den Aufgaben innerhalb
der Wertschöpfungskette sind einzelne Rollen zugeordnet, deren Akteure
Produkte und Leistungen auf dem Energiemarkt handeln [74, Kap. 3]. Die für
„. . . die Funktionstüchtigkeit der elektrischen Energieversorgung unbedingt
erforderlichen Leistungen werden als Systemdienstleistungen bezeichnet“ [22].
Diese werden großenteils auf nach Zeithorizonten unterteilten Märkten
gehandelt, um somit die erforderliche Wirkleistungsbalance zu wahren:
Regelleistungsmärkte Zur Kompensation von kurzfristigen Lastungleichge-
wichten (siehe Abschnitt 2.1.2) ist ein mehrstuﬁges Regelungssystem um-
gesetzt, das die Turbinendrehzahl in Dampfkraftwerken kontrolliert [220,
Kap. 6]. Hierzu sind Märkte für Primär-, Sekundär- und Tertiärregel-
leistung geschaﬀen worden, an denen die Vorhaltung von Regelleistung
gehandelt wird. Nach § 6 der Verordnung über den Zugang zu Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung – StromNZV, [6])
dürfen die leistungsempfangenden Übertragungsnetzbetreiber Nachwei-
se der Anbieter über deren technische Befähigung zur Erbringung der
Regelleistungsarten einholen, diese werden im Detail in [50] beschrieben.
1n-1-Sicherheit: Beim Ausfall einer beliebigen Komponente bleibt das System nachweislich
stabil.
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Spotmarkt Auf dem Spotmarkt werden standardisierte Produkte zur Liefe-
rung von Energie auf Basis von Stunden- oder Blockkontrakt (mehrere
Stunden) geschlossen. Hierbei wird zwischen einem Auktionshandel, bei
dem Energiemengen für den Folgetag gehandelt werden (Day Ahead) und
einem kontinuierlichen Handel (Intraday) unterschieden. [165, Kap. 2]
Terminmarkt Bei Termingeschäften wird zwischen Verträgen zur Lieferung
von Energie (Futures) und dem Handel mit Preiszusagen für Energie
(Options) unterschieden. Beide haben Lieferperioden von mehreren Mo-
naten und können zur Absicherung gegen Preisschwankungen verwendet
werden. [165, Kap. 2]
Außerbörslicher Handel Neben dem Börsenhandel für Energie existiert ein
außerbörslicher Handel (Over The Counter), bei dem frei verhandelbare
Produkte und Mengen gehandelt werden. [165, Kap. 2]
2.1.6 Tarifstrukturen für elektrische Energie
Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale für die Bepreisung von elektri-
scher Energie für Endkunden sind die unterschiedlichen Stufen im zeitlichen
Verlauf meist eines Tages (keine Stufen – ﬂatrate; wenige Stufen – block
pricing; viele Stufen time of use (TOU)). Ein zweites Unterscheidungsmerk-
mal ist die Dauer zwischen Ankündigung und Änderung von geänderten
Elektrizitätskosten. Während die Preise der eben genannten Tarifarten meist
langfristig im Vorfeld bekannt gegeben werden, wird ein Preis beim cri-
tical peak pricing im Vorfeld von einigen Minuten bis Stunden zu einer
prognostizierten kritischen Situation mittel- bis kurzfristig geändert. Eine
dynamische Anpassung von Preisen ohne signiﬁkante Vorlaufzeit wird als
real time pricing bezeichnet. (siehe [199, Kap. 2.1] & [124, Kap. 3.3])
2.1.7 Zukünftige Energiesysteme
Nachdem in Abschnitt 1.2 die Herausforderungen in zukünftigen Elektro-
energiesystemen dargelegt worden sind, bedürfen die folgenden Begriﬀe mit
Bezug zu den Forschungsfragen dieser Arbeit einer näheren Betrachtung:
Prosumer Prosumer, ein Koﬀerwort aus producer und consumer, bezeichnet
Konsumenten, die einen Beitrag zur Herstellung eines konsumierten Pro-
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dukts leisten [261]. Im Kontext von Elektroenergiesystemen sind hiermit
Netzanschlussnehmer gemeint, die durch die Verbreitung von dezentraler
Erzeugung nun nicht mehr ausschließlich eine elektrische Last darstel-
len [145].
Intelligente Gebäude Durch die Vernetzung bestehender (intelligenter) Ge-
räte und die Integration von Aktorik und Sensorik entstehen aus gewöhn-
lichen Gebäuden intelligente Gebäude (Smart Homes), die ihren Nutzern
einen Mehrwert bieten. Hierbei werden bestehende Hausautomationssyste-
me (Steuerungs- und Regelungssysteme von Heiz- und Beleuchtungsanla-
gen) um weitere intelligente Geräte und um ein Kommunikationsnetzwerk
erweitert. Das entstehende Gesamtsystem bietet seinen Bewohnern erhöh-
ten Komfort und Sicherheit, unterstützt Bewohner mit Einschränkungen
oder beeinﬂusst den Energieverbrauch des Gebäudes zielgerichtet. [140,257]
Microgrid Der Begriﬀ Microgrid ist nach der CIGRÉ C6.22 Working Group,
Microgrid Evolution Roadmap [193] wie folgt deﬁniert:
Microgrids are electricity distribution systems containing loads
and distributed energy resources, (such as distributed generators,
storage devices, or controllable loads) that can be operated in a
controlled, coordinated way either while connected to the main
power network or while islanded.
Hiermit sind i. d. R. Niederspannungssysteme mit einigen 100 kW elektri-
scher Maximalleistung gemeint, die über eine hohe Durchdringung mit
Sensoren und Aktoren verfügen und hierdurch eine wesentliche Vorausset-
zung zur Optimierung ihres Betriebs besitzen [176].
Intelligente Netze – Smart Grid Im Zuge der Umwälzungen innerhalb von
Energiesystemen (siehe Abschnitt 1.1) wird regelmäßig von der Ausrüs-
tung und Vernetzung von Energieversorgungsnetzen mit Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) gesprochen, um so ein intelligentes Netz
(Smart Grid) zu schaﬀen. Eine Deﬁnition für Anforderungen, Aufgaben,
Komponenten und Fähigkeiten des Smart Grid ist durch den Kongress der
Vereinigten Staaten gegeben, die für diese Arbeit im Folgenden verwendent
wird [301, eigene Kürzungen und Anpassungen]:
[Aspects,] which together characterize a Smart Grid:
(1) Increased use of digital information and controls technology
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to improve reliability, security, and eﬃciency of the electric
grid.
(2) Dynamic optimization of grid operations and resources, with
full cyber-security.
(3) Deployment and integration of distributed resources and
generation, including renewable resources.
(4) Development and incorporation of demand response, demand-
side resources, and energy-eﬃciency resources.
(5) Deployment of “smart” technologies [. . . ] for metering,
communications concerning grid operations and status, and
distribution automation.
(6) Integration of “smart” appliances and consumer devices.
(7) Deployment and integration of advanced electricity storage
and peak-shaving technologies, including plug-in electric and
hybrid electric vehicles, and thermal-storage air conditioning.
[. . . ]
Die hier genannten Themenbereiche werden in der Literatur mit Fokus
auf unterschiedliche Aspekte konkretisiert, etwa Interoperabilität [221],
Elektroenergienetze [93] oder Systemstabilität [31]. Eine Übersicht hierzu
ist in [92] gegeben.
2.2 Simulation und Modellierung von
Elektroenergiesystemen
Innerhalb dieses Abschnitts werden die Modellierung und Berechnung von
Elektroenergienetzen umrissen und die benötigten Grundlagen von verwen-
deten Modellierungsansätze in Simulationen vorgestellt. Teile hiervon sind
aus [161] entnommen.
2.2.1 Grundlagen einer Simulation
[Simulation is] an imitation (on a computer) of a system as it
progresses through time. [263, Kap. 1, eigene Ergänzungen in
eckigen Klammern]
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Simulation wird insbesondere angewendet, um das Verhalten komplexer
Systeme vorherzusagen und somit sowohl Kosten und Zeit bei der Evaluation
zu sparen als auch um Zugriﬀ auf die Umweltbedingungen des untersuchten
Systems zu erlangen. Gleichzeitig müssen im Zuge einer Simulationsstudie
die allgemeinen Nachteile eines nicht zu vernachlässigenden Aufwands –
der Bedarf an Expertenwissen und Daten zur Parametrierung – in Kauf
genommen werden. [263, Kap. 1]
Übliche Durchführung einer Simulationsstudie Das generelle Vorgehen
zum Aufbau und zur Durchführung einer (zeit-diskreten) Simulation
ist wie folgt zu beschreiben (siehe [35, Kap. 1] und Abbildung 2.1): Aus-
gehend von einer benötigten Problemstellung werden konkrete Ziele der
aufzubauenden Simulation ﬁxiert und das weitere Vorgehen geplant. Fol-
gend werden bei der Modellkonzeption die essentiellen Merkmale des
realen Systems basierend auf einfachen Modellen abstrahiert und soweit
nötig verfeinert. Parallel dazu werden die benötigten Daten erfasst und
bereitgestellt, wobei die Anforderungen an die benötigten Daten dyna-
misch mit der Modellkonzeption (siehe Abschnitt 2.2.4) weiterentwickelt
werden. Nachdem das entstandene Modell in Software umgesetzt wor-
den ist, werden die vorherigen Schritte veriﬁziert und validiert (siehe
folgender Abschnitt). Ist dies erfolgt, werden die zur Beantwortung der
eingangs formulierten Problemstellung erforderlichen Simulationsläufe
geplant, durchgeführt und im Anschluss geprüft, ob zusätzliche Simulatio-
nen zur Lösung des gegebenen Problems nötig sind. Danach werden die
Simulationen ausgewertet und der gesamte Prozess dokumentiert und die
Simulation für eine Weiterverwendung veröﬀentlicht.
Validierung und Veriﬁkation Veriﬁkation und Validierung von Modellen
erfolgen stets an realen Systemen [35, Kap. 10].
Veriﬁkation ist die konzeptionelle Überprüfung eines Modells und des-
sen Komponenten hinsichtlich deren Fähigkeit, die abgebildete Realität
angemessen repräsentieren zu können. Veriﬁkation ist im Kern eine Plau-
sibilitätsprüfung des Modellverhaltens unter Zuhilfenahme verschiedens-
ter Werkzeuge und Verfahren wie dem Erstellen einer Dokumentation
mit Informationsﬂussdiagrammen oder dem Einbezug von Expertenwis-
sen. [35, Kap. 10]
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Abbildung 2.1 – Grundlegender Programmablaufplan einer Simulations-
studie nach [35, Kap. 1]
Dahingegen ist formale Veriﬁkation Veriﬁkation mittels Korrektheitsbe-
weis.
Validierung ist hingegen der Vergleich eines Modells und seines Verhaltens
mit dem realen System, meist durch Tests. Eine erforderliche Anpassung
von Modellparametern wird Kalibrierung genannt. Die Validierung ei-
nes Modells ﬁndet immer unter den Randbedingungen der Simulation –
benötigte Genauigkeit, Zeit, Kosten – statt. Typische Ansätze zur Mo-
dellvalidierung sind eine augenscheinliche Validierung, eine systematische
Evaluation der einzelnen strukturellen und datenbezogenen Modellannah-
men sowie ein Vergleich des Eingangs-Ausgangs-Verhaltens des Modells
mit dem Verhalten des originalen Systems. [35, Kap. 10]
2.2.2 Kopplung von Simulationen – Co-Simulation
Generell werden Simulationen anhand ihrer Anzahl an Modellen und der
Anzahl an verwendeten Lösern für die (mathematische) Modellierung des
Systemverhaltens klassiﬁziert (siehe Abbildung 2.2) [270]. Sind Systeme mit
19
Kapitel 2 Grundlagen
/|VHU /|VHU /|VHUQ
0RGHO 0RGHO 0RGHOQ«
&R
6
LP
XOD
WLR
Q
6LPXODWLRQVYHUZDOWHU
/|VHU
0RGHO 0RGHO 0RGHOQ«
+\
EUL
G
6LP
XOD
WLR
Q
6LPXODWLRQVYHUZDOWHU
/|VHU /|VHU /|VHUQ«
3D
UDO
OHO
H
6LP
XOD
WLR
Q
6LPXODWLRQVYHUZDOWHU
/|VHU
0RGHO
ÄNO
DV
VLV
FK
H³
6LP
XOD
WLR
Q
6LPXODWLRQVYHUZDOWHU
0RGHO
$Q]DKOGHU/|VHU
$Q
]D
KO
GH
U0
RG
HOO
H
 !
!

Abbildung 2.2 – Klassiﬁkation und Struktur von Simulationen nach [270]
gänzlich unterschiedlichem Verhalten nachzubilden, ist dieses zumeist nicht
in einem einzelnen Simulator realisierbar.
Eine Co-Simulation unterscheidet sich von einer „klassischen“ Simulation
mit einem integrierten Modell und Simulator dadurch, dass im Rahmen
einer verteilten Modellbildung unterschiedliche Simulatoren und Löser ver-
wendet werden [104]. Zur Verknüpfung der einzelnen Komponenten wird ein
Simulationsverwalter zur Verteilung von Zustandsvariablen und Ereignissen
über Simulatorgrenzen hinweg und zur Zeitsynchronisation benötigt, wofür
die Simulatoren entsprechende Schnittstellen bereitstellen müssen [228].
Beim Voranschreiten der Zeit ist die zeitdiskrete Simulation gegenüber
der kontinuierlichen und ereignisbasierten Simulation der am einfachsten
zu realisierende, wenn auch berechnungsmäßig ineﬃzienteste Ansatz zur
Realisierung [263, Kap. 1].
Innerhalb einer zeitdiskreten Simulation (siehe Abbildung 2.3) wird das
zeitliche Systemverhalten zwischen zwei diskreten Mikrozeitschritten ap-
proximiert. Hierbei bestimmt sich der aktuelle Systemzustand aus dem
Anfangszustand und der Änderung des Systems im letzten Zeitschritt. Infor-
mationen zwischen (Teil-)Simulationen werden innerhalb eines Makrozeit-
schritts synchronisiert (Synchronisation), wobei die Wahl der Zeitspanne
zwischen zwei Makrozeitschritten einer der kritischen Parameter im Design
einer Co-Simulation ist, da er sowohl die Laufzeit der Simulation als auch
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Abbildung 2.3 – Struktur einer zeitdiskreten Co-Simulation nach [286]
deren Ergebnisgüte gegenläuﬁg beeinﬂusst [228, 286]. Ein Überblick über
weitere Iterationsverfahren zur Simulationskopplung ist in [228] gegeben.
2.2.3 Kopplung von Simulation und Hardware –
Hardware-in-the-Loop-Simulation
Der Ansatz, eine reale Komponente in einer virtuellen Umgebung zu evaluie-
ren, wird als Hardware-in-the-Loop-Simulation (HiL-Simulation) bezeichnet.
Hierdurch lassen sich sowohl die Komplexität von Systemen für die Ent-
wicklung durch zusätzliche und reproduzierbare Freiheitsgrade bei dem
Entwurf des Simulators reduzieren, als auch Extremsituationen und kritische
Randbedingungen gezielt nachbilden. Durch den HiL-Ansatz wird auch die
Entwicklungszeit eines Produkts und somit dessen Kosten reduziert [136].
Verwendung ﬁnden HiL-Simulationen vor allem im Luftfahrt- und Auto-
mobilsektor, aber auch in der Robotik oder der Entwicklung elektrischer
Antriebe [53].
Zentrale Voraussetzung für den Aufbau einer HiL-Umgebung ist ein Simu-
lator, der fest echtzeitfähig ist (siehe Abbildung 2.4)2. Dieser Simulator ist
eine Nachbildung der erwarteten Systemumgebung und dockt an die beste-
henden Schnittstellen des Systems zu seiner Umwelt an. Die Reaktionszeit
des Simulators muss den Trägheiten der nachgebildeten Umwelt entsprechen.
Der Informationsaustausch zwischen beiden Komponenten geschieht über
Aktor-Sensor-Paarungen. Das System wirkt mit seinen Aktoren auf den
2„Unter Echtzeit versteht man den Betrieb eines Rechensystems, bei dem Programme
zur Verarbeitung anfallender Daten ständig betriebsbereit sind, derart, dass die
Verarbeitungsergebnisse innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verfügbar sind.“ [11]
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Abbildung 2.4 – Schematische Darstellung eines „in-the-Loop“-Aufbaus
Simulator ein, der dieses mit Sensoren erfasst. Gemäß seiner Modellierung
reagiert der Simulator auf die Anregung und wirkt seinerseits auf das Sys-
tem ein. Das System erfasst dieses wiederum als Eingangsgröße und hat die
Möglichkeit zu reagieren, ein Regelkreis (in-the-Loop) entsteht. [136]
Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen in-the-Loop-
Ansätzen ist die Art des Testobjekts (engl. unit-under-test, siehe [53]):
Software-in-the-Loop (SiL) ist die Evaluation einer Softwarekomponente
an einem Simulator.
Controller-in-the-Loop (CiL) ist die Evaluation eines Steuergerätes an
einer Umgebungsnachbildung. Beide Kopplungen zwischen System und
Simulator bestehen aus Steuer- bzw. Messsignalen, die typischerweise
niedrige Spannungen und einen vernachlässigbaren Leistungsﬂuss haben.
Daher wird dieser Aufbau auch als Kleinsignalkopplung bezeichnet.
Hardware-in-the-Loop (HiL) ist die Evaluation einer Hardwarekomponen-
te innerhalb einer Umgebungsnachbildung mit Kleinsignalkopplung.
Power Hardware-in-the-Loop (PHiL) sind HiL-Untersuchungen von elek-
trischen Systemen unter Verwendung einer Großsignalkopplung, bei der
zwischen System und Simulator wesentlich größere Leistungen ausge-
tauscht werden [53,253,319].
2.2.4 Modellierung von Elektroenergienetzen
Elektroenergiesysteme sind zur Erhöhung der Versorgungssicherheit zu syn-
chronen dreiphasigen Verbundnetzen zusammengeschlossen. Die hierdurch
bedingte Komplexität des Systems muss für den jeweiligen Analysefall durch
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geeignete Abstraktionen drastisch reduziert werden. Anhand der Darstel-
lung in [277, Kap. 18] wird die Modellierung und Berechnung im Folgenden
umrissen.
Theoretische Modellbildung Für eine mathematische Modellierung eines
Energienetzes wird dessen Verhalten als eine Abfolge quasistatischer Zu-
stände abgebildet. Unter der Annahme einer symmetrischen Belastung
der drei Phasen des Netzes wird die Berechnung des Drehstromsystems
zu einem einphasigen Ersatzsystem vereinfacht. Um nun aus einem rea-
len System ein mathematisches Modell abzuleiten, werden zunächst die
Topologie des Netzes erfasst und die elektrischen Parameter der Leiter
bestimmt. Zusammen mit den Parametern von Netzbetriebsmitteln wie
etwa Kondensatorbänken oder regelbaren Ortsnetztransformatoren (siehe
Abschnitt 3.2.5) wird die Admittanzmatrix Y aufgestellt. Mit dieser ist
das Netzverhalten vollständig modelliert. Aus dem fertigen Netzmodell
und dem Vektor der komplexen Knotenspannungen U wird nach
Y · U = I (2.1)
der Vektor der anliegenden Knotenströme I bestimmt. [277, Kap. 18]
Berechnungsgrundlagen Bei der Gleichung (2.1) handelt es sich um ein
lineares Gleichungssystem, das bei n Netzknoten n Gleichungen hat. Die
mittels der Kirchhoﬀschen Regeln (Maschen- und Knotenregel) und der
Annahme eines dreiphasigen, symmetrischen Betriebs aufgestellte Admit-
tanzmatrix Y ist quadratisch, symmetrisch, schwach besetzt und singulär.
In ihr sind nur die Hauptdiagonalelemente mit den Umlaufadmittanzen
Y ll der einzelnen Knoten und die Nebendiagonalelemente mit Admit-
tanzen von verbundenen Knoten Y lm = Y ml mit nicht null Elementen
besetzt (Knotenindices: l,m ∈ [1,n]). Reale Elektroenergiesysteme können
eine Spärlichkeit von 5% haben.
Um die singuläre Admittanzmatrix in eine reguläre Matrix zu überfüh-
ren, wird als Bezugspotenzial ein Netzknoten statt eines willkürlichen
Potenzials gewählt. Hierdurch verkleinert sich das Gleichungssystem aus
Gleichung (2.1) auf n Gleichungen, eine schlecht konditionierte Matrix
entsteht. Um das Gleichungssystem für seine numerische Lösbarkeit weiter
zu stabilisieren wird die Annahme getroﬀen, dass die Spannung an einem
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Bilanzknoten (engl. Slack(-bus)) konstant ist, dieser also unbegrenzt Wirk-
und Blindleistung bereitstellen kann. Hierfür wird ein starker Netzkno-
ten gewählt, z. B. der Knoten, an den das größte Kraftwerk oder ein
Transformator zu höheren Spannungsebenen angeschlossen ist.
Sind die Knotenströme I aus Messungen bekannt, zeigt sich die Not-
wendigkeit einer regulären Admittanzmatrix: Zur Berechnung der Kno-
tenspannungen U muss die Admittanzmatrix zu einer Impedanzmatrix
Z = Y −1 invertiert werden. Die systembeschreibende Gleichung (2.2)
erlaubt unter Verwendung der Inversen die direkte Berechnung der Kno-
tenspannungen [277, Kap. 18]:
U = Z · I . (2.2)
Leistungsﬂussrechnung Oft liegen keine Strommessungen sondern Leis-
tungsmessungen vor, z. B. aus Messungen intelligenter Stromzähler (siehe
Abschnitt 3.2.6), sodass zur Spannungsberechnung die Ströme aus den
Leistungen abgeleitet werden müssen. Da die angeschlossenen Leistungen
von der Spannung abhängen, werden im ersten Schritt die Ströme I0 für
eine geschätzte Spannung U 0 nach
I0 =
S∗
U 0
(2.3)
aus den komplex konjugierten Nennleistungen S∗ geschätzt. Nach dem
Einsetzen von Gleichung (2.3) in (2.2) kann das nun quadratische Glei-
chungssystem gelöst und die Knotenspannungen können ermittelt werden.
Dieser neue Spannungsvektor bildet die Grundlage für den nächsten Ite-
rationsschritt der Ströme. Dieses Stromiterationsverfahren wird bis zum
Erreichen des Abbruchkriteriums, meist eine hinreichende Genauigkeit
der Spannungen, wiederholt.
Numerische Lösung von Lastﬂussproblemen Das Standardverfahren zur
numerischen Lösung der nichtlinearen Lastﬂussgleichungen ist das Newton-
Raphson-Verfahren. Hierbei wird das System um einen vorgegebenen
Arbeitspunkt, dass heißt einen geschätzten Spannungsvektor, mittels
einer Taylor-Reihe erster Ordnung linearisiert. Hierzu wird die invertierte
Jacobi-Matrix der partiellen Ableitungen der komplexen Leistungen nach
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den komplexen Spannungen benötigt, um die Änderungen der Spannung
berechnen zu können. Das Verfahren setzt für die Konvergenz einen
hinreichend nahen initialen Spannungsvektor, den Startvektor, voraus.
Es bietet sich die Annahme an, dass an allen Netzknoten Nennspannung
herrscht, oder die Verwendung einer mittels alternativer Verfahren, wie
einer Gleichstromlastﬂussrechnung, bestimmten Startlösung [220, Kap. 14].
Superpositionsprinzip Das Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (Su-
perpositionsprinzip) erlaubt die Zerlegung einer Gesamtwirkung in einem
linearen (elektrischen) System in die Summe seiner Teilwirkungen. Dieses
erlaubt etwa in Elektroenergiesystemen die isolierte Betrachtung der Span-
nungsauswirkungen einer einzelnen Last- oder Erzeugungseinheit. [234]
Zustandsschätzung Um aus einem Messdatensatz mit naturgemäß fehler-
haften und fehlenden Messwerten Aussagen über den wahrscheinlichsten
Wert des überwachten Systems treﬀen zu können, werden bei einer Zu-
standsschätzung (engl. state estimation) Messdaten geﬁltert und Wahr-
scheinlichkeitsdichten der Systemzustände ermittelt. Da insbesondere
die Spannungsüberwachung aufgrund der Vielzahl von Netzknoten meist
unvollständig ist, werden die fehlenden Zustandsgrößen geschätzt [277,
Kap. 17]. In Niederspannungssystemen ist eine Zustandsschätzung ab einer
Sensorabdeckung an einem Drittel der Knoten möglich [17].
2.2.5 Varianten der Komponentenmodellierung
Neben einem Netzmodell sind zur Abbildung eines Elektroenergiesystems
auch Modelle der angeschlossenen Komponenten erforderlich. Deren unter-
schiedlichen Modellierungsansätze werden im Folgenden eingeführt.
Top-Down-Modellierung In einem Top-Down-Ansatz wird das Verhalten
eines Systems durch sein aggregiertes äußeres Verhalten beschrieben und
erst bei Bedarf in Teilkomponenten zerlegt. So lässt sich etwa das aggre-
gierte Lastverhalten von einer großen Anzahl gleichartiger Verbraucher
aus Landwirtschaft, Gewerbe und Haushalten mittels eines Standardlast-
proﬁls beschreiben. Diese synthetischen Proﬁle werden zur Erstellung von
Prognosen und Lastganglinien verwendet [74, Kap. 3].
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Abbildung 2.5 – Zusammenspiel von Optimierung und Regelung (Vgl. [188,
Kap. 1])
Bottom-Up-Modellierung Die entgegengesetzte Herangehensweise ist die
Komposition des Verhaltens einer Entität aus dem aggregierten Verhalten
seiner Einzelkomponenten. In einer ersten Dekomposition werden elek-
trische Geräte in solche mit konstanter Impedanz, konstantem Strom
und konstanter Leistung (bei veränderlicher Spannung) klassiﬁziert, deren
Anschlussleistungen bei der Iteration der Lastﬂussgleichungen entspre-
chend angepasst werden müssen (siehe Abschnitt 2.2.4). Durch wieder-
holte Dekomposition lassen sich Komponenten bei Bedarf weiter in ihren
elektrischen Bauteilen und deren Ersatzschaltungen darstellen [75, Kap. 1].
Limitiert wird die Praktikabilität dieses Modellierungsansatzes durch den
hohen Wissensbedarf über das zu modellierende System [223].
Multiagentensysteme Ein Agent ist eine autonome entscheidungsfähige
Einheit, die proaktiv ihre Umgebung beobachtet und diese beeinﬂussen
kann und die gleichzeitig zur sozialen Interaktion mit anderen Agenten
fähig ist [317]. Durch Einsatz mehrerer Agenten innerhalb einer Simulation
entsteht ein Multiagentensystem, dessen Agenten durch Kooperation gege-
bene Aufgaben lösen können [138]. Hierzu gehören im Kontext intelligenter
Energiesysteme beispielsweise die Bereitstellung von Sekundärregelleis-
tung, Störungsdiagnostik oder der Betrieb von Microgrids [244].
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2.3 Energiemanagement und Systemführung in
Elektroenergiesystemen
Um ein dynamisches System (siehe Abbildung 2.5) und die darin ablau-
fenden Prozesse in einem vom Nutzer vorgegebenen Ablauf zu halten, hat
sich eine Mehrebenensteuerung etabliert. Hierbei werden aus den nutzerge-
gebenen Zielvorgaben in einer Optimierung Führungsgrößen ermittelt, die
den Arbeitspunkt des Systems aus abgeleiteten Gütefunktionen für einen
längerfristigen Entscheidungshorizont vorgeben. Die untergeordnete Rege-
lung misst für die Erfüllung der Aufgabe die erforderliche Größe mittels
Sensoren, vergleicht diese Regelgröße mit der Führungsgröße und gibt eine
Stellgröße an einen Aktor im System. Der hierdurch entstehende geschlossene
(Regel-)Kreis ermöglicht eine kurzfristige Anpassung der Stellgröße an das
dynamische Systemverhalten. [188, Kap. 1]
Entsprechend dieser Trennung können die bereits angesprochenen Verfah-
ren zur Stabilisierung von Elektroenergienetzen klassiﬁziert werden.
2.3.1 Exemplarische regelungstechnische Ansätze
Folgende regelungstechnische Ansätze sind im Kontext dieser Arbeit zu
beschreiben.
Primär- und Sekundärregelung Zur schnellen Reaktion auf (größere) Last-
änderungen (inkl. Fehlerfälle) sind frequenzabweichungsabhängige Pro-
portionalregler, deren Statik einstellbar ist, an Generatoren installiert.
Diese dezentral agierenden Primärregler werden durch eine zentrale Se-
kundärregelung ergänzt. Durch das proportional-integrale Verhalten der
Sekundärregelung wird die Primärregelung entlastet und gleichzeitig wer-
den die Übergabeleistungen zu Nachbarnetzen wieder auf Sollwert ge-
bracht. [220, Kap. 6]
Blindleistungsregelung Da die meisten dezentralen Stromerzeuger mittels
Stromrichtern an das Versorgungsnetz angebunden sind, ergeben sich Mög-
lichkeiten zur Spannungsregelung mittels Blindleistung (Q(U)-Regelung).
Hierbei wird die Spannung U des Netzanschlusspunktes, die gleichzeitig
als Regelgröße verwendet wird, durch die Bereitstellung von Blindleistung
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Q beeinﬂusst (Q(U)-Regelung). Dieser Zusammenhang ist für Photovol-
taikwechselrichter in der VDE AR 4105 [12] mittels Kennlinien speziﬁziert.
Für den Anschluss aggregierter Anlagen wie Windparks sind hierarchische
Koordinationsverfahren nötig, die sowohl die Eigenschaften der einzelnen
Anlagen als auch die des Parks berücksichtigen [118]. Werden Maßnahmen
zur spannungsabhängigen Wirkleistungsbegrenzung getroﬀen, wird von
einer P (U)-Regelung gesprochen.
2.3.2 Exemplarische Optimierungsansätze
Folgende exemplarische Optimierungsansätze sind im Kontext dieser Arbeit
zu beschreiben.
Optimaler Lastﬂuss Als optimaler Lastﬂuss (engl. optimal power ﬂow) wird
die globale Minimierung der Verlustleistung im Netz bzw. die Minimie-
rung der erforderlichen Wirk- (Pgen) und Blindleistungserzeugung (Qgen)
unter Wahrung der in Abschnitt 2.1.2 geforderten Stabilitätsbedingungen
bezeichnet. Hierbei sind für alle m Kraftwerke zu jedem Optimierungszeit-
schritt k die operativen Leistungsgrenzen der Generatoren zu berücksich-
tigen und die vorgeschriebenen Spannungsbänder einzuhalten [277, Kap.
15]:
min
∑
k
∑
m
Pgenkm + Qgenkm . (2.4)
Eine Übersicht für Lösungsansätze dieses Problems ist in [224] gegeben.
Ökonomische Kraftwerkseinsatzplanung Die ökonomische Kraftwerksein-
satzplanung (engl. unit commitment) erweitert den Ansatz des optimalen
Lastﬂusses und hat zum Ziel, die vorhandenen Kraftwerke eines Elektro-
energiesystems innerhalb eines Planungshorizonts kosteneﬃzient einzuset-
zen. Dieses Problem wird als Minimierung der Erzeugungskosten cop über
alle Kraftwerke l über alle Zeitschritte k eines Planungshorizonts T der
Elektrizität dargestellt:
min cop =
T∑
k=1
l∑
m=1
cBSkm(Pkm) + cWkm(Pkm) + cS(Tkm) + cE(Tkm) (2.5)
Diese Kosten setzen sich aus der Summe der Brennstoﬀ- (cBS), Wartungs-
(cW ), Hochfahr- (cS) und Abschaltkosten (cE) zusammen, die wiederum
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von der bereitgestellten Leistung P und der Einsatzdauer der Einheiten
abhängig sind. Die Annahme eines homogenen Kraftwerksparks wird nicht
mehr getroﬀen, für jedes der l Kraftwerke sind individuelle Kostensätze
zu ermitteln. Hierbei müssen als Nebenbedingungen erweiterte technische
Restriktionen der Kraftwerke – minimale Laufzeit, Pausen zwischen zwei
Betriebsphasen, zulässige Betriebspunkte und Leistungsgradienten – sowie
die Leistungsbalance des Systems berücksichtigt werden.
Arbeiten die Generatoren des Systems unabhängig voneinander, wie es
in liberalisierten Energiemärkten der Fall ist, kann die Einsatzplanung
auch als individuelle Maximierung der Erlöse aus der Stromerzeugung der
Kraftwerke eop ausgedrückt werden [224]:
max eop =
T∑
k=1
l∑
m=1
(Pkm · pgenm) · xkm − copm . (2.6)
Diese setzen sich aus den Produkten des Leistungspreises pgenm und der
erbrachten Einspeisung pkm der Kraftwerke je Zeitschritt zusammen und
werden um die Betriebskosten cop des jeweiligen Kraftwerks vermindert.
Gleichzeitig ist binär zu entscheiden (xkm), ob eine Einheit zu einem
Zeitschritt betrieben wird. Die Randbedingungen sind äquivalent zu denen
von Gleichung 2.5. [224]
2.3.3 Koordinative Ansätze
Folgende koordinative Ansätze sind im Kontext dieser Arbeit zu nennen.
Virtuelles Kraftwerk Ein virtuelles Kraftwerk ist wie folgt deﬁnierbar:
A [virtual power plant] (VPP) is a ﬂexible representation of
a portfolio of [distributed energy resources] (DER). A VPP
not only aggregates the capacity of many diverse DER, it also
creates a single operating proﬁle from a composite of the pa-
rameters characterising each DER and incorporates spatial (i.e.
network) constraints into its description of the capabilities of
the portfolio. The VPP is characterised by a set of parameters
usually associated with a traditional transmission connected gen-
erator, such as scheduled output, ramp rates, voltage regulation
capability, reserve and so on. Furthermore, as the VPP also
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incorporates controllable demands, parameters such as demand
price elasticity and load recovery patterns are also used for the
characterisation of VPP. [248, Eigene Ergänzungen]
Hierbei werden zwei Ausprägungen eines virtuellen Kraftwerks deﬁniert
[248]: Die wirtschaftliche Ausprägung dient zur Überwindung von Markt-
barrieren und zu einer Maximierung des Gewinns der Teilnehmer, wohin-
gegen die technische Ausprägung zur lokalen Beeinﬂussung eines Netzes
dient. Hierzu entspricht die Struktur des technischen virtuellen Kraftwerks
der Hierarchie der Netzebenen.
BDEW-Netzampel Ein Ansatz, die Interessen von Netzbetreibern, die
einen stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten haben, und die Interessen
von Marktakteuren, die ihre ökonomische Wohlfahrt maximieren möchten,
auszugleichen, ist die vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V. (BDEW) postulierte Netzampel [23]: Das Zusammenwirken der
marktrelevanten und gesetzlich regulierten Rollen wird in drei Kategorien
eingeteilt, die sich an einer Straßenverkehrsampel orientieren und die
die in Deutschland gültigen regulatorischen Maßnahmen berücksichtigen
(siehe Tabelle 2.1):
In der grünen Ampelphase ist das Netz mit ausreichender Sicherheitsmarge
stabil. Der Markt hat freie Hand, alle Marktakteure dürfen ihre Produkte
uneingeschränkt handeln. Dem Netzbetreiber kommt in dieser Phase nur
eine beobachtende Funktion zu.
Da die Energiemärkte ein perfekt ausgebautes, aber unwirtschaftliches
Energienetz (Kupferplatte) voraussetzen, wird es Situationen geben, in
denen eine Koordination von Markt- und Netzakteuren erforderlich ist,
die gelbe Ampelphase. Hierbei werden entstehende Instabilitäten oder
kritische Zustände gemeinsam behoben, indem die Netzakteure den Markt
dahingehend beeinﬂussen, dass dieser sich netzdienlich verhält. Mögliche
Ausprägungen dieser freiwilligen Maßnahmen sind z. B. ein Redispatch im
Verteilnetz (siehe Abschnitt 2.3.2) oder der Abruf von ﬂexiblen Lasten mit
Vergütung für Wirk- und Blindleistung. Direkte Kontrollmöglichkeiten
über aktive Komponenten im Netz haben die Netzbetreiber hierbei nicht,
sie dürfen lediglich Anreize für netzdienliches Verhalten schaﬀen.
Gerät das Energiesystem in einen kritischen, stabilitätsgefährdenden Zu-
stand, wird dies durch eine rote Ampelphase abgebildet. Zur Wiederher-
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Tabelle 2.1 – Phasen der BDEW-Netzampel [23]
Ampel-
phase
Netz-
zustand
Akteur Maßnahmen
rot kritisch Netzbetreiber direkte Beeinﬂussung
von Komponenten
gelb instabil Markt & Netzbetreiber Vergütung von netz-
dienlichem Verhalten
grün stabil Markt - keine -
stellung einer ausreichenden Stabilitätsmarge muss der Netzbetreiber den
Markt umgehen und direkt auf aktive Komponenten im System einwirken,
wobei er sich [23] insbesondere auf den für Übertragungsnetzbetreiber
geltenden § 13 (2) EnWG [2] beruft.
Abstimmungskaskade Der Abstimmungsprozess zwischen Netzbetreibern
im Falle von kritischen Situationen im Netz, insbesondere die Kommuni-
kation zwischen einem Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet das Problem
vorliegt, und dessen nachgelagerten Netzbetreibern ist in der Abstim-
mungskaskade abstrakt deﬁniert [209,241].
Diese gliedert sich in eine operative Kaskade, in der die rechtlichen Grund-
lagen für Eingriﬀe in Abhängigkeit zur Art der kritischen Netzsituation
dargelegt sind und eine grundsätzliche Handlungsabfolge zur Problem-
behebung deﬁniert ist, ohne jedoch konkrete technische Maßnahmen
und Verfahren zu diskutieren. Zur Durchführung von Maßnahmen wer-
den drei Bausteine vorgeschlagen: ein Einspeiseranking auf Basis der
deutschen Rechtsprechung (EnWG, EEG und des Gesetzes für die Erhal-
tung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWKG) [2–4]), eine Maßnahmenauswahl auf Basis einer Sensitivitäts-
analyse und ein rollierendes Verfahren zur Einhaltung des vom EnWG
geforderten diskriminierungsfreien Zugangs zu Energiemärkten. [209]
In der informatorischen Kaskade werden die zu verwendenden Kommuni-
kationsmittel deﬁniert (u. a. Fax, Telefon und E-Mail) und ein abstrakter
Kommunikationsprozess vor, während und nach einer Stabilisierungsmaß-
nahme festgelegt. [209]
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2.3.4 Organic Computing und seine Anwendung in
Energiesystemen
Die Realisierung der Konzepte des Organic Computings ist eine Möglichkeit,
automatisiertes Energiemanagement (siehe Abschnitt 3.4.1) zu realisieren.
Grundlagen des Organic Computing Ziel des Organic Computing (OC)
ist es, anpassungsfähige, robuste und ﬂexibel handelnde technische Syste-
men zu schaﬀen [218]. Damit Entwurf, Entwicklung und Wartung dieser
Systeme trotz ihrer Komplexität handhabbar bleiben, stellt das Organic
Computing Konzepte zur Schaﬀung von kontrollierter Selbstorganisation
bereit [274]. Durch Selbstorganisation können messbare globale Muster
entstehen (Emergenz), die nicht allein aus dem lokalen Verhalten der
einzelnen Systemkomponenten erklärbar sind. Organic Computing zielt
auf eine durch den Nutzer gesteuerte Beeinﬂussung der Emergenz ab,
um ungewollte Eﬀekte zu unterbinden und gewollte zu verstärken [273].
Zu diesen gewünschten Eﬀekten gehören die self-X-properties wie Selbst-
konﬁguration, Selbstheilung oder Selbstschutz, die in Summe ein selbst
organisierendes System charakterisieren [148].
Die Vision des Organic Computing ist eng verwandt mit der des Auto-
nomic Computing, das zum Ziel hat, sich selbst verwaltende komplexe
Rechensysteme ebenfalls unter Verwendung von self-x-properties zu ge-
stalten [132]. Es kann gleichzeitig als ein Teil des Ubiquitous Computing
verstanden werden [273], das eine für den Nutzer transparente Nutzung
von Computern zum Ziel hat [310].
Anwendung gefunden hat das Organic Computing unter anderem bereits
in der Verkehrssteuerung bei der Steuerung von Ampelsystemen [247],
in der Robotik beim Betrieb von Produktionszellen [278] sowie in der
Fahrzeugtechnik beim automatisierten Betrieb von Landmaschinen [147].
Observer/Controller-Architektur Ein generisches Entwurfsmuster zur Rea-
lisierung der Ziele des Organic Computing ist in Richter (2009) [256]
mit der generischen Observer/Controller-Architektur (O/C-Architektur)
beschrieben. Das zu entwerfende Gesamtsystem ist in drei Hauptkompo-
nenten eingeteilt (siehe Abbildung 2.6):
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Das zu kontrollierende System under Observation and Control (SuOC)
umfasst alle Agenten, die der Kontrollschicht aus beobachtendem Observer
(rot) und beeinﬂussendem Controller (grün) untergeordnet sind.
Die Agenten werden mit Sensoren überwacht, deren Rohdaten vom Mo-
nitor erfasst werden. Diese Rohdaten werden im Log File gespeichert und
zum Pre-Processor weitergeleitet, wo deren Aufbereitung stattﬁndet, die
Grundlage für die Erstellung von Prognosen (Predictor) ist. Gleichzeitig
werden aus den aufbereiteten Daten im Data Analyzer Merkmale extra-
hiert und zusammen mit den Prognosen von einem Aggregator zu situation
parameters zusammengefasst und an den Controller weitergereicht.
Im Controller wird ein zweistuﬁges Lernverfahren realisiert. Auf Level 1
werden, basierend auf den Situationsinformationen, mittels Regeln Aktio-
nen ausgewählt (Mapping) und an die Aktoren des SuOC gegeben. Parallel
hierzu werden die Auswirkungen der Eingriﬀe von der Rule Performance
Evaluation qualitativ bewertet. Sollte die Performanz der Regelauswahl
nicht den gegebenen Anforderungen genügen, so werden in Level 2 durch
das Rule Adaptation Model neue Regeln entworfen, in einem internen
Simulationsmodell des SuOC (Simulation Model) getestet und bei Erfolg
wird dann die Regelbasis in Level 1 ausgetauscht. Kontrolliert wird diese
Systemadaption mittels der aus Nutzerwünschen abgeleiteten Objective
Funktion, aus der gleichzeitig Konﬁguration und Parametrierung (Model
of Observation) des Observers abgeleitet werden.
Durch das Zusammenwirken von System under Observation and Control,
Observer und Controller entsteht im Verbund ein geschlossener Regelkreis,
der über Lernfähigkeit verfügt.
Die Architektur ist eng verwandt mit der des Autonomic Computing
wie dem Monitor-Analyze-Plan-Execute (MAPE) Paradigma [148], wobei
die O/C-Architektur den Systemnutzer anstelle einer hohen Autonomie
stärker mit einbezieht.
Als mögliche Designvarianten der generischen O/C-Architektur schlägt
[256] vier prototypische Varianten vor: Neben dem Duopol aus einer
zentralisierten Architektur, bei der alle Entitäten eines Systems dem
SuOC einer O/C-Einheit3 zugewiesen werden (siehe Abbildung 2.7a),
3O/C-Einheit: Die einem SuOC zugewiesene Intelligenz aus Observer und Controller
33
Kapitel 2 Grundlagen
System under Observation and Control
ControllerObserver
Data
Analyzer
Pre-
Processor
Monitor
Aggregator
Simulation 
Model 
sit
ua
tio
n 
pa
ram
ete
rs
Mo
de
l o
f O
bs
erv
ati
on
Log File
Predictor
Mapping
(rule base)
Performance 
Evaluation
Objective 
Function 
Rule Adap-
tatio Module 
Sensors Actuators
User
raw data actions
Le
ve
l 1
   
 L
ev
el
 2
Abbildung 2.6 – Aufbau der generischen Observer/Controller-Architektur
[256, Kap. 4]
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Abbildung 2.7 – Varianten der generischen Observer/Controller-
Architektur [256, Kap. 4]
und einer dezentralen Architektur, bei der jede Entität von einer O/C-
Einheit gesteuert wird (siehe Abbildung 2.7d), existieren eine Vielzahl von
möglichen Strukturen wie etwa eine hierarchische (siehe Abbildung 2.7b)
oder eine mehrschichtige (siehe Abbildung 2.7c) Architektur.
Anwendung in Energiesystemen Die generische Observer/Controller-Ar-
chitektur ist bereits für fahrplanbasiertes Energiemangement in Verteilnet-
zen [125,144] sowie für automatisiertes Gebäudeenergiemanagement [26,27]
eingesetzt worden.
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Nachdem die Herausforderungen in Niederspannungssystemen zusammenge-
fasst dargelegt worden sind (Abschnitt 3.1) wird innerhalb dieses Kapitels
die Rolle von aktiven Komponenten (Abschnitt 3.2) und von Systemdienst-
leistungen (Abschnitt 3.3) in Niederspannungssystemen analysiert. Hieraus
werden Anforderungen an ein regionales Energiemanagementsystem abge-
leitet (Abschnitt 3.4), das die in Forschungsfrage II geforderten System-
dienstleistungen erbringt. Darauf aufbauend werden Anforderungen an die
Evaluationsumgebung und den Prototypen bestimmt (Abschnitt 3.5) und
resümiert (Abschnitt 3.6).
3.1 Aktuelle und zukünftige Herausforderungen
in Niederspannungssystemen
Beeinﬂusst durch die gegebenen gesellschaftlichen und technischen Rahmen-
bedingungen (siehe Abschnitt 1.1) beﬁnden sich Niederspannungssysteme
in einem Umbruch von passiv agierenden hin zu zumeist in elektrischen
Verbundnetzen aktiv partizipierenden Systemen (siehe auch Abschnitt 1.2).
Hierbei sind insbesondere folgende Aspekte im Kontext dieser Arbeit zu
nennen:
Integration dezentraler Erzeugung Dezentrale Erzeugung und die Volati-
lität der Einspeisung erneuerbarer Erzeuger verändern die Lastﬂüsse in
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Niederspannungsnetzen soweit, dass bisherige Abschätzungen über den
Systemzustand zunehmend ungenau sind. Dem hieraus resultierenden Be-
darf an Sensorik wird durch die zunehmende Verbreitung von modernen
Messeinrichtungen begegnet, die an ein Kommunikationsnetzwerk ange-
schlossen sind. Die Lastﬂüsse werden zudem anders als bisher zulässige
Spannungsbänder verletzen sowie Komponenten überlasten und verlangen
somit nach neuen Betriebsstrategien. [135]
Integration der Elektromobilität Mit der Verbreitung der Elektromobili-
tät wird eine zusätzliche Last in Niederspannungssysteme integriert, die
bei Wechselspannungs-Schnellladesäulen über Nennleistungen von bis
zu 22 kW verfügt [246]. Dies betriﬀt insbesondere halböﬀentliche und
öﬀentliche Ladesäulen aber zunehmend auch private Ladesäulen in Wohn-
quartieren. Die Dynamik von Lastﬂüssen in Niederspannungsnetzen und
damit auch die Anforderungen an die Strategien für den stabilen Betrieb
dieser Systeme werden durch das Aufkommen von Elektromobilität weiter
erhöht [67].
Koordination Gleichzeitig schaﬀt eine Steuerbarkeit von Erzeugern, Lasten
und Speichern, die alle über Informations- und Kommunikationstechnik
verbunden sind, Handlungsspielraum für das Agieren der Prosumer (sie-
he Abschnitt 2.1.7), etwa an lokalen Energiemärkten (z. B. [134]) oder
zur Erbringung von Systemdienstleistungen. Diese Transformation von
passiven Verteilnetzen hin zu aktiv agierenden und steuerbaren Micro-
grids [93,177] oﬀenbart aber auch einen Koordinationsbedarf, um negative
Auswirkungen – etwa eine unerwünschte Synchronisation von Lasten und
Erzeugung steuerbarer Systeme – zu vermeiden (siehe z. B. [108]).
Weiterhin werden Niederspannungssysteme durch die im Rahmen der Ver-
netzung auftretenden Sicherheitsaspekte bedroht und die Privatsphäre von
Systemnutzern durch die ausgebrachte Mess- und Kommunikationsinfra-
struktur gefährdet [32, 205].
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3.2 Aktive Einheiten in
Niederspannungssystemen
Zur Konzeptionierung eines Systems für die koordinierte Systemdienstleis-
tungsbereitstellung durch intelligente Gebäude ist eine Analyse aller im
häuslichen Kontext vorkommenden aktiven Einheiten (Entitäten) erforder-
lich, die zur Erbringung von Systemdienstleistungen (siehe Abschnitt 3.3)
geeignet sind. Dies bedeutet gemäß der in Abschnitt 1.2 geforderten Ein-
schränkungen gleichzeitig, dass ausschließlich in Industrie, Gewerbe und
Landwirtschaft vorkommende Komponenten im Folgenden nicht mit berück-
sichtigt werden.
Die mit einem Niederspannungsnetz verbundenen Gerätschaften von Haus-
halten werden nach [163] in folgende fünf Kategorien unterteilt: Neben nicht
steuerbaren Geräten mit stochastischer Arbeitsweise (z. B. PV-Anlagen) gibt
es zeitlich in Grenzen verschiebbare Geräte (z. B. Waschmaschinen), die
hierdurch Freiheitsgrade für den Betrieb bereitstellen und deren Aktivität
ebenfalls stochastisch geprägt ist. Darüber hinaus wird eine Gruppe von frei
betreibbaren Geräten deﬁniert (z. B. Dieselgeneratoren), die nicht wie die
Gruppe der elektrischen Speicher Randbedingungen, wie einen Ladezustand,
beachten müssen. Die letzte Gruppe umfasst Geräte, die nicht-elektrische
Energie speichern, aber dennoch mit dem Elektroenergienetz verbunden
sind. Durch die Energiespeicherung außerhalb des elektrischen Systems
erlauben diese Systeme, etwa Blockheizkraftwerke, Brennstoﬀzellen oder
Klimaanlagen, ebenfalls eine begrenzte zeitliche Flexibilisierung des Betriebs.
In Abbildung 3.1 sind die häuﬁgsten beeinﬂussbaren Komponenten in
einem Niederspannungsnetz abgebildet und sowohl nach der in [163] gegebe-
nen Klassiﬁkation als auch nach ihrem elektrischen Verhalten klassiﬁziert:
Lasten, Speicher, Erzeuger, Netzaktorik und Sensoren. Die einzelnen Geräte
dieser Gruppen werden folgend in ihrer Rolle als aktive Komponente in
einem Microgrid beschrieben.
3.2.1 Lasten
Neben unmittelbar vom Nutzer kontrollierten Lasten, die diesem eine Dienst-
leistung erbringen, z. B. Unterhaltungselektronik, Beleuchtung oder Kochein-
richtungen, gibt es in Haushalten zeitlich ﬂexibel einsetzbare Lasten:
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Abbildung 3.1 – Übersicht und Klassiﬁzierung von aktiven Komponenten
in einem Niederspannungssystem in Anlehnung an [163]
Haushaltsgeräte Den größten Anteil im häuslichen Kontext angeschlossener
Geräte machen Elektrogroß- und Kleingeräte aus, von denen nur eine Teil-
menge der Großgeräte für automatisiertes Energiemanagement nutzbar ist.
Zeitlich verschiebbar sind mit Einverständnis des Nutzers Waschmaschine,
Trockner und Spülmaschine. Deren Potenzial zur Lastverschiebung ist
innerhalb von variablen Stromtarifen zur Kostenminimierung auch unter
der Berücksichtigung des Diskomforts der Nutzer untersucht [211,226,279].
Die Nutzerakzeptanz und der ökonomische Nutzen von alleiniger Lastver-
schiebung in Haushalten ist begrenzt [267], aber nachweisbar [225].
Durch die Ausnutzung thermischer Speicher wird insbesondere durch
Kühl- und Gefrierschränke Lastﬂexibilität bereitgestellt. Da die Solltem-
peratur im Innern der Geräte in einem vorgegebenen Bereich liegen muss,
kann das Kälteaggregat innerhalb der vorgegebenen thermischen Grenzen
ﬂexibel betrieben werden [144, Kap. 5]. Diese ﬂexiblen Lasten werden
u. a. zur Reduktion von Lastspitzen und Niedriglastphasen [30] sowie zur
Bereitstellung von Primärregelleistung [212,280] genutzt.
Heizungs- und Klimasysteme Elektrisch betriebene Heizungs- und Klima-
anlagen stellen durch Nutzung von Heiß- oder Kaltwasserspeicher bzw.
der thermischen Gebäudemasse ebenfalls Lastﬂexibilität bereit, wobei das
Lastverschiebepotenzial deutlich größer als bei Kühl- und Gefrierschrän-
ken ist, aber auch stärker von der Umgebungstemperatur des Gebäudes
abhängt [187]. So wird in [324] ein Regler für Klimaanlagen zur zentralen,
stochastischen Steuerung genutzt, um ein gegebenes Lastproﬁl abzufahren.
Der Antrieb für die Optimierung der Betriebszeiten einer Wärmepum-
pe bei dezentraler Erzeugung und variablen Elektrizitätstarifen ist die
Minimierung der Wärmeerzeugungskosten.
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Elektrische Heizkörper mehrerer Haushalte werden genutzt, um mittels
eines zentralen Ansatzes Spannungshaltung und Überlastvermeidung zu
koordinieren. Hierzu wird mit einem gemischt ganzzahligen linearen Pro-
gramm ein Fahrplan für die Heizelemente erstellt, der mittels einer Steue-
rung so modiﬁziert wird, dass kurzfristige Abweichungen korrigiert wer-
den. [215]
Elektrofahrzeuge Elektrofahrzeuge sind Lasten mit hoher Nennleistung,
deren Ladevorgänge stochastisch durch den Fahrzeugnutzer vorgegeben
werden und somit (nutzerbereitgestelltes) Lastverschiebepotenzial bereit-
stellen.
Die Auswirkungen von Elektrofahrzeugen und ihren Ladestrategien auf
Energienetze sind gut untersucht, etwa die Vermeidung von Lastspitzen
durch Verschiebung von Ladevorgängen vom Abend in die Nacht [179]
oder der Einhaltung von Spannungsbändern durch optimierte Ladeleis-
tungsbegrenzung [254]. Weiterhin wird die Leistungselektronik der Ladein-
frastruktur dazu genutzt, um die Spannungsqualität zu verbessern [169].
Die maximale, ohne Netzausbau mögliche Durchdringung mit Elektro-
fahrzeugen unter Verwendung von optimiertem Laden wird in einem
exemplarischen Simulationsszenario mit etwa 30% angegeben [67].
In [79] werden die Auswirkungen unterschiedlicher Ladestrategien für
Elektrofahrzeuge auf ein 449 Knoten großes Verteilnetz unter verschiede-
nen Elektrizitätstarifen untersucht. Das Verteilnetz besteht aus einem 31
Knoten großen IEEE-Mittelspannungstestnetz, an das 22 Niederspannungs-
netze mit je 19 Knoten angeschlossen sind. Während die Haushaltslasten
als skalierte gemittelte Proﬁle eines Netzabschnittes modelliert sind, wer-
den unterschiedliche Durchdringungsraten an Elektrofahrzeugen auf Basis
statistischer Fahrproﬁlinformationen modelliert. Ziel der vorgestellten
Ladestrategien ist die Minimierung der Ladekosten für die Fahrzeuge,
inklusive aller Verluste (vgl. Optimal Power Flow in Abschnitt 2.3.2). Ba-
sierend auf einer Analyse der Netzadmittanzmatrix werden Fahrzeuglasten
mit dem größten Einﬂuss auf das Netz verschoben, bis die Grenzwert-
verletzung im Netz behoben ist. Hierbei werden auch zeitveränderliche,
endkundenabhängige Stromtarife mit berücksichtigt. Die Simulationser-
gebnisse eines Tages zeigen, dass es bei unkoordiniertem Laden ab einer
Fahrzeugdurchdringung von etwa 40% zu Spannungsbandverletzungen,
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zu einer Überschreitung thermischer Grenzen von Betriebsmitteln und
einem überproportionalem Anstieg der Systemverluste kommt.
Demgegenüber werden die Auswirkungen von Elektromobilität auf Nieder-
spannungsnetze mittels probabilistischer Netzplanung untersucht und als
begrenzt kritisch bewertet. Nach aktuell gültigen Richtlinien ist vereinzelt
ein Netzausbau erforderlich. Dieser ist jedoch durch eine spannungsab-
hängige Wirk- und Blindleistungsregelung der Elektrofahrzeugregelung
vermeidbar. [246]
3.2.2 Erzeugungsanlagen
Dezentrale Erzeugungsanlagen sind im Verteilnetz angeschlossene Anlagen,
die Wirkleistung einspeisen [18]. Hierzu gehören insbesondere:
Photovoltaikanlagen Basierend auf dem inneren photoelektrischen Eﬀekt
wird in Photovoltaikzellen eine Gleichspannung erzeugt. An einen Wech-
selrichter angeschlossen speist diese Solarenergie und bei Bedarf Blindleis-
tung ein. Die Auswirkungen von Photovolatikanlagen (PV-Anlage) auf
Niederspannungsnetze ist weitreichend untersucht:
In [298] werden Analysen eines simulierten urbanen Verteilnetzes mit ho-
her Photovoltaikdurchdringung präsentiert. Basierend auf der Auswirkung
unterschiedlicher Netz- und Transformatorimpedanzen sowie Netztopo-
logien zeigt sich eine negative Auswirkung von dezentraler Erzeugung
in Form von Spannungsbandverletzungen, die aber bei der erwarteten
PV-Durchdringung von 2,5 kW Spitzenleistung pro Haushalt für das un-
tersuchte Gebiet unkritisch sind.
Unterschiedliche dezentrale Betriebsstrategien für PV-Inverter (Wirkleis-
tungsbegrenzung, adaptiver Leistungsfaktor, lokale Spannungshaltung)
sind auf Kostenbasis untereinander, mit Netzausbaumaßnahmen und dem
Einﬂuss eines regelbaren Ortsnetztransformators (siehe Abschnitt 3.2.5)
in [287, 288] verglichen worden. Die Simulationsergebnisse bezüglich eines
vermaschten Niederspannungsnetzes mit 122 Haushalten zeigen Kostenein-
sparungen für die Photovoltaikintegration bei Anwendung von Verfahren
zum aktiven Blindleistungsmanagement gegenüber dem Netzausbau und
einer Wirkleistungsbegrenzung.
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Ein Verfahren zur zentralen Optimierung von Photovoltaikinvertern in
einem Niederspannungsnetz, das auf einem mittels sequentieller quadrati-
scher Programmierung gelösten blindleistungsberücksichtigenden optima-
len Leistungsﬂuss (siehe Abschnitt 2.3.2) basiert, ist in [291] vorgestellt
worden.
Die Minimierung von Spannungsabweichungen in Niederspannungsnetzen
unter Verwendung von Invertern im Verbund mit Batteriespeichern ist
in [48] gegeben: In einem Szenario aus einem Netzstrang und Standard-
lastproﬁlen wurden die Einﬂüsse gezielter Blindleistungsbereitstellung und
Batterieregelung zur Spannungshaltung untersucht und gezeigt, dass sich
im Testfall die Spannungsschwankungen deutlich reduzieren lassen.
Um die durch Photovoltaikeinspeisung verursachte Spannungserhöhung
zu begrenzen, wird in [297] eine spannungsabhängige Statik zur Wirk-
leistungsbegrenzung vorgeschlagen, deren Parameter knotenspeziﬁsch aus
der lokalen Spannungssensivität abgeleitet sind. Dies ermöglicht eine
annähernde Gleichverteilung der auf Grund von Wirkleistungsbegren-
zung nicht eingespeisten Energiemenge auf alle Anlagen, ohne gegebene
Spannungsbänder zu verletzen.
Wärmegekoppelte Erzeuger Blockheizkraftwerke (BHKWs, auch Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK)) sind Wärmekraftmaschinen (z. B. Stirling-
oder Verbrennungsmotoren), die mit einem Generator gekoppelt sind.
Diese erzeugen gleichzeitig nutzbare elektrische und thermische Ener-
gie, wodurch ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird [123, Kap. 2]. Durch
die einfache Speicherbarkeit von Wärme in Wasser und Nutzung dieser
Möglichkeit, werden BHKW als ﬂexible dezentrale Erzeugungseinheiten
genutzt. So ist in [130] ein Ansatz zur Lastverschiebung mittels BHKW
in Haushalten beschrieben, der basierend auf einem modellprädiktiven
Regelungsansatz eine Betriebskostenreduktion durch die Ausnutzung von
zeitvariablen Stromtarifen von bis zu 14% gegenüber einem rein wärme-
geführten Betrieb ermöglicht.
Äquivalent zu einem BHKW stellen Brennstoﬀzellen zeitgleich Elektrizität
und Wärme bereit. Der Brennstoﬀ wird nicht verbrannt, sondern an Elek-
troden zuerst ionisiert und dann oxidiert [123, Kap. 2]. Brennstoﬀzellen
haben unterschiedliche An- und Abfahrzeiten, die im Subsekundenbereich
liegen können [115]. Diese hohe Dynamik erlaubt die Kompensation von
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Lastspitzen bei Inkaufnahme von Verlusten innerhalb der Brennstoﬀzel-
le [77].
3.2.3 Elektrische Speicher
Folgende elektrische Speicher sind im Kontext von Niederspannungssystemen
zu erwähnen:
Batteriespeicher Batteriespeicher sind lange als Technologie zur Netzstabi-
lisierung etabliert (siehe z. B. [172]), dennoch steigt ihre Bedeutung für
die Stromversorgung in Netzen mit dem Siegeszug der Photovoltaik.
In [64] wird die Abhängigkeit des Eigenverbrauchs eines Solarmodellhauses
zur installierten maximalen dezentralen Erzeugung unter Verwendung
eines heuristischen Regelverfahrens untersucht, das primär die Gebäu-
deanschlussleistung regelt und gleichzeitig die Batterie vor Über- und
Tiefenentladung schützt. Theoretische Abschätzungen zeigen, dass ein
Batteriespeicher mit größerer Kapazität als ein durchschnittlicher Tages-
verbrauch des Gebäudes nur noch zu geringen Steigerungen führt und sich
für das reale Gebäude eine Verdopplung des Eigenverbrauchs auf ∼80%
ergibt.
Der Mehrwert von Batteriespeichern gegenüber einem netzdienlichen Ein-
satz von Photovoltaikinvertern wird in [293] in einem 65-Knotennetz
untersucht. In einem multikriteriellen Ansatz wird die Fähigkeit eines
Batteriespeichers in Abhängigkeit von seinen jährlichen Kosten und seiner
Position evaluiert, gleichzeitig Lastspitzen zu reduzieren und Spannungsab-
weichungen zu minimieren. Hierbei zeigte sich eine weit vom Transformator
entfernte Sammelschiene als nicht dominierte Lösung des Batteriestandorts.
Es zeigt sich, dass mit zunehmender Spannungshaltung Leistungsspitzen
steigen.
Unterschiedliche Regelstrategien für den gemeinsamen netzdienlichen
Einsatz von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern sind in [308] vor-
gestellt. Deren Evaluation in einem simulierten Niederspannungsnetz mit
hoher Photovoltaikdurchdringung zeigt, dass eine Wirkleistungsbegren-
zung der Einspeisung am Hausanschluss und ein einspeisungsabhängiges
Batterieladen die Aufnahmefähigkeit des Netzes nur begrenzt steigern.
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Es wird empfohlen, auf eine Abregelung von Photovoltaikanlagen zu
verzichten.
Weiter ist die Fähigkeit von Batterien, den Autarkiegrad eines Microgrids
zu maximieren, an Hand eines Feldtests in [295] demonstriert.
Rückspeisefähige Elektrofahrzeuge Die in Elektrofahrzeugen integrierten
Batterien werden mit bidirektionalen Wechselrichtern an Wechselstrom-
netze angeschlossen und können hierdurch als mobile Speicher eingesetzt
werden und gleichzeitig Blindleistung bereitstellen [151]. Bei dem ﬂe-
xiblen bidirektionalen Laden von Elektrofahrzeugen, etwa zur Reduktion
von Lasttälern und -spitzen, gilt es, zusätzlich Nutzerpräferenzen und
Alterungserscheinungen der Batterien innerhalb der Optimierung zu be-
rücksichtigen [309].
Die Auswirkungen dieser Vehicle-to-Grid (V2G) Anwendungen sind an
Hand verschiedener Strategien zur Minimierung der Energiebeschaﬀungs-
kosten in [290] untersucht. Um das Auftreten von Lastspitzen durch die
Kostenoptimierung zu verhindern, werden individuelle, auf der Netzaus-
lastung basierende Anreize für die Nutzer vorgeschlagen.
3.2.4 Intelligente Gebäude
Intelligente Gebäude (auch Smart Homes oder Automated Homes) sind
bewohnte Gebäude oder Liegenschaften, die über Automatisierungstech-
nik verfügen [257]. Durch diese Automation werden die Gebäudenutzer zu
proaktiven Verbrauchern (Prosumern), die als intelligente Agenten in ei-
nem Netzwerk auftreten und mit ihrer Umgebung interagieren können [164].
Hierfür kommen folgende Komponenten zum Einsatz:
Automatisiertes Gebäudeenergiemanagementsystem Die zentrale Kom-
ponente eines intelligenten Gebäudes ist das Gebäudeenergiemanagement-
system, das Informationen von Sensoren aufnimmt und hieraus Handlun-
gen ableitet. Diese werden von den Aktoren im Gebäude umgesetzt und
beeinﬂussen das Gebäudeverhalten im Sinne gegebener Ziele (vgl. [264]).
Nutzerschnittstelle Zur Information des Gebäudenutzers über die Vorgän-
ge im Gebäude und zur Aufnahme von Vorgaben, Zielen und Präferenzen
der Nutzer verfügen intelligente Gebäude über eine graﬁsche Nutzerschnitt-
stelle [46, 245].
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Externe Schnittstellen Zur Interaktion mit außerhäuslichen Systemen ist
eine Schnittstelle erforderlich [257], die eine Anbindung an Energiemärkte
[236,299] oder an eine höhere technische Instanz realisiert [245].
Sensoren Zum zielgerichteten Handeln sind Zustandsinformationen über
das Gebäude erforderlich. Hierzu gehören neben elektrischen und ther-
mischen Größen auch interne Zustandsinformationen der Aktoren sowie
Informationen über die Anwesenheit der Gebäudenutzer [20, 299].
Aktoren Eine Vielzahl von Aktoren wird durch das Gebäudeenergiemanage-
mentsystem koordiniert, um dessen Ziele zu erreichen [140]. Hierzu gehören
hauptsächlich die in Abschnitt 3.2 beschriebenen Komponenten, aber auch
komfortorientierte Beleuchtungssteuerung [257], Lüftungsanlagen [292]
oder Umwälzpumpen für Schwimmbecken [236].
Netzwerkinfrastruktur Zur internen Kommunikation zwischen den oben
beschriebenen Teilkomponenten eines intelligenten Gebäudes ist neben
den externen Schnittstellen eine lokale Kommunikationsinfrastruktur er-
forderlich [257].
Ziele Automatisiertes Gebäudeenergiemanagement hat drei Zielkategorien:
Die intrinsische Motivation der Nutzer ist zumeist ökonomischer Natur
in Form einer Kostenminimierung etwa durch Energieeinsparung oder
durch die Ausnutzung ﬂexibler Tarifstrukturen für den Leistungs- und
Energiebezug. Technische Ziele beabsichtigen eine Veränderung des Ge-
bäudeenergieproﬁls, um technische Netzrestriktionen einzuhalten. Hierzu
gehören z. B. die Einhaltung von Lastgrenzen oder eine extern gefordertes
Lastmanagement, (engl. Demand Response).
Daneben sind noch Ziele für den werte-orientierten Betrieb eines intelli-
genten Gebäudes wie größtmögliche Autarkie oder Umweltschutz in Form
von Minimierung der CO2-Emission denkbar. [199]
Viele der genannten Ziele sind voneinander abhängig, etwa der Erdgasbe-
zug eines Gebäudes und dessen CO2-Ausstoß, oder können meist durch
Monetarisierung aufeinander abgebildet werden (vgl. [54]).
Darüber hinaus gibt es Ziele für Anwendungen in Smart Homes, die Ener-
gieﬂüsse nur bedingt beeinﬂussen, etwa Objektschutz oder Fernwirktechnik
zur Gerätesteuerung. Diese stehen nicht im Fokus dieser Arbeit.
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3.2.5 Netzaktorik
Folgende Aktoren sind im Kontext von Niederspannungsnetzen zu nennen:
Regelbare Ortsnetztransformatoren (RONTs, gelegentlich auch rONTs)
sind Längsregler, die eine stufenweise Anpassung der Sekundärspannung
unter Last durch eine Änderung des Wicklungsverhältnisses zwischen
Primär- und Sekundärspule ermöglichen, wodurch niederspannungsseiti-
ge Spannungsschwankungen kompensiert werden [119]. Insbesondere bei
geograﬁsch weit vom Transformator entfernter Einspeisung, z. B. von Ein-
siedlerhöfen, erhöht ein RONT das mögliche Einspeisepotenzial dezentraler
Erzeuger bei deren homogenen Verteilung im Netz deutlich [117].
Quartiersspeicher Neben ihrem Einsatz hinter einem Netzanschlusspunkten
(siehe Abschnitt 3.2.3) werden Batterien als Quartierspeicher als Netzbe-
triebsmittel eingesetzt:
Besonders in Inselnetzen lässt sich die hohe Dynamik von Batteriespeichern
zur Bereitstellung von Momentanreserve nutzen [206]. Weiter analysiert
[293] die optimale Platzierung eines Batteriespeichers in einem Netz mit
hoher PV-Einspeisung zur gleichzeitigen Begrenzung von Lastspitzen und
Minimierung von Spannungsabweichungen.
Leistungselektronische Netzbetriebsmittel (Flexible AC Transmission
System (FACTS)) sind leistungselektronische Komponenten, die parallel
oder seriell netzdienliche Ströme einprägen [277, Kap. 10].
Längsregler werden in einzelnen langen, kritischen Strängen (Einzelstran-
gregler) mit hoher Erzeugung installiert [285], um dort durch Entkopplung
spannungshaltende Maßnahmen durchzuführen. Die Wechselwirkungen
zwischen Position und Regelverfahren des Längsreglers sind in [171] un-
tersucht. In [57] wird das hohe Potenzial zur Steigerung der Aufnahme-
kapazität an Erzeugungsanlagen durch einen Längsregler aufgezeigt und
mit integrierten Maßnahmen aus RONT, sowie Wirk- und Blindleistungs-
management verglichen.
Automatisierte Trennstellen Zur Minimierung der Auswirkungen von Ver-
sorgungsunterbrechungen werden Microgrids mit automatisierten Trenn-
stellen ausgestattet, die im Fehlerfall die Netztopologie automatisch so
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rekonﬁgurieren, dass nur ein kleines Teilnetz spannungsfrei geschaltet
wird [153].
3.2.6 Sensorik
Folgende Sensoren für Niederspannungsnetze sind im Kontext dieser Arbeit
zu erwähnen.
Intelligente Stromzähler sind nach § 2 (7) des Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG 2016) „eine über ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikati-
onsnetz eingebundene moderne Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer
Energie, das den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nut-
zungszeit widerspiegelt und den besonderen Anforderungen nach den §§
21 und 22 [MsbG] genügt, die zur Gewährleistung des Datenschutzes, der
Datensicherheit und Interoperabilität in Schutzproﬁlen und Technischen
Richtlinien festgelegt werden können“ [5, eigene Ergänzung]. Mit diesen
Stromzählern, die nach § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ab
einem jährlichen Energiebezug von 6000 kWh verpﬂichtend sind, werden
zeitlich höher aufgelöste Arbeitsmengen gemessen (meist im Rhythmus
von 15min), es besteht eine Tendenz zur Leistungsmessung. Erweiter-
te Funktionalität, die Kommunikation innerhalb der Liegenschaft nach
Außen und zu meteorologischen Diensten, die Schaltmöglichkeit ange-
schlossener Geräte innerhalb des Haushalts oder die Bereitstellung von
variablen Stromtarifen werden durch ein separates Smart-Meter-Gateway
bereitgestellt, für das umfangreiche (sicherheits-)technische Vorgaben exis-
tieren [217]. Es ist geplant automatisiertes Energiemanagement (siehe
Abschnitt 3.4.1) mit Controllable-Local-Systems (CLS) über die Home-
Area-Network-Schnittstelle des Smart-Meter-Gateways zu realisieren.
Zeitsynchronisierte Zeigermessgeräte (engl. phasor measurement units
(PMU)) sind Spannungsmessgeräte, die zeitsynchronisierte Messungen an
verschiedenen Orten eines Netzes ausführen. Diese erfassen mit hoher Auf-
lösung komplexe Spannungszeiger, wodurch der Zustand des gemessenen
Netzknotens vollständig erfasst ist. [242]
Anwendung ﬁnden PMU insbesondere im Übertragungsnetz, wobei die
Platzierung einer minimal erforderlichen Anzahl von PMU für eine robuste
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Netzzustandsschätzung etwa in [109] untersucht ist. In Niederspannungs-
netzen werden PMU-Daten in [190] erhoben, womit Analysen von Span-
nungsmerkmalen mit Leistungsdaten einer Liegenschaft korreliert und
diese mit Netzinformationen zu einer Netzsimulation fusioniert werden.
3.2.7 Zusammenfassung
Innerhalb dieses Abschnitts ist die Rolle von aktiv steuerbaren Komponenten
in Niederspannungssystemen basierend auf einer Klassiﬁkation aus [163]
vorgestellt, sowie deren Auswirkungen und Fähigkeit zur Beeinﬂussung von
Netzen erörtert worden. Hierzu wurden Lasten, Erzeuger, Speicher, Sensorik
und Aktorik von Niederspannungssystemen betrachtet.
Hierbei ist auch eine Deﬁnition für intelligente Gebäude abgeleitet worden,
Gebäude, die mittels eines automatisierten Gebäudeenergiemanagementsys-
tems ihr Energieproﬁl zielgesteuert verändern.
3.3 Systemdienstleistungen in
Niederspannungssystemen
Die etablierten Verfahren zum Betrieb von Elektroenergiesystemen (sie-
he Abschnitt 2.1) werden nun im Kontext von Niederspannungssystemen
untersucht: Hierbei unterscheidet die dena-Verteilnetzstudie – Studie Sys-
temdienstleistungen 2030 der Deutschen Energie-Agentur (dena) [22] vier
verschiedene Arten von Systemdienstleistungen: Frequenzhaltung, Spannungs-
haltung, Betriebsführung und Versorgungswiederaufbau.
3.3.1 Frequenzhaltung
Zur Aufrechterhaltung der Wirkleistungsbalance muss die Netzfrequenz des
europäischen Verbundnetzes konstant durch den Einsatz von Regelleistung in-
nerhalb eines vorgeschriebenen Bandes von ± 0.2Hz gehalten werden, wobei
dessen leistungsdiﬀerenzabhängiger Frequenzgradient 5 – 10mHz/GW be-
trägt [91]. Die Erbringer einzelner Regelleistungsarten (siehe Abschnitt 2.1.5)
haben eine Präqualiﬁkation durch Übertragungsnetzbetreiber zu durchlau-
fen [50]: Hierbei sind insbesondere Mindestgebotgröße, eine mögliche Auftren-
nung in positive und negative Regelleistung, Anforderungen an die zeitliche
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und leistungsmäßige Verfügbarkeit sowie die Reaktionszeit der Anlagen zu
Aktivierung speziﬁziert und erprobt. Zusätzlich wird die Zulässigkeit der
Erbringung von Regelleistung durch ein Gruppe von Anlagen (Pooling)
geregelt. Eine Länderübersicht über die Anforderungen an Regelleistung in
den unterschiedlichen Ländern und Netzen ist in [251] gegeben.
Da die Anschlussleistung der größten in Niederspannungsnetzen angeschlos-
senen Lasten (z. B. schnellladende Elektrofahrzeuge) oder Erzeugern (z. B.
PV-Anlagen) eine Größenordnung kleiner als die für Primärreserve geforder-
te Mindestleistung und eine gemeinschaftliche Erbringung nicht vorgesehen
ist, kann Primärreserve aus Microgrids unter den gegebenen regulatorischen
Randbedingungen nicht erbracht werden. Dagegen schlägt [322] einen Ag-
gregator vor, der eine Ansammlung von dezentralen Erzeugungsanlagen
mit einer Maximalleistung von 20MW Primärreserve anbieten kann. Ein
weiteres Beispiel ist die Erbringung von Primärregelleistung durch Lüftungs-
anlagen [?]. Eine Realisierung der Bereitstellung von Primärreserve mittels
haushaltsüblicher Lasten ist in [85] geschildert: Das inselnetzfähige Microgrid
der Insel Bornholm (56MW Spitzenlast) wurde mit 300 Steuerboxen aus-
gestattet, welche die Flexibilität angeschlossener, insbsondere thermischer
Systeme erfolgreich zur Bereitstellung von Primärreserve nutzten.
Für die Erbringung von Sekundär- und Minutenregelleistung aus einem
Niederspannungssystem ist ein (zulässiges) Aggregieren von Anlagen zur
Bereitstellung des Mindestgebots ebenfalls unerlässlich. Die Schwierigkeit,
zuverlässig und nachweislich Beiträge mit aktiven Komponenten zu erbringen,
wird in [76] am Beispiel der koordinierten Ladung von Elektrofahrzeugen
verdeutlicht: Das stochastisch geprägte Nutzerverhalten lässt sich durch das
Bilden eines virtuellen Kraftwerks mit 10 000 Fahrzeugen soweit reduzieren,
dass die in Deutschland geforderten Präqualiﬁkationsmaßnahmen von der
Fahrzeugﬂotte erfüllt werden. Hierbei ist die Erbringung von negativer
Sekundärleistung am lukrativsten.
3.3.2 Spannungshaltung
Parallel zur Frequenzhaltung muss die Spannungsstabilität im Regelbetrieb
und im Fehlerfall (Kurzschlüsse) gewährleistet werden. Hierzu kann neben
einer Spannungsregelung durch die Bereitstellung von Blindleistung auch ein
Redispatch von Wirkleistung erforderlich sein, da in der Niederspannung kei-
ne Entkopplung zwischen Knotenspannungen und Leistungsﬂüssen herrscht.
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Für die Stabilisierung im Kurzschlussfall ist weiterhin die Bereitstellung von
Kurzschlussleistung, insbesondere durch Generatoren, nötig. [277]
Lokale Spannungshaltung
Die Anforderungen an die Spannungsgüte in Niederspannungsnetzen ist in
der DIN EN 50160 [7] geregelt und in andauernde Phänomene und Span-
nungsereignisse unterteilt. Für lastabhängige, andauernde Phänomene sind
zahlreiche Parameter der Netzspannung wie Eﬀektivwerte, Oberschwingungs-
anteile, Flicker1 oder Phasenunsymmetrien speziﬁziert. Für Spannungsereig-
nisse, die unvorhersehbar sind (insb. Fehler) oder die durch äußere Ursachen
(z. B. Wetter) hervorgerufen werden, sind statt der Grenzwerte Richtwerte in
Form von statistischen Werten für Spannungseinbrüche und -überhöhungen
und transiente Spannungen vorgegeben.
Da Niederspannungsnetze bis zur Einführung von intelligenten Zählern
über nahezu keine Messinfastruktur verfügten bzw. noch nicht verfügen,
existieren zur Sicherstellung des Betriebes technische Anschlussbedingun-
gen [44]. Diese stellen eine Konkretisierung des § 13 („Elektrische Anla-
ge“) der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss
und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung
(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV ) dar und sorgen für die Nor-
meinhaltung [7]. Hierin werden insbesondere absolute, meldepﬂichtige oder
zustimmungspﬂichtige Leistungsobergrenzen für unterschiedliche Geräte-
typen festgelegt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Anlagen mit
erhöhtem Blindleistungsbedarf (z. B. Entladungslampen, Schweißgeräte),
hohem Anlaufstrom (z. B. Motoren) und unsymmetrischen Lasten.
Anschlussbedingungen für dezentrale Erzeugungsanlagen sind in der VDE
Anwendungsrichtlinie VDE-AR-N 4105 [12] festgelegt. Hierbei werden unter
Hinweis auf [7, 44] Grenzwerte für die Netzrückwirkungen, dass heißt für
statische und dynamische Spannungsänderungen, Flicker, Oberschwingungen
und Spannungsunsymmetrien, der dezentralen Erzeugungsanlagen gegeben.
Hervorzuheben ist hierbei, dass „[. . . ] im ungestörten Betrieb des Netzes [. . . ]
der Betrag der von allen Erzeugungsanlagen mit Anschlusspunkt in einem
Niederspannungsnetz verursachten Spannungsänderung an keinem Verknüp-
fungspunkt in diesem Netz einen Wert von 3% gegenüber der Spannung
1„Bewertete spannungsbedingte Leuchtdichteänderung einer Glühlampe“ [123, Kap. 8]
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ohne Erzeugungsanlagen überschreiten“ darf [12, eigene Kürzungen]. Hierzu
müssen etwa größere Erzeugungsanlagen ﬂexibel und gemäß einer Kennlinie
Blindleistung bis zu einem Leistungsfaktor von cosφ =0,9ind/kap bereitstellen
und Lasten dürfen bestimmte Anschlussleistungen nicht überschreiten.
Die Maßnahmen zur Spannungsbeeinglussung sind [22]:
Wirkleistungsregelung Da die Knotenspannung durch den hohen ohmschen
Belag der verwendeten Leiter nicht von den Wirkleistungsﬂüssen entkop-
pelt ist, lässt sich mittels P (U)-Regelung (Wirkleistungsregelung) die
Spannung lokal beeinﬂussen, was insbesondere bei leistungselektronisch
angebundenen Einspeiseanlagen (Photovoltaikanlagen) und Speichern
angewendet wird (etwa in [297]).
In [80] wird die Abregelung von sechs Photovoltaikanlagen mit einer P (U)-
Kennlinie in einem Niederspannungsstrang zur Einhaltung des geforderten
Spannungsbands erfolgreich simuliert. Hierbei weisen die Autoren auf den
großen Nachteil der Wirkleistungsregelung im Kontext von dezentraler
Erzeugung hin: die nicht-diskriminierungsfreie ökonomische Ineﬃzienz des
Verfahrens, da Anlagen, die weiter vom Ortsnetztransformator entfernt
sind, stärker als solche in der Nähe zum Transformator abgeregelt werden.
Weitere Beispiele zur Spannungshaltung mittels Wirkleistung sind in
Abschnitt 3.2 besprochen.
Blindleistungsregelung Weiterhin werden Knotenspannungen auch mit-
tels Q(U)-Regelung (Blindleistungsregelung) beeinﬂusst. Hierzu werden
Stromrichter von Erzeugern und Speicher verwendet, die wirkleistungsun-
abhängig Blindleistung bereitstellen können, was für Photovoltaikanlagen
nach VDE-AR-N 4105 [12] bereits gefordert wird. Weitere Anwendungen
zur blindleistungsbasierten Spannungshaltung sind ebenfalls bereits in
Abschnitt 3.2 gegeben worden.
Spannungsregler Die dritte Möglichkeit zur Spannungsbeeinﬂussung in
der Niederspannung sind dezidierte Spannungsregler, die wahlweise auf
Transformatorbasis (regelbare Ortsnetztransformatoren) oder mittels Leis-
tungselektronik (leistungselektronische Längsregler) die Spannung eines
Netzstrangs beeinﬂussen (siehe Abschnitt 3.2.5).
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Blindleistungsbereitstellung für die übergeordnete Spannungsebenen
Ein Niederspannungssystem ist eine an ein übergeordnetes Mittelspannungs-
netz angeschlossene komplexe Last, die sich mit diesem wechselseitig be-
einﬂussen. Gleichzeitig gelten für Mittelspannungsnetze ähnliche Betriebs-
und Stabilitätsanforderungen, wie etwa zulässige Spannungsbänder oder
die Einhaltung von Betriebsmittelgrenzen. Analog zur anreizgesteuerten
Wirkleistungsanpassung eines Niederspannungssystems, das als virtuelles
Kraftwerk agiert (siehe Abschnitt 3.3.1), wird in [21] die Notwendigkeit
zur spannungsebenenübergreifenden Blindleistungsbereitstellung auch aus
Verteilnetzen erörtert.
In [22] werden die Voraussetzungen für eine Blindleistungsbereitstellung
aus dem Verteilnetz – also ein virtuelles Blindleistungskraftwerk – diskutiert.
Hierbei wird der Konﬂikt zwischen wünschenswerter Nähe zur Ortsnetzsta-
tion und dem häuﬁgen Anschluss der dezentralen Erzeugungsanlagen am
Ende eines Netzstrangs – während einer hohen Wirkleistungseinspeisung
ist hier die Möglichkeit, Blindleistung bereitzustellen, meist gering – be-
leuchtet und die Notwendigkeit der Interaktion der Steuerungssysteme von
Erzeugungsanlagen mit bestehenden Betriebsmitteln betont, wie z. B. einem
regelbaren Ortsnetztransformator.
Kurzschlussleistung
Die transienten Vorgänge beim Versagen der Isolation von Leitern wer-
den als Kurzschlüsse bezeichnet [277, Kap. 19]. Bei einem Kurzschluss im
Niederspannungsnetz ﬂießt der maximale Strom nach etwa einer halben
Periode (∼ 10ms) und die maximale Kurzschlussdauer liegt bedingt durch
die standardisierten Leitungsschutzschaltern unter 0,1 s [220, Kap. 15].
Die im Kurzschlussfall benötigte Leistung zur Fehlerklärung wird aus
den magnetischen Feldern großer Generatoren oder Transformatoren bezo-
gen, die kurzzeitig ein Vielfaches ihrer Nennleistung an Kurzschlussleistung
bereitstellen [12,38,177] (siehe auch Abschnitt 2.1.3). Auch tragen Strom-
richter mittels spezieller überlastbarer Netzdrosseln und Regelverfahren zur
Kurzschlussklärung bei [52].
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3.3.3 Betriebsführung
Zur Aufrechterhaltung der Stabilität von Spannung und Frequenz (siehe
Abschnitt 2.1.2) sind Dienstleistungen zum Netzbetrieb in Form von intera-
gierenden Maßnahmen nötig. Diese umfassen neben passiver Überwachung
und Analyse von Netzen die Koordination von Systemdienstleistungen und
die Überwachung von Einspeisung und Betriebsmitteln. [22]
Das Erfassen, Übertragen und Verarbeiten von Sensordaten ist in Ver-
teilnetzen auf Grund der geringen Sensordichte noch von untergeordneter
Bedeutung. Vielmehr kommt bedingt durch die dezentrale Erzeugung einem
Einspeise- oder Engpassmanagement eine steigende Bedeutung zu. Innerhalb
eines geograﬁsch abgegrenzten Niederspannungsnetzes ist die Einspeisung
der Photovoltaikanlagen stark korreliert, sodass die nominal installierte
Nennleistung bei entsprechender Witterung realistisch erreicht wird. Somit
entstehen in betroﬀenen Netzen Leistungsﬂüsse an oder über der thermischen
Belastbarkeit der Betriebsmittel. [204]
Die vorgestellten Richtlinien über die Eigenschaften von Niederspan-
nungsnetzen und von angeschlossenen Anlagen [7,12,44] haben neben der
Spannungshaltung auch das Ziel, eventuelle Überlastung von Komponenten
zu verhindern. Zudem ist mit § 14 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG
2014) [3] die Rechtsgrundlage für ein Einspeisemanagement im Falle von
Netzengpässen, sprich der drohenden Überlastung von Betriebsmitteln, von
dezentralen Erzeugungsanlagen durch den Verteilnetzbetreiber geschaﬀen
worden. Die zuständige Norm [12] schlägt hierfür eine stufenweise Abregelung
um 30%, 60% oder 100% von Photovoltaikanlagen vor.
Die Vermeidung von Komponentenüberlastung durch einzelne Niederspan-
nungsnetzentitäten ist bereits in Abschnitt 3.2 diskutiert worden.
3.3.4 Versorgungswiederaufbau
Die vierte Systemdienstleistungskategorie nach [22] ist der Versorgungswie-
deraufbau während und nach einer Störung (siehe auch Abschnitt 2.1.4).
Hierzu sind Schalteingriﬀe im Netz zur Minimierung der Störungsausbrei-
tung und Maßnahmen zur schrittweisen Inbetriebnahme von ausgefallenen
Netzabschnitten nötig [22]. In diesem Zusammenhang wird die Abschaltung
von dezentralen Erzeugungsanlagen im Falle einer Desynchronisation vom
Verbundnetz gefordert. Dadurch soll aus Sicherheitsgründen eine Spannungs-
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freiheit der abgetrennten Teilnetze sichergestellt werden. Zur Erkennung von
solchen Inselnetzen fordert die DIN VDE V 0126 [13], dass die einspeisende
Komponenten über eine Impedanz-, Frequenz- oder Spannungsüberwachung
verfügen, die bei Abweichungen der Messgrößen aus einem Toleranzband
oder starken Störungen den Erzeuger instantan vom Netz trennen und die
Einspeisung stoppen [304, Kap. 9].
Soll hingegen das vom Verbundnetz getrennte Niederspannungsnetz selb-
ständig als Inselnetz weiterbetrieben werden, müssen alle bisher von den
höheren Spannungsebenen bereitgestellten Systemdienstleistungen vom Mi-
crogrid selbst bereitgestellt werden. Neben der nur lokal zu erbringenden
Spannungshaltung und Betriebsführung muss nun zusätzlich der Wirk-
und Blindleistungshaushalt instantan ausgeglichen werden [235]. Für die
Wirk- und Blindleistungsbereitstellung ist die Verwendung von Stromrich-
tern etabliert, die eine lineare frequenzabhängige Kennlinie für Wirk- und
Blindleistungsbereitstellung (Kraftwerkskennlinie) verwenden, etabliert [90].
In [173] wird die Interaktion verschiedener Kennlinien in einem Micro-
grid mit 50 kVA Nennleistung evaluiert, in dem neben PV-Anlagen auch
Batteriespeicher integriert sind. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass ins-
besondere für die dynamischen Prozesse eines Microgrids im Inselnetzbetrieb
im Verhältnis zur Nennanschlussleistung des Microgrids große installierte
Inverterleistungen notwendig sind. So lassen sich Leistungssprünge und
Resynchronisation an ein bestehendes Verbundsystem, realisieren.
3.3.5 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt sind die in Niederspannungssystemen benötigten und
bereitstellbaren Systemdienstleistungen aus [22,277] hergeleitet und deren
Erbringung mit Literaturbeispielen verdeutlicht worden.
Eine schematische Übersicht der Kategorisierung der verschiedenen Sys-
temdienstleistungsarten, ihre Verortung im Energienetz sowie die zugehöri-
gen Maßnahmen ist in Anlehnung an [277] in Abbildung 3.2a (siehe S. 61)
gegeben.
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3.4 Anforderungen an ein regionales
Energiemanagementsystem
Nachdem die aktiven Komponenten (siehe Abschnitt 3.2) und die System-
dienstleistungen (Abschnitt 3.3) in Energiesystemen erörtert worden sind,
werden hieraus nun die Anforderungen an ein regionales Energiemanage-
mentsystem zur Systemdienstleistungserbringung abgeleitet.
3.4.1 Begriﬀsdeﬁnitionen
Bei dem Begriﬀ Energiemanagement ist zu unterscheiden in:
Energiemanagement Ein Energiemanagement nach ISO 50001 versetzt Un-
ternehmen durch organisatorische Maßnahmen in die Lage, „[. . . ] Systeme
und Prozesse aufzubauen, welche zur Verbesserung der energiebezogenen
Leistung, einschließlich Energieeﬃzienz, Energieeinsatz und Energiever-
brauch erforderlich sind.“ [10, S. 7, eigene Kürzung].
Die Norm beschreibt insbesondere zugehörige kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse für eine Zertiﬁzierung.
Automatisiertes Energiemanagement Im Unterschied zum Energiemana-
gement nach ISO 50001 beschreibt automatisiertes Energiemanagement die
Nutzung eines Energiemanagementsystems zur automatisierten Überwa-
chung und Steuerung des Energiesystems unter Nutzung von Informations-
und Kommunikationstechnik. Koordiniert dieses ein (bewohntes) Gebäude,
so wird auch von Gebäudeenergiemanagementsystem (siehe Abschnitt 3.2.4)
oder Customer Energy Management System gesprochen. [199]
Regionales Energiemanagement Im Kontext dieser Arbeit wird folgende
Deﬁnition verwendet:
Ein regionales Energiemanagementsystem (REMS) ist ein au-
tomatisiertes Energiemanagementsystem, das ein Niederspan-
nungssystem mit steuerbaren Komponenten in einem Netzgebiet
überwacht und zielgerichtet beeinﬂusst.
In der Literatur werden für diese Systeme analog die Begriﬀe Microgrid
(Energy) Management System (etwa in [139,230]) und Microgrid Central
Controller (etwa in [82,146]) verwendet.
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3.4.2 Methodisches Vorgehen
Anforderungen an ein technisches System müssen gemäß [233, Kap. 2]
klassiﬁzierbar, aktuell gültig, für den Leser verständlich und in Bezug auf
ihre Eigenschaften bewertbar formuliert und beschrieben sein. Hierbei werden
die aufgestellten und abgeleiteten Anforderungen in Anlehnung an [233, Kap.
2] wie folgt klassiﬁziert und sowohl in Textform als auch tabellarisch (siehe
Schema in Tabelle 3.1) dargelegt:
Nummerierung Zur besseren Übersicht erhält jede Anforderung einen ein-
deutigen Identiﬁkator (Nr.).
Bezeichnung Jeder Anforderung wird eine natursprachliche Benennung zur
besseren Identiﬁzierbarkeit gegeben.
Inhalt Hierbei wird nach den die Nutzerinteraktion konkretisierenden Nut-
zungsanforderungen, qualitativ messbaren Leistungsanforderungen und
geforderter Funktionalität diﬀerenziert.
Verbindlichkeit Die Dringlichkeit und Bedeutung der einzelnen Anforde-
rungen wird durch die Unterscheidung in Pﬂicht- (muss) und Wunschan-
forderungen (soll) sowie Vorschläge (kann) unterteilt.
Herkunft Anforderungen sind meist voneinander abhängig und bilden eine
Abhängigkeitsstruktur, deren rückwärts gerichteter Teil angegeben wird.
In Tabelle 3.1 ist also Anforderung A0.1 von A0.0 abhängig.
Beschreibung Die Beschreibung einer Anforderung konkretisiert deren Her-
kunft, Zweck und Nutzen. Gleichzeitig ist bei jeder Aufstellung einer
Anforderung die Konsistenz zu anderen Anforderungen, ihre Eindeutigkeit
und die mögliche Notwendigkeit weiterer Anforderungen zu prüfen. Dies
geschieht sowohl in Text- als auch in Tabellenform.
3.4.3 Systemziele
Aus den in Abschnitt 3.3 beschriebenen Systemdienstleistungen in und aus
Niederspannungsnetzen werden folgend sechs Systemziele des regionalen
Energiemanagementsystems abgeleitet und konkretisiert. Es ist zu erwarten,
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Tabelle 3.1 – Abstraktes Anforderungsschema nach [233, Kap. 2]
Nummer Bezeichnung Inhalt Verb. Herkunft Beschreibung
A0.1 Beispiel Nutzung Wunsch A 0.0 Beispielanforderung
Verb.: Verbindlichkeit
dass ein regionales Energiemanagementsystem auf Grund seiner verteilt an-
geschlossenen Entitäten über eine Reaktionszeit verfügen wird, die über den
benötigten Reaktionszeiten für dynamische und transiente Vorgänge (z. B.
Kurzschlüsse) liegt. Daher wird für das REMS ausschließlich die Erbringung
statischer Systemdienstleistungen speziﬁziert (siehe Abschnitt 1.2.3).
Anforderung A 1.1 – Virtuelles Wirkleistungskraftwerk Die Einhaltung
des netzfrequenzbestimmenden Wirkleistungsgleichgewichts eine der es-
sentiellen Anforderungen an den stabilen Betrieb eines Elektroenergie-
systems (siehe Abschnitt 3.3.1). Ein einzelnes Niederspannungssystem ist
unter Aufrechterhaltung seines Normalbetriebes – dem heute gewöhnlichen
Leben in Haushalten und Kleingewerbe – nicht in der Lage, die Präqualiﬁ-
kationsmaßnahmen für die verschiedenen Regelleistungsarten zu erbringen
(vgl. Abschnitt 3.3.1). Dieser Konﬂikt wird durch virtuelle Kraftwerke
(siehe Abschnitt 2.3.3) aufgelöst. Allerdings kann die gezielte Erhöhung
oder Verringerung der Leistung negative Einﬂüsse auf die Spannung und
die Betriebsführung im Netz haben.
Die Wirkleistungsbereitstellung aus einem Niederspannungssystem für
dessen übergeordnete Spannungsebene (technisches virtuelles Wirkleis-
tungskraftwerk, A 1.1) ist eine funktionale Anforderung, deren Verbind-
lichkeit auf Grund der zu erwartenden Wechselwirkungen mit anderen
Anforderungen als Wunsch eingestuft wird.
Anforderung A 1.2 – Virtuelles Blindleistungskraftwerk Die Erbringung
von spannungshaltenden Maßnahmen ist in zwei Kategorien einzuteilen
(siehe Abschnitt 3.3.2), aus denen unabhängige Anforderungen abgeleitet
werden: Analog zur Bereitstellung von Wirkleistung für übergeordnete
Spannungsebenen (siehe A1.1) bietet sich die Anpassung des Blindleis-
tungsbedarfs an. Ähnlich zu virtuellen Wirkleistungskraftwerken über-
steigt die in den höheren Spannungsebenen benötigte Blindleistung das
Bereitstellungsvermögen eines einzelnen Niederspannungsnetzes. Somit
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ist eine koordinierte Bereitstellung aus mehreren Niederspannungsnet-
zen erforderlich, um einen signiﬁkanten Einﬂuss auf die übergeordnete
Spannungsebene zu erzielen (vgl. [22]). Hierdurch entsteht ein virtuelles
Blindleistungskraftwerk (A 1.2). Da der Blindleistungshaushalt des Nie-
derspannungsnetzes die lokale Spannungshaltung (siehe A1.3) negativ
beeinﬂussen kann, wird die Verbindlichkeit dieser funktionalen Forderung
analog zu Anforderung A1.1 als Wunsch festgelegt.
Anforderung A 1.3 – Lokale Spannungshaltung Die zweite vom lokalen
Blindleistungshaushalt abhängende Dienstleistung ist die lokale Span-
nungshaltung (A 1.3), deren Grenzwerte in [7,12] festgelegt ist (vgl. 3.3.2).
Zwar sind Knotenspannungen insbesondere in Niederspannungsnetzen,
bedingt durch die hohen ohmschen Leitungswiederstände (siehe [277,
Kap. 11]), stark von den herrschenden Wirkleistungsverhältnissen abhän-
gig; dennoch wird eine Spannungshaltung mittels Blindleistung vorgezogen,
um die Handlungsfreiheit der ans Netz angeschlossenen Kunden nicht
einzuschränken. Auf Grund der klaren regulatorischen Vorgaben und
der vielfältigen Eingriﬀsmöglichkeiten zur Spannungshaltung wird diese
funktionale Anforderung als Pﬂichtanforderung für ein regionales Ener-
giemanagementsystem betrachtet. Die Spannungsstabilität im Sinne der
Deﬁnition in Abschnitt 2.1.2 ist in Niederspannungsnetzen nicht gefährdet,
da Niederspannungsnetze elektrisch kurz sind.2
Anforderung A 1.4 – Überlastbegrenzung Alle Betriebsmittel eines Nie-
derspannungsenergiesystems haben eine maximale Belastbarkeit, die nicht
überschritten werden darf (vgl. Abschnitt 3.3.3). Da bei einer Verletzung
dieser Grenzen die auslösende Schutztechnik Betriebsmittel und Umwelt
vor den Gefahren des Versagens durch eine Einstellung der bereitgestellten
Funktionalität schützt, wird die Einhaltung der zulässigen Betriebspunk-
te der Betriebsmittel (A 1.4) als verpﬂichtende funktionale Anforderung
festgelegt.
Anforderung A 1.5 – Bilanzielle Autarkie Damit ein Niederspannungssys-
tem bilanziell autark ist, muss im Rahmen der Versorgungssicherheit
(siehe Abschnitt 3.3.4) dessen Leistungsbilanz mittel- und langfristig aus-
2Als elektrisch kurz gelten Leitungen, deren Spannungsamplitude längs der Leitung
nahezu konstant ist. Es gilt für Kabel mit Δu ≤ 0,5%: lmax < 50 km [277, Kap. 10]
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geglichen sein. Diese geforderte Funktionalität der Minimierung der Leis-
tungsﬂüsse am Ortsnetztransformator (bilanzielle Autarkie) (A 1.5) trägt
gleichzeitig zur Verringerung der auftretenden Netzverluste und der Erhö-
hung des Eigenverbrauchs bei. Da das Microgrid mit dem übergeordneten
Verbundnetz im ungestörten Betrieb interagieren kann und soll (siehe
A1.1 und A1.2), wird die bilanzielle Autarkie als Wunschforderung cha-
rakterisiert.
Anforderung A 1.6 – Inselnetzbetrieb Ist der Betrieb des Verbundnetzes
gestört, besteht die Möglichkeit, dass ein Microgrid in einen Inselnetzbe-
trieb (A 1.6) übergeht. Hierfür ist neben der Wirk- und Blindleistungs-
autarkie (siehe A1.5) auch die Bereitstellung und Stabilisierung einer
Netzfrequenz nötig. Zudem muss die unterbrechungsfreie De- und Resyn-
chronisation des Microgrids an das Verbundnetz realisiert werden. Die
Verbindlichkeit dieser funktionalen Anforderung wird auf Grund ihre Trag-
weite als Vorschlag eingestuft und die Realisierung eines echten Inselnetzes
steht nicht im Fokus dieser Arbeit.
In Abbildung 3.2b sind die sechs Systemziele des regionalen Energiema-
nagements hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht und ihrer Wirkungsbereichs
zusammenfassend dargestellt. Die Ähnlichkeit zu Abbildung 3.2a verdeut-
licht die direkte Ableitung der Systemziele aus der Analyse der verschiedenen
Dienstleistungsarten nach [22] in Niederspannungsnetzen. Alle Anforderun-
gen sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.
3.4.4 Erweiterte Funktionalitäten
Aus den funktionalen Anforderungen (A1.1-1.6, siehe Abschnitt 3.4.3 &
Tabelle 3.2) werden nun Anforderungen an die erweiterte Funktionalität des
regionalen Energiemanagements abgeleitet. Diese Funktionen bieten keinen
direkten Mehrwert für Nutzer und Betreiber eines Niederspannungssystems,
sind aber für die Erfüllung der Systemziele erforderlich.
Anforderung A 2.1 – Kommunikationsfähigkeit Unabdingbar für ein re-
gionales Energiemanagementssystem ist die Kommunikationsfähigkeit
(A 2.1) mit dessen untergeordneten Komponenten (siehe Abschnitt 3.2).
Hierzu gehört die Aufnahme von Messdaten und Informationen von den
aktiven Komponenten bzw. deren Sensoren, sowie die Weitergabe von
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(a) Systemdienstleistungen in Elektro-
energiesystemen basierend auf [22, 277]
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(b) Ziele eines regionalen Energiema-
nagementsytems zur Systemdienstleis-
tungserbringung
Abbildung 3.2 – Herleitung der Systemziele des regionalen Energiema-
nagementsystems aus der Systemdienstleistungsklassiﬁkation aus [22]
Informationen und Steuersignalen an Aktoren, die diese umsetzen. Die
Kommunikationsfähigkeit muss wechselseitig sein.
Anforderung A 2.2 – Analysefähigkeit Die Erfassung von Mess- und Zu-
standsdaten allein (siehe A 2.1) bietet keine ausreichende Entscheidungs-
grundlage für die Ableitung von Handlungen durch ein regionales Ener-
giemanagementsystem, da z. B. gegensätzliche Systemziele auftreten kön-
nen (siehe Abschnitt 3.4.3). Daher müssen die verfügbaren Informationen
mittels einer verpﬂichtend vorhandenen Analysefähigkeit des Systems
aufbereitet und Wissen generiert werden (A 2.2).
Anforderung A 2.3 – Erinnerungsfähigkeit Damit die geforderte Analyse-
fähigkeit nicht nur aktuell verfügbare Sensordaten als Eingangsgrößen zur
Verfügung hat, ermöglicht die Speicherung von Sensordaten (Gedächt-
nis, A 2.3) die Nutzung von Vergangenheitsdaten. Gleichzeitig erlaubt
diese Speichermöglichkeit auch Analyseergebnisse und vergangene Steu-
ersignale abzulegen, wodurch sich die Daten- und Wissensgrundlage für
Entscheidungen stetig vergrößert. Dies ermöglicht gleichzeitig eine Bewer-
tung vergangener Eingriﬀe. Als ein zentraler Baustein eines regionalen
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Energiemanagementsystems wird die Speicherfähigkeit als verbindliche
Anforderung deﬁniert.
Anforderung A 2.4 – Prognosefähigkeit Das zuvor gespeicherte Wissen
(siehe A 2.3) kann zur Schätzung zukünftiger Systemzustände verwendet
werden, um das System bei der Umsetzung der Systemziele zu unterstüt-
zen. Gleichzeitig ist das Lastverhalten von Einzelhaushalten (vgl. [325])
und die lokale dezentrale Erzeugung (vgl. [239]) je nach geforderten Pro-
gnoseeigenschaften auf Grund deren Volatilität schwer vorherzubestimmen.
Daher wird die Verbindlichkeit der Prognosefähigkeit (A 2.4) des Systems
als Wunsch festgelegt.
Anforderung A 2.5 – Lernfähigkeit Die geforderte Analyse- (siehe A2.1)
und Erinnerungsfähigkeit (siehe A 2.2) ermöglichen eine Bewertung vergan-
gener Aktionen. Diese ermöglichen eine Anpassung der Entscheidungsﬁn-
dung (siehe A 2.6) zur Systemlaufzeit, um die Eﬀektivität der Umsetzung
der Systemziele im Betrieb zu verbessern (siehe A1.x) (Lernfähigkeit,
A 2.5). Auf Grund der hohen Komplexität und des Prognosebedarfs wird
dieser funktionalen Anforderung eine Wunschcharakteristik zugewiesen.
Anforderung A 2.6 – Entscheidungsfähigkeit Kernfunktion eines regiona-
len Energiemanagementsystems ist dessen Fähigkeit, aus den aktuellen
Analyseergebnissen (siehe A2.2), den vergangenen Handlungen, Analy-
sen (siehe A2.3) und erstellten Prognosen (siehe A2.4) Steuersignale
für untergeordnete Entitäten zu erzeugen (A2.6). Dadurch können die
geforderten Systemziele (siehe A 1.x) realisiert werden und die Umsetzung
dieser Funktion ist folglich verpﬂichtend.
In Tabelle 3.3 sind die aus den Systemzielen (siehe Abschnitt 3.4.3 &
Tabelle 3.3) abgeleiteten Anforderungen an das regionale Energiemanage-
mentsystem unter Verwendung des Schemas aus Tabelle 3.1 zusammenge-
fasst.
3.4.5 Nichtfunktionale Anforderungen
Neben den sich direkt aus der Analyse der Systemdienstleistungen in Nie-
derspannungsnetz ableitenden Systemzielen (siehe A 1.x) und Basisfunktio-
nalitäten (siehe A2.x) des regionalen Energiemanagementsystems werden
zusätzlich meist nichtfunktionale inhärente Anforderungen bestimmt.
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Anforderung A 3.1 – Dynamische Systemkonﬁguration Ein regionales
Energiemanagementsystem muss gegenüber strukturellen Änderungen
eines Microgrids adaptiv sein (A 3.1). Hierzu gehört zum einen die Skalier-
barkeit des Systems, falls sich im Microgrid die Anzahl der beeinﬂussbaren
Komponenten zur Laufzeit ändert, etwa durch Nutzerintervention oder
Ausfall. Gleichzeitig muss aber auch einer sich ändernden inneren Konﬁ-
guration der Komponenten, etwa eine veränderte Haushaltsausstattung,
Rechnung getragen werden.
Anforderung A 3.2 – Wechselseitige Abstraktion Wie aus der System-
analyse von Niederspannungsnetzen hervorgegangen ist, haben die akti-
ven Komponenten (siehe Abschnitt 3.2) unterschiedliche Eigenschaften
und Fähigkeiten. Um diese bestmöglich in ein Gesamtsystem zu integrie-
ren, das Systemdienstleistungen erbringen kann (siehe A1.x), sind diese
Eigenschaften zu abstrahieren (A3.2). Hierbei wird eine wechselseitige
Abstraktion der Komponenten und des regionalen Energiemanagements
benötigt, welche die Fähigkeiten der Komponenten gegenüber dem regiona-
len Energiemanagementsystem abstrahiert und gleichzeitig die erzeugten
Signale des regionalen Energiemanagementsystems gemäß der Komponen-
teneigenschaften übersetzt. Diese die Nutzbarkeit des Systems betreﬀende
Anforderung wird als verpﬂichtend festgelegt.
Anforderung A 3.3 – Dynamik der Komponenten Die Komponenten ei-
nes Niederspannungssystems weisen große Unterschiede in der Dynamik
ihrer Leistungsänderung und der zeitlichen Abhängigkeit zwischen Be-
triebszyklen auf, die bei Lasten stochastisch geprägt sind (vgl. [43]). So
hat das Zu- und Abschalten von Lasten Leistungsgradienten von mehre-
ren Kilowatt pro Sekunde zur Folge, während frei betreibbare Erzeuger
ihre Leistung in Form von An- bzw. Abfahrrampen abgeben. Neben die-
sem Leistungsänderungsvermögen von Komponenten müssen auch die
Abhängigkeiten zwischen zwei Betriebszyklen einer Komponente (siehe
Abschnitt 3.2) mitberücksichtigt werden: Eine frei betreibbare Erzeugungs-
anlage kann innerhalb kurzer Zeit an- oder abgeschaltet werden. Meist
gibt ein gekoppelter (Wärme-) Speicher die maximale Betriebsdauer vor,
während eine zeitlich verschiebbare Last (z. B. eine Spülmaschine) primär
eine Dienstleistung für den Nutzer erbringt und daher starke zeitliche
Einschränkungen aufweist. Dies betriﬀt vor allem die maximale zeitli-
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che Verschiebung bis zum Start des Gerätes, aber auch die Häuﬁgkeit
der Nutzbarkeit der Komponente. Diese Eigenschaften der Komponenten
sind mit den dynamischen Eigenschaften der geforderten Systemdienst-
leistungen (siehe Abschnitt 2.1.5) in Einklang zu bringen. Ein regionales
Energiemanagementsystem muss alle beschriebenen Systemdynamiken für
eine Umsetzung der geforderten Systemziele (siehe A 1.x) berücksichtigen
und ausnutzen.
Anforderung A 3.4 – Stabilität Betriebsstrategien können zu unerwünsch-
ten Eﬀekten führen. So beschreiben etwa [144,250] ein herding (dt. Her-
denverhalten) bzw. Lawineneﬀekte, das heißt hohe Maximallasten, wenn
elektrische Verbraucher über einfache (Preis-) Signale gesteuert werden
oder [62] ein Oszillieren von Systemzuständen.
In Anforderung A3.3 ist der gezielte Abruf von Flexibilität zur Erfül-
lung der Systemziele mit Fokus auf die unterschiedlichen Dynamiken der
Entitäten und Ziele gefordert worden. Die Dynamik von regionalem Ener-
giemanagementsystem und beeinﬂussten Komponenten müssen zusammen
ein Verhalten ergeben, welches das aktuelle Systemziel (siehe A 1.x) erfüllt,
ohne andere kritische Systemzustände hervorzurufen (A 3.4).
Anforderung A 3.5 – Zurückhaltung Nach [2, § 11 (1) EnWG 2017] sind
„Betreiber von Energieversorgungsnetzen [. . . ] verpﬂichtet, ein sicheres,
zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminie-
rungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu
verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist“ (eigene
Kürzungen). Gleichzeitig haben die „Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen [. . . ] jedermann nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminie-
rungsfrei Netzzugang zu gewähren [. . . ]“ [2, § 20 (1) EnWG 2017, eigene
Kürzungen] und die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten
Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität zu ermöglichen [2, § 1
(2) EnWG 2017, eigene Kürzungen].
Aus diesem Spannungsfeld zwischen freiem Netzzugang und Aufrechter-
haltung der Netzstabilität ergibt sich die verpﬂichtende nicht-funktionale
Anforderung, den beeinﬂussbaren Komponenten im System größtmögliche
Freiheiten für ihr Handeln einzuräumen und diese nur im Fall einer dro-
henden Systemgefährdung einzuschränken (A 3.5). Ist ein solches Handeln
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erforderlich, so muss dieses eine Verhältnismäßigkeit zwischen Einschrän-
kung und Gefährdung gewährleisten.
In Tabelle 3.3 sind die nichtfunktionalen Systemanforderungen an ein regio-
nales Energiemanagement und deren Herkunft zusammengefasst.
3.5 Anforderungen an eine
Evaluationsumgebung
Zur Evaluation des speziﬁzierten regionalen Energiemanagementsystems
(siehe Abschnitt 3.4) wird eine Evaluationsumgebung benötigt, die dessen
Einsatzgebiet nachbildet. Die Herangehensweise zur Anforderungsbestim-
mung gleicht derer in Abschnitt 3.4.
3.5.1 Modellierung von Elektroenergiesystemen
Für das vom regionalen Energiemanagementsystem überwachte Niederspan-
nungssystem ergeben sich folgende Anforderungen:
Anforderung A 4.1 – Netztopologie Zur Evaluierung der Rolle intelligen-
ter Gebäude und ihrer Fähigkeit zur Erbringung von Systemdienstleis-
tungen müssen diese in Netztopologien untersucht werden, in denen diese
Gebäude vorkommen (A4.1).
Anforderung A 4.2 – Betriebsmittel Damit aus den erstellten Netztopo-
logien (siehe A4.1) voll parametrisierte Verteilnetze werden, müssen je-
dem Element der aufgestellten Netztopologiegrafen die Parameter eines
Betriebsmittels, etwa eines (regelbaren) Ortsnetztransformators (siehe
Abschnitt 3.2) oder von Kabeln und Freileitungen, zugewiesen werden
(A 4.2, vgl. Abschnitt 2.2.4).
Anforderung A 4.3 – Mathematische Repräsentation Zur Analyse von
(Blind-) Leistungseinﬂüssen im Netz und deren Auswirkungen auf die
Knotenspannungen (siehe A 1.2 und A1.3) ist eine Wechselstromlastﬂuss-
rechnung (A 4.3 und siehe Abschnitt 2.2) erforderlich.
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Eine statische Modellierung des Lastﬂusses, für die Eﬀektivwerte der
periodisch verlaufenden Strömen und Spannungen3 verwendet werden, ist
die minimal erforderliche Modellierung zur Evaluierung der Systemziele
A 1.1-1.5, da alle diese Forderungen statische Vorgänge sind.
Da Niederspannungsnetze nach den Anschlussbedingungen [44] symme-
trisch zu belasten sind und Ortsnetztransformatoren auf Grund ihrer
Stern-Zickzack-Schaltung („Dy5“ oder „Yz5“) Unsymmetrien unter In-
kaufnahme von Zusatzverlusten kompensieren können [73, Kap. 10], wird
ein einphasiges Ersatzschaltbild des Netzes als ausreichend für die Last-
ﬂussberechnung angesehen.
Anforderung A 4.4 – Lasten, Erzeuger und Speicher Analog zu der ge-
forderten Netzmodellierung (siehe A 4.3) muss auch die Modellierung der
aktiven Komponenten den Dynamikanforderungen (siehe A 3.3) genügen
und eine entsprechend hohe Auﬂösungen (zeitlich, räumlich, numerisch)
bereitstellen. Wiederum ist die Modellierung der Lasten, Speicher und
Erzeuger (A 4.4) so zu wählen, dass diese kompatibel zu der quasistati-
schen Modellierung der Netze (siehe A 4.3) sind. Das elektrische Verhalten
und die Nutzung der Komponenten muss den realen Gegebenheiten des
erstellten Szenarios entsprechen, um realistische Evaluationsbedingungen
für das regionale Energiemanagementsystem zu bieten.
Anforderung A 4.5 – Flexibilität Neben der Modellierung des elektrischen
Verhaltens der Niederspannungssystemkomponenten ist zur Beantwortung
der Forschungsfragen eine realitätsnahe Abbildung des Laständerungsver-
mögens der aktiven Komponenten verpﬂichtend erforderlich (A 4.5). Hierzu
gehört insbesondere die Modellierung der Flexibilität nicht-elektrischer
Speicher und zeitlich ﬂexibler Komponenten (siehe Abschnitt 3.2, [163])
sowie das Verhalten von Gebäudenutzern als Quelle dieser zeitlichen
Flexibilität.
Für eine realitätsnahe Evaluation des Verhaltens intelligenter Gebäude und
des regionalen Energiemanagements in Niederspannungsnetzen werden rea-
listische Topologie- und Betriebsmittelmodelle benötigt. Gleichzeitig ist die
3Der Eﬀektivwert X einer periodischen diskret abgetasteten Größe x berechnet sich
über den Zeitraum einer Periodendauer t2 − t1 nach X = 1t2−t1
∫ t2
t1
x(t)dt.
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mathematische Beschreibung so zu wählen, dass sie die Dynamik der Kom-
ponenten und geforderten Systemdienstleistungen angemessen repräsentiert.
Auf dieser Basis können die Anforderungen für die Komponentenmodel-
lierung und deren Flexibilität abgeleitet werden. Eine Übersicht über die
Anforderungen an die Simulationsumgebung ist in Tabelle 3.4 gegeben.
3.5.2 Anforderungen an den Simulator
Folgend werden Anforderungen an die benötigte Infrastruktur zur Evaluation
des regionalen Energiemanagementssystems deﬁniert.
Anforderung A 5.1 – Evaluation an realen Systemen Die Durchführung
von Simulationen ist nur ein Teilschritt bei der Validierung eines regionalen
Energiemanagementsystems. Durch die Evaluation mit (physisch) realen
Komponenten eines Niederspannungssystems wird die Zulässigkeit der
naturgemäßen Vereinfachungen der verwendeten Komponentenmodelle
überprüft. Ein reales System dient somit als Kalibrierungswerkzeug für
dessen korrespondierendes Simulationsmodell. Gleichzeitig ermöglicht die
Steuerung von realen aktiven Komponenten durch das regionale Energie-
managementsystem die Evaluation der Robustheit des REMS gegenüber
Modellabweichungen der Komponenten. Folglich ist die prototypische
Einsatzfähigkeit des regionalen Energiemanagementsystems in einem phy-
sisch realen Microgrid zu prüfen. Erst nach dem positiven Ergebnis dieser
Evaluation ist eine Bewertung der Fähigkeit des regionalen Energiema-
nagementsystems mit Blick auf seinen praktischen Einsatz (vgl. A 1.x)
sinnvoll möglich. Diese Evaluation an realen Systemen (A 5.1) wird als eine
die Nutzung betreﬀende, nichtfunktionale Pﬂichtanforderung klassiﬁziert.
Anforderung A 5.2 – Kopplung mit realen Systemen Die geforderte Eva-
luation des regionalen Energiemanagementsystems (siehe A 5.1) in einem
realen Niederspannungssystem ist aufwändig, da ein komplettes Micro-
grid (Netz, Betriebsmittel und intelligente Gebäuden) aufgebaut werden
muss. Zudem stellen einige kritische Situationen, etwa Überspannungen,
eine Gefährdung für Mensch und Technik dar. Ein paralleler, gekoppelter
Betrieb von simulierten und realen Komponenten löst diesen Konﬂikt,
erzwingt hierbei aber, dass die Simulation in Echtzeit und in gleicher Ge-
schwindigkeit wie die natürliche Zeit (engl. wall-clock time) voranschreiten
muss (A 5.2).
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Anforderung A 5.3 – Kopplung von Simulationen Zur Evaluation des re-
gionalen Energiemanagementsystems sind für den Softwareteil der Eva-
luationsumgebung unterschiedliche Teilsimulationen der Komponenten
und Systeme eines Niederspannungssystems sowie dessen Netz miteinan-
der zu einer Gesamtsimulation zu verschmelzen (A 5.3). Dies verpﬂichtet
zur Verwendung einer Co-Simulation (siehe Abschnitt 2.2.2), um Teilsi-
mulationen nach den Anforderungen A4.1-4.5 miteinander betreiben zu
können.
Anforderung A 5.4 – Konﬁgurierbarkeit Um unterschiedliche Szenarien ei-
nes Microgrids eﬃzient nachbilden zu können, ist eine einfache Konﬁgu-
rierbarkeit des Simulators und der simulierten Systeme wünschenswert
(A 5.4). Daher sollen der Simulator, die simulierten Komponenten und de-
ren Interaktion mittels einfach zu bedienender Werkzeuge parametrierbar
sein. Die Ergebnisse einzelner Simulationen sind in einer Form abzulegen,
die eine einfache und automatisierte Auswertung ermöglicht.
Der für die Evaluation des regionalen Energiemanagements benötigte Si-
mulator hat Anforderungen bezüglich seiner Benutzungsfreundlichkeit und
stellt weitreichende Forderungen zur Verwendung realer Hardware. Die
aufgestellten Anforderungen sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.
3.6 Resümee der System- und
Anforderungsanalyse
Ausgehend von den drei in Abschnitt 1.2 aufgestellten Forschungsfragen
und der Verortung dieser in die Arbeitsfelder Systemdienstleistungen, Nie-
derspannungsnetze und aktive Komponenten in Niederspannungssystemen
sind wie folgt Anforderungen aufgestellt worden: Aus der, auf höhere Span-
nungsebenen fokussierenden dena-Studie Systemdienstleistungen [22] sind
sechs Systemziele für Niederspannungssysteme identiﬁziert worden, die lokal
im Netzabschnitt die Spannung halten, Überlasten vermeiden und einen
eventuellen Systemwiederaufbau erleichtern. Gleichzeitig soll ein Microgrid
seinen übergeordneten Netzabschnitt mit gezielter Bereitstellung von positi-
ver und negativer Wirk- und Blindleistung unterstützen. Um die genannten
Systemziele umsetzen zu können, werden grundlegende Funktionalitäten
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wie Messdatenerfassung oder Analysefähigkeit in einem regionalen Energie-
managementsystem benötigt. Darüber hinaus existieren nichtfunktionale
Anforderungen, die das Systemverhalten näher konkretisieren.
Um das speziﬁzierte regionale Energiemanagementsystem realitätsnah
zu evaluieren, ist die Verwendung eines realen Microgrids erforderlich. Für
sicherheitskritische Tests und Vorevaluationen ist eine Simulationsumge-
bung nötig, welche die Eigenschaften der modellierten Komponenten von
Niederspannungsnetzen hinreichend genau abbildet und dabei gleichzeitig
die dynamischen Anforderungen der postulierten Systemziele berücksichtigt.
Hierauf aufbauend lassen sich Anforderungen an den zugrunde liegenden
Simulator und dessen Verknüpfung mit realer Hardware ableiten.
Zusammenfassend sind alle Anforderungen an das regionale Energiema-
nagementsystem, Systemziele, funktionale und nichtfunktionale Anforderun-
gen sowie deren Abhängigkeiten zueinander in Abbildung 3.3 dargestellt.
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4
Verwandte Arbeiten
Nachdem die Anforderungen an ein System zur Systemdienstleistungserbrin-
gung durch intelligente Gebäude in Abschnitt 3.4 sowie an dessen zugehörige
Evaluationsumgebung in Abschnitt 3.5 speziﬁziert worden sind, wird nach-
folgend die verwandte Literatur besprochen. Aus dieser Literaturanalyse
(Abschnitte 4.1-4.6) werden in Abschnitt 4.8 der bestehende Forschungsbe-
darf identiﬁziert und die Forschungsfragen dieser Arbeit begründet.
4.1 Systemdienstleistungserbringung in
Niederspannungssystemen
Die Erbringung von (statischen) Systemdienstleistungen in Niederspannungs-
netzen (siehe Abschnitt 3.3) ist bei der Vorstellung der dort vorkommenden
aktiven Komponenten (siehe Abschnitt 3.2) mit diskutiert worden. Die be-
sprochene Literatur ist gemäß der identiﬁzierten Systemdienstleistungen in
Tabelle 4.1 klassiﬁziert und lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Es existiert umfassende Literatur zur Bereitstellung von Wirkleistungsän-
derungen (engl. demand response), meist zur Maximierung der Wohlfahrt
der eingesetzten aktiven Komponenten (siehe Abbildung 3.1), wohingegen
über die Blindleistungsbereitstellung für höhere Spannungsebenen nur wenig
Literatur existiert. Die in der Niederspannungsebene benötigten Maßnahmen
zur Spannungshaltung und Überlastvermeidung werden wie die Blindleis-
tungsbereitstellung an höhere Spannungsebenen, zumeist durch Entitäten
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bereitgestellt, die über einen Stromrichter an das Netz angeschlossen sind
(insbesondere PV-Anlagen, Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher). Eine
Loslösung eines Microgrids von der übergeordneten Netzebene (Autarkie
und Inselnetzbetrieb) geschieht zumeist unter Einbezug aller möglichen
Komponenten im System.
4.2 Systemdienstleistungserbringung durch
intelligente Gebäude
Folgende Quellen bedürfen im Rahmen der aufgestellten Forschungsfragen
auf Grund ihrer inhaltlichen Nähe einer eingehenden Betrachtung:
Galus et al. (2011) untersuchen die Fähigkeit von in Gruppen aggregierten
rückspeisefähigen Elektrofahrzeugen, Blockheizkraftwerken und Haus-
haltsgeräten mit thermischen Speichern, Regelleistung zu erbringen. Eine
modellprädiktive Regelung kontrolliert Gerätegruppen von der Größe
eines Bilanzkreises und hält vorgegebene Leistungsfahrpläne (Präqualiﬁ-
kationskurven) für unterschiedliche Regelleistungstypen ein, ohne hierbei
Netzrestriktionen ausdrücklich zu beachten. Die präsentierten Simulati-
onsergebnisse zeigen, dass 160 000 Haushalte mit 40 000 Elektrofahrzeugen
ein durchschnittliches Lastverschiebungspotenzial von 250 WHH aufweisen,
das für Sekundärregelleistung angeboten werden kann. [103]
Gottwalt (2015) präsentiert Verfahren zum Lastmanagement mittels an-
reizbasierter indirekter Steuerung von intelligenten Haushalten. Hierbei
werden Elektroheizungen, Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher als domi-
nierende Einﬂussfaktoren auf die Energiekostenreduktion von Haushalten
identiﬁziert. Weiterhin werden zwei Verfahren zur Unterdrückung der
simulierten starken Leistungsschwankungen bei der Regelung einer Viel-
zahl von Haushalten eingeführt: ein leistungsbasierter Zuschlag für alle
Haushalte sowie (randomisierte) Gruppentarife zur Segmentierung der
beeinﬂussten Haushalte. Ohne die Auswirkungen der beiden Verfahren auf
Niederspannungsnetze mitzubetrachten, unterdrücken beide Verfahren ei-
ne Synchronisation der Haushalte und führen somit zu einer Verringerung
benötigter konventioneller Erzeugung. [108]
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Hirsch (2015) stellt ein fahrplanbasiertes Energiemanagement zur Koor-
dination von Last- und Erzeugungseinheiten unter Berücksichtigung von
Netzrestriktionen vor. Hierbei bieten aktive Komponenten alternative
zukünftige Energieproﬁle an, die vom Energiemanagement ausgewählt
oder abgelehnt werden, wozu ein nichtlineares, gemischt ganzzahliges Opti-
mierungsproblem mittels genetischer Algorithmen gelöst wird. Dabei wird
zwischen den verursachten Zusatzkosten für die Vergütung der Last- und
Erzeugungsverschiebung und der Abweichung vom Zielfahrplan abgewogen.
Softwaretechnisch umgesetzt ist dies in einer hierarchischen Energiemane-
gementarchitektur, wobei die untergeordneten Komponenten mittels einer
Treiberabstraktionsschicht von der übergeordneten Optimierung gekapselt
und abstrahiert werden (vgl. Abschnitt 5.2.3 und [201,258]).
Erprobt wird das vorgestellte Verfahren in einem Szenario aus einem Nie-
derspannungsnetz mit 106 Knoten, dessen angeschlossene Haushalte und
Photovoltaikanlagen mittels verrauschter Standardlastproﬁle abgebildet
werden. Die betrachteten Szenarien belegen die Fähigkeit des Verfahrens,
eine ﬂexible Systemführung bei Berücksichtigung von Netzrestriktionen
zu ermöglichen. [125]
Khodaei (2014) präsentiert ein Optimierungsverfahren für den Inselnetzbe-
trieb eines Microgrids mit elektrischen Speichern, steuerbaren thermischen
Lasten und dezentraler Erzeugung. Das Verfahren minimiert die Kos-
ten für die Energieversorgung des Microgrids unter Berücksichtigung
der dauerhaften Fähigkeit zum Wechsel in den Inselnetzbetrieb für eine
vorgegebene Zeitspanne im Stundenbereich. Die Mehrkosten für diesen
Inselnetzbetrieb sind im vorgestellten Simulationsszenario mit einem ver-
hältnismäßig großen Generatorpark gering gegenüber dem Betrieb im
Verbundnetz. [152]
Logenthiran et al. (2012) stellen eine echtzeitfähige Multiagentensimula-
tion für den Betrieb eines inselnetzfähigen Microgrids bestehend aus
dezentralen Erzeugungsanlagen, elektrischen Speichern und beeinﬂussba-
ren thermischen Systemen vor. In einem hierarchischen Ansatz erstellt
ein Managementagentsystem zunächst einen Fahrplan für einen Horizont
von 24 Stunden für Last-, Speicher- und Erzeugungsagenten. Die bei der
Fahrplanrealisierung auftretenden Abweichungen werden von einem unter-
geordneten Proportionalregler für die Anpassung der Erzeugerleistungen
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ausgeglichen. Eventuell noch verbleibende Abweichungen werden von ei-
nem Speicheragenten kompensiert. Simulationen zeigen die Fähigkeit eines
realisierten Systems aus sechs Agenten, für einen Tag im Inselnetzbetrieb
zu bestehen. [184]
Marzband et al. (2013) stellen das abstrakte Szenario eines inselnetzfähi-
gen Microgrids bestehend aus einem Haushalt mit PV, Windkraftanlage,
Blockheizkraftwerk, Batteriespeicher und steuerbaren Lasten vor. Das
Problem der Fahrplanerzeugung für die Systeme wird mit einer gemischt
ganzzahligen nichtlinearen Problemformulierung für einen Horizont von
24 Stunden und unter Einbezug von Day-Ahead Tarifen für Wirkleistung
aufgestellt und gelöst. Die optimierten Fahrpläne werden in einem Labor-
test mit sechs Simulatoren für Lasten, Erzeuger und Speicher evaluiert
und die Vorteile des Ansatzes werden in Bezug auf eine Einsparung von
Energiekosten mit einem regelbasierten Verfahren verglichen. [197]
Reiner et al. (2009) realisieren eine Begrenzung von Lastspitzen durch ge-
steuertes Elektrofahrzeugladen. Hiermit erreichen diese eine Verringerung
der Leistungsspreizung einer Ortsnetzstation von 26%. Der Evaluation
liegt ein Niederspannungssystem mit 20 Elektrofahrzeugen und einem
630 kVA Ortsnetztransformator zugrunde, das auch für Analysen der Aus-
wirkungen dezentraler Erzeugung und verschiebbarer Haushaltslasten
verwendet wird. Ziel der Koordination ist hierbei die Minimierung von
Leistungsschwankungen an einer Ortsnetzstation. [252]
Ringelstein (2010) stellt ein Energiemanagement zur kurzfristigen Wirk-
leistungsänderung durch das Verschieben von Haushaltslasten durch
(Gebäude-) Energiemanagement im liberalisierten (deutschen) Energie-
markt vor. Dieses zentralisierte Energiemanagement fordert im Fall einer
Spannungsbandverletzung von den angeschlossenen Haushalten Vorschläge
für situationsklärende preisbasierte Anreize ein und bestimmt aus diesen
den erforderlichen Bezugspreis zur Situationsklärung. Erprobt wird das
Verfahren in einem simulierten ländlichen Verteilnetz mit vier Strängen,
in dem 98 gleich konﬁgurierte Haushalte mit verschiebbaren Haushaltsge-
räten und einer maximalen Photovoltaikerzeugung von insgesamt 500 kW
angeschlossen sind. Ein Vergleich mit der Abregelung bzw. induktiver
Blindleistungseinspeisung von PV-Anlagen zeigt, dass die vorgeschlagene
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anreizbasierte Lastverschiebung die Aufnahmefähigkeit an Photovoltaik-
einspeisung im Netz signiﬁkant erhöht. [259]
Schlösser et al. (2014) untersuchen die Auswirkungen von Gebäudeener-
giesystemen auf Niederspannungsnetze. Basierend auf einer thermischen
Gebäudesimulation mit Blockheizkraftwerk, PV-Anlage und Wärmepumpe
werden zusammen mit elektrisch unﬂexiblen Einzelproﬁlen von Haushalts-
geräten Haushaltslastproﬁle synthetisiert, die mit einer Niederspannungs-
netzsimulation verbunden sind. An Hand eines vorstädtischen Niederspan-
nungsnetzes mit 36 Knoten und einem 630 kVA-Transformator werden
zwei Szenarien zur Evaluation des Netzzustandes betrachtet. Weder bei
einem Szenario mit aktueller Durchdringung an dezentraler Erzeugung
noch bei erhöhter Durchdringung konnten Komponentenüberlastungen
oder Spannungsbandverletzungen festgestellt werden. [272]
Uhrig (2017) analysiert den ökonomisch-technischen Nutzen des Batterie-
speichereinsatzes in Elektroenergiesystemen in verschiedenen Szenarien.
Unter anderem wird die Verwendung von Batteriespeichern an Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge untersucht, um verursachte Lastspitzen
erfolgreich zu kompensieren. In diesem Zusammenhang werden die Netz-
rückwirkungen der Ladevorgänge auf Mittelspannungsnetze als gering
identiﬁziert. Eine weitere Analyse zeigt eine technische und wirtschaftliche
Bewertung von Batteriespeichern als Betriebsmittel zur Kompensation der
Konsequenzen hoher Photovoltaikeinspeisung (Betriebsmittelüberlastung
und Spannungsschwankungen) und deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber
konventionellem Netzausbau bei hinreichender juristischer Planungssicher-
heit der Betreiber. [300]
Zusammenfassend sind die besprochenen Systeme zur Erbringung von Sys-
temdienstleistungen aus den besprochenen Literaturbeiträgen in den Tabel-
len 4.2 und 4.3 aufgelistet und mit den aufgestellten Anforderungen an das
regionale Energiemanagementsystem (A1.x -A 5.x) verglichen.
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4.3 Architekturen und Strategien für den
Betrieb von Elektroenergiesystemen
4.3.1 Rahmenwerke
Folgende Rahmenwerke für den Betrieb von Elektroenergiesystemen sind im
Kontext der Fragestellungen dieser Arbeit zu erwähnen:
GRIP — Grids with Intelligent Periphery Ein Rahmenwerk für die ver-
teilte Koordination in Energiesystemen stellt GRIP — Grids with Intelli-
gent Periphery dar, das einen zuverlässigen Betrieb und lokal agierende
Gemeinschaften in Energiesystemen unterstützt. Hierzu wird zwischen Ba-
lanced Clustern (Microgrids, siehe Abschnitt 2.1.7) und Resource Clustern
unterschieden, die von einem Aggregator (Cluster Coordinator) betrieben
werden, der zwischen den an Märkten agierenden Clustern und dem Verteil-
netzbetreiber verortet ist und den Netzzustand als regionale Komponente
für mehrerer Cluster abbildet. [34]
Smart Grid Reference Architecture (SGAM) Die Smart Grid Reference
Architecture ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung und Verortung von
Lösungen für zukünftige Energiesysteme, welche die Interoperabilität
und Konsistenz der Lösung auf (informations-) technischer und organi-
satorischer Ebene sicherstellt. Hierzu stellt SGAM ein Schema mit drei
Hauptkomponenten (Dimensionen) vor [55]:
• In den Interoperability Layers sind fünf Abstraktionsschichten mit
steigender Aggregation (Komponenten – Kommunikation – Informa-
tion – Funktionen – Geschäftsmodell) vorgesehen.
• In der Smart Grid Plane sind die elektrischen Komponenten entlang
der Energieumwandlungskette (Erzeugung – Transport – Verteilung
– dezentrale Erzeugung – Verbrauch) (Domains) angeordnet.
• In den einzelnen Schichten ist die Kontrollinfrastruktur (Prozessebene
– Feldebene – Stationsebene – operationelle Ebene – Unternehmens-
ebene – Markt) (Zones) aufgetragen.
Universal Smart Energy Framework (USEF) Das Universal Smart Ener-
gy Framework unterstützt die Interoperabilität von Produkten und Dienst-
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leistungen in zukünftigen Energiesystemen und stellt ein modular anpass-
bares Rahmenwerk zur Erzeugung von wiederholt einsetzbaren Lösungen
vor. Hierzu sind Anwendungsfälle und Dienstleistungen für unterschied-
liche Kunden (Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber, Bilanzkreisver-
antwortliche und Prosumer) identiﬁziert worden. Das USEF Operations
Scheme deﬁniert vier abstrakte Systemzustände, ähnlich zur BDEW-
Netzampel (siehe Abschnitt 2.3.3):
• Normal Operations (grün): Es ist kein Eingriﬀ nötig.
• Capacity Management (gelb): Das Netz ist möglicherweise kritisch.
Ein Aggregator ruft Flexibilität ab, um das Netz stabil zu halten.
• Graceful Degradation (orange): Der Markt kann das Netz nicht
stabilisieren, Netzbetreiber müssen direkt ins System eingreifen.
• Power Outage (rot): Ausfall der Energieversorgung.
Zudem wird ein abstrakter Prozess mit vier Phasen (Plan – Validate
– Operate – Settle) als Schema zur Interaktion zwischen den Parteien
vorgestellt. Innerhalb dieses Schemas sind die Abstimmungsprozesse zwi-
schen allen Parteien in Abhängigkeit von Systemzustand, Prozessphase
für mehrere Anwendungsfälle deﬁniert. Diese Anwendungsfälle fokussieren
auf Bilanzkreismanagement, also der prognosebasierten Optimierung an
Spotmärkten (siehe Abschnitt 2.1.5) und dem kurzzeitigen Ausgleich von
Last und Erzeugung zur Kompensation von Prognosefehlern. Ein eventuell
erforderliches Engpassmanagement wird mit berücksichtigt, nicht aber
Spannungshaltungsprobleme. [302]
4.3.2 Koordinationsstrukturen
Eine Übersicht über Betriebsstrategieansätze für Microgrids ist in [222] zu-
sammengestellt und wird dabei in eine hierarchische dreischichtige Struktur
unterteilt: Auf der untersten Ebene steht die autonome Regelung (primary
control) einzelner Komponenten, die ausschließlich auf lokale Messwerte rea-
giert. Darüber steht die Koordination des Microgrids mit Fokus auf einer öko-
nomischen Einsatzplanung der dezentralen Erzeuger (siehe Abschnitt 2.3.2),
die wahlweise zentral oder dezentral gelöst wird. Die dritte Schicht koor-
diniert die Langzeitwechselwirkungen zwischen mehreren Microgrids, etwa
den Blindleistungsaustausch zwischen diesen. Eine gleiche Hierarchisierung,
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die ebenfalls dem Gedanken eines System of Systems [19] folgt, wird in [146]
mit folgenden Schichten vorgeschlagen:
1. Local Controllers
2. Microgrid Central Controller
3. Distribution Network Operator
Auf der mittleren Ebene, auf der ein regionales Energiemanagementsys-
tem verortet ist, bieten sich insbesondere Multiagentensysteme an (siehe
Abschnitt 2.2.1) und die Koordination kann wahlweise zentral oder dezentral
ablaufen. Diese Multiagentensysteme sind wahlweise zentral organisiert, wenn
ein Agent eine herausragende, koordinierende Aufgabe übernimmt (etwa
in [84]), oder sind dezentral organisiert, wenn alle Agenten eine vergleichbare
Rolle übernehmen (etwa in [45]). Als Mittelweg zwischen einer hierarchi-
schen, zentralen und einer kollaborativen, dezentralen Systemführung besteht
zudem die Möglichkeit, die Systemanalyse zentral durchzuführen und die
Entscheidungsﬁndung zu dezentralisieren (z. B. durch indirekte, dezentrale
Kommunikation (Stigmergie), etwa in [102,260]). [222]
4.4 Simulationsumgebungen für
Niederspannungssysteme
Da zur Evaluation von Verfahren zur Systemdienstleistungserbringung in
Niederspannungsnetzen Simulatoren aus unterschiedlichen Domänen – Ge-
bäudeenergiesysteme, Elektroenergiesysteme, Betriebsmittel und Betriebs-
strategien (siehe Anforderungen A4.x) – zu koppeln sind, wird eine Co-
Simulationsplattform zur Integration dieser Modelle und der zu evaluierenden
Verfahren benötigt. Nachdem in Abschnitt 2.2.2 die Grundlagen der Co-
Simulation dargelegt worden sind, werden folgend hierzu relevante Werkzeuge
vorgestellt. Eine Übersicht über existierende Co-Simulationsplattformen ist
in [227] gegeben.
GridLAB-D ist eine Simulationsumgebung für (Elektro-) Energiesysteme,
die den Kern einer Co-Simulation bilden kann, also eine Einbindung exter-
ner Simulatoren unterstützt. Durch die Eigenschaft, Zustandsgleichungen
der angeschlossenen Subsysteme immer nur lokal zu lösen, ermöglicht
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GridLAB-D den Aufbau von großen Multiagentensimulationen aus unter-
schiedlichen Agenten. [66]
Innerhalb eines Zeitschritts werden zyklisch drei Schritte abgearbeitet:
1. Pre-Top-Down Pass: Ermöglicht den Agenten, externe Informationen
aufzunehmen.
2. Bottom-Up Pass: Erlaubt den Agenten, Informationen weiterzurei-
chen.
3. Post-Top-Down Pass: Die Agenten passen ihre Zustände auf Basis
der erhaltenen Informationen an.
Dieses Verfahren bietet zwar keine Konvergenzgarantie, erlaubt aber die
parallele Berechnung der Zustandsänderungen der Agenten. [65]
In GridLAB-D sind Standardkomponenten für die Modellierung (z. B.
Freileitungen, Transformatoren, Spannungsregler) und Berechnung von
Elektroenergienetzen (Newton-Raphson-Löser) enthalten. [65]
Eine Simulation von Haushalten ohne Energiemanagement durch Aggrega-
tion von Gerätelastproﬁlen ist in [24] zur Untersuchung der Netzrückwir-
kungen von ungesteuertem Elektrofahrzeugladen an Hand eines 13-Knoten
Niederspannungssystems prototypisch dargelegt. Ein ähnlicher Ansatz
wird in [128] zur Untersuchung der Auswirkung von Photovoltaikeinspei-
sung in der Niederspannung auf die Mittelspannungsebene verfolgt.
In [314] ist ein Beispiel für die Simulation der Auswirkungen eines Verfah-
rens zur Nutzung von Lastverschiebung gegeben: Haushaltsagenten bieten
an einem Markt für Elektrizität Lastverschiebung in der nahen Zukunft
an, wobei die Preissensitivitäten der Haushalte pauschal als gleich ange-
nommen werden. Über eine Angebotsfunktion für die elektrische Energie,
die zur Klimatisierung genutzt wird, wird der aktuelle Netzzustand in den
Markt integriert und somit Engpässen vorgebeugt.
Ein Co-Simulationsansatz zur Untersuchung von Netzrückwirkungen von
gesteuertem Elektrofahrzeugladen ist in [229] mittels der Anbindung eines
Batteriemodells in OpenModelica und einer Netzberechnung in DIgSI-
LENT PowerFactory (bzw. PSAT [289]) an GridLAB-D beschrieben. In
GridLAB-D ist neben der Modellierung des Nutzerverhaltens und des
Lademanagements der Fahrzeuge der Simulationskern realisiert, der über
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standardisierte Schnittstellen die angeschlossenen Simulatoren anbindet
und verwaltet.
mosaik hat zum Ziel, eine Vielzahl existierender, unterschiedlicher Simulato-
ren für Energiesysteme zu integrieren, um somit eine Evaluationsplattform
für Betriebsstrategien im Energiesystemkontext zu bieten. Hierzu stellt
mosaik grundlegende Simulationsfunktionen in einer vierschichtigen Archi-
tektur bereit [265,276]: Unter einer Kontrollschicht zur Verwaltung einer
durchzuführenden Co-Simulation ist eine Deﬁnitionsschicht vorgesehen,
in der die zu simulierenden Szenarien speziﬁziert werden. Eine Abstrakti-
onsschicht sorgt für den automatisierten Informationsaustausch zwischen
Simulatoren durch Verwendung semantischer Datenmodelle, bevor in der
syntaktischen Schicht die Simulationsmodelle direkt angebunden werden.
Diese Anbindung erfolgt über eine eigens deﬁnierte Programmierschnitt-
stelle, die eine programmiersprachenunabhängige Integration existierender
Simulatoren und Betriebsstrategien ermöglicht. So wird etwa die Kopp-
lung unterschiedlicher Netzberechnungswerkzeuge mit mosaik in [180]
demonstriert.
MESCOS ist ein energieträgerübergreifender Co-Simulator für Stadtteil-
energiesysteme, der verschiedene kommerzielle und freiverfügbare Simula-
tionswerkzeuge integriert [213]: Ein Simulationskern verwaltet drei von-
einander getrennte Schichten, in denen die Netze des Stadtteils, die ange-
schlossenen Gebäude und die Energiemanagementfunktionen verortet sind.
Informationen werden zwischen Schichten entweder zyklisch ausgetauscht
oder zur Beschleunigung der Simulation parallel berechnet und gleichzeitig
weitergegeben.
In einem rein softwarebasierten Prototyp wird ein vermaschtes Nieder-
spannungsnetz mit 795 intelligenten Gebäuden unter Verwendung von
Modelica simuliert und mit diesen ein vorgegebenes Lastproﬁl abgefahren.
4.5 Modellierung von Niederspannungssystemen
Zur Evaluation von Betriebsstrategien greifen viele Autoren auf reale Netzplä-
ne von Verteilnetzbetreibern zurück, präsentieren lediglich Topologiegraﬁken
(etwa in [208,288,296]) oder nutzen ﬁktive Netzpläne (etwa in [79,293]).
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Daneben ist als Alternative zu gegebenen Netzen die Modellierung einfa-
cher Szenarien verbreitet. Diese bilden meist ein Netz mit einfachen Strängen
ab, das über angenommene Leitungslängen und Leiterparameter parame-
triert wird (z. B. in [48,137,142]). Detallierte Entwürfe von Referenznetzen
sind in folgenden Arbeiten gegeben:
Gust (2014) untersucht einen Datensatz von Niederspannungsnetzen eines
Schweizer Verteilnetzbetreibers, identiﬁziert Parameter zur Klassiﬁkation
von Netzen und wählt mittels dieser Referenznetze aus dem gegebenen
Datensatz aus. Die vorgestellte Methodik wird am Beispiel von Refe-
renznetzen für ein Dorf demonstriert Auf die Präsentation von weiteren
Referenznetzen wird aber mit Hinweis auf deren Vertraulichkeit verzich-
tet. [113]
Kerber (2011) stellt im Zuge seiner Analyse der Aufnahmefähigkeit von
Photovoltaikstrom durch Niederspannungsnetze mehre Referenznieder-
spannungsnetze auf. Hierbei werden umfangreiche Analysen zu Topologie
und Betriebsmitteln von Netzen in unterschiedlichen Regionen präsentiert
und sieben Netze für unterschiedliche Netzgebiete entworfen. Weiterhin
wird ein Szenario für den PV-Zubau auf Basis einer Wirtschaftlichkeits-
rechnung vorgestellt. [149]
Papathanassiou et al. (2005) haben ein Microgrid mit 13 Knoten in einem
Strang für die Evaluation von Regelverfahren sowie Schutzkonzepte für
dezentrale Erzeugungseinrichtungen vorgestellt. Das Szenario fokussiert
auf die Integration unterschiedlicher Leitertypen, Schutzeinrichtungen und
Erdungsschemata und hat nicht zum Ziel, reale Infrastruktur nachzubil-
den. [232]
Ying (2011) deﬁniert bei seiner Analyse der Auswirkungen von ungesteu-
erter Photovoltaikeinspeisung und Ladevorgängen in Elektrofahrzeugen
in städtischen Netzen jeweils zwei Netze für Ein- bzw. Mehrfamilienhaus-
siedlungen und gibt deren Kenngrößen und Topologie an, ohne jedoch
weiterverwendbare Datensätze bereitzustellen. [321]
Die vorgestellten Arbeiten zur Modellierung von Referenznetzen sind in
Tabelle 4.4 zusammengefasst.
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Tabelle 4.4 – Vergleich von Referenznetzen aus der Literatur
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Detailspeziﬁkation zugänglich    
Modellierung des Niederspannungsnetzes nach Abschnitt 3.5
Netztopologie A 4.1    
(Steuerbare) Betriebsmittel A 4.2    
Netzberechnung A4.3    
: erfüllt; : nicht erfüllt/keine Angaben
4.6 Hardwarebasierte Evaluation
Bei der Einordnung der in Anforderung A5.1 geforderten Evaluation von
Betriebsstrategien an realer Hardware sind verschiedene Ausprägungen und
Versuchsanordnungen zu unterscheiden, die nicht nur intelligente Gebäu-
de als Testobjekt nutzen. Die Grundlagen der Versuchsaufbauten sind in
Abschnitt 2.2.3 dargelegt worden.
4.6.1 Testumgebungen
Zur hardwarebasierten Evaluation von Technologien für zukünftige Energie-
systeme sind in der Literatur unterschiedliche Testumgebungen beschrieben,
die Komponenten (dezentrale Erzeuger, Speicher, Betriebsmittel, etc.) mit
entsprechenden Automations- und Kommunikationssystemen vernetzen und
integrieren. Diese Testumgebungen erlauben zumeist die Ergänzung der
physischen Aufbauten um simulierte Komponenten und Kommunikations-
mittel. Die beschriebenen Testumgebungen werden als Plattform für die
Bewertung energie- und informationstechnischer Fragestellungen auf unter-
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schiedlichen Abstraktionsebenen und Zeitskalen verstanden [47, 88, 114, 313].
Die zugehörigen Grundlagen sind in Abschnitt 2.2.3 gegeben.
4.6.2 Steuereinheitentests
Ein erster Schritt zur hardwarebasierten Evaluation eines Systems ist die
Kopplung von dessen Steuereinheit mit einem realzeitfähigen Simulator, der
die restlichen Komponenten und deren Umgebung nachbildet (Controller-
in-the-Loop).
So ist der Steuerrechner eines Microgridmanagementsystems und dessen
Betriebsstrategie (siehe Abschnitt 3.4.1) in einem solchen Aufbau in [139]
getestet. Hier bildet ein Echtzeitsimulator ein Niederspannungssystem beste-
hend aus fünf Knoten, einem Transformator, zwei Lasten, zwei dezentralen
Erzeugern und einem Batteriespeicher nach. Gleichzeitig emuliert der Simu-
lator die Kommunikation zwischen den steuerbaren Komponenten und dem
Steuerrechner, auf dem Verfahren zur Spannungs- und Frequenzhaltung im
Inselnetzbetrieb umgesetzt sind.
4.6.3 Komponententests
Einen stärkeren Hardwarebezug hat der Test ganzer Komponenten in einer
simulierten Umgebung: Hardware-in-the-Loop. Typisch im Kontext von Ver-
teilnetzen ist hierbei der Test von Photovoltaikwechselrichtern in unterschied-
lichen Netzbedingungen, etwa in [175]. Dort werden nicht nur Steuersignale
zwischen Simulator und einer Testkomponente (Device/Unit-Under-Test)
ausgetauscht, sondern auch Leistungen durch Nachbildung von Solarzellen
und Solareinstrahlung sowie des einzuspeisenden Netzes ausgetauscht. Mit
diesem Aufbau testen die Autoren einen Photovoltaikwechselrichter auf sein
Verhalten in nicht-normkonformen Netzsituationen. Für einen ähnlichen
Aufbau mit zwei Stromrichtern werden in [178] die Genauigkeitsvorteile
eines Power-Hardware-in-the-Loop-Ansatzes gegenüber konventionellen Si-
mulationen diskutiert.
4.6.4 Tests mit einem intelligenten Gebäude
Automatisierte Gebäudeenergiemanagementsysteme sind bereits in (realen)
intelligenten Gebäuden hinsichtlich ihrer Fähigkeit untersucht worden, die
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internen Energieﬂüsse des Gebäudes zu optimieren: Während in [26] nur eine
Optimierung der elektrischen Energieﬂüsse unter Berücksichtigung externer
Preissignale und in [303] ein modellprädiktiver Regler für thermische Ge-
bäudetechnik in einem intelligenten Gebäude getestet wird, evaluiert [199]
ein energieträgerübergreifendes Gebäudeenergiemanagementsystem in einem
intelligenten Gebäude. Ein Beispiel für Untersuchungen an einem Mehr-
parteienwohnhaus ist in [71] gegeben: Die gewonnenen thermischen und
elektrischen Messdaten des Gebäudes werden zur Parametrierung des zuge-
hörigen Optimierungsproblems verwendet, allerdings wird die Optimierung
nach erfolgreicher Simulation nicht dazu verwendet, das reale Gebäude zu
betreiben.
4.6.5 Tests im Kontext von Microgrids
Der Einbezug von realen Komponenten eines Verteilnetzes ist ein weiterer
Schritt hin zu einer realitätsnahen Technologieevaluation:
Barnes et al. (2005) beschreiben den Laboraufbau eines Microgrids mit
sechs Komponenten (3 Erzeuger, 2 (steuerbare) Lasten, 1 Batterie) zur
Evaluation eines Multiagentensystems [39]. Die Agenten der einzelnen
Komponenten werden durch einen zentralen Koordinationsagenten ge-
steuert, der basierend auf einem Auktionsverfahren alle 15Minuten die
Energieﬂüsse für den kommenden Zeitschritt vorgibt [81].
Büscher et al. (2014 & 2015) stellen die Integration einer realen Photo-
voltaikanlage in die Simulationsumgebung mosaik (siehe Abschnitt 4.4)
vor. Hierzu wird mosaik mit einem kommerziellen, realzeitfähigen Netz-
simulator gekoppelt, wobei jeder Simulator einen Teil eines Niederspan-
nungsnetzes mit insgesamt 52 Knoten nachbildet. Während für die an-
geschlossenen Haushalte historische Zeitreihendaten verwendet werden,
wird die dezentrale Erzeugung aus aktuell gemessenen Leistungen einer
Photovoltaikanlage bestimmt. Hauptfokus des Aufbaus ist die Langzeitsi-
mulation von großen Elektroenergiesystemen, wobei die Integration von
Systemintelligenz nur im Ausblick genannt wird. [59,60]
Hillemacher (2014) analysiert die Ergebnisse eines Feldtests zur anreiz-
basierten Lastverschiebung unter Verwendung von Preissignalen, wobei
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Haushaltsbewohner größtenteils manuell auf die gegebenen Signale rea-
gierten. In der achtmonatigen Testphase wurde den Teilnehmern ein
dreistuﬁger Stromtarif vorgegeben, der in vorab antizipierten Zeiträu-
men angespannter Märkte oder kritischer Netze eine Hochpreisphase
und gegenteiligen Situationen eine Niedrigpreisphase hatte (engl. critical-
peak-pricing). Bei dem Übergang zwischen zwei Tarifstufen wurde ein
durchschnittliches Laständerungsvermögen von etwa 100W je Haushalt
beobachtet, wobei das Laständerungsvermögen von deutlichen täglichen
und saisonalen Eﬀekten (insbesondere der Abwesenheit von Probanden in
den Sommermonaten) bestimmt ist. Darüber hinaus wurden Energieein-
sparungen bei den Haushalten beobachtet, die nicht auf die dynamische
Tarifsituation zurückzuführen sind. [124]
Palmintier et al. (2015) stellen einen Aufbau für die Evaluation der Sys-
temdienstleistungserbringung aus Photovoltaikwechselrichtern vor. Diese
sind mit einer gemeinsamen Netznachbildung und jeweils einer Gleich-
spannungsquelle zur Nachbildung der Photovoltaikerzeugung verbunden,
die beide an eine Multiagentensimulation eines Verteilnetzes mit Solarein-
strahlungssimulation angeschlossen sind. Neben den Wetterinformationen
werden zwischen dem Simulationsteil und der zu testenden Hardware
elektrische Zustandsinformationen ausgetauscht: Der Netzzustand am
Anschlusspunkt wird kommuniziert und nachgebildet. Auf diesen reagie-
ren die Wechselrichter autonom, ohne Interaktion mit dem Simulator.
Lediglich die eingeprägten Ströme der Umrichter werden gemessen und
dem Simulator kommuniziert. [231]
Thoma (2007) evaluiert in einem Feldtest einen Steuerrechner für den
marktgeführten Betrieb eines Blockheizkraftwerks und eines Batteriespei-
chers. Das auf dem Rechner implementierte Betriebsverfahren führt eine
fahrplanbasierte Minimierung der Energiebeschaﬀungskosten unter Be-
rücksichtigung von Netznutzungskosten durch, erhöht also unter gängigen
Kostenstrukturen den Eigenverbrauch des Netzabschnitts und senkt Last-
spitzen. Bei dem Feldtestgebiet handelt es sich um ein Niederspannungs-
system mit 101 angeschlossenen Haushalten, in dem sich eine Photovoltaik-
großanlage mit 28,8 kW Nennleistung, ein Blockheizkraftwerk (PNenn,el =
30kW) zur Speisung des lokalen Nahwärmenetz und einer Batterie mit
100 kWh Speichervermögen beﬁnden. Das vorgestellte Steuersystem kann
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Tabelle 4.5 – Vergleich von Versuchsaufbauten im Microgridkontext aus
der Literatur
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die auftretenden Lastspitzen unter Nutzung der ökonomischen Optimie-
rung um über 40% senken und ermöglicht zudem eine Leistungsautarkie
des Feldtestsystems für einen Zeitraum von bis zu zwölf Stunden. [295]
Die vorgestellten Arbeiten über den Test von Komponenten und Verfahren
in Microgrids sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst. In den Aufbauten, die
zur Evaluation einer Betriebsstrategie vorgestellt wurden, sind dieser nur
wenige (reale) Komponenten untergestellt. Auf eine Ergänzung um simulierte
Komponenten wurde verzichtet.
4.7 Forschungsprojekte
Aktuelle Forschungsvorhaben mit Bezug zu dieser Arbeit werden in der
Forschungsinitiative Zukunftsfähige Netze durch die Bundesministerien für
Wirtschaft und Energie (BMWI) und Bildung und Forschung (BMBF) ge-
fördert. Hierbei sind folgende Projekte ergänzend zum beschriebenen Entste-
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hungskontext dieser Arbeit (Abschnitt 1.4.1) auf Grund ihrer thematischen
Nähe zu erwähnen [98]:
SyNErgie Die Interaktion von dezentralen Erzeugungsanlagen und Betriebs-
mitteln im Mittelspannungsnetz wird in SyNErgie – Neues Blindleis-
tungsmanagement für Verteilnetze untersucht. Der Fokus liegt auf der
Entwicklung unterschiedlicher Planungs- und Einsatzkonzepte zur Span-
nungshaltung mittels Kompensations- und dezentraler Erzeugungsanlagen.
Die entworfenen Verfahren werden in einem Feldversuch erprobt. [98]
Verteilnetz 2020 Die Erhöhung der Aufnahmefähigkeit an erneuerbaren
Energien und die Sicherung der Netzqualität in Verteilnetzen ist das Ziel
von Verteilnetz 2020. Hierzu werden regelbare Einspeiser im Verbund
mit Spannungslängsreglern und entsprechend dimensionierten Speichern
miteinander über einen Leitstand automatisiert und integriert. Hierdurch
wird die Spannungsqualität im Netz erhöht und weiterhin ein wirtschaftli-
cher Betrieb der verwendeten Anlagen ermöglicht. Zur Evaluation ist ein
Labor- und Feldtest der Systeme angekündigt. [99]
Grid Commander Ein ganzheitliches Konzept für zukünftige Verteilnet-
ze auf Basis einer aktiven Betriebsführung wird in Grid Commander–
Vernetzte, teilautarke Steuerung von Mittel- und Niederspannungsnetzen
erarbeitet. Nach einer Zustandserkennung in den einzelnen Spannungs-
ebenen werden modulare Last- und Einspeiseprognosen abgeleitet, die die
Grundlage für eine koordinierte Regelung von Nieder- und Mittelspan-
nungsnetzen bilden. Mit dem Ziel, ein Niederspannungsnetz als fernsteuer-
baren Aktor einsetzen zu können, werden verschiedene Regelungsstrategien
evaluiert. [166]
IRENE Die Bereitstellung von Lösungen für Verteilnetzbetreiber zum an-
gemessenen Umgang mit Elektrizität aus dezentraler, erneuerbarer Er-
zeugung ist das Ziel von Integration regenerativer Energien und Elek-
tromobilität (IRENE). Bis zum Projektabschluss im Jahr 2013 wurden
Technologien und Verfahren für die Integration von Photovoltaik und
Elektromobilität in Feldtests erprobt. [28]
IREN2 Der Aufbau eines inselnetzfähigen Microgrids unter Einbezug erneu-
erbarer Energien und die prototypische Realisation eines topologischen
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Kraftwerks waren von 2014 bis 2017 Ziele des Projekts IREN2. Für eine
erfolgreiche Realisation dieser Technologien wurde eine sichere und robuste
Informationstechnik als kritischer Erfolgsfaktor identiﬁziert. [29]
4.8 Identiﬁkation und Begründung des
Forschungsbedarfs
Nachdem in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels die Literatur über
Systemdienstleistungserbringung durch intelligente Gebäude sowie erforder-
liche Koordinations-, Modellierungs- und Evaluationskonzepte diskutiert
worden ist, werden die drei Forschungsfragen dieser Arbeit validiert und der
sich ergebende Forschungsbedarf abgeleitet.
4.8.1 Stand der Wissenschaft und Technik
Der Stand der Wissenschaft stellt sich wie folgt dar:
Koordination von intelligenten Gebäuden Mit Ausnahme von [125] stel-
len die in Abschnitt 4.2 analysierten Systeme mehr als die Hälfte der
geforderten Systemdienstleistungen (siehe Anforderung A1.1-1.6) zur
Verfügung, wobei die spannungsebenenübergreifende Blindleistungsbereit-
stellung (Anforderung A1.2) – wie bereits in Tabelle 4.1 festgestellt – in
der Literatur bisher wenig besprochen worden ist.
Hierbei sind die in Abschnitt 3.4.5 aufgestellten nichtfunktionalen Anfor-
derungen (A 3.1-3.4) nur indirekt im Fokus der Literatur. Insbesondere die
geforderte Zurückhaltung eines regionalen Energiemanagementsystems bei
dessen Eingriﬀen in Niederspannungssysteme (siehe Anforderung A3.5)
ist in der Literatur nicht ausdrücklich zu ﬁnden.
Für die Architektur eines regionalen Energiemanagementsystems ist eine
hierarchische Struktur der Stand der Technik. Die vorgestellten Quellen
realisieren die Basisfunktionalitäten (siehe Anforderung A2.1-2.4 & 2.6),
die gewünschte Lernfähigkeit der Betriebsstrategie (siehe Anforderung
A2.5) wird nicht realisiert. Die etablierten Rahmenwerke berücksichtigen
nur teilweise die geforderte integrierte Systemdienstleistungserbringung,
etwa [302].
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Evaluation der Verfahren Zur Evaluation von Betriebsstrategien für den
Netzbetrieb sind entgegen Anforderung A5.1 Simulationen der Stand
der Technik. Nur vereinzelt werden Verfahren mit Hardware validiert,
in denen entweder Laboraufbauten eines Gebäudes oder die ungezielte
Beeinﬂussung von intelligenten Gebäude untersucht worden sind. Dennoch
existieren in der Literatur Ansätze zum gleichzeitigen Betrieb von Hard-
und Softwarekomponenten in einer Co-Simulation (siehe Anforderung
A5.2-5.4).
In Simulationsstudien werden die geforderten realitätsnahen Niederspan-
nungsnetzmodelle (siehe Anforderungen A4.1 & A4.3) nur vereinzelt
verwendet, wobei keine der Quellen gleichzeitig intelligente Haushalte und
Netzbetriebsmittel (siehe Anforderung A4.2) beeinﬂusst oder gar deren
Wechselwirkungen untersucht. Allerdings nutzen die meisten betrachteten
Quellen die geforderte Mehrzahl an steuerbaren aktiven Komponenten
(siehe Anforderungen A4.4), wobei in [125] intelligente Gebäude mittels
gemessener Lastproﬁle sowie pauschalen Annahmen zur Last- und Er-
zeugungsverschiebung abstrakt modelliert sind. Die Modellierung von
Flexibilität der aktiven Komponenten entspricht zumeist der Anforderung
A4.5.
4.8.2 Forschungsbedarf im Kontext der Forschungsfragen
Werden die eben identiﬁzierten Forschungslücken mit den drei Forschungsfra-
gen aus Abschnitt 1.2 verknüpft, so ergibt sich folgender Forschungsbedarf:
Bedarf – Forschungsfrage 1 Zur Bewertung der Auswirkungen intelligen-
ter Gebäude auf elektrische Energienetze werden neben umfassenden
Modellen für Elektroenergienetze und intelligente Gebäude auch Aussagen
über die Wechselwirkungen intelligenter Gebäude mit beeinﬂussbaren
Netzbetriebsmitteln benötigt.
Bedarf – Forschungsfrage 2 Damit intelligente Gebäude sinnvoll zur Sta-
bilisierung von elektrischen Energienetzen beitragen können, müssen diese
bei Bedarf nicht wie bisher nur einzelne, sondern ein Bündel an unter-
schiedlichen Systemdienstleistungen bereitstellen.
Bedarf – Forschungsfrage 3 Kernforderung an eine Betriebsstrategie zur
Systemdienstleistungserbringung mittels intelligenter Gebäude ist deren
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Eigenschaft, nur zurückhaltend auf die untergeordneten Komponenten
und intelligenten Gebäude einzuwirken.
Bedarf – Evaluation Die drei Forschungsfragen (siehe Abschnitt 1.2.1) sind
mittels Evaluationen mit realen technischen Systemen zu beantworten.
Zum einen um die erstellten und verwendeten Modelle zu veriﬁzieren und
zum anderen um die Robustheit der Betriebsstrategien gegenüber real
vorkommenden Situationen und Modellabweichungen zu testen.
In den folgenden Kapiteln werden Beiträge und Lösungen für die identiﬁ-
zierten Forschungsbedarfe bei der Erbringung von Systemdienstleistungen
durch intelligente Gebäude erarbeitet und vorgestellt.
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Regionales Energiemanagement
Nachdem die Anforderungen an ein regionales Energiemanagementsystem
speziﬁziert worden sind (siehe Abschnitt 3.4) und der zugehörige Forschungs-
bedarf identiﬁziert wurde (siehe Abschnitt 4.8), wird in diesem Kapitel das
regionale Energiemanagementsystem entsprechend den ermittelten Anfor-
derungen und Bedürfnissen entworfen. Dieses löst insbesondere den Inter-
essenkonﬂikt zwischen freier Netznutzung und sicherem Netzbetrieb unter
Verwendung der BDEW-Netzampel (siehe Abschnitt 2.3.3) auf.
Hierzu wird eine Netzampel mit den drei Phasen rot, gelb und grün für
Niederspannungssysteme technisch, topologisch und koordinativ ausgestal-
tet (siehe Abschnitt 5.1). Für die Umsetzung der Netzampel im regionalen
Energiemanagementsystem (siehe Abschnitt 5.3) wird eine zugehörige Sys-
temarchitektur hergeleitet (siehe Abschnitt 5.2).
5.1 Interessenausgleich zwischen Netznutzung
und -betrieb – Die Netzampel
Der in Anforderung A3.5 Zurückhaltung (siehe Abschnitt 3.4) herausgestellte
Interessenkonﬂikt zwischen marktgetriebener Netznutzung und technischem
Netzbetrieb impliziert die grundsätzliche Funktionsweise des regionalen
Energiemanagementsystems. Dieses muss und darf erst bei Problemen im
überwachten Netzabschnitt auf aktive Komponenten einwirken, um eine
erkannte kritische Situation mit Hilfe von situationsabhängig ausgewähl-
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ten Systemdienstleistungen (vgl. Systemziele A 1.x) zu bereinigen. Nach
§ 13 (4) EnWG gilt: „Eine Gefährdung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit
des Elektrizitätsversorgungssystems [. . . ] liegt vor, wenn örtliche Ausfälle des
Übertragungsnetzes oder kurzfristige Netzengpässe zu besorgen sind oder
zu besorgen ist, dass die Haltung von Frequenz, Spannung oder Stabilität
[. . . ] nicht im erforderlichen Maße gewährleistet werden kann“ [2, § 13 (4)
EnWG, eigene Kürzungen].
Dies bedeutet, dass der Netzbetrieb, solange die Versorgung nicht gefähr-
det ist, eine untergeordnete Rolle gegenüber dem freien (marktwirtschaftli-
chen) Handeln der Netzanschlussnehmer inne hat. Somit sind andauernde
und verpﬂichtende Eingriﬀe in Niederspannungsnetze, um etwa technische
Betriebspunkte zu optimieren, nicht im Sinne eines zurückhaltenden Netz-
betriebs. Dennoch bleibt ein Interessenkonﬂikt in Situationen bestehen, die
für die Versorgungssicherheit eine begrenzte Gefahr darstellen: Das Netz-
ampelkonzept des BDEW adressiert diesen Konﬂikt zwischen Markt und
Netzbetrieb durch eine abstrakte Regelung der Rechte beider Parteien in
Abhängigkeit vom Netzzustand (siehe Abschnitt 2.3.3). Die BDEW Netz-
ampel deﬁniert nur ein abstraktes Kommunikationsschema zwischen aktiven
Komponenten im Netzgebiet und übergeordneten Systemen, gibt aber kei-
ne Handlungsanweisungen zur Identiﬁkation und Klärung von kritischen
Situationen (vgl. [23]).
Für eine Ausgestaltung der Netzampel ist eine technische Festlegung
von Netzzustandsparametern der Ampelphasen (siehe Abschnitt 5.1.1), eine
topologische Untersuchung der Ursachen einer kritischen Situation (siehe
Abschnitt 5.1.2) und die Umsetzung eines Verfahrens zur Koordination von
Systemdienstleistungen erforderlich (siehe Abschnitt 5.1.3).
5.1.1 Technische Gestaltung der Netzampel
Das Ziel der beiden nicht-grünen Ampelphasen ist der Abruf von System-
dienstleistungen von normalerweise an Energiemärkten agierenden aktiven
Komponenten (z. B. intelligenten Gebäuden), um eine identiﬁzierte kritische
Situation zu bereinigen. Die benötigten statischen Systemdienstleistungen
in Niederspannungssystemen sind in Abschnitt 3.3 erörtert und hieraus Sys-
temziele (siehe Abschnitt 3.4.3 und Anforderungen A1.x) für das regionale
Energiemanagementsystem abgeleitet worden. Diese Systemziele dienen fol-
gend zur technischen Ausgestaltung der Netzampel, wobei ein Vorschlag für
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die benötigten Kennwerte für die Übergänge zwischen den Ampelphasen
aus der Literatur abgeleitet wird.
Spannungsbandverletzung Lokale Spannungshaltung ist durch Normen
und Richtlinien (DIN EN 50160 [7], VDE Anwendungsrichtlinie 4105 [12]),
sowie technische Anschlussbedingungen [44]) geregelt (vgl. Abschnitt 3.3.2,
Systemziel A 1.3), aus denen Grenzwerte für die Übergänge zwischen den
Ampelphasen abzuleiten sind. Für Spannungserhöhungen sind hauptsäch-
lich dezentrale Erzeugungsanlagen verantwortlich. Diese Anlagen dürfen
eine maximal zulässige Spannungsüberhöhung von 3% verursachen (siehe
Abschnitt 3.3.2) [12] und allgemein darf die Spannung nicht mehr als
10% von ihrem Nennwert, d. h. 230Volt Eﬀektivspannung in europäischen
Niederspannungsnetzen, abweichen [7].
Für die technische Ausgestaltung der Netzampel wird festgelegt, dass ab
einer Knotenspannung von weniger als 0,92 pu eine kritische Situation
herrscht, die eine rote Ampelphase hervorruft1. Zuvor hat der Span-
nungsabfall bereits ab 0,94 pu eine gelbe Ampelphase hervorgerufen. Für
Spannungsüberhöhungen werden die Parameter auf 1,03 pu und 1,05 pu
festgelegt, um einerseits der VDE AR 4105 [12] zu genügen und gleichzeitig
die Rückspeisung von Speichern mit zu beachten. Die gewählten Kennwer-
te berücksichtigen nicht nur die vorgestellten Normen, sondern beziehen
zudem eine Sicherheitsmarge mit ein, um der Trägheit von Systemen und
beeinﬂussenden Mechanismen Rechnung zu tragen.
Komponentenüberlastung Bei der Parameterwahl für das Eintreten ei-
ner gelben oder roten Ampelphase zur Verhinderung von (thermischer)
Überlastung (siehe Systemziel A 1.4) sind sowohl die Eigenschaften der
Komponenten hinsichtlich ihres Verhaltens bei Überlast als auch die
Konsequenzen eines Ausfalls zu berücksichtigen. Beispielsweise können
Leiter aufgrund natürlicher Kühlung begrenzt überlastet werden, wobei
analog zur Identiﬁkation kritischer Spannungszustände wiederum eine
Sicherheitsmarge miteinbezogen wird.
1Per-Unit-System: Energietechnische Konvention Größen nicht in absoluten Werten
anzugeben, sondern diese auf einen Bezugswert zu normieren [277]. So wird eine
Spannung mit einem Eﬀektivwert von u = 253V bezogen auf eine Nennspannung von
uNenn = 230V nach upu = uuNenn =
253 V
230 Vpu
= 1,1 pu ausgedrückt.
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Daher wird in dieser Arbeit festgelegt, dass bei 90% Auslastung eines
Betriebsmittels die Zuweisung einer gelben und bei 95% die einer roten
Ampelphase beginnt (vgl. [268]).
Sofern in einem Betriebsmittel Sensorik zur thermischen Überwachung
vorhanden ist, werden die Ampelphasen über Temperaturgrenzwerte fest-
gelegt, da sich insbesondere bei Transformatoren – die am ehesten über
thermische Überwachung verfügen – die Überschreitung von Grenztempe-
raturen durch eine erhöhte Alterung des Kühlöls negativ auf die Lebens-
dauer auswirkt [238]. Vorschriften für die Berechnung von Temperaturen
im Transformator, der Lebenszeitverkürzung und Grenzwerte für die
Temperaturen sind der DIN IEC 60076-7 [83] zu entnehmen. Eine gelbe
Ampelphase beginnt auf Basis der hier gegebenen Maximaltemperaturen
für die Heißpunkttemperatur eines Transformators ab 70◦ C, eine rote ab
80◦ C.
Verletzung der lokalen Energiebilanz Das Systemziel bilanzielle Autarkie
(siehe Systemziel A 1.5) ist dem freien Agieren von aktiven Komponenten
an Energiemärkten potenziell gegenläuﬁg, da die gegenwärtig umgesetzten
Energiemärkte den Zustand von Verbundsystemen und nicht von einzelnen
Netzabschnitten widerspiegeln (vgl. Abschnitt 2.1.5).
Ist bilanzielle Autarkie gewünscht, hat das regionale Energiemanagement-
system die Aufgabe, innerhalb eines zu speziﬁzierenden Bilanzintervalls
für die ausgeglichene Energiebilanz zu sorgen. Allerdings kann ein gleich-
zeitiges Agieren von aktiven Komponenten an Energiemärkten weiterhin
für deren Nutzer ökonomisch sinnvoll sein. Es drohen bei Nichteinhalten
der bilanziellen Autarkie keine negativen technischen Konsequenzen, da
ein Leistungsaustausch mit übergeordneten Netzebenen weiterhin möglich
ist.
Daher gilt bei einer gewünschten bilanziellen Autarkie die gelbe Ampelpha-
se für den zu bilanzierenden Netzabschnitt, die sowohl dem ökonomischen
Handeln der aktiven Komponenten, dem gegebenen Systemziel und den
technischen Konsequenzen angemessen Rechnung trägt.
Verletzung des lokalen Leistungsgleichgewichts Im Falle einer von Nut-
zern oder dem lokalen Netzbetreiber gewünschten oder eines technisch
bedingten Verlustes des Anschlusses an ein Verbundnetz (Inselnetzbe-
trieb, siehe Systemziel A 1.6) stellt ein Leistungsungleichgewicht in dem
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betrachteten Netzabschnitt eine systemgefährdende kritische Situation
dar.
Der Betrieb eines Inselnetzes erfordert die Bereitstellung einer Wech-
selspannungsquelle sowie Informationen über das momentane Leistungs-
gleichgewicht, etwa eine Kraftwerkskennlinie (engl. droop). Auf Grund der
geringen Systemträgheit muss die Frequenzhaltung das Leistungsungleich-
gewicht kontinuierlich und mit hoher Dynamik ausgleichen. Hierbei trägt
ein regionales Energiemanagementsystem auf Grund seiner begrenzten
Dynamik nicht zur Netzbereitstellung und zum kurzfristigen Ausgleich des
Leistungsungleichgewichts im Sekundenbereich bei. Zudem ist sicherzu-
stellen, dass die von den aktiven Komponenten zur Entscheidungsﬁndung
benötigte Zeit den dynamischen Anforderungen des Inselnetzbetriebs
genügen. Weiterhin ist eine Interaktion von aktiven Komponenten mit
Energiemärkten aufgrund fehlender Liefermöglichkeiten für elektrische
Energie nicht sinnvoll.
Folglich ist einem als Inselnetz betriebenen Netzabschnitt komplett eine
rote Ampelphase zuzuweisen.
Kritische Situation außerhalb der Systemgrenze Wird in einer überge-
ordneten Spannungsebene, die nicht zum betrachteten Netzgebiet gehört,
eine kritische Netzsituation erkannt, zu deren Klärung eine Bereitstellung
von Wirk- oder Blindleistung aus dem betrachteten Netzgebiet erforder-
lich ist (siehe Systemziele A 1.1 & A1.2), so herrscht im Netzabschnitt
ebenfalls eine kritische Situation vor. Die zugehörige Ampelphase wird
vom Kontrollsystem der übergeordneten Netzebene festgelegt und weiter-
gereicht. Hierdurch kann und darf der betrachtete Netzabschnitt einen
Beitrag zur Klärung der kritischen Situation im übergeordneten Energie-
system leisten. Wird mittels Wirk- oder Blindleistungsänderungen die
direkt übergeordnete Netzebene beeinﬂusst, wird von einem Technical
Virtual Power Plant gesprochen, während die marktgetriebene Bereitstel-
lung von Regelleistung für das Verbundsystem als Commercial Virtual
Power Plant bezeichnet wird [198,248].
Die vorgestellten Mechanismen zur Identiﬁkation kritischer Netzsituatio-
nen sind in übergeordneten Netzebenen äquivalent anwendbar.
Zusammenfassend sind in Tabelle 5.1 die Parameter für die Übergänge
zwischen den Ampelphasen bei kritischen Netzsituationen aufgelistet. Alle
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Tabelle 5.1 – Technische Parameter für das Auslösen einer nicht-grünen
Ampelphase
Kritische Situation gelbe Ampelphase rote Ampelphase
Verletzung des Span-
nungsbands (A 1.3)
1,03 pu < UKnoten < 1,07 pu ∨
0,92 pu < UKnoten < 0,95 pu
UKnoten ≥ 1,07 pu ∨
UKnoten ≤ 0,92 pu
Überlastung von Kompo-
nenten (A 1.4)
0,90 < ILeiter < 0,95 ∗ Inenn
70◦C < θTrafo < 80◦C
ILeiter ≥ 0,95 ∗ Inenn
θTrafo ≥ 80◦C
Verletzung der lokalen
Energiebilanz (A 1.5)
Auf Nutzerwunsch –
Verletzung des lokalen
Leistungsgleichgewichts
(A 1.6)
– Automatisch bei Abtren-
nung von Verbundsys-
tem
Kritische Situation au-
ßerhalb der Systemgren-
ze (A 1.1 & A1.2)
Entsprechend der Schwere der externen Situation
(Bestimmung mittels der für Niederspannungsnetze
vorgeschlagenen Methodik (siehe Abschnitt 5.1.1))
UKnoten: Knotenspannung ILeiter: Leiterstrom θTrafo: Heißpunkttempera-
tur eines Transformators (siehe Abschnitt 6.1.2)
vorgeschlagenen Zahlenwerte sind aus der Literatur abgeleitet worden und
können bei Bedarf an lokale Besonderheiten einzelner Netze angepasst
werden.
5.1.2 Topologische Gestaltung der Netzampel
Die zuvor deﬁnierten Auslöser einer nicht-grünen Ampelphase enthalten
keine Informationen über deren Ursachen oder mögliche Gegenmaßnahmen
(siehe Abschnitt 3.2.6). Um den Konﬂikt zwischen Netzbetrieb und freiem
Marktgeschehen aufzulösen, ist daher die Identiﬁkation der aktiven Kompo-
nenten innerhalb der Systemgrenzen notwendig, die zur Entspannung einer
kritischen Situation beitragen können (siehe Abschnitt 5.1.1).
Hierbei kann auf die Daten intelligenter Messinstrumente (engl. Smart
Meter) zurückzugegriﬀen werden, die an Netzknoten Zustandsinformationen
bereitstellen, aus denen eine zentrale Instanz mittels Zustandsschätzung
(siehe Abschnitt 2.2.4) den Netzzustand für das überwachte Netzgebiet
schätzt. Um die Anzahl der Verbindungspunkte zu anderen Teilnetzen,
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insbesondere bei vermaschten Niederspannungsnetzen, zu minimieren, wird
als überwachtes Netzgebiet ein komplettes Niederspannungsnetz nebst seiner
versorgenden Transformatoren deﬁniert. Die Identiﬁkation von Komponenten
zur Klärung einer lokalisierbaren kritischen Situation erfordert die Zuweisung
einer eigenen Netzampel an jeden Netzknoten des überwachten Netzgebiets,
was eine Untersuchung der Netztopologie für die unterschiedlichen kritischen
Situationen erforderlich macht (siehe Abschnitt 5.1.1)2.
Diese Zuweisung von Netzampeln aus unterschiedlichen kritischen Situa-
tionen ist in Abbildung 5.1 zusammengefasst und wird folgend erörtert:
Durch Stromﬂüsse hervorgerufene nicht-grüne Netzampeln Tritt in ei-
nem Leiter eines Netzstrangs ein (bedingt) kritischer Strom auf (siehe
Abbildung 5.2a, Seite 108, kritische Situationen sind jeweils durch ein
Ausrufungszeichen gekennzeichnet), der eine gelbe oder rote Ampelphase
hervorruft, so wird allen Knoten des Stranges, die durch die Engpassstelle
vom Bilanzknoten3 abgetrennt werden, eine gelbe oder rote Ampelphase
zugewiesen, da diese Netzknoten für die Überlastung verantwortlich sind.
Auf gleiche Weise wird für Engpässe in Baumstrukturen oder Transfor-
matoren (siehe Abbildung 5.2b & 5.2d) das Gebiet mit einer gelben oder
roten Ampelphase festgelegt.
Algorithmisch wird die Zerteilung des Netzes mittels der transitiven
Hülle der Adjazenzmatrix des Netzes bestimmt, aus der die Admittanz
der kritisch belasteten Komponente entfernt wurde. Sind zwei getrennte
Graphen entstanden, wird dem Graphen ohne den Bilanzknoten (dem
abgetrennten Teilnetz) eine gelbe oder rote Ampelphase zugewiesen. Zeigt
die transitive Hülle des modiﬁzierten Netzes an, dass keine zwei getrennten
Graphen entstanden sind, so liegt die kritische Überlast in einer Masche
vor (siehe Abbildung 5.2c).
In einer Masche erfolgt die Identiﬁkation der Netzknoten, denen eine
nicht-grüne Ampelphase zugeteilt wird, über deren anteiligem Einﬂuss
2Die folgenden topologischen Untersuchungen nutzen die graphentheoretischen Begriﬀe
Strang, Baum und Masche. Eine in der Energietechnik übliche Unterscheidung zwischen
Masche und Ring (vgl. [277]) ist nicht erforderlich .
3Bilanzknoten: Zur Netzberechnung ist die Annahme erforderlich, dass an einem Knoten
die Netzspannung konstant ist und dieser theoretisch unbegrenzt Leistung bereitstellen
und aufnehmen kann (siehe Abschnitt 2.2.4).
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an der Überlast. Unter Ausnutzung des Superpositionsprinzips (siehe
Abschnitt 2.2.4) wird der Einﬂuss eines Netzknotens mittels einzelner
Lastﬂussrechnungen im unmodiﬁzierten Netz bestimmt. Zur Einﬂussbe-
stimmung wird mit den benachbarten Knoten der überlasteten Kompo-
nente begonnen und schrittweise weiter entfernte Knoten untersucht, bis
der Einﬂuss der untersuchten Knoten einen deﬁnierbaren Anteil am kriti-
schen Strom unterschritten hat und gleichzeitig eine Mindestdistanz zur
kritischen Stelle betrachtet worden ist. Hierbei sind Mindestdistanz und
Teilstrom iterativ zum überwachten Netzabschnitt festzulegen. Auf diese
Art wird die Anzahl durchzuführender Lastﬂussberechnungen begrenzt.
In einem aus mehreren Transformatoren gespeisten Netz wird zur Bestim-
mung des Knoteneinﬂusses auf einen überlasteten Transformator analog
vorgegangen.
Bei einer begrenzt kritischen Überlastung wird ein Parameter für den
Anteil am kritischen Stromﬂuss festgelegt, bis zu dem eine gelbe Ampel-
phase vergeben wird. Im Fall einer hochkritischen Überlast werden zwei
Parameter für die Zuweisung von roter (signiﬁkanter Anteil am kritischen
Strom) und gelber Ampelphase (begrenzt signiﬁkanter Anteil) festgelegt
(siehe Abbildung 5.2e). Die Festlegung beider Parameter erfolgt wiederum
iterativ unter Berücksichtigung der Knotenanzahl und der Topologie des
Netzgebiets.
Durch Spannungsänderungen hervorgerufene nicht-grüne Netzampeln
Um die Auswirkungen von aktiven Komponenten auf eine Knotenspan-
nung zu bestimmen, werden zumeist die arbeitspunktabhängigen par-
tiellen Ableitungen der Lastﬂussgleichungen (siehe Abschnitt 2.2.4) für
Wirk- und Blindleistungsänderungen bestimmt. Eine Berechnung dieser
Sensivitäten ist für Niederspannungsnetze aufwändig, da auch aufgrund
der hohen resistiven Leitungsbeläge keine Entkopplung zwischen Wirk-
leistungsﬂüssen und Knotenspannungen mehr angenommen werden darf
(siehe [277, Kap 18]).
Um den Berechnungsaufwand für die Zuweisung von Ampelphasen zu
reduzieren und somit eine großﬂächige Realisation von regionalen Energie-
managementsystemen zu ermöglichen, wird die (vereinfachende) Annahme
getroﬀen, dass die Nachbarschaft um einen Knoten mit kritischer Span-
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nung einen hohen Durchgriﬀ auf diese kritische Spannung hat. Hiermit
werden ähnliche Lasten und Leitungsadmittanzen im Netz angenommen.
Im Fall bedingt kritischer Spannungsabweichungen (siehe Abschnitt 5.1.1)
wird über die Festlegung einer Nachbarschaft mit einer festgelegten maxi-
malen topologische Distanz zum kritischen Knoten eine gelbe Ampelphase
zugewiesen (siehe Abbildung 5.2f). Ruft die Spannungsabweichung eine
rote Ampelphase hervor, wird um die nahe Nachbarschaft (der nun eine
rote Ampelphase zugewiesen worden ist) eine erweiterte Nachbarschaft
mit höherer topologischer Distanz bestimmt, der zusätzlich eine gelbe
Ampelphase zugewiesen wird. Dieses von der kritischen Situation wei-
ter entfernte Netzgebiet hat immer noch einen Einﬂuss auf die kritische
Netzspannung, der Handlungseinschränkungen rechtfertigt.
Die maximalen topologischen Distanzen für die Zuweisung von roten
und gelben Ampelphasen sind in Abhängigkeit der Netzgröße und der
Knotenanzahl der Stränge und Maschen einstellbare Parameter. Als Schät-
zung wird im Rahmen dieser Arbeit für die Distanzen jeweils 5% der
Knotenanzahl des Netzgebiets verwendet.
Extern hervorgerufene nicht-grüne Netzampeln Liegt in einer übergeord-
neten Netzebene eine kritische Situation vor, wegen der wahlweise die
Bereitstellung von Wirk- oder Blindleistung aus dem beobachteten Netzab-
schnitt benötigt wird (siehe Systemziele A 1.1 & A1.2), wird dem gesamten
beobachteten Netzgebiet das gleiche Ampelsignal zugewiesen. Je nach
Bedeutung der kritischen Situation in der übergeordneten Netzebene ist
es gelb oder rot (siehe Abbildung 5.2d).
Vom Nutzer vorgegebene nicht-grüne Netzampeln Geben die Nutzer des
überwachten Netzabschnitts eine bilanzielle Autarkie für das überwachte
Netzgebiet vor (siehe Systemziele A 1.5 & A1.6), so wird allen Netzan-
schlusspunkten des Netzgebietes eine gelbe Ampelphase zugewiesen. Ist
ein Inselnetzbetrieb gewünscht oder durch einen Fehler in übergeordneten
Netzebenen erforderlich, so wird allen Netzanschlusspunkten eine rote
Ampelphase zugewiesen.
Superposition von Netzampelsignalen Treten in einem beobachteten Netz-
abschnitt zeitgleich mehrere kritische Situationen auf, sind für diese separat
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die betroﬀenen Gebiete zu identiﬁzieren und im Anschluss knotenweise
die zugewiesenen Netzampeln miteinander zu fusionieren.
Hierbei entspricht das zusammengefasste Ampelsignal eines Netzknotens
immer dem meist kritischen Teilsignal. Ein super-positioniertes Ampelsi-
gnal ist rot, wenn mindestens ein Teilsignal eine rote Phase identiﬁziert
hat. Liegt keine rote Phase und mindestens eine Gelbe vor, so ist das
super-positionierte Ampelsignal gelb, im Rest der Fälle ist es grün.
Mit der beschriebenen topologischen Ausgestaltung der Netzampel erfolgt
für ein Koordinationsverfahren zur Systemdienstleistungserbringung eine
deutliche Einschränkung der Auswahl an vorhandenem und nutzbarem Last-
änderungsvermögen im überwachten Netzgebiet und damit einhergehend
eine Komplexitätsreduktion gegenüber einem Optimalen Lastﬂuss (siehe
Abschnitt 2.3.2). Zudem ist das vorgestellte Verfahren auf höhere Span-
nungsebenen übertragbar.
5.1.3 Koordinative Gestaltung der Netzampel
Die angedeutete Betriebsstrategie des regionalen Energiemanagementsys-
tems hat die Aufgabe, die einzelnen aktiven Komponenten in Abhängigkeit
der für diese gültigen Ampelphase zu beeinﬂussen, so dass alle benötigten
Systemdienstleistungen zur Klärung einer aufgetretenen kritischen Situatio-
nen erbracht werden. Diese Betriebsstrategie gestaltet den koordinativen
Teil der Netzampel aus.
Maßnahmenkaskade für Niederspannungssysteme
Die Abstimmungskaskade [209] (siehe Abschnitt 2.3.3) regelt die Abstim-
mung zwischen verschiedenen Netzbetreibern und erläutert die in Deutsch-
land rechtlich zulässigen Eingriﬀe auf angeschlossene steuerbare Lasten und
Erzeuger nachgelagerter Netzbetreiber, integriert diese aber nicht in ein
Gesamtsystem mit steuerbaren Betriebsmitteln. Da der Fokus der Abstim-
mungskaskade auf Transport- und Hochspannungsnetzen liegt, werden die
Besonderheiten von Niederspannungssystemen, insbesondere deren im Ver-
hältnis zur Reaktanz X hohen ohmschen Leitungsbeläge R (R/X-Verhältnis),
nur unzureichend mitberücksichtigt.
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I
(a) Überlast in einer
Strangleitung
I
(b) Überlast in einem ver-
zweigten Strang
I
(c) Leitungsüberlast in ei-
ner Masche
I
(d) Überlast am Trans-
formator, nutzergegebene
oder externe Anforderung
I
(e) Starke Überlast in Lei-
tung (rote Ampelphase)
U
(f) Überspannung an ei-
nem Knoten
Abbildung 5.2 – Schematische Darstellung der topologischen Ausgestaltung
der Netzampel in einem Netzabschnitt
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Zur Bestimmung der Reihenfolge der Auswahl von Maßnahmen zur Erbrin-
gung von Systemdienstleistungen ergeben sich aus den Anforderungen an
das regionale Energiemanagementsystem (siehe Abschnitt 3.4) und den tech-
nischen Besonderheiten von Niederspannungsnetzen (siehe Abschnitt 3.3)
folgende Regeln:
Priorität von Netzbetriebsmitteln Um die Handlungsfreiheit der ange-
schlossenen aktiven Komponenten (z. B. intelligente Gebäude) möglichst
wenig einzuschränken (siehe Anforderung A3.5), ist der Einsatz von Be-
triebsmitteln, die direkt einem lokalen Netzbetreiber unterstehen, dem
Abruf von Systemdienstleistungen von Netzanschlussnehmern vorzuziehen.
Spannungs- vor Leistungsreglung Der Einsatz von Spannungsreglern ist
soweit möglich einer Leistungsregelung (Quer- und Schrägregelung, vgl.
Abschnitt 3.2.5) vorzuziehen (siehe Abschnitt 3.3.2), da diese die Leis-
tungsbilanz des Systems weitestgehend unbeeinﬂusst lassen und somit das
Netz genau wie die Netzanschlussnehmer nicht zusätzlich belasten.
Blindleistungs- vor Wirkleistungsregelung Sofern möglich, ist eine Pro-
blemlösung mittels Blindleistungseinsatz zu bevorzugen, da Blindleistung
von Stromrichtern dezentraler Erzeugungsanlagen und Speichern mit
geringen Einﬂüssen auf deren eigentliche Funktionalität bereitgestellt
werden kann (siehe Abschnitt 3.4.3). Somit werden Netznutzer wie intel-
ligente Gebäude gemäß der geforderten Zurückhaltung eines regionalen
Energiemanagementsystems möglichst wenig eingeschränkt (siehe A 3.5).
Die durch den Blindleistungseinsatz entstehende erhöhte Auslastung des
Netzes wird hierbei bewusst in Kauf genommen.
Die aus den drei Regeln entstehende Maßnahmenkaskade zur Interaktion
mit aktiven Komponenten ist für die in Niederspannungssystemen erfor-
derlichen Systemdienstleistungen (siehe Systemziele A 1.x) in Tabelle 5.2
zusammengefasst.
Im Zuge der Maßnahmenauswahl zur Klärung einer kritischen Situation ist
zu beachten, dass die bereitstellbaren Systemdienstleistungen gegenläuﬁge
Auswirkungen haben. So hat etwa eine extern geforderte Wirkleistungsrück-
speisung potenziell negative Auswirkungen auf die Auslastung von Betriebs-
mitteln. Ebenfalls sind in der Niederspannungsebene die Leistungsﬂüsse nicht
wie in höheren Spannungsebenen weitgehend von den Knotenspannungen
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Tabelle 5.2 – Maßnahmenkaskade für Niederspannungssysteme
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Spannungsregelung U 
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Netzbetreiber
Q    
P     
Leistungsregelung durch
Anschlussnehmer
Q    
P     
U : Spannung; P : Wirkleistung; Q: Blindleistung
entkoppelt. Einerseits bietet dies die Chance, auch mit Wirkleistungsän-
derungen Knotenspannungen zu beeinﬂussen, andererseits schränkt es den
Handlungsspielraum angeschlossener aktiver Komponenten ein und kann
gleichzeitig Betriebsmittel überlasten.
Aus diesem Grunde dürfen Reaktionen auf bedingt kritische Situatio-
nen (gelbe Ampel) keine neuen kritischen Situationen erzeugen, wohingegen
zur Klärung hoch kritischer Situationen (rote Ampel) bedingt kritische Situa-
tionen in Kauf genommen werden dürfen. Hierdurch werden rote gegenüber
gelben Ampelsignalen bevorzugt behandelt. Weiterhin können zeitgleich kri-
tische Situationen auftreten, deren Klärungen gegenläuﬁge Anforderungen
stellen. Dieses macht eine Priorisierung der Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen mit gleicher Ampelphase notwendig.
Hierzu sind von Nutzern gegebene Ampelsignale externen Anforderungen
vorzuziehen. Beide müssen sich wiederum lokalen, technisch kritischen Situa-
tionen unterordnen (siehe Tabelle 5.2). Die hierdurch entstehende Abrufrei-
henfolge bildet die Grundlage für die Koordination der aktiven Komponenten
während einer nicht-grünen Ampelphase.
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Koordination steuerbarer Betriebsmittel
Betriebsmittel verfügen über lokale Zielvorgaben und dazugehörige Regelun-
gen. Bei Bedarf wird einem Betriebsmittel eine Freigabe durch das regionale
Energiemanagementsystem erteilt und diesem Systemzustandsinformationen
übermittelt. Das Betriebsmittel leitet nun Handlungen ab, führt diese aus
und teilt dem regionalen Energiemanagementsystem mit, ob es zur Klä-
rung der aktuellen kritischen Situation beitragen kann. Verfügen diese über
Energiespeichermöglichkeiten, so ist in Abhängigkeit der Ampelphasen die
Nutzung des Betriebsmittels festzulegen [52].
Koordination intelligenter Gebäude
Können steuerbare Betriebsmittel eine kritische Situation nicht (mehr) klä-
ren, ist eine Anpassung von Last und Erzeugung der angeschlossenen aktiven
Komponenten, also intelligenten Gebäuden, erforderlich. Dies geschieht bei
intelligenten Gebäuden in der Regel als Reaktion auf preis- und anreizbasier-
te Signale [326]. Dabei wird wie durchgängig in der Literatur angenommen
(siehe etwa [26, 108, 125, 199]), dass Gebäudenutzer rational handeln und
ihren Wohlstand mittels eines Gebäudeenergiemanagementsystems (GEMS)
maximieren (Homo Oeconomicus [240]). Nicht-monetäre Beweggründe für
Lastverschiebung werden bei Bedarf monetarisiert [326]. Somit erfolgt die
Koordination intelligenter Gebäude über monetäre Anreize und Signale,
womit eine Monetarisierung nicht-monetärer Ziele des Gebäudenutzers ange-
nommen wird.
Die aus den Zuständen eines Niederspannungsnetzes abgeleitete topologi-
sche Gestaltung der Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.2) impliziert, dass die
Signale und Anreize nicht für das gesamte Netz einheitlich sind, sondern
sich sowohl lokal unterscheiden als auch im Zeitverlauf ändern (vgl. nodal
pricing, siehe Abschnitt 2.1.6, [72]).
Die bisher unzureichend genauen Prognosen von Last (Nutzerverhalten)
und dezentraler Erzeugung einzelner Haushalte (siehe Anforderung A2.3,
[239,295,325]) erfordern eine andauernde Überwachung und gegebenenfalls
eine Anpassung des Abrufs von Flexibilität von den intelligenten Gebäuden.
Demnach muss das zugehörige Koordinationsverfahren als Regelung ausgelegt
sein (siehe Abbildung 5.3), die als modellprädiktive Regelung von Prognosen
(siehe Anforderung A2.4) proﬁtieren kann.
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Abbildung 5.3 – Regelschleife des regionalen Energiemanagementsystems
Die inneren Zusammenhänge in intelligenten Gebäuden sind für ein re-
gionales Energiemanagementsystem nicht ohne Kenntnis privatsphärenver-
letzender Informationen nachvollziehbar und somit auch nicht die Ände-
rung von Erzeugung und Last des Gebäudes als Reaktion auf einen Anreiz.
Dies macht einen zweistuﬁgen Abstimmungsprozess erforderlich (vgl. [184],
two-way-handshake [203]), damit das regionale Energiemanagementsystem
Informationen über die Reaktion der untergeordneten intelligenten Gebäude
auf die Anreize erhält und die prognostizierte Nützlichkeit des Verhaltens bei
der Klärung einer kritischen Situation bewerten kann (siehe Abbildung 5.4).
Erzeugung von Anreizsignalen Reale Gebäude reagieren bei der Verschie-
bung von Energiemengen ohne automatisiertes Energiemanagement un-
elastisch auf Preissignale [124,266]. Weiterhin zeigt eine Analyse von Feld-
studien zur anreizbasierten Lastverschiebung, dass insbesondere Critical
Peak Pricing (siehe Abschnitt 2.1.6) in Verbindung mit Automationstech-
nik zu Reaktionen führt [94,95]. Dennoch können preisbasierte Anreize zu
instabilem Systemverhalten führen, wie in Simulationen gezeigt wurde [62].
Diesem kann durch die Nutzung von Lastbegrenzungssignalen vorgebeugt
werden, die zusätzliche Kosten für Elektrizität beim Über- oder Unter-
schreiten von Grenzwerten hervorrufen (vgl. [26,199,202]). Hierdurch wird
die als Reaktion auf einen Anreiz verschobene Energiemenge begrenzt.
Durch eine Analyse der kritischen Situationen (siehe Abschnitt 5.1.1)
wird für jeden Netzanschlusspunkt mittels Laständerungssensitivitäten be-
stimmt, ob an diesem eine Erhöhung oder Absenkung von Wirk- und/oder
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Abbildung 5.4 – Sequenzdiagramm der koordinativen Ausgestaltung der
Netzampel
Blindleistung nötig ist. Bei gewünschter Autarkie (oder Inselnetzbetrieb)
wird die benötigte Änderung der Last- und Erzeugungssituation aus dem
Vorzeichen der lokalen Energiebilanz in der (nahen) Vergangenheit be-
stimmt, bei externen Laständerungsanforderungen wird die Änderungsrich-
tung mitgeteilt. Zusammen mit der bekannten Preiselastizität intelligenter
Gebäude wird hieraus die grundsätzliche Änderung des Energiebedarfs
ΔEsoll festgelegt.
Die Zusammenhänge der Reaktionsbildung eines intelligenten Gebäudes
auf einen Anreiz sind nichtlinear (vgl. [199]), insbesondere sind Lastver-
schiebungsabrufe mit Nachholeﬀekten verbunden [226]. Dieses nichtlineare
Verhalten innerhalb einer modellprädiktiven Betriebsstrategie umzusetzen
ist aufwändig (vgl. [101]). Um diesen Aufwand zu vermeiden, werden
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Abbildung 5.5 – Gestaltung der monetären Anreize zum Abruf von Last-
verschiebung durch intelligente Gebäude
stattdessen mehrere Anreize mit dem beschriebenen Vorwissen über das
Verhalten intelligenter Gebäude erzeugt. Die Gestaltung des Ablaufs ist
in Abbildung 5.5 dargestellt: Das regionale Energiemanagementsystem
erstellt für die nahe Zukunft t0 bis t2 Änderungen für die Kosten des Ener-
giebezugs aus dem Netz ΔEPS und der Lastbegrenzungssignale PLS,
bei deren Verletzung in Folge eines zu hohen Verbrauchs/zu niedriger
Einspeisung (PLSoben) bzw. einer zu hohen Erzeugung/zu niedrigem Ver-
brauch (PLSunten) zusätzliche Kosten anfallen (siehe [26,199,202]). Der
zeitliche Verlauf eines Anreizes wird in eine Abrufphase für die gewünschte
Laständerung t0 bis t1 und in eine Nachholphase t1 bis t2 aufgeteilt, in
der die beeinﬂussten Gebäude zeitnah ihren Nachholbedarf an Energie
ausgleichen können.
Um die Anzahl an freien Parametern zur Festlegung der Kurvenform
für die Energiebezugskosten einzuschränken, wird festgelegt, dass die
Tarifänderung über die Beeinﬂussungszeit null ist (die Flächen A in
Abbildung 5.5 gleich groß sind) (siehe [203]):
ΔEPSt0,t1 ∗ (t1 − t0) = ΔEPSt1,t2 ∗ (t2 − t1) (5.1)
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Eine nicht-grüne Netzampel ist ein Indikator für sofortigen Systemdienst-
leistungsbedarf, bei relativer Zeitrechnung ist t0 = 0. Freie Parameter für
die Gestaltung eines Arbeitspreisanreizes sind die initiale Preisänderung
ΔEPSt0,t1 , deren Dauer t1 sowie das Verhältnis der Dauer der beiden
Phasen α = t2−t1
t1−t0 =
EPSt0,t1
EPSt1,t2
. Zudem wird von einem intelligenten Gebäude
sein unbeeinﬂusstes Verhalten als Referenz für die Bewertung der Anreize
abgefragt.
Die Höhe der beiden Lastbegrenzungssignale für Energiebezug aus dem
Netz wird mittels eines Parameters c an die Preiskurve für Leistungsbezug
gekoppelt, wobei sich in c < 0 die negative Preiselastizität intelligenter
Gebäude widerspiegelt.
PLSoben/untent0,t1 = PLSoben/unten + c ∗ ΔEPSt0,t1
PLSoben/untent1,t2 = PLSoben/unten + c ∗ ΔEPSt1,t2
(5.2)
Ökonomische Bewertung Nachdem ein intelligentes Gebäude i Anreize
durch das regionale Energiemanagementsystem erhalten hat, führt es mit
den Anreizsignalen Optimierungen seines Energieproﬁls durch und erstellt
hierbei Prognosen über mögliche zukünftige Verhaltensweisen. Die aus
den Optimierungsergebnissen geschätzten Energiekosten ci, die für ein
Anreizsignal geplanten Scheinleistungsproﬁle Si(t) und das unbeeinﬂusste
Lastproﬁl werden dem regionalen Energiemanagementsystem mitgeteilt.
Technische Bewertung Das regionale Energiemanagementsystem vergleicht
jeden an ein intelligentes Gebäude gegebenen Anreiz mit dessen unbeein-
ﬂussten Verhalten und bestimmt hieraus die Änderung der zur Klärung der
kritischen Situation benötigten Energiemenge (Wirk- oder Blindenergie)
in naher Zukunft [t0 − t1]: ΔEi = ∫ t1t0 ΔSidt .
Priorisierung Aus der technischen und ökonomischen Bewertung eines An-
reizes wird dessen Gesamtbewertung g in Abhängigkeit der gültigen Am-
pelphase und deren Parameter k1, k2 des intelligenten Gebäudes bestimmt:
gi = k1 ∗ ΔEi,t0−t1 + k2 ∗
ΔEi,t0−t1
ci
. (5.3)
Hierbei gilt die Nebenbedingung, dass nur Anreize mit einer Lastverschie-
bung entsprechend des Bedarfs berücksichtigt werden:
sign(ΔEi,t0−t1)
!= sign(ΔEsoll)
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Die aktuell gültige Ampelphase am Netzknoten des intelligenten Gebäudes
hat hierbei folgende Auswirkungen:
Grüne Ampelphase Ein Eingriﬀ ist nicht erforderlich und nicht erlaubt.
Es werden keine Anreize erstellt und an ein intelligentes Gebäude
gegeben.
Gelbe Ampelphase Das regionale Energiemangementsystem wählt aus
Anreizen aus, die für das intelligente Gebäude vorteilhaft gegenüber
seinem unbeeinﬂussten Tarif sind: ci < 0. Den Kosten für die Umsetzung
eines Anreizes wird gleichzeitig eine hohe Bedeutung zugemessen. In
dieser Arbeit: k1 = 0,3 und k2 = 0,7.
Rote Ampelphase Aufgrund der Schwere der kritischen Situation darf
das regionale Energiemanagementsystem jede mögliche Flexibilität der
intelligenten Gebäude nutzen. Dadurch, dass auch nachteilige Anreize
ausgewählt werden dürfen, entsteht ein Zwang für die Gebäude, zur
Netzstabilität beizutragen, sollte die bestbewertete Lösung Mehrkosten
für den Gebäudenutzer erzeugen. Zur schnelleren Situationsklärung
werden zudem die Parameter für die Gesamtbewertung verändert, sodass
größere zu verschiebende Energiemengen stärker gewichtet werden:
k1 = 0,9 und k2 = 0,1. Die Wahl von k1 > 0 beugt Ineﬃzenzen
bei der Anreizauswahl vor, die durch das nichtlineare und begrenzte
Laständerungsvermögen entstehen.
Aus den besten Lösungen für die einzelnen intelligenten Gebäude wird
mit gleicher Metrik eine Abrufreihenfolge für die angefragten intelligenten
Gebäude erstellt.
Abruf Um die Systemstabilität – etwa durch Nachholeﬀekte und Oszilla-
tionen – nicht zu gefährden (siehe Anforderung A3.4), ruft das regionale
Energiemanagementsystem die ausgewählten Laständerungen durch die
Bestätigung eines Anreizes an die intelligenten Gebäude in Gruppen ab.
Der Anteil gleichzeitig abzurufender Optionen und die Unterbrechungen
zwischen den Abrufen orientieren sich anteilig an der Knotenzahl des
überwachten Netzgebiets und an der Dynamik der aktiven Komponenten
in intelligenten Gebäuden (siehe Abschnitt 3.2). Die Parameterwahl der
technischen Netzampel und die Robustheit von Niederspannungsnetzen
erlaubt dieses schrittweise, zurückhaltende Eingreifen. Die Abrufreihen-
folge wird solange befolgt, bis entweder eine Änderung der kritischen
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Abbildung 5.6 – Veranschaulichung des zweistuﬁgen Flexibilitätsabrufs
mit exemplarischen Zahlenwerten
Situationen im Netzgebiet eingetroﬀen ist oder alle Lastverschiebungen
der Gebäude abgerufen worden sind.
Zusammenfassend ist der geschilderte Prozess zur Anfrage, Antwort und Ab-
ruf von Laständerung zwischen dem regionalen Energiemanagementsystem
und einem intelligenten Gebäude in Abbildung 5.6 dargestellt.
5.1.4 Zusammenfassung und Einordnung
In diesem Abschnitt ist die in der BDEW-Roadmap [23] eingeführte, von
(unter anderem) Dauer et al., 2014 [78] und Drayer et al., 2015 [87] ange-
sprochene und durch Schall et al., 2016 [268] ergänzte BDEW-Netzampel
technisch, topologisch und koordinativ ausgestaltet worden, um koordiniert
Systemdienstleistungen in und aus Niederspannungssystemen mittels Einsatz
eines regionalen Energiemanagementsystems bereitzustellen.
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Die Feststellung der knotenscharf zu bestimmenden Ampelphasen und
die Koordination der aktiven Komponenten im Netzgebiet obliegen einer
Entität, dem lokalen Netzbetreiber als Betreiber des regionalen Energiema-
nagementsystems. Die aus technischen Zustandsgrößen ermittelten Phasen
der Netzampel legen keine Handlungsanweisungen, sondern die aktiven Kom-
ponenten für einen Lastverschiebungsabruf sowie die Randbedingungen für
das zweistuﬁge Abrufverfahren (siehe Abbildung 5.4) für die Lastverschie-
bung fest.
Das vorgestellte Netzampelkonzept hält hierdurch die Annahme eines
starken Netzes, das den Energiehandel kaum einschränkt, der sogenannten
Kupferplatte, weitgehend aufrecht und nimmt ein reguliertes System ohne
destruktives Verhalten einzelner an, in dem die Rolle des Netzbetreibers
entgegen der Ansätze im Universal Smart Energy Framework [302] aus-
gestaltet ist. Das regionale Energiemanagementsystem nutzt einen Regler
anstelle eines gesteuerten Planungsverfahrens in Schlögel et al., 2016 [269],
der (entgegen zu [87]) knotenweise Anreize anfragt, auswählt und abruft
und somit das in [23] angesprochene Problem einer koordinierten Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen löst (siehe Abschnitt 4.8.2). Durch den
Verzicht auf Detailinformationen über die untergeordneten Komponenten
ist das vorgestellte Verfahren auch mit anderen aktiven Komponenten als
intelligenten Gebäuden einsetzbar.
Ein Ansatz zur Realisierung der Systemdienstleistungserbringung in der
Niederspannung ist durch die Koordinierungsfunktion des Forum Netztechni-
k/Netzbetrieb im VDE (FNN) gegeben [100]. Ähnlich zum vorgeschlagenen
regionalen Energiemanagementsystem dieser Arbeit vermittelt diese zwischen
den verschiedenen Parteien, die Interesse an einem Zugriﬀ auf aktive Kom-
ponenten haben. Diese werden in [100] durch die FNN Steuerbox koordiniert,
die eine ähnliche Funktionen wie das Gebäudeenergiemanagementsystem
intelligenter Gebäude (siehe Abschnitt 6.2.1) in dieser Arbeit realisiert.
5.2 Systemarchitektur
Zur Umsetzung der ausgestalteten Netzampel in einem regionalen Ener-
giemanagementsystem ist eine Systemarchitektur nötig, die im Folgenden
hergeleitet und beschrieben ist. Vorarbeiten zu dieser Systemarchitektur
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Abbildung 5.7 – Makrostruktur der Interaktion von hierarchischen Ener-
giemanagementsystemen im Netzampelkontext
sind vom Autor bereits in [201,258] veröﬀentlicht worden und erweitern die
generische Observer/Controller-Architektur (siehe Abschnitt 2.3.4).
5.2.1 Interaktion von Energiemanagementsystemen
Aus der technischen Gestaltung der Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.1) folgt
die hierarchische Makrostruktur für die Interaktion von Energiemanage-
mentsystemen, die durch die geforderte Reaktion auf kritische Situationen
außerhalb der Systemgrenzen vorgegeben ist. Diese hierarchische Struktur,
siehe Abbildung 5.7, zur Kopplung von Energiemanagementsystemen (EMS)
orientiert sich an den Spannungsebenen (Netzebene X) des zu überwachenden
Elektroenergiesystems4.
Ein Energiemanagementsystem überwacht seinen Netzabschnitt, eine Netz-
ebene, bestimmt die knotenscharfen Ampelsignale (siehe Abschnitt 5.1),
informiert die Nutzer seiner Netzanschlusspunkte (NAP) über deren Am-
pelsignal und legt somit die aktuell gültigen Kommunikationskanäle für
einen Netzanschlusspunkt fest. Im Fall einer kritischen Situation (gelbe oder
4Zur Wahrung der Übersichtlichkeit ist statt der existierenden 1:n-Beziehung zwischen
einem übergeordnetem EMS und seinen untergeordneten Entitäten (EMS, Netzan-
schlusspunkte mit eigener Intelligenz und Betriebsmitteln) den EMS jeweils nur eine
Entität untergeordnet worden.
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rote Ampel) darf das EMS seine untergeordneten Entitäten beeinﬂussen.
Gleichzeitig kann der Netzbetreiber (NB) einer jeweiligen Netzebene aus
seinen Systemzielen (z. B. Autarkie) zusätzliche Ampelsignale generieren, die
von untergeordneten EMSs berücksichtigt werden. Der Nutzer eines Netzan-
schlusspunktes gibt zumeist durch Energiemärkte getriebene Ziele vor, die
von den aktiven Komponenten, etwa ein intelligentes Gebäude, umgesetzt
werden. Gleichzeitig haben die Laständerungen aller Netzanschlusspunkte
(begrenzte) Rückwirkungen auf Energiemärkte (siehe Abschnitt 3.3.1).
5.2.2 Entwurfsmuster
Ziel für ein regionales Energiemanagementsystem ist es, als lernfähiges
System das Einwirken auf die untergeordneten Komponenten fortlaufend
zu verbessern (siehe Anforderung A2.6). Hierbei bilden Niederspannungs-
systeme eine heterogene Systemlandschaft (siehe Abschnitt 3.2), die eine
Abstraktion von Systemen und Zielen unabdingbar macht (siehe Anforderung
A3.2). Gleichzeitig sind Elektroenergiesysteme eine kritische Infrastruktur,
die eﬃziente, sichere und vertrauenswürdige Verfahren und Strukturen benö-
tigt (vgl. Forschungsfrage II). Für solche Einsatzzwecke sind die Verfahren
des Organic Computing entwickelt worden (siehe Abschnitt 2.3.4). Da diese
Verfahren und Methoden bereits in anderen Systemen erfolgreich eingesetzt
wurden (siehe Abschnitt 2.3.4), wird für das regionale Energiemanagement-
system die generische Observer/Controller-Architektur als Entwurfsmuster
verwendet, auch wenn die Lernfähigkeit des Systems nur als Vorschlag (siehe
Anforderung A2.6) klassiﬁziert ist.
5.2.3 Erweiterte Observer/Controller-Architektur
Die generische Observer/Controller-Architektur (O/C-Architektur, siehe
Abschnitt 2.3.4) ist in [201, 258] erweitert worden, um den Anforderun-
gen einer heterogenen Systemlandschaft im Kontext automatisierter und
hierarchisch strukturierter (Energie-) Systeme gerecht zu werden. Eine sche-
matische Darstellung einer hierarchischen, erweiterten O/C-Architektur mit
ihren drei Schichten je Hierarchieebene ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Zur
Erfüllung der Anforderungen sind der generischen O/C-Architektur zwei
zusätzliche Schichten hinzugefügt worden:
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Abbildung 5.8 – Erweiterte generische Observer/Controller-Architektur
in einem hierarchischen System
Entity Abstraction Layer Unterhalb des O/C-Layer (OCL) mit den zentra-
len Komponenten Observer (O) und Controller (C) (vgl. Abschnitt 2.3.4)
ist der Entity Abstraction Layer (EAL) angesiedelt. Dieses erweitert das
in [26] eingeführte Hardware Abstraction Layer hin zu einer abstrakten
Übersetzungsschicht, die unter Verwendung von EALDriver die Reali-
sierung hierarchischer Strukturen erleichtert. Die EALDriver legen die
Informations- und Kommunikationsﬂüsse zum untergeordneten System
under Observation and Control (SuOC) fest, unabhängig davon, ob diese
selber wieder O/C-Systeme oder physische Geräte sind, und bestimmen
hierdurch die Wahrnehmung eines O/C-Systems. [201]
Communication Abstraction Layer Oberhalb des O/C-Layer ist der Com-
munication Abstraction Layer (CAL) deﬁniert, das die Wahrnehmbarkeit
des O/C-Systems durch seine Umwelt und insbesondere durch das über-
geordnete O/C-System festlegt. Hierzu gehört neben einer Deﬁnition
der Steuerbarkeit einer Entität durch übergeordnete Entitäten auch die
Verwaltung der Datenweitergabe unter Privatsphäreaspekten [201]. Diese
Funktionen werden durch Kommunikationstreiber (ComDriver) implemen-
121
Kapitel 5 Regionales Energiemanagement
tiert, von denen der Data-Custodian [258] zur Wahrung von Privatsphäre
eine spezielle Ausprägung ist [201].
Innerhalb einer hierarchischen Systemarchitektur ist jedem EALDriver
ein ComDriver zugeordnet, um die Informationsﬂüsse zwischen zwei O/C-
einheiten umzusetzen [201].
Die erweiterte O/C-Architektur ist bereits für die energieträgerübergreifen-
de Energieﬂussoptimierung in Gebäuden [199,201] und für fahrplanbasiertes
Energiemanagement in Niederspannungssystemen [125] angewendet worden,
wobei bei letzterem nur die EAL-Schicht realisiert worden ist.
5.2.4 Anforderungen an die erweiterte
Observer/Controller-Architektur für das regionale
Energiemanagementsystem
Die beschriebene Makrostruktur (siehe Abschnitt 5.2.1) von Energiema-
nagementsystemen in Elektorenergiesystemen ist hierarchisch (siehe auch
Abbildung 5.7), die Intelligenz zur zielgerichteten Beeinﬂussung einer Netz-
ebene zentral an einer Stelle verortet. Der abstrakte Entwurf des regionalen
Energiemanagementsystems (REMS) für eine Netzebene ist in Abbildung 5.9
dargestellt. Hierbei ist das regionale Energiemanagementsystems an ein Mit-
telspannungsenergiemanagementsystem (MS-EMS) angebunden und besteht
aus den drei Schichten der erweiterten Observer/Controller-Architektur. Aus
dieser Struktur des Energiemanagementsystems im Kontext der Netzampel
resultieren die Anforderungen an dessen Komponenten:
Die CAL-Schicht muss sowohl Ampelsignale und Steuersignale von einem
übergeordneten System als auch Zielvorgaben von seinen Nutzern empfan-
gen können, während die EAL-Schicht die in der OC-Schicht bestimmten
Steuersignale für die untergeordneten Systeme (intelligente Gebäude und Be-
triebsmittel) weiterleiten und zudem Ampelphasen kommunizieren muss. In
der OC-Schicht ist die Netzampel mit ihrer technischen, topologischen und
koordinativen Ausgestaltung umzusetzen. Diese Ampel- und Steuersignale
müssen von untergeordneten aktiven Komponenten (intelligenten Gebäuden
und aktiven Betriebsmitteln) empfangen und verarbeitet werden können.
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Abbildung 5.9 – Abstrakte Architektur des regionalen Energiemanage-
mentsystems eines Netzabschnitts mit den Schichten der erweiterten
Observer/Controller-Architektur
5.2.5 Zusammenfassung und Einordnung
Aus der Gestaltung der Netzampel ist eine abstrakte Architektur für ein
regionales Energiemanagementsystem hergeleitet worden, das die Implemen-
tierung der vorgeschlagenen Ausgestaltung der Netzampel ermöglicht. Als zu-
gehöriges Entwurfsmuster ist die generische Observer/Controller-Architektur
gewählt worden, um dem Fernziel eines lernfähigen Systems (siehe Wunschan-
forderung A2.5) gerecht zu werden. Nachdem das Entwurfsmuster an die
Gegebenheiten von Niederspannungssystemen angepasst worden ist, sind
die benötigten Komponenten einer Implementierung der Netzampel inner-
halb der erweiterten generischen Observer/Controller-Architektur festgelegt
worden.
5.3 Systementwurf
Wird die erweiterte Observer/Controller-Architektur (siehe Abschnitt 5.2)
auf die Anforderungen der abstrakten Systemarchitektur des regionalen
Energiemanagements angewendet, resultiert hieraus der Systementwurf für
das regionale Energiemanagementsystem (siehe Abbildung 5.10, die an das
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Abbildung 5.10 – Ausschnittansicht der Architektur des regionalen Ener-
giemanagementsystems unter Verwendung der erweiterten generischen
Observer/Controller-Architektur
regionale Energiemanagementsystem angrenzenden Schichten sind der Über-
sichtlichkeit halber nur unvollständig dargestellt)). Folgend wird für den
Gesamtentwurf die Architektur mit ihren drei Schichten speziﬁziert. Dabei
wird angenommen, dass sowohl das Mittelspannungsmanagementsystem
(MV-EMS) als auch das Gebäudeenergiemanagementsystem (BEMS) in
der erweiterten O/C-Architektur realisiert sind. So setzt das automatisier-
te Gebäudeenergiemanagementsystem Organic Smart Home die erweiterte
Observer/Controller-Architektur um (siehe Abschnitt 6.2.1).
5.3.1 Kommunikationsschicht – Communication
Abstraction Layer
Die Anbindung des regionalen Energiemanagementsystems an seine überge-
ordneten Entitäten erfolgt mittels ComDriver in der CAL-Schicht.
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Repräsentation übergeordnete Netzebenen Vom regionalen Energiema-
nagementsystem erfasste und verarbeitete Messwerte, die für die Zustands-
bestimmung in der Mittelspannungsebene benötigt werden, werden mittels
des Grid Meter ComDrivers auf REMS-Seite aggregiert, versandt sowie
seitens des Mittelspannungsenergiemanagementsystems von dessen Grid
Simulation Driver empfangen und in dessen Netzüberwachung integriert.
Innerhalb des Systems werden somit auch die Wechselwirkungen zwischen
der betrachteten Netzebene (Niederspannung) und der Spannung am
Anschlusspunkt im übergeordneten Netz (Mittelspannung) abgebildet (vgl.
Abschnitt 6.1.2).
Kommunikation mit übergeordneten Systemen Die Anbindung des re-
gionalen Energiemanagementsystems an übergeordnete Steuer- und Über-
wachungssysteme geschieht mittels des Combined Signal ComDriver. Die-
ser empfängt Ampelsignale vom Traﬃc Light Driver des übergeordneten
Energiemanagementsystems und dessen Steuersignale in gelben und ro-
ten Ampelphasen vom REMS Driver, wodurch die virtuellen Wirk- und
Blindleistungskraftwerke (siehe Anforderungen A1.1 & A1.2) umgesetzt
werden. Gleichzeitig werden über den Combined Signal Driver dem REMS
die Ziele des optionalen Microgrid Operators (Netzbetreiber) mitgeteilt
und die Forderungen nach Autarkie oder Inselnetzbetrieb (vgl. Systemziele
A 1.5 & A1.6) mitgeteilt. Der Combined Signal ComDriver aggregiert alle
eingehenden Informationen übergeordneter Entitäten und gibt diese an
den REMS Global Controller weiter.
5.3.2 Treiberschicht – Entity Abstraction Layer
Der Entity Abstraction Layer (EAL) realisiert die Signalﬂüsse zu untergeord-
neten Entitäten (siehe Abschnitt 5.2.3), Betriebsmitteln und Netzanschluss-
punkten (insbesondere intelligenten Gebäuden).
Netzzustandsinformationen Der Grid Simulation Driver empfängt Zu-
standsinformationen von den Smart Meter ComDrivern der Gebäude-
energiemanagementsysteme (engl. building energy management system,
BEMS) und Betriebsmittel und bestimmt hieraus den Netzzustand.
Im simulativen Einsatz kommt dem Grid Simulation Driver auch die
Aufgabe der Netzberechnung (siehe Abschnitt 2.2.4) unter Verwendung
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der übergebenen Sensordaten sowie von Topologie- und Leiterdaten zu.
Im realen Einsatz wird an dieser Stelle eine Zustandsschätzung (siehe
Abschnitt 2.2.4) durchgeführt, um auch bei unvollständiger Sensorabde-
ckung im überwachten Netzabschnitt den Netzzustand identiﬁzieren zu
können.
Kommunikation der Netzampelsignale Der Traﬃc Light Signal Driver
teilt die vom REMS Global Observer bereitgestellten Ampelinformationen
den mit dem regionalen Energiemanagementsystem verbundenen Haus-
halten mit. Gegenstück zu diesem sind die Combined Signal Driver in der
CAL-Schicht der Gebäudeenergiemanagementsysteme.
Steuersignale Der Building Driver des regionalen Energiemanagementsys-
tems leitet die vom REMS Global Controller erzeugten Anreizsignale
(siehe Abschnitt 5.1.3) an die mit dem REMS verbundenen Gebäudeener-
giemanagementsysteme weiter. Hier werden sie vom Combined Signal
Driver in der CAL-Schicht der Haushalte empfangen, auf Legitimation
durch das Ampelsignal geprüft und an den Household Global Controller
weitergereicht. Die Antwort auf angefragte Anreize wird danach über
diesen Kanal an den Building Driver des regionalen Energiemanagements
zurückgegeben, dieser teilt bei Bedarf den ﬁnalen Anreiz mit.
Betriebsmittelintegration Die Betriebsmittel eines Netzabschnitts werden
nicht als eigenständige Komponente betrachtet, sondern an das regionale
Energiemanagement angebunden. Hierdurch kann die Entkopplung mittels
EAL- und CAL-Schicht entfallen. Angesteuert werden die Betriebsmittel
von einem Utility Equipment Driver, der die Kommunikation des Betriebs-
mittels mit dessen Local Observer realisiert sowie Steuerbefehle im Local
Controller erzeugt.
5.3.3 Kontrollschicht – O/C-Layer
Die Kernfunktionaltität des regionalen Energiemanagements, die Umsetzung
der technischen, topologischen und koordinativen Netzampel, ist in der
O/C-Schicht (OCL) realisiert und in Global Observer und Global Controller
aufgeteilt (siehe Abbildung 5.11).
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Abbildung 5.11 – Programmablaufplan der Umsetzung der Netzampel
innerhalb der O/C-Schicht
Beobachtung – REMS Global Observer
Gemäß der erweiterten O/C-Architektur (siehe Abschnitt 2.3.4) kommt
einem Observer die Aufgabe der Informationsaufbereitung für eine Ent-
scheidungsﬁndung im Controller zu. Innerhalb eines REMS sind hierzu drei
Funktionen notwendig:
Netzanalyse In einem ersten Schritt werden die vom Grid Simulation Dri-
ver gelieferten Netzzustandsinformationen auf kritische Situationen im
Netzabschnitt untersucht und die technische Ausgestaltung der Netzampel
nach Abschnitt 5.1.1 realisiert.
Bestimmung der Netzampelsignale Im Falle einer Existenz von kritischen
Situationen im Netzgebiet werden die Netzampelsignale für die Knoten
des Netzabschnitts gemäß Abschnitt 5.1.2 topologisch ausgestaltet.
Informationsbereitstellung Zuletzt werden alle gewonnenen Erkenntnisse
über den Netzzustand und die Ampelsignale aggregiert und zur Entschei-
dungsﬁndung an den REMS Global Controller weitergereicht.
Steuerung – REMS Global Controller
Im Global Controller des regionalen Energiemanagementsystems werden
bei Bedarf die koordinative Netzampel umgesetzt und die Eingriﬀe in das
untergeordnete System festgelegt und ausgeführt.
Zielermittlung Aus der Analyse der kritischen Situationen (technische Netz-
ampel) werden die benötigten Last- und Erzeugungsänderungen an den
zulässigen Knoten (topologische Netzampel) sowie erforderliche Schalt-
handlungen bestimmt.
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Umsetzung der Maßnahmenkaskade Die einzelnen kritischen Situationen
werden priorisiert und die ermittelten Gegenmaßnahmen nach den Vorga-
ben der Maßnahmenkaskade (siehe Abschnitt 5.1.3) nacheinander umge-
setzt. Bei Bedarf wird das zweistuﬁge Abrufverfahren für anreizgetriebene
Laständerung von intelligenten Gebäuden (Anfrage-Antwort-Abruf ) durch-
geführt und die Laständerung schrittweise abgerufen.
Steuerung – Lokale O/C-Einheiten
Bei direkt dem Netzbetreiber unterstellten Betriebsmitteln wird auf eine
Abtrennung mittels CAL- und EAL-Schicht analog zum Einsatz der erwei-
terten O/C-Architektur innerhalb intelligenter Gebäude verzichtet [199]:
Die steuerbaren Betriebsmittel werden direkt mittels lokaler O/C-Einheiten
an die OC-Schicht des regionalen Energiemanagementsystems angebunden.
Analog zur globalen O/C-Einheit überwacht ein lokaler Observer das unter-
geordnete Betriebsmittel, der lokale Controller führt erteilte Steuerbefehle
aus und der Utility Equipment Driver implementiert die Kommunikation
mit dem Betriebsmittel.
5.3.4 Zusammenfassung und Einordnung
In diesem Abschnitt wurde aus der Ausgestaltung der Netzampel und der
damit verbundenen Makrostruktur von Energiemanagementsystemen (siehe
Abschnitt 5.2.1) sowie aus dem ausgewählten und angepassten Entwurfs-
muster – die erweiterte generische Observer/Controller-Architektur – das
regionale Energiemanagementsystem entworfen. Hierbei sind die benötigten
Systemfunktionen sowohl der technischen, topologischen und koordinati-
ven Netzampel als auch die Kommunikationsmodule für die Anbindung
über- und untergeordneter Entitäten speziﬁziert worden. Die vorgestellte
Netzampel systematisiert und vervollständigt die Ansätze zur technischen
Netzampel aus [268] und erweitert den Stand der Literatur (z. B. [305])
Verfahren für die topologische Ausgestaltung bereit. Um der bedingten
knotenscharfen Prognostizierbarkeit von Last- und Erzeugung Rechnung
getragen wird statt eines fahrplanbasierten Ansatzes (siehe [306]) in der
koordinativen Netzampel ein Regelkreis verwendet.
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Evaluationsumgebung
Nachdem im vorherigen Kapitel das regionale Energiemanagementsystem
für die zurückhaltende Systemdienstleistungserbringung in Niederspannungs-
netzen entworfen worden ist, werden nun die Umsetzung eines zugehörigen
Prototypen (Abschnitt 6.2), die Deﬁnition von benötigten Referenzszenarien
(Abschnitt 6.1) und der Aufbau einer Testumgebung mit realer Hardware
(Abschnitt 6.3) beschrieben.
6.1 Referenzszenarien für
Niederspannungssysteme
Zur Evaluation des regionalen Energiemanagementsystems wird gemäß der
Anforderungsanalyse (siehe Abschnitt 3.5) eine Evaluationsumgebung benö-
tigt. Lösungen für die hierfür aufgestellten Anforderungen A4.1-4.5 werden
in diesem Abschnitt vorgestellt.
Teile dieses Abschnittes sind vom Autor bereits in [106,157] veröﬀentlicht
worden und werden an dieser Stelle weiter konkretisiert und ausgestaltet.
Erste Arbeiten über den Entwurf von Referenzszenarien sind zuvor in [158]
veröﬀentlicht worden.
6.1.1 Methodik für die Modellerzeugung
In [271] werden vier Wege zur Erzeugung von Netzmodellen diskutiert:
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Reale Netzpläne Reale Netzwerkpläne von Niederspannungsnetzen sind Be-
triebsgeheimnis von Verteilnetzbetreibern und somit in aller Regel nicht
im Detail zugängig. Demzufolge sind sie als Grundlage für die Evaluation
von Technologien und Verfahren nur bedingt geeignet, da sie eine Reprodu-
zierbarkeit und Vergleichbarkeit von Ergebnissen erschweren. Gleichzeitig
unterliegen detaillierte Messwerte, insbesondere beim Anschlussnehmer
gemessene Lastproﬁle, als personenbezogene Daten dem Datenschutz.
Nachkonstruktion Die Extraktion von Netzplänen aus öﬀentlich verfügba-
ren Informationen (Reverse Engineering) beschränkt sich großteils auf die
Hoch- und Höchstspannungsebene. Grundlage der Extraktion sind häuﬁg
kollaborativ gepﬂegte Kartendienste (z. B. OpenStreetMap1), in denen die
zumeist oberirdisch gelegenen Netze eingetragen sind. Zusammen mit In-
formationen über die Komponenten (Leitertypen, Transformatoren, usw.)
können Netzpläne automatisiert extrahiert werden. [61,114,262]
Synthetische Netzstrukturen Die Vielfalt von Niederspannungsnetzen wird
durch synthetische Netzstrukturen repräsentiert, bei denen auf Basis von
Häuﬁgkeitsverteilungen von Netzcharakteristika Netze zufällig und au-
tomatisiert generiert, simuliert und analysiert werden [51, 271]. Durch
diesen statistischen Ansatz wird eine Vielzahl von Simulationsläufen be-
nötigt, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Dieser Ansatz macht
die Verwendung von detaillierten Komponentenmodellen, hohen zeitlichen
Auﬂösungen und rechenintensiven Betriebs- und Optimierungsstrategien
aufwändig und schwer realisierbar.
Referenzszenarien Der vierte Modellierungsweg ist die Erstellung von Re-
ferenzszenarien. Hierbei werden – nach einer Analyse von Netzstrukturen
– exemplarische Szenarien deﬁniert, die eine große Bandbreite existieren-
der Netze nachbilden [271]. Vorgestellte Referenzszenarien für Microgrids
fokussieren hauptsächlich auf die Untersuchung von dynamischen Vorgän-
gen zwischen elektrischen Komponenten und nicht auf die Bereitstellung
realistischer Szenarien für Niederspannungssysteme (siehe [181,232]).
Bei Betrachtung der vier Modellierungswege im Kontext des Verhaltens
intelligenter Gebäude in Niederspannungssystemen ist die Verwendung von
1www.openstreetmap.org
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Tabelle 6.1 – Vergleich der Eignung von Methodiken zur Modellerzeugung
von Netzen und angeschlossenen Komponenten (basierend auf [271])
Anforderungen an Evaluationsumgebung
(siehe Abschnitt 3.5.1 und Tabelle 3.4)
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Modellierung von Topologien A4.1 () ()  ()
Modellierung von Betriebsmitteln A 4.2 () () () ()
Mathematische Repräsentation A4.3    
Last-, Erzeuger- und Speichermodellierung A4.4 () ()  
Modellierung von Flexibilität A 4.5  ()  
Wissenschaftliche Weiterverwendbarkeit    
: gut geeignet (): geeignet : nicht geignet
Referenzszenarien am besten geeignet, insbesondere da in Anforderung A4.5
detaillierte und damit aufwändige Gebäudemodelle zur angemessenen Mo-
dellierung von Flexibilität gefordert werden (siehe Tabelle 6.1), die deutlich
über den Stand der Literatur hinausgehen.
Folgend werden daher Referenzszenarien für Niederspannungssysteme auf
Basis einer Literaturanalyse entworfen und parametriert. Hierzu werden
nicht nur Niederspannungsnetze deﬁniert, sondern auch Konﬁgurationen für
die angeschlossenen Haushalte gegeben.
6.1.2 Niederspannungsnetzmodellierung
Als Arbeitshypothese wird die in der Literatur gebräuchliche Klassiﬁkation
von Niederspannungsnetzen in ländliche, dörﬂiche und (vor-)städtische Sys-
teme verwendet (siehe [113,149,150]), um drei Referenznetze (Land, Dorf
und Vorstadt) zu entwerfen.
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Topologie Der Großteil deutscher Niederspannungsnetze hat eine baum-
förmige Topologie, lediglich in Gebieten mit hoher Lastdichte werden
vermaschte Netze oder (oﬀene) Ringstrukturen betrieben [150,277]. So-
mit werden für das Szenario Land und Dorf strahlenförmige Strukturen
gewählt sowie für das Szenario Vorstadt eine (oﬀene) Ringstruktur.
Für die Anzahl der Abgänge von der Transformatorsammelschiene exis-
tieren diﬀerierende Angaben: Eine vom Netztyp unabhängige Anzahl an
Abgängen wird in [56,271] beschrieben, die Mittelwerte liegen zwischen
3 - 4,9 Abgängen je Transformator. Dahingegen werden von [113, 149]
die Anzahl der Abgänge für Netze in ländlichen Streusiedlungen ≤ 3, in
Dörfern 5–6 und in Vorstädten ≥ 7 angegeben. Um die Diversität von
Niederspannungsnetzen in den Referenzszenarien abzubilden, werden 2
(Land), 5 (Dorf) und 7 Abgänge (Vorstadt) von der Sammelschiene für
die Referenzszenarien festgelegt (siehe auch Tabelle 6.2 (S. 137)).
In Niederspannungsnetzen werden Verzweigungen abseits der Sammel-
schiene durch Kabelverteilerschränke realisiert. Nach [149] hat jeder zweite
von einer Sammelschiene ausgehende Hauptstrahl 1–3 Verzweigungen, die
sich in weniger als 10% der Fälle wiederum weiterverteilen [210]. Für die
Referenzszenarien werden 1 (Land) und 5 (Dorf, Vorstadt) Nebenstränge
modelliert.
Anschlusspunkte Für die Anzahl der Hausanschlusspunkte werden meist
die Mittelwerte oder Mediane der Verteilungen einzelner Netzklassen an-
gegeben: Diese liegen für ländliche Netze bei 8–14 Anschlüssen, 38–64 für
Dorfnetze und für Netze in Vorstädten bei 42–146 Anschlüssen [56,113,149].
Auf Basis dieser Informationen wird festgelegt, dass das Szenario Land
11, Dorf 55 und Vorstadt 130 Hausanschlüsse hat. Durch die Kabelvertei-
lerschränke und den Ortsnetztransformator ist die Anzahl der Netzknoten
geringfügig höher, sodass das ländliche Netz über 14 Knoten, das Dorfnetz
über 62 Knoten und das Vorstadtnetz über 136 Knoten verfügen.
Die Verteilung der Abstände zwischen den Hausanschlusspunkten ist stark
streuend und kann näherungsweise mit einer Weibullverteilung angegeben
werden [149,150]. Die Mediane werden mit 54m für ländliche, 32m für
dörﬂiche und 17m für vorstädtische Netze angegeben. Die angegebenen
Verteilungen wurden zur Festlegung der Abstände in den Referenzsze-
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narien verwendet, eine zufällige Ziehung aus den Verteilungen hat einen
durchschnittlichen Abstand von 53m, 34m und 17m ergeben.
Leiter In Deutschland liegt der Anteil der erdverkabelten Niederspannungs-
netze bei 89% [123, Kap. 4], [56]. Gleichzeitig gelten Freileitungen in dünn
besiedelten Gegenden als eine kostengünstige Alternative [219, Kap. 2].
Hier ist etwa die Hälfte der Leitungslänge als Freileitung ausgeführt [149].
Verkabelte Netze werden meist einheitlich mit einem Leitertyp ausgestat-
tet, dessen Querschnitt sich primär an der erforderlichen Kurzschluss-
leistung am Ende des Kabels orientiert. Hierbei ist das Aluminiumkabel
NAYY 4x150SE nach DIN EN 60228 [8] mit einem Querschnitt von
150mm2 der mit Abstand häuﬁgste Typ [123,149, 150,287, 295]. Für Frei-
leitungen sind in Deutschland stahlverstärkte Aluminiumseile nach EN
50182 [9] mit einem Querschnitt von 50-95mm2 üblich, wobei der verwen-
dete Typ 70-AL1/11-ST1A mit 70mm2 am häuﬁgsten vorkommt [150].
Es wird für die Referenznetze festgelegt, dass das ländliche Netz einheitlich
mit Freileitern (70-AL1/11-ST1A) und das dörﬂiche bzw. vorstädtische
Netz einheitlich mit Erdkabeln (NAYY 4x150SE) verbunden ist.
Ortsnetztransformator Die Versorgung eines Niederspannungsnetzes ge-
schieht meist über einen Ortsnetztransformator, der auf Basis der Anzahl
zu versorgender Anschlüsse dimensioniert wird. Anschließend wird aus
Wirtschaftlichkeitsgründen eine Standardgröße gewählt [277, Kap. 11],
[210]. Entsprechend der steigenden Anschlusszahl von Netzen in dichter
besiedelten Gebieten steigt auch die Nennleistung der Ortsnetztransforma-
toren, sodass in ländlichen Netzen typischerweise Ortsnetztransformatoren
mit einer Nennleistung von 50–400 kVA vorkommen, wobei Typen mit
100–160 kVA am häuﬁgsten sind. In dörﬂichen Netzen sind Transforma-
tornennleistungen von 100–630 kVA im Einsatz, die üblichen Größen sind
250–400 kVA. Größen von 400–630 kVA sind in vorstädtischen Netzen
üblich, wobei die Bandbreite zwischen 160–800 kVA liegt. [113,150]
Aus der Anzahl der Netzanschlusspunkte und der Transformatornenn-
leistung können durchschnittliche Anschlussleistungen für die Referenz-
szenarien berechnet werden. Durch die Festlegung auf einen 250 kVA
Transformator für das ländliche, einen 400 kVA Transformator für das
dörﬂiche und einen 630 kVA Transformator für das vorstädtische Szenario
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können die in [150] angegebenen 95%-Konﬁdenzintervalle für die heutigen
mittleren Hausanschlussleistungen eingehalten werden, wobei hier die
Verbreitung der Elektromobilität nicht berücksichtigt wird.
Heute werden in kritisch belasteten Verteilnetzen regelbare Ortsnetz-
transformatoren (RONT) eingesetzt, deren Übersetzungsverhältnis im
Betrieb automatisiert verändert werden kann. Hierdurch wird die Span-
nung im gesamten Niederspannungsnetz beeinﬂusst (siehe Abschnitt 3.2.5)
[41,117,119]. Da die drei Referenznetze als schwache Netze entworfen sind,
werden regelbare Ortsnetztransformatoren in diesen verwendet.
Die elektrische Repräsentation des RONT erfolgt über das Netzmodell als
vereinfachtes Kurzschlussersatzschaltbild (siehe Abschnitt 2.2.4). Zudem
wird für die Transformatoren eine Temperaturüberwachung angenommen,
die eine thermische Modellierung nach DIN IEC 60076-7 [83] erlaubt. Dies
ermöglicht eine Berechnung des Lebensdauerverbrauchs und der maxi-
malen Temperatur im Transformator (Heißpunkttemperatur) auf Basis
der Außentemperatur und dessen Auslastung. Als lokale Betriebsstrate-
gien sind eine Weitbereichsregelung, eine abgesetzte Messung und eine
Stromkompoundierung als Stand der Technik vorzusehen. [105,106]
Mittelspannungsnetz Bei der Analyse von Niederspannungsnetzen sind
auch die Spannungsschwankungen im versorgenden Mittelspannungsnetz
mit zu modellieren, da sich die in der Mittelspannung verortete dezen-
trale Erzeugung und spannungshaltende Maßnahmen auch auf die ange-
schlossenen Niederspannungsnetze auswirken [49, 275]. Nach [89] kann
die Spannung am Mittelspannungsabgriﬀ eines Ortsnetztransformators
uMS in Abhängigkeit des Wirkleistungsﬂusses PTrafo über diesen und einer
normal verteilten Zufallskomponente uZufall beschrieben werden:
uMS = unenn − PTrafo ∗ du
dP
+ uzufall (6.1)
Elektrische Repräsentation Allgemein wird betont, dass Niederspannungs-
netze für genaue Ergebnisse dreiphasig zu berechnen sind, etwa im Zuge
von Lastﬂussanalysen und Optimierungen [194, 207]. Gleichzeitig las-
sen sich Niederspannungssysteme bei symmetrischer Belastung der drei
Phasen mittels eines einphasigen Ersatzschaltbildes repräsentieren (siehe
Abschnitt 2.2.4 und [277, Kap. 18]). Der Anschluss der Phasen einzelner
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Entitäten erfolgt zufällig an die Phasen des Netzes, sodass eine Mitte-
lung der Last und Erzeugung über die Phasen eintritt. Die verbleibende
Unsymmetrie wird durch spezielle Transformatortypen („Yz5“) mit Zick-
Zack-Schaltung [277, Kap. 9] kompensiert. Weiterhin führen Unsymmetrien
in Niederspannungsnetzen nur in Ausnahmefällen zu einem Ausbau des
Netzes [246], sodass für die Referenzszenarien eine einphasige Modellie-
rung für die Bewertung von intelligenten Gebäuden als ausreichend im
Sinn von Anforderung A4.3 (siehe Abschnitt 3.5) erachtet wird.
Darüber hinaus kann die Berechnung von Niederspannungsnetzen durch
die Vernachlässigung der Stichleitungen zu den einzelnen Hausanschluss-
punkten, sowie der Modellierung von Muﬀen und Kabelendverschlüssen
weiter vereinfacht werden, da die Spannungsabfälle über diese Betriebs-
mittel ebenfalls vernachlässigbar klein sind. [149]
Zusammenfassend sind, angelehnt an die in [149] vorgestellte Untersuchung
und Modellierung von Niederspannungsnetzen, drei Referenznetze für ein
ländliches, dörﬂiches und vorstädtisches Netz unter Verwendung weiterer
Quellen im Sinne der Anforderungen A4.3–4.4 deﬁniert worden.
Das ländliche Referenzsystem bildet eine Streusiedlung, die auf Grund
ihrer hohen verfügbaren Dachﬂäche, etwa auf Scheunen, hohes PV-Potenzial
bietet und somit potenziell kritisch („sensitiv“ nach [271]) ist. Das dörﬂiche
Referenzsystem repräsentiert einen Ort mit lockerer Bebauung, wohingegen
die Bebauung im Vorstadtszenario großteils aus Reihenhäusern besteht.
Die wichtigsten Eigenschaften der Netze sind in Tabelle 6.2 zusammen-
gefasst und die Topologien in Abbildung 6.1 dargestellt. Im Gegensatz zu
den Netzen in der verwendeten Literatur sind die Referenznetze der Öf-
fentlichkeit frei verfügbar gemacht2. Zur Dokumentation der vollständigen
Parametrierung ist das IEEE Common Data Format verwendet worden
(siehe auch Anhang B), ein Textdateiformat für den Vergleich von Lastﬂuss-
berechnungen, dessen Speziﬁkation in [318] einzusehen ist.
6.1.3 Haushaltsmodellierung
Neben Modellen für repräsentative Niederspannungsnetze werden für voll-
ständige Referenzszenarien auch Szenarien für die Parametrierung und
2https://github.com/aifb/lv-grids
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(c) Vorstädtisches Referenznetz
Abbildung 6.1 – Topologien der Niederspannungsreferenznetze aus [157]
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Tabelle 6.2 – Übersicht der Eigenschaften der Referenznetze
Ländliches
Netz
Dorfnetz Vorstadtnetz
Topologie
Topologie Strahlen Strahlen (oﬀene) Ringe,
Strahlen
Abgänge von
Sammelschiene
2 5 8
Knotenzahl 14 62 136
Anschlusspunkte 11 55 130
Verteilerschränke 1 5 4
Nebenstränge 1 5 5
Leiter
Verbindungen Freileitung Erdkabel Erdkabel
Leitertyp 70-AL1/11-ST1A NAYY 4x150 SE NAYY 4x150 SE
Mittlere Länge 53m 34m 15m
Ortsnetztransformator
Typ RONT RONT RONT
Nennleistung 250 kVA 400 kVA 630 kVA
Ausstattung der Haushalte benötigt (siehe Anforderung A4.4-4.5). Entspre-
chende Szenarien sind in der Literatur über Referenznetze nur unzureichend
ausgestaltet und fokussieren meist auf einzelne Komponenten (z. B. Photo-
voltaik in [113,321]).
Haushaltsgröße Die durchschnittliche Haushaltsgröße lag in Deutschland
im Jahr 2015 durchschnittlich bei etwa zwei Bewohnern pro Haushalt,
wovon der größte Anteil auf Ein- und Zweipersonenhaushalte entﬁel [284].
Gleichzeitig ist die durchschnittliche Haushaltsgröße in ländlichen Räumen
im Gegensatz zu der in Innenstädten höher. Beispielsweise streute die
durchschnittliche Bewohnerzahl in Landkreisen in Baden-Württemberg in
2014 zwischen 1,9 und 2,5 Einwohnern pro Haushalt, wobei in einzelnen
Gemeinden im Mittel mehr als 2,6 Menschen lebten. [126]
Die Festlegung der Haushaltsgröße der einzelnen Szenarien ist durch
Ziehung aus den angepassten Verteilungen der Haushaltsgrößen entstan-
den, berücksichtigt die Verschiebung in ländlichen Gegenden und ist in
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Tabelle 6.3 – Statistischer Anteil der Haushaltsgrößen in den Referenzsze-
narien und deren Anzahl
Haushaltsgröße Deutsch- Land Dorf Vorstadt
land Anteile nach [284], Anzahl
1 Person 41,4% 0,0% 0 10,9% 6 21,5% 28
2 Personen 34,2% 27,3% 3 27,3% 15 27,7% 36
3 Personen 12,1% 36,4% 4 25,5% 6 25,4% 33
4 Personen 9,0% 18,2% 2 30,9% 17 20,7% 27
≥ 5 Personen 3,2% 18,2% 2* 5,5% 3* 4,6% 6*
Durchschnitt 1,98 3,27 11 2,93 55 2,59 130
*: modelliert mit 5 Personen
Tabelle 6.3 zusammengefasst. Weiterhin wird für die – auf Elektrizität
fokussierten – Szenarien vereinfachend festgelegt, dass alle Haushalte
Einfamilienhäuser sind. Diese Festlegung ist dadurch vertretbar, dass in
Deutschland 66% der Haushalte Einfamilienhäuser sind und lediglich 18%
der Haushalte in Mehrparteienhäusern zu ﬁnden sind zumal Einfamilien-
häuser eher der Bebauungsstruktur im ländlichen Raum entsprechen [174].
Geräteausstattung und -nutzung Mit Blick auf die festgelegte, überdurch-
schnittliche Anzahl an Bewohnern je Haushalt in den Szenarien (siehe
Tabelle 6.3) und unter der Annahme, dass potenziell wohlhabende Bürger
die ersten Nutzer von intelligenten Gebäuden sind, wird aus den gege-
benen Daten für den Ausstattungsgrad deutscher Haushalte [283] und
den Arbeiten aus [199] eine Gerätekonﬁguration der Haushalte in den
Szenarien festgelegt.
Für die Szenarien wird gemäß Tabelle 6.4 angenommen, dass in jedem
modellierten Haushalt jedes der genannten Geräte einmal vorhanden ist.
Daten über das Gerätenutzungsverhalten von Bewohnern sind in [202,
281,283] gegeben, wobei sowohl die jährlichen Nutzungshäuﬁgkeiten der
Geräte (siehe Tabelle 6.5), als auch deren zeitliche Flexibilität analysiert
wurde. In [281] wird als Ergebnis einer Umfrage angegeben, dass etwa
zwei von drei Haushalten bereit sind, ihre Benutzung der Wasch- und
Spülmaschine um bis zu drei Stunden für Energiemanagementzwecke zu
verschieben und dass ein Viertel der Haushalte Verschiebungen um bis zu
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Tabelle 6.4 – Geräteausstattung deutscher Haushalte nach [283]
Gerätetyp Ausstattungsgrad Geräte pro Haushalt
ges. Fam. ver. ges. Fam. ver.
Kühlschrank 99,9% 100,0% 100,0% 1,23 1,27 1,58
Gefrierschrank 50,8% 60,5% 69,0% 1,12 1,10 1,17
Geschirrspülmaschine 69,5% 91,4% 93,7% 1,02 1,01 1,07
Mikrowellengerät 73,3% 82,8% 77,6% 1,03 1,02 1,12
Waschmaschine 93,9% 99,8% 99,3% 1,03 1,03 1,10
Wäschetrockner 39,5% 60,9% 67,0% 1,01 1,00 1,03
Kaﬀeemaschine 84,6% 90,9% 92,8% 1,41 1,47 1,66
Elektroherd [282] 94,0% - - 1,05 - -
ges.: gesamt; Fam.: Familien; ver.: vermögend; - : keine Angaben
Tabelle 6.5 – Haushaltsgerätenutzung pro Haushalt und Jahr [202,281,283]
Nutzungen pro Jahr Haushaltsgröße / Personen
Gerät 1 2 3 4 5
Waschmaschine 100 180 250 320 360
Trockner 40 70 100 130 150
Spülmaschine 120 200 280 350 410
Backofen 100 150 180 210 240
Kochfeld 150 250 360 420 480
sechs Stunden in Betracht zieht. Für Wäschetrockner ist anzunehmen, dass
dieser unmittelbar nach Abschluss des Waschvorgangs der Waschmaschine
gestartet wird [281, Kap. 3.2].
Bei der Nutzung von Geräten ist auch die Nutzung von Warmwasser mit zu
beachten. Hierzu sind in der Norm VDI 6002 Blatt 1 [14, Anhang D] nach
Monat, Wochentag und Uhrzeit aufgeschlüsselte Proﬁle für Wohngebäude
gegeben.
Photovoltaik Unter der Randbedingung eines Gelingens der Energiewen-
de gehen Prognosen von einem weiteren Anstieg der installierten PV-
Erzeugungskapazität aus. Zudem sind heute 98% der PV-Anlagen in
der Niederspannungsebene angeschlossen und erbringen 85% der PV-
Erzeugung. [316]
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Der erwartete weitere Ausbau der installierten Erzeugungskapazität aus
Photovoltaik macht eine weitere Diﬀerenzierung der Referenzszenarien
erforderlich, welche die Ver- und Ausbreitung von dezentralen Erzeugungs-
anlagen in Zukunft berücksichtigt. Dies wird durch die Ausprägungen der
Referenzszenarien in die Situation von Heute, Morgen und Übermorgen3
berücksichtigt.
Da die maximale PV-Installationsleistung eines Gebäudes stark mit dessen
Grundﬂäche korreliert ist, unterscheidet sich die maximal installierbare
Photovoltaikleistung (PV-Potenzial) der Referenznetze: 23,8 kW für länd-
liche, 13,9 kW für dörﬂiche und 5,9 kW für vorstädtische Netze [183].
In vielen Gemeinden Süddeutschlands betrug die PV-Durchdringung
bereits 2011 25% des PV-Potenzials [207]. Dieser Wert wird für die
durchschnittliche PV-Durchdringung der heutigen Szenarien festgelegt.
Zudem hat im Jahr 2012 die PV-Durchdringung in einigen Gemeinden
60% überschritten [116], was als Durchdringung für das Szenario Morgen
angenommen wird. Für das dritte Szenario Übermorgen wird entsprechend
dem übergeordneten Ziel einer möglichst regenerativen Energieversorgung
eine vollständige PV-Durchdringung angenommen.
Für eine vollständige Ausgestaltung der Haushalte in den Szenarien wird
eine Verteilung der PV-Anlagengröße benötigt, die aus dem Anlagenregis-
ter der Bundesnetzagentur nach Anlagenregisterverordnung [1] abgeleitet
ist, in dem Anlagen bis zu einer Größe von 30 kW gelistet sind. Unter
Berücksichtigung der mit zunehmender Anlagengröße stufenweise steigen-
den Anforderungen für Steuerungs- und Kommunikationstechnik nach § 9
EEG [3], der Analysen aus [182], sowie des maximal verfügbaren Potenti-
als nach Referenznetz (Land, Dorf, Vorstadt), sind die Verteilungen der
PV-Anlagengröße in Tabelle 6.6 gegeben.
Blockheizkraftwerke Heute gibt es in Deutschland weniger als ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) pro 1000 Haushalte [58]. Für deren zukünfti-
ge Verbreitung als dezentrale Erzeuger in Wohnhäusern wird einerseits
als Beschleuniger die bereits heute gut ausgebaute Erdgasversorgung in
Deutschland angenommen, andererseits auf die Konkurrenz aus Nah- und
3Zwar sind alle Angeben für die Technologiedurchdingungen in zukünftigen Szenarien der
Literatur entnommen, dennoch muss auf die Unsicherheit der Prognosen, insbesondere
für das Szenario Übermorgen, verwiesen werden.
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Tabelle 6.6 – Anteil der Photovoltaikanlagen nach Größe in den Referenz-
szenarien
Maximale PV-Einspeise-
leistung PPVmax / kW
4 5 6 7 10 15 20 30 ∅ /
kW
Anteil vorstädtisches Netz /% 20 40 20 10 10 0 0 0 5,9
Anteil dörﬂiches Netz /% 1 3 1 10 33 26 21 5 13,9
Anteil ländliches Netz /% 0 0 0 0 5 15 30 50 23,8
Fernwärmesystemen und Wärmepumpen hingewiesen [33, 68, 155]. Auf
Basis der dort prognostizierten Verbreitungsgrade wird für die nahe Zu-
kunft eine Verbreitung von 5% und für das transformierte Energiesystem
(übermorgen) eine Verbreitung von 20% angenommen.
Die typische Dimensionierung eines BHKW für ein zeitgemäß gedämmtes
Einfamilienhaus ist eine elektrische Nennleistung von 1–2 kW [33].
Wärmepumpen Der sinkende Heizbedarf von Neubauten erlaubt die Ver-
wendung von Wärmepumpen als Wärmequelle, sodass im Jahr 2015 jeder
dritte Neubau eines Einfamilienhauses mit einer Wärmepumpe ausgestat-
tet worden ist [294]. Die von Emissionszielen getriebene Elektriﬁzierung der
Wärmebereitstellung wird Wärmepumpen zur wichtigsten Wärmequelle
in Einzelgebäuden machen und dort einen Anteil von 80% erreichen [120].
Deshalb wird für die Referenzszenarien eine Durchdringung von 5% für
Heute, 20% für Morgen und 80% für Übermorgen festgelegt.
Batteriespeicher Begünstigt durch sinkende Einspeisevergütungen von Pho-
tovoltaikstrom und durch sinkende Anschaﬀungskosten wurde im Jahr
2016 jede zweite neu installierte Photovoltaikanlage zusammen mit einem
Batteriespeicher installiert [143].
Die heutige Verbreitung an Batteriespeichern beträgt in Einfamilienhäu-
sern etwa 5%. Für das transformierte Energiesystem (Übermorgen) wird
angenommen, dass jeder Haushalt von dem erwarteten Preisverfall von
Hausspeichern proﬁtiert und über einen solchen verfügt. Hieraus wird die
Durchdringung des Szenarios Morgen interpoliert. [1, 143]
Dimensionierungsregeln für die Batteriespeicherkapazität orientieren sich
an der nominellen Leistung der installierten Photovoltaikanlage (siehe
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z. B. [142]) und empfehlen eine Größe von 1 kWh pro 1 kW nomineller
PV-Leistung für Systeme mit einer Maximalleistung <7kW, 7 kWh für
PV-Maximalleistungen von 7-15 kW und für größere Anlagen pauschal
eine Speichergröße von 10 kWh [143,249,311,312]. Hierbei ist zu bemerken,
dass das Dimensionierungsergebnis der Speicherkapazität stark von öko-
nomischen Randbedingungen, wie etwa der Gestaltung der Energiemärkte
oder der Entwicklung von Elektrizitätspreisen abhängt [129].
Elektrofahrzeuge Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Deutschland
beträgt heute weniger als 1 Fahrzeug pro 1000Einwohner [167]. Zukünf-
tig wird die Verbreitung stark von regulatorischen Randbedingungen,
Förderungen und nicht-monetären Anreizen abhängen, woraus sich ei-
ne Durchdringung von 15–97% ergeben wird, die in Wechselwirkung zu
Hybrid- und Brennstoﬀzellenfahrzeugen stehen wird [120].
Für die Referenzszenarien wird angenommen, dass die Verbreitung an
Elektrofahrzeugen Heute 0%, Morgen 10% und Übermorgen 40% beträgt.
Für die maximale Ladeleistung der Elektrofahrzeuge wird angenommen,
dass 5% der Fahrzeuge mit ≤ 22 kW (3-phasig, 32A) geladen werden
und 30% mit ≤ 11 kW (3-phasig, 16A). Die überwiegende Mehrheit der
Fahrzeuge wird mit ≤ 3,7 kW (1-phasig, 16A) geladen werden. [246,255]
Für die in Abschnitt 6.1.2 abgeleiteten Referenznetze sind in diesem Ab-
schnitt Informationen für angeschlossene Haushalte präsentiert worden, um
die Anforderungen A4.4-4.5 an eine Evaluationsumgebung zu erfüllen. Der
erwarteten steigenden Durchdringung an dezentraler Erzeugung, an Spei-
chern und Elektrofahrzeugen (siehe Tabelle 6.7) wurde mit der Deﬁnition
von drei Technologiedurchdringungen (Heute – Morgen – Übermorgen) Rech-
nung getragen. Hierdurch ist die Arbeit von [199] für die Konﬁguration eines
Niederspannungsnetzes mit (intelligenten) Gebäuden erweitert worden.
6.1.4 Zusammenfassung und Einordnung
Innerhalb dieses Abschnittes sind Referenzszenarien für Niederspannungs-
elektroenergiesysteme aus der Literatur abgeleitet und parametriert worden
(siehe Anforderungen A4.1-4.5), deren Nutzung eine Analyse der Auswir-
kungen intelligenter Gebäude auf Netze (siehe Forschungsfragen F 1 & F2)
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Tabelle 6.7 – Technologiedurchdringung in Niederspannungsnetzen
Technologie Heute Morgen Übermorgen
Photovoltaik 25% 60% 100%
Blockheizkraftwerke 0% 5% 20%
Wärmepumpen 10% 25% 80%
Batteriespeicher 2,5% 30% 100%
Elektrofahrzeuge 0% 10% 40%
ermöglicht. Hierzu wurden ein ländliches, ein dörﬂiches und ein vorstäd-
tisches Niederspannungsnetz auf Basis einer Literaturanalyse entworfen,
für welche die angeschlossenen Haushalte parametriert worden sind. Dies
umfasst neben deren Größe, Geräteausstattung und Nutzungsverhalten auch
deren Ausstattung mit dezentraler Erzeugung und zukünftigen Technologien
wie Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern, deren erwarteter zukünfti-
gen Verbreitung mit drei Ausprägungen Heute, Morgen und Übermorgen
Rechnung getragen wird. Im Zuge dessen sind neun Modelle für Niederspan-
nungssysteme mit Haushalten und Betriebsmitteln (siehe Anforderung A4.2)
entstanden, welche die erwarteten Veränderungen in einer Form repräsen-
tieren, dass diese als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen
dieser Arbeit dienen.
Die Modellierung der Referenznetze erweitert die Arbeit von Kerber 2011
[149] um zusätzliche Quellen, aktualisiert die Prognosen für die Technologie-
durchdringung der Netze und stellt das Ergebnis frei zugänglich zur Verfü-
gung4. Zudem werden für die angeschlossenen Haushalte Größe, Ausstattung
und Nutzungsverhalten deﬁniert, um diese anstatt mittels Standardlast-
proﬁlen mit bottom-up Haushaltssimulationen nachbilden zu können (siehe
Abschnitt 2.2.5, [63]) und somit zum Stand der Technik der realitätsnahen
Modellierung von Niederspannungssystemen beigetragen. Hierdurch wird
die Arbeit von Mauser 2017 [199] über die Konﬁguration eines einzelnen
Gebäudes auf ein Quartier intelligenter Gebäude erweitert. Dies ermöglicht
die Modellierung von innerhäuslichen Energieﬂüssen sowie deren Optimie-
rung im Gebäude (siehe Anforderung A4.4) und erlaubt dem regionalen
4https://github.com/aifb/lv-grids
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Energiemanagementsystem, diese Flexibilität zu nutzen (siehe Anforderung
A4.5).
6.2 Simulator für Niederspannungssysteme
Das entworfene regionale Energiemanagementsystem (siehe Abschnitt 5)
wird in einem folgend beschriebenen Simulator (siehe Abschnitt 2.2.1) unter
Verwendung der speziﬁzierten Referenzszenarien für Niederspannungssyste-
me (siehe Abschnitt 6.1) prototypisch implementiert.
6.2.1 Simulation intelligenter Gebäude – Organic Smart
Home
Um der geforderten realitätsnahen Modellierung von Laständerungsvermö-
gen intelligenter Gebäude nachzukommen (siehe Anforderung A4.5) und
die Referenzszenarien umzusetzen, ist eine bottom-up Modellierung von
Gebäuden nötig, da nur so die Freiheitsgrade und Wechselwirkungen zwi-
schen den Gebäudekomponenten abgebildet werden können. Dies ist bei
der Verwendung gemessener Smart-Meter-Proﬁle (etwa in [125,246]) nicht
möglich.
Als Simulationswerkzeug für die Modellierung intelligenter Gebäude in-
nerhalb der geforderten Microgridsimulation (siehe A 4.4 & A4.5) wird das
Organic Smart Home (OSH) verwendet. Das System wurde erstmals in [27]
vorgestellt und insbesondere durch [26, 199, 202] konkretisiert und ausgestal-
tet. In seiner verwendeten Version 4.05, die in dieser Arbeit zur Version 5.0
erweitert wird, realisiert es automatisiertes und energieträgerübergreifendes
Gebäudeenergiemanagement als eine Multiagentensimulation.
Folgend werden die wichtigsten Eigenschaften und Komponenten des
Organic Smart Home vorgestellt, wobei in [199, Kap. 2-5] eine umfassende
Darstellung von energieträgerübergreifendem Gebäudeenergiemanagement
gegeben ist.
Architektur Das Organic Smart Home verwendet die in [201,258] vorgestell-
te erweiterte Observer/Controller-Architektur, die auch für das regionale
5https://github.com/organicsmarthome/
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Energiemanagementsystem verwendet wird (siehe Abschnitt 5.2.3). In-
nerhalb des Gebäudes ist eine zweischichtige, hierarchische Architektur
aus einer Geräte- und einer Kontroll- und Optimierungsschicht realisiert,
zwischen denen kein Communication bzw. Entity Abstraction Layer (CAL
bzw. EAL) implementiert worden ist. Die (lokalen) Observer/Controller-
Einheiten (O/C-Einheiten) der Geräte (-treiber) sind somit direkt an
die übergeordnete (globale) O/C-Einheit angebunden, da innerhalb ei-
nes Gebäudes eine detaillierte Regelung der Sichtbarkeit und Wahr-
nehmung von Komponenten nicht zwingend erforderlich ist (siehe auch
Abschnitt 5.3). [199,200]
Zusammen mit dem regionalen Energiemanagementsystem entsteht bei
der Verwendung des Organic Smart Home eine Gesamtarchitektur für
den Netzabschnitt, die vollständig die erweiterte Observer/Controller-
Architektur umsetzt.
Energiesimulation – Energy Simulation Core Die Simulation von einzel-
nen Geräte und Komponenten (Agenten) innerhalb eines Gebäudes wird
vom Energy Simulation Core durchgeführt, der eine zeitdiskrete Simu-
lation der Energieﬂüsse mittels Diﬀerenzengleichungen erster Ordnung
durchführt. Die Festlegung der Zustandstrajektorien einzelner Agenten
erfolgt schrittweise mittels Interdependent Problem Parts. Dies ist ein
erweitertes Modell des Agenten, das neben seinem Gerätemodell auch
seine Steuerbarkeit, lokale Entscheidungsﬁndung und seine Abhängig-
keiten zu externen Größen abbildet. Zur Energieﬂusssimulation werden
für jeden Agenten nach seiner Initialisierung zyklisch dessen Zustände
berechnet: Nach einem Informationsaustausch zwischen den Agenten über
die Zustandsänderungen im vorherigen Schritt passen die Agenten ihren
aktuellen Zustand an und eine Energieﬂusssimulation wird durchgeführt.
Hierbei sind die Abhängigkeiten und Verknüpfungen zwischen Agenten
in den Interdependency and Interconnection Information zusammenge-
fasst, in denen u. a. die Energienetze (Strom, Wärme, Gas) des Gebäudes
abgelegt sind. [199, Kap. 5.3-5.4]
Simulationsverwaltung – Life Cycle Manager & Simulation Engine Im
Organic Smart Home wird die Simulation eines (intelligenten) Gebäudes
durch den LifeCycleManager verwaltet, der den Start, die Konﬁguration
der Simulatoren, die eigentliche Simulation sowie deren Beendigung um-
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setzt. Diesem ist zur Verwaltung der zeitdiskreten Simulation der einzelnen
Agenten (Gerätetreiber) eines Gebäudes eine SimulationEngine unterge-
ordnet, die in jedem Zeitschritt zyklisch den Informationsaustausch, die
Statusaktualisierung der Agenten und die anschließende Weitergabe von
Informationen koordiniert. [199, Kap. 5.3]
Optimierung des Gebäudeenergieproﬁls Das Organic Smart Home hat
nicht nur die Fähigkeit, Energieﬂüsse in Gebäuden zu simulieren, sondern
diese auch zu optimieren und stellt somit die Funktionalität eines automati-
sierten Gebäudeenergiemanagementsystems bereit (siehe Abschnitt 3.4.1).
Als Zielgröße der Optimierung ist eine Minimierung der Energiekosten für
das Gebäude umgesetzt, die einen zeitvariablen Tarif aus Arbeits- und
Leistungspreisen für unterschiedliche Energieträger (Strom, Gas, Wärme)
und deren Quellen (etwa Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik)
berücksichtigt. [199, Kap 5.8]
Zur rollierenden Optimierung wird auf die Energieﬂusssimulation durch
den Energy Simulation Core und die Interdependent Problem Parts zu-
rückgegriﬀen: Als Optimierungsverfahren wird ein genetischer Algorithmus
verwendet, der unterschiedliche, in Zukunft mögliche Trajektorien des
Gesamtsystems evaluiert. Hierzu werden bei der Energieﬂusssimulation im
Energy Simulation Core die Energiekosten schrittweise berechnet und über
den Optimierungshorizont summiert. Gleichzeitig ist eine Schnittstelle zu
einem Optimierer vorhanden, welcher in der aktuellen Version des OSH
als genetischer Algorithmus umgesetzt ist (siehe auch [168]). Hierbei ist
in den Interdependent Problem Parts eine Übersetzungsvorschrift der zu-
künftigen Gerätezustände in einen Bitstring integriert. Hierdurch kann der
genetische Algorithmus Individuen (mögliche zukünftige Zustandstrajek-
torien) erzeugen, diese auf Kostenbasis bewerten, die Individuen mit den
geringsten Energiekosten selektieren und neue Individuen rekombinieren,
bis ein Abbruchkriterium erreicht ist. [199, Kap 5.8]
Konﬁguration und Parametrierung eines intelligenten Gebäudes Die
Konﬁguration des Organic Smart Home, d. h. einer Gebäudesimulation und
des automatisierten Energiemanagements, erfolgt über Konﬁgurationsda-
teien im Extensible Markup Language (XML) Format (siehe [26]). In diesen
Dateien werden neben grundlegenden Parametern wie der Haushaltsgröße
oder der Simulationsdauer die zu verwendenden Kommunikations- und
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Optimierungskomponenten festgelegt und parametriert sowie die vorhan-
denen Geräte eines Gebäudes festgelegt [26, Kap. 4.3]. Die zur Simulation
von intelligenten Gebäuden mit dem Organic Smart Home verwendeten
Komponentenmodelle sind mit einer kurzen Beschreibung in Tabelle 6.8
gegeben.
Anbindung an das regionale Energiemanagementsystem Zur Interakti-
on mit dem regionalen Energiemanagementsystem sind der Gebäude-
simulation im Organic Smart Home die in Abschnitt 5.3.2 geforderten
Komponenten hinzugefügt worden.
Gerätetreiber – Intelligentes Messsystem Der Smart Meter Com Dri-
ver ist in der CAL-Schicht verortet und stellt für die Netzüberwachung
des regionalen Energiemanagementsystems Messwerte der Scheinleis-
tung am Netzanschlusspunkt bereit.
Kommunikationstreiber – Informations- und Signalaustausch Der in
der CAL-Schicht des Gebäudes verortete Combined Signal ComDriver
realisiert die wechselseitige Kommunikation mit dem regionalen Energie-
managementsystem, empfängt Ampelsignale und gegebenenfalls auch
Anreize zur Lastverschiebung. Weiterhin leitet es die Antwort auf gege-
bene Anreize zurück an das regionale Energiemanagementsystem und
empfängt Anforderungen zur Lastverschiebung (siehe Abschnitt 5.1.3).
Optimierungsmodul – Bewertung von Anreizen Die vom regionalen
Energiemanagementsystem im Zuge einer nicht-grünen Ampelphase
verteilten Anreize zur Lastverschiebung werden durch das HandleFlexi-
bilityRequestModule geprüft (siehe Abschnitt 5.1.3). Dieses Modul des
Global Controllers [168] eines intelligenten Gebäudes führt Optimie-
rungen des Energieproﬁls für alle präsentierten Anreize durch, ohne
aus den Ergebnissen Steuerbefehle abzuleiten. Aus den hypothetischen
Planungen werden die zukünftigen Lastproﬁle und deren ökonomischen
Bewertungen für die Antwort bestimmt. Bei einem Abruf von Last-
verschiebung führt das Modul nochmals eine Optimierung durch und
erzeugt einen Steuervektor für die aktiven Komponenten des Gebäudes.
(siehe auch [196])
Alternative Simulationswerkzeuge Das Organic Smart Home ist das ein-
zige verfügbare Simulationswerkzeug für (intelligente) Gebäude, das so-
wohl über hochaufgelöste Gerätemodelle als auch über eine Optimierung
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Abbildung 6.2 – Vereinfachtes Klassendiagramm der Multihaushaltssimu-
lation
mehrerer Energieträger verfügt (siehe Anforderungen A4.4–4.5) [199,
Kap. 3]. An genannter Stelle ist eine Diskussion und Übersicht existieren-
der Gebäudeenergiemanagement- und Simulationssysteme gegeben.
6.2.2 Aufbau der Co-Simulation
Das Organic Smart Home ist durch die folgend beschriebenen Anpassungen
zu einer Co-Simulation (siehe Abschnitt 2.2.2) für Niederspannungssysteme
erweitert worden. Hierbei sind sowohl die Simulationsverwaltung, die Ener-
gieﬂusssimulationen als auch die Betriebsarchitektur hierarchisiert worden
(siehe Abschnitt 5.3). Ein Klassendiagramm der wesentlichen Komponen-
ten der Co-Simulations-Umgebung ist in Abbildung 6.2 gegeben und ein
Sequenzdiagramm des Startvorganges in Abbildung 6.3 dargestellt. Diese
Hierarchisierung von Simulatoren ist bereits im Organic Smart Home vorge-
sehen [199, Kap. 5] und wird in dieser Arbeit umgesetzt. Folgende wesentliche
Komponenten sind hierzu erforderlich:
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Hierarchisierung der Simulationsverwaltung Zur Hierarchisierung der Si-
mulationsverwaltung werden von der Main-Methode in runRemsModule
die zugehörigen Konﬁgurationsdateien (siehe Abschnitt 6.2.6) geladen und
der REMSLifecycleManager erzeugt. Dieser lädt unter anderem für die
untergeordneten Entitäten die Konﬁgurationsdateien und erzeugt jeweils
einen OSHLifecyclemanager zur Verwaltung der Simulation intelligenter
Gebäude.
Hierarchisierung der Energiesimulation An die jeweiligen Lifecyclemana-
ger ist je eine SimulationEngine angeschlossen, wobei die SubSimulation-
Engines der Gebäude an die übergeordnete Engine der Co-Simulation
gebunden sind. Die SimulationEngine verwaltet die globale Simulations-
uhr und ruft die untergeordneten Engines sowie die Netzberechnung
AcLoadFlow zyklisch auf. Zudem sind allen Engines jeweils Registries
für den Informationsaustausch innerhalb der Entitäten zugeordnet (sie-
he [26, Kap. 4]).
Kommunikationsschicht zwischen Hierarchieebenen Innerhalb einer En-
tität können deren Komponenten Informationen über Registries austau-
schen, die korrespondierend zu den Schichten der O/C-Architektur um-
gesetzt sind (siehe [26, Kap. 4]). Damit die Entitäten der Co-Simulation
Informationen über ihre Grenzen austauschen können, ist unter Verwen-
dung der bestehenden Oberklassen die SimRegistry ergänzt worden. Diese
wird zusammen mit den Registries des regionalen Energiemanagement-
systems vom RemsLifecyclemanager verwaltet und ermöglicht auch den
einzelnen Gebäudeinstanzen Zugang zu diesem Informationskanal.
Hierarchisierte Betriebsstruktur Neben einer SimulationEngine verfügt je-
de Entität der hierarchischen Co-Simulation zusätzlich über ein Objekt,
in dem die Betriebs- und Optimierungsfunktionen – das regionale Ener-
giemanagementsystem REMS und die Optimierung der Gebäudeenergie-
ﬂüsse (OSH) – verortet sind. Gemäß Abschnitt 5.3 sind die Betriebsmittel
(UtilityEquipmentDriver) an das regionale Energiemanagementsystem
angeschlossen.
Simulationskopplung Durch Kopplung der Teilsimulatoren (intelligente
Gebäude, Betriebsmittel, Netzberechnung und regionales Energiemanage-
mentsystem) entsteht eine Co-Simulation (siehe Abschnitt 2.2.2, [228]).
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Als deren Makrozeitschritt wird hierbei die Zeit zwischen zwei Simulati-
onsschritten des Niederspannungsnetzes (Netzberechnungen) festgelegt.
Zwischen diesen Zeitpunkten simulieren die intelligenten Gebäude und
Betriebsmittel eine deﬁnierte und durch die Schrittweite des Organic
Smart Home von 1 s eingeschränkte Anzahl an Mikrozeitschritten. Nach
einer Simulation des Netzzustandes werden die Funktionen des regiona-
len Energiemanagementsystems ereignisbasiert aufgerufen. Da in einer
Simulation keine Echtzeitbedingungen herrschen, wartet die Simulation
bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Teilsimulationen, kann aber wenn
möglich schneller als Echtzeit (engl. wall-clock-time) voranschreiten.
6.2.3 Regionales Energiemanagementsystem
Das in Abschnitt 5.3 entworfene regionale Energiemanagementsystem nutzt
die abstrakten Oberklassen der einzelnen Komponenten der erweiterten
O/C-Architektur aus dem Organic Smart Home [26,199]. Hierbei werden
auch die vorhandenen Wege zur Kommunikation und zum Simulationsauf-
bau wiederverwendet. Die Microgridüberwachung erfolgt ereignisbasiert als
Reaktion auf die Zustellung eines Datenaustauschobjektes, das von der
Netzsimulation bzw. Zustandsschätzung versendet wird. Das zweistuﬁge Ab-
rufverfahren (siehe Abschnitt 5.3.3) für die Laständerung der intelligenten
Gebäude reagiert bei Bedarf ebenfalls auf das Ergebnis der Überwachung,
erzeugt die Anreize und reagiert auf die Antworten der intelligenten Gebäu-
de (siehe Abschnitt 5.1.3). Um Nachrichten empfangen zu können, ist die
O/C-Schicht des regionalen Energiemanagementsystems über Bus-Manager
mit den Treibern in den umgebenden CAL- und EAL-Schichten verbunden
(siehe Abschnitt 5.3.1 & 5.3.2 und [26,199,201,258]).
6.2.4 Simulation Elektroenergienetz
Mit dem Start der Microgridsimulation wird das in der EAL-Konﬁguration
des regionalen Energiemanagementsystems speziﬁzierte Niederspannungs-
netz aus der zugehörigen Konﬁgurationsdatei im IEEE Common Data File
Format (siehe Abschnitt 6.1.2 und [318]) ausgelesen. Die Klasse zur Netz-
berechnung erzeugt daraufhin ein Objekt mit allen Informationen über das
Netz (Admittanzmatrix, Kabeltypen, Transformatorübersetzungsverhältnis,
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6.2 Simulator für Niederspannungssysteme
etc.), der bei Aufruf die Scheinleistungen der Lasten und Einspeisungen
an den Netzknoten übergeben werden. Zusammen mit Informationen über
das Mittelspannungsnetz (siehe Abschnitt 5.3.1) wird das Lastﬂussproblem
mittels eines Newton-Raphson-Lösers (siehe Abschnitt 2.2.4) gelöst und
das Ergebnis zusammen mit den Netzinformationen auf der EAL-Registry
veröﬀentlicht.
6.2.5 Simulation Betriebsmittel
Da ein regelbarer Ortsnetztransformator bei Schalthandlungen die beschrei-
bende Admittanzmatrix des Niederspannungsnetzes beeinﬂusst (siehe [220,
Kap. 8] und Abschnitt 2.2.4), stehen der Zustand des Transformators und
des Niederspannungsnetzes in Wechselwirkung. Die Zustandsaktualisierung
des regelbaren Ortsnetztransformators wird durch das Ergebnis der Netzbe-
rechnung ausgelöst und der Transformator wird zudem zyklisch über seine
Umgebungstemperatur und den Betrag der Mittelspannung informiert (siehe
auch Grid Meter ComDriver in Abbildung 5.10, S. 124). Das Resultat der
Schalthandlungen wird ereignisbasiert der Netzberechnung mitgeteilt.
6.2.6 Simulationsverwaltung
Folgende Hilfswerkzeuge stehen für die Simulationsverwaltung zur Verfügung:
Automatisierte Erzeugung von Konﬁgurationsdateien Zur erleichterten
Durchführung einer Simulationsstudie werden das regionale Energieman-
gementsystem und das Niederspannungsnetz analog zu einem einzelnen
Gebäude mit Konﬁgurationsdateien parametriert. Die Komponenten ei-
ner Schicht der erweiterten Observer/Controller-Architektur (EAL, CAL,
OCL) werden ebenfalls mittels einer Konﬁgurationsdatei parametriert
(siehe [26]). Hinzu kommt eine GridConﬁg, in der das Niederspannungsnetz
nebst Betriebsmitteln speziﬁziert ist. Fundamentale Eigenschaften der Co-
Simulation (z. B. Startzeit, Simulationsdauer oder initiale Zufallszahlen)
werden in der RemsConﬁg festgelegt (vgl. OSHConﬁg in [26, 199]).
Alle benötigten XML-Dateien für die intelligenten Gebäude, das regionale
Energiemanagementsystem und das Niederspannungsnetz (vgl. Szenarien
in Abschnitt 6.1) werden automatisiert durch die Klasse ConstructSimu-
lationPackageREMS erzeugt.
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Protokollierung Die Co-Simulationsumgebung für Microgrids nutzt die be-
stehenden Funktionalitäten des Organic Smart Homes zur Protokollierung
der zeitlichen Verläufe von Zustandsgrößen und Handlungen simulierter
Komponenten und Systeme sowie zur Speicherung von Status- und Feh-
lermeldungen der Simulatoren. Dies geschieht wahlweise konﬁgurierbar in
Textdateien oder in einer angeschlossenen MySQL-Datenbank6. [168, 199]
6.2.7 Zusammenfassung und Einordnung
In diesem Abschnitt ist die Umsetzung einer Co-Simulationsumgebung für
ein Microgrid mit intelligenten Gebäuden, einem regelbaren Ortsnetztrans-
formator und einem regionalen Energiemangementsystem dargelegt worden
(siehe Anforderung A5.3). Unter Verwendung der Konzepte und Werkzeuge
aus [26,199] ist eine hierarchische Co-Simulation vorgestellt worden, welche
die Simulatoren für intelligente Gebäude dem Simulator für Netz- und Be-
triebsmittel unterordnet. Das System erlaubt darüber hinaus eine ﬂexible
Konﬁguration der verwendeten Simulatoren (siehe Anforderung A5.4).
6.3 Umgebung zur
Software-in-a-Hardware-Loop-Co-Simulation
Teile der folgenden Beschreibung des Aufbaus der Software-in-a-Hardware-
Loop-Co-Simulation sind vom Autor bereits veröﬀentlicht worden. So sind
der Hardwareaufbau in [159], die Informations- und Kommunikationsin-
frastruktur in [36,37] und die Anpassungen der Multihaushaltssimulation
in [161] vorgestellt worden. Die einzelnen Teilbeiträge werden in diesem
Abschnitt konkretisiert und zu einem Versuchsaufbau zusammengefügt.
Die in Abschnitt 3.5 geforderte Evaluation des regionalen Energiemanage-
mentsystems an realen Systemen (siehe Anforderung A5.1 und Abschnitt 4.8)
verlangt je nach entworfenem Szenario über 100 intelligente Haushalte (siehe
Abschnitt 6.2) und ist daher praktisch schwer umsetzbar. Als Kompromiss-
lösung zwischen ausschließlichen Simulationen und einem Feldtest wird ein
hybrider Ansatz aus Hard- und Software gewählt (siehe Abschnitt 2.2.3),
6https://www.mysql.com/
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Abbildung 6.4 – Prinzipieller Aufbau der Software-in-a-Hardware-Loop-
Umgebung zur Evaluation des regionalen Energiemanagementsystems mit
realer Hardware
bei dem das regionale Energiemanagementsystem das Testobjekt (engl. unit-
under-test) darstellt, das an einen Simulator aus simulierten und einem
realen Gebäude angeschlossen ist, die jeweils mit einem Gebäudeenergiema-
nagementsystem ausgestattet sind (siehe Abbildung 6.4) (siehe A5.2-5.3).
Gleichzeitig bildet der Simulator extern auf das regionale Energiemanage-
mentsystem einwirkende Einﬂüsse und die Umgebung des realen Gebäudes
nach, um Modellfehler zwischen Realität und Simulation zu kompensieren.
Gemäß der Deﬁnitionen aus Abschnitt 2.2.3 kann von einem Software-in-a-
Hardware-Loop-Versuch gesprochen werden.
6.3.1 Aufbau Versuchsumgebung
Zur Realisierung der Evaluationsumgebung mit realer Hardware wird folgen-
der Versuchsaufbau benötigt (siehe Abbildung 6.4 & 6.5): Den hybriden Si-
mulator bildet ein intelligentes Gebäude (Smart Home), das mit einer Instanz
des OSH ausgestattet ist und dessen Leistungsﬂüsse von einer Messinfra-
struktur (Meter) überwacht werden, die durch eine Speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS) zur Verfügung gestellt wird. Den Co-Simulationsteil bildet
die Microgrid-Simulation aus Abschnitt 6.2, die aus den simulierten Haushal-
ten, dem regionalen Energiemanagementsystem REMS, der Netzberechnung
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Abbildung 6.5 – Schematischer Aufbau der Informations- und Energieﬂüsse
in der Software-in-a-Hardware-Loop-Co-Simulations-Umgebung nach [161]
sowie dem verbindenden Co-Simulator (MB-OSH ) besteht. Hinzu kommt
eine physischen Umgebungsnachbildung zur Angleichung der Bedingungen
der Hardware an die Simulation bestehend aus einer Netznachbildung sowie
einem PV-Simulator. Alle Komponenten sind über einen Internet of Things
(IoT )-Ansatz unter Verwendung des WAMP Messagebus verbunden und
werden folgend erläutert.
6.3.2 Anpassungen an Microgrid-Co-Simulation
Sollen mehrere Simulatoren gekoppelt werden, müssen Makrozeitschritte
festgelegt werden, zu deren Beginn Informationen ausgetauscht werden (sie-
he Abschnitt 2.2.2 und [228]). Die Mikrozeitschritte der Hardware, also des
realen Gebäudes, sind durch dessen natürliche Zeit7 festgelegt und äqui-
distant (siehe Abbildung 6.6). Es ist sicherzustellen, dass die Simulation
zu den festgelegten Makrozeitschritten den zeitlichen Fortschritt seit dem
letzten Makrozeitschritt simuliert hat, die Simulation also echtzeitfähig ist.
Ziel jeder Co-Simulation ist es, den Abstand zwischen Makrozeitschritten
so gering wie möglich zu machen, um den durch seltenen Informations-
austausch entstehende Fehler zu minimieren. Gleichzeitig schaﬀen längere
Makrozeitschritte rechnergestützten Simulationen zusätzliche Flexibilität
7„Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“ Albert Einstein
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Abbildung 6.6 – Funktionsweise der Software-in-a-Hardware-Loop-Co-
Simulation aus simuliertem Microgrid und KIT Energy Smart Home Lab
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Abbildung 6.7 – Start- und Stoppvorgang der Software-in-a-Hardware-
Loop-Co-Simulation
bei der Berechnung der Mikrozeitschritte (siehe Abbildung 6.6): Sollte ein
einzelner Mikrozeitschritt überdurchschnittlich rechenaufwändig sein, etwa
durch erforderliche gleichzeitige Optimierungen der Energieﬂüsse in vielen
Gebäuden, kann dieser Zeitverlust, der sonst zu einem Zusammenbruch des
Versuchs führen würde, in den Mikrozeitschritten des aktuellen Makrozeit-
schritts ausgeglichen werden.
Zur Initialisierung dieser Software-in-a-Hardware-Loop-Co-Simulation (Co-
Simulation) muss nach deren Start zunächst ein kompletter Makrozeitschritt
von beiden Komponenten absolviert werden, bevor erstmalig synchronisiert
wird (siehe Abbildung 6.7). Analog werden bei einem Stopp der Simulation
nur die bis zum letzten Makrozeitpunkt erhaltenen Informationen verwendet.
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6.3.3 Hardware – KIT Energy Smart Home Lab
Der Aufbau zur Evaluation des regionalen Energiemanagementsystems mit
realer Hardware umfasst folgende Komponenten:
Reales Gebäude – Smart Home Als reale Komponente des hybriden Si-
mulators wird das KIT Energy Smart Home Lab verwendet, ein Prototyp
eines intelligenten Gebäudes (siehe Abschnitt 2.1.7 & 3.2.4), das bereits
für die Evaluation von automatisierten Gebäudeenergiemanagementsys-
temen [26,199] und hybriden elektrischen Speichersystemen [52] genutzt
worden ist.
Das Energy Smart Home Lab ist mit einer Vielzahl aktiver Komponenten
ausgestattet (siehe Tabelle C.1 und Abschnitt 3.2): dezentrale Erzeugungs-
anlagen (Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk), steuerbare Lasten
(Haushaltsgeräte, Klimasystem) und Speichersysteme (Batterien, Warm-
und Kaltwasser). [160]
Das Gebäude wird über eine künstliche Netznachbildung, bestehend aus
einem digitalen Signalprozessor mit Vierquadrantensteller versorgt. Hier-
durch kann das Energy Smart Home Lab an einem simulierten Netzan-
schlusspunkt betrieben und als Testobjekt für Power-Hardware-in-the-
Loop-Betrachtungen verwendet werden (siehe Abschnitt 2.2.3, [131]). Eine
schematische Darstellung des elektrischen Aufbaus der Versuchsumgebung
ist in Abbildung C.1 gegeben. [159]
Gebäudeenergiemanagementsystem – OSH Im Energy Smart Home Lab
wird das Organic Smart Home als Gebäudeenergiemanagementsystem
verwendet (siehe Abschnitt 6.2). Die Architektur des Systems und sei-
ne zentralen Komponenten werden quasi unverändert weiterverwendet,
eine wesentliche Anpassung an den Betrieb mit einem realen Gebäude
ist die Verwendung eines starren Zeitgebers (Uhr, EALRealTimeDriver)
anstelle einer Simulationsengine (SimEngine). Dieser Zeitgeber löst Mi-
krozeitschritte wiederkehrend in einem festen Intervall aus, anstelle diese
zyklisch mit maximaler Geschwindigkeit auszulösen. Dies erfordert eine
nebenläuﬁge Implementierung der Optimierung der Gebäudeenergieﬂüsse
(siehe Abschnitt 6.2.1), um die benötigte Echtzeitfähigkeit des Systems zu
gewährleisten. Zur Anbindung realer Geräte sind die Simulationstreiber
der einzelnen (simulierten) Geräte durch Realgerätetreiber ausgetauscht,
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die nicht das Geräteverhalten nachbilden, sondern die Kommunikation
mit diesen realisieren. [26, Kap. 4.3], [199, Kap. 4&5]
Für die Anbindung an das regionale Energiemanagementsystem ist, um
die Echtzeitforderung besser zu erfüllen, das Modul im Global Controller
zur Anreizbewertung (siehe Abschnitt 5.1.3) nebenläuﬁg implementiert.
Messinfrastruktur Eingangsdaten für die Netzberechnung der Microgrid-
simulation (siehe Abschnitt 6.2.4) sind Leistungsdaten von intelligenten
Gebäuden. Daher werden die Wirk- und Blindleistungsﬂüsse am Netzan-
schlusspunkt, der dezentralen Erzeugung (Photovoltaik, Blockheizkraft-
werk) und des Batteriespeichers im Energy Smart Home Lab mittels Leis-
tungsmessklemmen sekündlich erfasst und in die Co-Simulation gespeist,
wobei die dazugehörige Datenstruktur der eines simulierten Gebäudes
entspricht.
6.3.4 Umgebungsnachbildung
Zur Annäherung der Werte der Umwelteinﬂüsse des realen Gebäudes an
die Simulation sind die folgenden Leistungsnachbildungen in den Aufbau
integriert.
Nachbildung der Solareinstrahlung Die Solareinstrahlung und damit das
Proﬁl der Photovoltaikerzeugung wird von der Co-Simulation an das rea-
le Gebäude weitergegeben, da die Photovoltaikdurchdringung eine der
dominierenden Einﬂussgrößen auf den Zustand von Niederspannungssys-
temen ist (siehe Abschnitt 6.1.3). Hierbei erfolgt keine Nachbildung von
thermischen Umweltbedingungen (etwa der Außenluft- bzw. Brauchwas-
sertemperatur). Eine Vorkonditionierung dieser Größen ist aufwändig
und außerhalb von Klimakammern schwer realisierbar. Zur Kompensa-
tion dieses Fehlers ist alternativ die Weitergabe der aktuell gemessenen
Werte (solar und thermisch) an die Simulation möglich, doch zugunsten
einer höheren Flexibilität des Versuchsaufbaus wird hierauf verzichtet.
Die kommunizierten Leistungen für die Photovoltaikeinspeisung werden
von einem Gleichspannungsnetzteil aus dem Technikraumnetz an einen
Solarwechselrichter bereitgestellt (siehe Tabelle C.1 und Abbildung C.1).
Künstliche Netznachbildung Um die Einﬂüsse der lokalen Knotenspan-
nung auf das reale Gebäude entsprechend der Netzberechnung nachzu-
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bilden, wird ein lokaler Netzzustand aus der Microgridsimulation an das
Energy Smart Home Lab übermittelt. Hierzu wird eine zweite Netzbe-
rechnung durchgeführt, bei der die gemessene Last des realen Gebäudes
jedoch nicht mit berücksichtigt wird. Eine Ersatzimpedanz wird aus der
Diﬀerenzspannung zwischen Netzberechnung mit und ohne den Messwert
der Last des realen Gebäudes und dem Laststrom des realen Gebäudes
bestimmt (siehe Abschnitt 2.2.4 (Superpositionsprinzip)). Die berechnete
Spannung und die Ersatzimpedanz des Netzanschlusspunkts dienen als
Stellgröße für den Vierquadrantensteller, der das Gebäude versorgt. Durch
diese Nachbildung der Netzimpedanz werden die Rückwirkungen des Leis-
tungsaustausches des Gebäudes mit dem Netz kontinuierlich nachgebildet.
Der Einﬂuss des Energy Smart Home Labs auf das (simulierte) Microgrid
wird, wie auch in einer reinen Simulation, durch die Netzberechnung im
nächsten Makrozeitschritt berücksichtigt (siehe GridSimulationDriver,
Abschnitt 6.2.4).
6.3.5 Co-Simulation – Anpassungen an der
Microgrid-Co-Simulation
Für den hybriden Simulator sind folgende Anpassungen an der Microgrid-
Co-Simulation (siehe Abschnitt 6.2) erforderlich:
Umsetzung von Makro- und Mikrozeitschritten Der beschriebene An-
satz, der Co-Simulation eines Microgrids zwischen zwei Makrozeitschritten
begrenzte zeitliche Flexibilität für die Berechnung von Mikrozeitschritten
einzuräumen (siehe Abschnitt 6.3.2), wird durch die PhilREMSSimulation-
Engine realisiert. Diese enthält einen Zeitgeber, der in regelmäßigen Ab-
ständen die Simulation eines Makrozeitschritts auslöst (siehe Abbildung 6.8).
Es wird zunächst eine Netzberechnung durchgeführt, sodass das regio-
nale Energiemanagementsystem die Möglichkeit hat, auf die simulierten
Gebäude (OSH ) und Betriebsmittel einzuwirken. Danach simulieren die
Gebäude die Mikrozeitschritte eines Makrozeitschritts und das System
pausiert, bis der nächste Makrozeitschritt ausgelöst wird. [161,243]
Realisierung von Schnittstellen Die Anbindung der Co-Simulation an den
Message Bus ist mittels im Entity Abstraction Layer verorteter Trei-
ber (HiLBusDriver) realisiert, die jeweils einen Aktor (PV-Simulator,
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Abbildung 6.8 – Sequenzdiagramm des Ablaufs eines Makrozeitschritts in
der HiL-Co-Simulation nach [161]
Netznachbildung) steuern oder Informationen eines Sensors (Leistungs-
messwerte, Steuersignale) empfangen (siehe Abbildung 6.9). Die Treiber
kommunizieren nicht direkt mit der Hardware, sondern über den Message
Bus, von dem aus IoT-Modules die protokollspeziﬁsche Anbindung der
Komponenten realisieren. Dies ermöglicht eine transparente Einbindung
des realen intelligenten Gebäudes (Electrical System) in die Architektur
des Netzabschnitts und erlaubt gleichzeitig dem Gebäudeenergiemanage-
mentsystem des realen Gebäudes, unabhängig von der Co-Simulation in
realen Mikrozeitschritten zu operieren (siehe [26,161,243]). Dieser Ansatz
wird auch dazu verwendet, die koordinative Netzampel zu realisieren,
also die Kommunikation zwischen regionalem Energiemanagementsys-
tem und Gebäudeenergiemanagementsystem des realen Gebäudes (siehe
Abschnitt 5.1.3).
Parallelisierung von Prozessen Da das Verfahren zur Zeitschrittverwal-
tung der Co-Simulation (siehe Abschnitt 6.3.2) keine Garantie über die
Einhaltung der Echtzeitforderung, also einen Makrozeitschritt bis zur
Auslösung des folgenden simuliert zu haben, gibt, sind Maßnahmen zur
Verhinderung einer Verletzung des Kriteriums zu treﬀen. Hierzu werden
die einzelnen Gebäudeinstanzen der Microgrid-Co-Simulation unter Ver-
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Abbildung 6.9 – Anbindung benötigter Aktoren und Sensoren zur Integra-
tion des KIT Energy Smart Home Labs in die Architektur des regionalen
Energiemanagements
wendung der von Java 8 bereitgestellten Funktionalitäten auf einzelnen
parallelen Threads berechnet und für die Optimierung der Energieﬂüsse auf
Gebäudeebene, die etwa 90% der Simulationszeit in Anspruch nimmt [199],
zusätzlich Threadpools eröﬀnet, um vorhandene Rechenressourcen von
Rechnern mit vielen Kernen möglichst gut zu nutzen (siehe [168]).
6.3.6 Kommunikationsinfrastruktur – Internet of Things
Eine der Hauptherausforderungen im Energy Smart Home Lab ist die In-
tegration von proprietären Sensoren, Aktoren und Systemen zu einem Ge-
samtsystem, das hierbei verfügbar, wartbar, skalierbar und untereinander
kompatibel bleibt. Hierzu ist eine serviceorientierte Architektur mit vier
Servicetypen realisiert worden, die die Ansätze des Internet of Things im
Energy Smart Home Lab realisiert [36,37] (siehe Abbildung C.4, S. 233):
Protokolladaption Der einfache Zugriﬀ auf Sensordaten oder auf Aktoren
wird durch eine Protokolladaption ermöglicht. Hierbei werden die Daten
und Befehle in das programmiersprachenunabhängige Datenformat Ja-
vaScript Object Notation (JSON) [40] übersetzt und über den zentralen
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Nachrichtenbus mittels des standardisierten Internetprokolls (TCP/IP)
übertragen. Hierdurch werden die bereitgestellten Funktionen von den
gerätespeziﬁschen Protokollen wie KNX, BACnet oder Modbus entkoppelt
und in einem einheitlichen Format bereitgestellt.
Domänenspeziﬁsche Abstraktion Nach der Prokotolladaption werden bei
Bedarf die Datenschemata der einzelnen Sensoren und Aktoren mittels
Treibern in der IoT-Architektur zu einem einheitlichen Datenschema har-
monisiert. Hierbei wird die parallele Nutzung mehrerer Abstraktionen
unterstützt, um die Integration zusätzlicher Geräte zu erleichtern und
gleichzeitig die Anbindung existierender Systeme ohne weitere Anpassun-
gen zu ermöglichen.
Hilfsdienste Um die Wiederverwendbarkeit von Funktionalitäten zu ermög-
lichen und die Wartbarkeit des Gesamtsystems weiter zu erhöhen, sind
die Funktionen des Gesamtsystems entsprechend einer Microservicephilo-
sophie (siehe [86]) auf eigenständige Komponenten verteilt. Hilfsdienste,
die Funktionalitäten bereitstellen, die nicht direkt vom Gebäudenutzer
benötigt werden (z. B. Datenvorverarbeitung, Informationsfusion oder die
Bereitstellung einer Prädiktion), sind in einer eigenen Schicht angesiedelt.
Anwendungen Anwendungen sind Dienste, die direkt mit den Gebäude-
nutzern interagieren und diesen einen Mehrwert bereitstellen. Diese An-
wendungen, insbesondere das Gebäudeenergiemanagementsystem und
die Energiedatenvisualisierung [46], nutzen Informationen einer Vielzahl
von Sensoren und Hilfsdiensten, greifen auf Aktoren zu und interagieren
miteinander.
Die Architektur wird durch zwei zentrale Komponenten ergänzt:
Zentraler Nachrichtenbus Um die beschriebene Schichtenarchitektur zu
realisieren, wird eine zentrale Kommunikationsplattform für den Nach-
richtenaustausch benötigt. Hierzu wird die TCP-basierte Implementation
crossbar.io [15] des Web Application Messaging Protocol (WAMP) [16] ver-
wendet. Der Server unterstützt unterschiedliche Kommunikationsschemata
(u. a. Remote-Procedure-Calls und Publish-and-Subscribe) und erlaubt
eine feingranulare Zugriﬀskontrolle auf einzelne Nachrichtentopics.
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Konﬂiktlöser Um die Auﬂösung widersprüchlicher Anweisungen an einen
Aktor (Zugriﬀskonﬂikte) auﬂösen zu können, ist ein Modul zur Konﬂiktlö-
sung vorgesehen, in dem automatisierte Lösungsstrategien, wie etwa vom
Nutzer vorgegebene Prioritäten, hinterlegt werden können.
Um einen einfachen Zugriﬀ Dritter (etwa Logger) auf Informationen zu er-
möglichen, werden alle Nachrichten innerhalb der HiL-Co-Simulation mittels
Publish (P) and Subscribe (S), also 1-n-Kommunikationsschemata realisiert
(siehe Abbildung 6.10 und Abbildung 6.11):
Die Gebäudemesstechnik (Meter) veröﬀentlicht (basierend auf ihrer eige-
nen Uhr) für jeden Mikrozeitschritt die aktuellen Leistungswerte am Hausan-
schlusspunkt (P,Q). Der SmartMeterComDriver eines intelligenten Gebäudes
(siehe Abschnitt 6.2.1) bestimmt hiermit den gleitenden Mittelwert über die
Dauer eines Makrozeitschritts und veröﬀentlicht diesen Wert (P,Q gemittelt).
Zu Beginn des Makrozyklus verwendet die Microgrid-Simulation (MB-OSH )
den letzten verfügbaren veröﬀentlichten Wert, wodurch eine lose Kopplung
zwischen HiL- und Co-Simulation entsteht.
Die Werte dienen als Eingangsgrößen für die Netzberechnung, die Hand-
lungen des regionalen Energiemanagementsystems REMS und zur Bestim-
mung der Parameter für die Leistungsnachbildung innerhalb der Microgrid-
Simulation. Letztere bestehen aus einer Ersatzimpedanz Z und einem Span-
nungseﬀektivwert U für die künstliche Netznachbildung, sowie der mittleren
PV-Einstrahlung PPV im Microgrid. Bei Bedarf werden Steuersignale vom
regionalen Energiemanagementsystem an das reale Gebäude unter Nutzung
des Beobachtermusters (Publish–Subscribe) übertragen.
6.3.7 Zusammenfassung und Einordnung
Um der geforderten Evaluation des regionalen Energiemanagementsystems
an realen Systemen (siehe Anforderung A 5.1) teilweise – ein ganzes Microgrid
aus intelligenten Gebäuden ist nicht aufgebaut worden – gerecht zu werden,
ist in diesem Abschnitt der Aufbau einer Software-in-a-Hardware-Loop-
Umgebung vorgestellt worden. Das regionale Energiemanagementsystem
wird an einem hybriden Simulator aus einem realen intelligenten Gebäude
und der Co-Simulation des Microgrids (siehe Abschnitt 6.2) evaluiert. Zur
Kopplung von Hard- und Software und zum Angleich von Umgebungsbedin-
gungen ist eine Leistungsnachbildung der Photovoltaikerzeugung und des Zu-
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Abbildung 6.10 – Nachrichtenﬂüsse zwischen den Komponenten der
Hardware-in-the-Loop-Co-Simulation nach [161]
WAMP 
Message Bus MB-OSH
publish P,Q
OSH
subscribe P,Q (gemittelt)
publish 
P,Q (gemittelt)
subscribe P,Q
Mikro-Schleife
trigger
Meter
WAGO
Leistungs-
nachbildung
publish Z, U, P୔୚
subscribe Z, U, P୔୚
Abbildung 6.11 – Sequenzdiagramm der Nachrichtenﬂüsse der Hardware-
in-the-Loop-Co-Simulation nach [161]
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stands des Netzanschlusspunktes realisiert worden (siehe Anforderung A 5.3).
Durch ereignisbasierte Kommunikation über einen Nachrichtenbus ist die
Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten umgesetzt worden. Hier-
bei wurde auch die benötigte Echtzeitfähigkeit der Microgrid-Co-Simulation
umgesetzt (siehe Anforderung A5.2).
Der vorgestellte Aufbau vereint und erweitert die in der Literatur vorge-
stellten Ansätze und realisiert eine Simulation mit einer zeitlichen Auﬂösung
von einer Minute, wodurch realitätsnähere Ergebnisse ermöglicht werden
(siehe Abschnitt 4.6.5, [59, 60, 231]). Gleichzeitig erweitert der beschriebene
Aufbau den Stand der Technik dahingehend, dass der vorgestellte Ansatz
erstmalig den Betrieb eines realen intelligenten Gebäudes zusammen mit
einer Co-Simulation eines Niederspannungssystems ermöglicht.
6.4 Diskussion
Innerhalb von Abschnitt 6 ist die Deﬁnition und der Aufbau einer Evaluati-
onsumgebung für das regionale Energiemanagementsystem dargelegt worden
und die Umsetzung aller Komponenten beschrieben worden.
Die hierfür aufgestellten Niederspannungsreferenzszenarien erweitern die
dem Stand der Literatur entsprechenden Netzmodelle um Konﬁgurationen
für Haushalte und deren Technologiedurchdringung mit aktiven Komponen-
ten (siehe Abschnitt 6.1). Solche Szenarien sind essentiell, um die zukünftige
Dezentralisierung der Energieerzeugung und die „Aktivierung“ der Endab-
nehmer angemessen untersuchen zu können. Basierend auf dem Referenz-
werkzeug für die Simulation und den Betrieb von intelligenten Gebäuden,
dem Organic Smart Home, ist auf Basis der erweiterten Observer/Controller-
Architektur eine Co-Simulation eines Microgrids mit einer Netzberechnung
und mit dem regionalen Energiemanagementsystem umgesetzt worden (sie-
he Abschnitt 6.2), die die deﬁnierten Referenzszenarien nachbildet und als
Werkzeug für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit (siehe
Abschnitt 1.2) dient. Um der aufgestellten Forderung nach einer Evalua-
tion des regionalen Energiemanagementsystems an realer Hardware wei-
testgehend nachzukommen (siehe A5.1), ist die Microgrid-Simulation zu
einer Software-in-a-Hardware-Loop-Simulation erweitert worden, womit ein
reales intelligentes Gebäude in die Simulation eingebunden wurde (siehe
Abschnitt 6.3).
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Nachdem die Evaluationsumgebung für das regionale Energiemanagement-
system vorgestellt worden ist, wird diese im Folgenden dazu verwendet, das
regionale Energiemanagementsystem zu evaluieren. Hierzu wird zunächst
eine Versuchsplanung durchgeführt (siehe Abschnitt 7.1), bevor die geschaf-
fenen Systeme veriﬁziert werden (siehe Abschnitt 7.2). Diesem schließen sich
eine Validierung (siehe Abschnitt 7.3 & 7.4) und Bewertung der Systeme an
(siehe Abschnitt 7.5).
7.1 Versuchsplanung
Im Folgenden wird die Evaluation des regionalen Energiemanagementsys-
tems (siehe Abschnitt 5) unter Verwendung der Referenzszenarien (siehe
Abschnitt 6.1), der Co-Simulationsumgebung (siehe Abschnitt 6.2) und eines
realen intelligenten Gebäudes (siehe Abschnitt 6.3) geplant und begründet.
7.1.1 Vorgehen
Bevor die Forschungsfragen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 1.2.1) beantwor-
tet werden (können), ist es nötig, die hierfür geschaﬀenen Modelle und
Systeme zu veriﬁzieren und zu validieren (vgl. Abschnitt 2.2.1). Hierzu sind
die Erfüllung der Anforderungen an das regionale Energiemanagementsys-
tem (siehe Abschnitt 3.4, Anforderungen A2.x – A3.x) und die zugehörige
167
Kapitel 7 Prototypische Evaluation
Evaluationsumgebung (siehe Abschnitt 3.5, Anforderungen A4.x – A5.x)
zu überprüfen (siehe Abschnitt 7.2).
Aus der Prüfung auf Erfüllung der Systemziele des regionalen Energie-
managementsystems (siehe Anforderungen A1.x) werden danach die For-
schungsfragen I und II beantwortet. Hierzu werden Untersuchungsszenarien
festgelegt (siehe Abschnitt 7.1.2). Zuletzt wird Forschungsfrage III indirekt
über die Beantwortung von Forschungsfrage II und die Validierung des regio-
nalen Energiemanagementsystems beantwortet (siehe Abschnitt 7.3). Dies
geschieht unter der Annahme, dass die vorgeschlagene Architektur und das
Koordinationsverfahren des regionalen Energiemanagementsystems dann
geeignet sind, wenn beide die deﬁnierten Anforderungen erfüllen.
7.1.2 Simulationsszenarien
Folgende Haupteinﬂussgrößen sind zur Beantwortung der drei Forschungs-
fragen zu betrachten:
Systemintelligenz Zur Beantwortung der Forschungsfragen I und II sind
unterschiedliche Stufen der Systemintelligenz zu untersuchen. Als Re-
ferenz ist dabei ein System ohne Intelligenz (keine) zu betrachten. In
einer zweiten Ausprägung werden die intelligenten Gebäude mit lokaler
Systemintelligenz betrieben, bevor diese Intelligenz zusammen mit den
aktiven Betriebsmitteln durch das regionale Energiemanagementsystem
koordiniert wird. Hierdurch können Aussagen zu Forschungsfrage I durch
den Vergleich von keiner und von lokaler Systemintelligenz und Aussagen
zu Forschungsfrage II durch den Einbezug des koordinierten Systems ge-
troﬀen werden (siehe Abschnitt 1.2). Somit sind die aktiven Betriebsmittel
in der Ausprägung koordiniert mitzubetrachten.
Technologiedurchdringung Um die identiﬁzierten Veränderungen in Nie-
derspannungssystemen mitzuberücksichtigen, sind die eingeführten Sze-
narien für die Durchdringung mit aktiven Komponenten zu betrachten
(siehe Abschnitt 6.1.3: heute, morgen, übermorgen).
Netztyp Um die Vielfalt an existierenden Niederspannungssystemen bei der
Beantwortung der Forschungsfragen mit einzubeziehen, sind die entworfe-
nen Referenznetze zu verwenden (siehe Abschnitt 6.1.2: ländlich, dörﬂich,
vorstädtisch).
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Jahreszeit Die dominierende zyklische Einﬂussgröße auf das Energieproﬁl
eines Gebäudes sind dessen Umgebungseinﬂüsse, wie etwa die Außentem-
peratur oder die Solareinstrahlung. Aus diesem Grund sind die saisonalen
Einﬂüsse von Sommer, Winter und einer Übergangszeit (Frühling) zu
untersuchen.
Neben den Einﬂussgrößen der Untersuchungsszenarien sind folgende Kern-
parameter für die Simulatoren festzulegen:
Initiale Zufallszahlen Um die Auswirkungen der zufälligen Ziehung von
Ereignissen – Startzeit von Haushaltsgeräten, Brauchwasserbedarf oder
zurückgelegte Fahrstrecke von Elektrofahrzeugen – und der Zufälligkeit
des evolutionären Algorithmus zur Optimierung der Gebäudeenergieﬂüsse
Rechnung zu tragen, wird jedes Experiment mit jeweils neu gezogenen
initialen Zufallszahlen (engl. random seeds) durchgeführt.
Simulationsdauer Um innerhalb eines einzelnen Experiments mehrere Wie-
derholungen zu erzielen und um Wechselwirkungen zwischen einzelnen
zyklischen Vorgängen (Tagen) abzubilden, ist jedes einzelne Experiment
über mehrere zusammenhängende Tage durchzuführen.
Konﬁguration der Haushalte Die Parametrierung der einzelnen Haushalte,
deren Ausstattung mit Haushaltsgeräten und deren Nutzung hat die
Realität möglichst gut abzubilden. Hierzu wird die in Abschnitt 6.1.3
dargelegte Ausstattung verwendet.
Eine Zusammenfassung der zu untersuchenden Versuche ist in Tabelle 7.1
gegeben. Zur Bewertung des regionalen Energiemanagementsystems sind
insgesmant 405 Versuche durchzuführen, was bei den deﬁnierten Szenarien
die Simulation von etwa 1500 Jahren eines Einzelhaushalts und etwa 4
Millionen Netzberechnungen zur Folge hat.
7.1.3 Messgrößen
Zur Beantwortung der Forschungsfragen sind bei der Versuchsdurchfüh-
rung folgende Messgrößen zu erfassen und nach Simulation der festgelegten
Szenarien auszuwerten:
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Tabelle 7.1 – Übersicht der zu untersuchenden Einﬂussgrößen
Einﬂussgröße Ausprägungen Anzahl Beschreibung
Technologie-
durchdringung
heute – morgen –
übermorgen
3 Verbreitung von dezentraler
Erzeugung, Elektrofahrzeugen
und elektrischen Speichern (siehe
Abschnitt 6.1.3)
Systemintelligenz keine – lokal –
koordiniert
3 Betrachtung von keiner
Koordination, automatisiertem
Gebäudeenergiemanagement und
regionalem Energiemanagement
Netztyp ländlich – dörﬂich
– vorstädtisch
3 Niederspannungsreferenznetze
(siehe Abschnitt 6.1.2)
Jahreszeit Sommer – Winter
– Übergangszeit
3 Temperatureinﬂüsse und
Solareinstrahlung
Haushalts-
konﬁguration
Referenzszenarien 1 Haushaltsgrößen und Ausstat-
tung (siehe Abschnitt 6.1.3)
Zufall - 5 Nutzung unterschiedlicher
initialer Zufallszahlen
(siehe [199, Kap. 5.2])
Simulationsdauer - 1 1Woche
Technische Messgrößen Grundlegende Kenngrößen, die Aussagen über
den Zustand eines Netzes erlauben und die Grundlage für die technische
Ausgestaltung der Netzampel liefern (siehe Abschnitt 5.1), sind die Kno-
tenspannungen des Netzes U , die Ströme durch die Leitungen des Netzes
I, die an das Netz angelegten Wirk- und Blindleistungen P,Q, sowie die
daraus resultierenden eingespeisten oder verbrauchten Energiemengen
E. Darüber hinaus sind für die (regelbaren Ortsnetztransformatoren)
(ONT/RONT), deren Heißpunkttemperaturen ΘHeißpunkt und gegebenen-
falls deren aktuelle Stufungen s zu erfassen.
Technische Netzampel Zur Bewertung des Netzzustandes im Rahmen
der technischen Ausgestaltung der Netzampel – also der Identiﬁkation
von kritischen Situationen, die eine nicht-grüne Ampelphase hervorru-
fen – sind Anzahl und Art der kritischen Situationen zu erfassen (siehe
Abschnitt 5.1.1).
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Topologische Netzampel Der Verlauf der für die an das überwachte Netz-
gebiet angeschlossenen aktiven Komponenten geltenden Kommunikations-
kanäle – also die für einen Netzknoten gültige Ampelphase – ist knoten-
weise zu erfassen (siehe Abschnitt 5.1.2).
Koordinatorische Netzampel Zur Evaluation der geforderten Zurückhal-
tung (siehe Anforderung A3.5, Abschnitt 5.1.3) des regionalen Energie-
managementsystems (REMS) sind die Anzahl seiner Eingriﬀe in das
überwachte Niederspannungssystem zu erfassen.
Alle zu erfassenden Messgrößen sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst.
7.1.4 Software-in-a-Hardware-Loop-Untersuchung
Da der Aufwand einer Evaluation mit Hardware meist höher ist als eine
Evaluation auf Basis einer Simulation, ist deren Mehrwert vorab zu be-
gründen und die zusätzlich erforderlichen Messgrößen sind ebenfalls vorab
festzulegen.
Mehrwert gegenüber Simulationen Neben der Möglichkeit der Validie-
rung der Gebäudemodellierung, wie sie bereits in [26,199] durchgeführt
worden ist, bietet der vorgestellte Software-in-a-Hardware-Loop-Aufbau
(siehe Abschnitt 6.3) die Möglichkeit zu evaluieren, ob das regionale Ener-
giemanagementsystem auf (unvermeidliche) Abweichungen zwischen mo-
delliertem und realem Gebäude angemessen reagiert und ob es weiterhin
zielgerichtet Einﬂuss nehmen kann.
Der vorgestellte Aufbau ist ebenfalls für die Erzeugung realistischer stati-
scher Sollwertvorgaben für dynamische und transiente Power-Hardware-
in-the-Loop-Untersuchungen verwendbar (siehe auch Abschnitt 2.2.3), die
hierzu an einen Echtzeitsimulator weiterzureichen sind (siehe auch [131]).
Szenarioauswahl Bei der Auswahl eines Szenarios für die Evaluation der
Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung ist einerseits die Performanz des
vorgestellten Aufbaus (siehe Abschnitt 6.3) mittels einer Abschätzung für
den maximalen Simulationsaufwand zu evaluieren. Diese Abschätzung
wird aufgrund eines Versuchs mit beeinﬂussbaren Betriebsmitteln, einer
Vielzahl intelligenter Gebäude (Referenznetz suburban) sowie aktiver
171
Kapitel 7 Prototypische Evaluation
Komponenten (Szenario Übermorgen) getroﬀen, die durch das regionale
Energiemanagement gesteuert werden.
Andererseits ist bei der Auswahl einer Technologiedurchdringung mit Blick
auf ein konsistentes Gesamtszenario eine Ausprägung zu wählen (siehe
Anhang 6.1.3 & Tabelle 6.7), bei der die Ausstattung des realen Gebäudes
der der simulierten Gebäude ähnelt (siehe Abschnitt C). Insbesondere die
nominelle (mit dem PV-Simulator nachbildbare) Photovoltaikerzeugung ist
im realen Gebäude deutlich kleiner als die durchschnittliche Durchdringung
in dem deﬁnierten Szenario Übermorgen.
Um ein möglichst umfassendes Bild über die Leistungsfähigkeit des Auf-
baus zu bekommen, sind die Konﬁgurationen Dorf – Heute, Vorstadt –
Morgen und Vorstadt – Übermorgen zu testen.
Validierung Zur Validierung des vorgestellten Co-Simulationsansatzes (sie-
he Abschnitt 2.2.1) sind neben den aufgestellten Anforderungen A5.x
(siehe Abschnitt 3.5.2) die realisierten Kommunikationskanäle zwischen
Hard- und Softwaresystemen sowie die berechneten Parameter der Umge-
bungsnachbildung zu prüfen.
Zusäzliche Messgrößen Auf Grund der Verwendung von unsynchronisier-
ten Zeitgebern innerhalb des Software-in-a-Hardware-Loop-Aufbaus (siehe
Abschnitt 6.3.6 & Abbildung 6.10) können Zeitmessungen zur Evaluation
nur innerhalb einer Komponente des Aufbaus erfolgen. Hierbei sind in der
Co-Simulation des Microgrids die Dauer der Makrozeitschritte und die
darin verwendete Zeit für die Simulation der Komponenten und der Netz-
berechnung zu erfassen (siehe Tabelle 7.2). Gleichzeitig sind die Zeitgeber
des Aufbaus auf eventuelle Taktschwankungen zu prüfen.
Weitere Details zur Konﬁguration der Versuchsaufbauten sind in Ergänzung
zu den Angaben in Abschnitt 5.1 und 6.1 & AnhangD gegeben.
7.2 Veriﬁkation der Lösungen
Gemäß des in Abschnitt 2.2 vorgestellten generellen Ablaufs einer Simulati-
onsstudie sind die geschaﬀenen Lösungen auf Basis der gestellten Anforde-
rungen zu veriﬁzieren.
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7.2.1 Regionales Energiemanagementsystem
Während Aussagen über die Fähigkeit zur Systemdienstleistungserbringung
durch intelligente Gebäude (siehe Anforderungen A1.x) erst nach Auswer-
tung der Simulationsstudien getroﬀen werden können, sind die übrigen
Anforderungen an das regionale Energiemanagementsystem (siehe A2.x-
A 3.x) vorab veriﬁzierbar (siehe Tabelle 7.3).
Basisfunktionalitäten Die verpﬂichtenden („muss“) Basisfunktionalitäten
Analysefähigkeit (siehe Anforderung A2.2), Gedächtnis (siehe Anforde-
rung A 2.3) und Entscheidungsfähigkeit (siehe Anforderung A2.6) werden
durch die Ausgestaltung der technischen, topologischen und koordina-
tiven Netzampel (siehe Abschnitt 5.1) erfüllt. Deren Implementierung
in der erweiterten generischen Observer/Controller-Architektur (siehe
Abschnitt 5.2.3) erfüllt die verpﬂichtend geforderte Kommunikationsfähig-
keit mit untergeordneten aktiven Komponenten (siehe Anforderung A2.1).
Die gewünschte („soll“) Prognosefähigkeit (siehe Anforderung A2.4) des
regionalen Energiemanagementsystems wird indirekt durch die Kommu-
nikation der geplanten Laständerungen der intelligenten Gebäude erfüllt
(siehe Abschnitt 5.1.3), wohingegen die gewünschte Lernfähigkeit (siehe
Anforderung A2.5) zwar in der Systemarchitektur vorgesehen, aber nicht
umgesetzt worden ist (siehe Abschnitt 5.2.2).
Nicht-funktionale Anforderungen Die nicht-funktionalen Anforderungen
werden, mit Ausnahme der nicht bewiesenen Stabilität der koordinati-
ven Ausgestaltung der Netzampel (siehe Anforderung A3.4), voll erfüllt.
Hierbei wird durch die koordinative Netzampel die Abstraktion von Syste-
men und Zielen (siehe Anforderung A3.2) und die Berücksichtigung von
Zeitkonstanten (siehe Anforderung A3.3) umgesetzt. Die verpﬂichtend ge-
forderte dynamische Systemkonﬁguration (siehe Anforderung A3.1) wird
durch die untere Abstraktionsschicht (EAL-Layer siehe Abschnitt 5.2.3)
der erweiterten generischen Observer/Controller-Architektur realisiert.
Ein zurückhaltender Netzbetrieb ist durch die Reglerstruktur der koordi-
nativen Netzampel umgesetzt (siehe Anforderung A3.5).
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7.2.2 Evaluationsumgebung – Microgrid Co-Simulation
und Software-in-a-Hardware-Loop-Aufbau
Analog zur Veriﬁkation des regionalen Energiemanagementsystems ist auch
dessen Evaluationsumgebung hinsichtlich der Erfüllung der aufgestellten
Anforderungen (siehe Abschnitt 3.5, Anforderungen A4.x & A5.x) zu veriﬁ-
zieren.
Modellierung Die entworfenen Referenzszenarien für Niederspannungssys-
teme erfüllen die gestellten Anforderungen an die Komponentenmodelle.
Die geforderten Netztopologien (siehe Anforderung A4.1) werden durch
die Referenznetze (siehe Abschnitt 6.1.2) bereitgestellt, in denen auch
steuerbare Betriebsmittel (siehe Anforderung A4.2) in Form von regel-
baren Ortsnetztransformatoren integriert sind. Durch die Nutzung der
Szenarien für die Haushaltsausstattung und die Technologiedurchdringung
(siehe Abschnitt 6.1.3) werden die Forderungen an die Komponentenmo-
delle (siehe Anforderungen A4.4 & A4.5) erfüllt. Durch die begrenzte
Verfügbarkeit von Informationen über die Komponentenzuteilung an die
einzelnen Phasen des Elektroenergiesystems (siehe Abschnitt 6.1.2) ist auf
eine drei-phasige Netzberechnung verzichtet worden, wodurch Anforderung
A4.3 nur mit Einschränkungen erfüllt ist.
Simulator In der Microgrid Co-Simulation (siehe Abschnitt 6.2) sind meh-
rere Simulatoren gekoppelt worden (siehe Anforderung A5.1), die sich
über Konﬁgurationsdateien im XML-Format parametrieren lassen (siehe
Anforderung A5.2). Durch die Integration des KIT Energy Smart Home
Lab in die Co-Simulation ist die Forderung nach Evaluation an realen
Systemen (Anforderung A5.3) nur teilweise erfüllt worden, da statt eines
ganzen realen Microgrids nur ein einzelnes reales intelligentes Gebäude
an das regionale Energiemangementsystem angebunden worden ist. Um
das reale Gebäude in die Co-Simulation zu integrieren, ist eine echtzeitfä-
hige Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung geschaﬀen worden (siehe
Anforderung A5.4 und Abschnitt 6.3.2).
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Netzzustand
Folgend werden die Ergebnisse der geplanten Simulationsstudie (siehe Ab-
schnitt 7.1) dargelegt und erläutert, wobei zunächst ein Überblick über die
Ergebnisse gegeben wird bevor Detailbetrachtungen durchgeführt werden.
Die über alle deﬁnierten Versuche (siehe Tabelle 7.1) gemittelten Häuﬁg-
keiten der Netzampelphasen (siehe Tabelle 7.51) zeigen, dass die betrachteten
Referenzszenarien für Niederspannungselektroenergiesysteme weitgehend
stabil sind: In den durchgeführten Versuchen hat eine ungesteuerte Optimie-
rung der Energieﬂüsse in Gebäuden eine begrenzt positive Auswirkung auf
alle untersuchten Netze und alle Szenarien. Erst durch die Koordination der
intelligenten Gebäude und der regelbaren Ortsnetztransformatoren mittels
des regionalen Energiemanagementsystems wird der Anteil an hoch kriti-
schen Netzzuständen, die eine rote Ampelphase hervorrufen, deutlich auf
0,21% verringert. Der Anteil gelber Ampelphasen aus bedingt kritischen
Situationen sinkt mit zunehmender Koordination von 9,40% auf 7,00% ab.
Die Ursachen der nicht-grünen Ampelphasen sind hauptsächlich Span-
nungsbandverletzungen, gefolgt von Überhitzung der Transformatoren (siehe
Tabelle 7.6). Die Koordinationsmaßnahmen verhindern hierbei hauptsächlich
auftretende kritische und bedingt kritische Spannungsbandverletzungen.
Diese Verbesserungen des Systemzustands werden durch durchschnittlich
7,8 Eingriﬀe des regionalen Energiemanagementsystems hervorgerufen. Diese
haben durchschnittlich 5,1 Schalthandlungen der regelbaren Ortsnetztrans-
formatoren pro Tag sowie Lastverschiebung, Blindleistungsbereitstellung
und eine Begrenzung Photovoltaikerzeugung um 10,4 kWh pro Tag zur Folge
(siehe Tabelle 7.7).
In den folgenden Unterabschnitten werden die Auswirkungen der Koordi-
nation auf den Netzzustand im Detail erörtert, wobei eine Auﬂistung der
Häuﬁgkeiten kritischer Situationen und der Knotenspannungen in Anhang
E gegeben ist. Die Häuﬁgkeiten der Ampelphasen in den durchgeführten
Versuchen sind in Tabelle 7.8–7.10 gegeben.
In zwei Schritten werden zunächst die Auswirkungen der Optimierung
der Energieﬂüsse innerhalb der intelligenten Gebäude (hhOpt) mit dem
1Eventuell bei den Tabellen dieses Kapitels auftretende Abweichungen der Summen der
Anteile von 100% ergeben sich durch Rundung.
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unoptimierten Verhalten (noOpt) verglichen und danach die Auswirkungen
des regionalen Energiemanagementsystems (REMS) auf den Netzzustand
untersucht. Hierbei sind die Analysen nach den Szenarien Heute – Morgen –
Übermorgen unterteilt.
7.3.1 Netzzustand mit konventionellen Gebäuden
Folgende Beobachtungen sind bei den Versuchen über den Netzzustand mit
Gebäuden ohne Intelligenz gemacht worden.
Szenario Heute Niederspannungssysteme sind heute weitgehend stabil (sie-
he Tabelle 7.8), im Sommer stellt sich ein Anteil von etwa 7-14% an nicht
grünen Netzampeln ein. Dazu kommt es im vorstädtischen Netz zu einem
Anteil von bis 20,5% an gelben Netzampeln im Winter und Frühjahr. Im
dörﬂichen Netz stellen sich zudem rote Ampelphasen mit einem Anteil
von 0,4% ein.
Hervorgerufen werden diese nicht-grünen Ampelphasen ausschließlich
durch Spannungsabweichungen (siehe Tabelle E.1 – E.3).
Im ländlichen und dörﬂichen Netz sind diese bedingt kritischen Spannungs-
verletzungen auf ein Überschreiten der festgelegten Spannungsgrenzen
(also durch zu hohe Einspeisung) zurückzuführen, wohingegen im vorstäd-
tischen Netz Unterschreitungen des Grenzwertes (also einen zu hohen
Verbrauch) dominieren (siehe Abbildung E.1 – E.3).
Szenario Morgen Die Belastung der Netze steigt im Szenario Morgen be-
sonders im Sommer an, der Anteil an grünen Ampelphasen sinkt unter
80%, bis zu 3,6% der Netzampeln sind rot (siehe Tabelle 7.9).
Analog zum Szenario Heute sind hierfür in allen Netzen wieder Spannungs-
schwankungen verantwortlich (siehe Tabelle E.4 – E.6).
Die Ursache der kritischen Spannungen sind besonders in den kälteren
Jahreszeiten im vorstädtischen Netz Grenzwertunterschreitungen, im länd-
lichen und dörﬂichen Netz liegen in den wärmeren Jahreszeiten haupt-
sächlich Grenzwertüberschreitungen vor (siehe Abbildung E.4 – E.6).
Szenario Übermorgen Der Zustand des vorstädtischen Netzes verhält sich
im Szenario Übermorgen ähnlich zu dem Szenario Morgen, insbesondere
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die Belastung des dörﬂichen und ländlichen Netzes steigt weiter. Mit
zunehmend wärmeren Jahreszeiten erhöht sich die Belastung der Netze,
bis nur noch etwa 70% der Netzampeln grün und über 10% rot sind.
(siehe Tabelle 7.10)
Beim ländlichen und vorstädtischen Netz sind für diese roten Netzampeln
Spannungsschwankungen und für die gelben Ampelphasen zusätzlich Ver-
letzungen der deﬁnierten maximalen Heißpunkttemperatur des regelbaren
Ortsnetztransformators durch Überlastung verantwortlich. Im Dorfnetz
werden die roten Netzampeln hauptsächlich durch Spannungsbandverlet-
zungen und eine Überhitzung des Transformators hervorgerufen (siehe
Tabelle E.7 – E.9).
Die aufgetretenen Spannungsbandverletzungen sind in den wärmeren
Jahreszeiten insbesondere im ländlichen und dörﬂichen Netz durch Über-
schreitungen der vorgegebenen Grenzwerte durch dezentrale Erzeugung
bedingt (siehe Abbildung E.7 – E.9).
7.3.2 Unkoordinierter Betrieb intelligenter Gebäude
Im Folgenden werden die Auswirkungen des unkoordinierten Betriebs intel-
ligenter Gebäude auf Niederspannungsnetze im Vergleich zu Netzen ohne
Systemintelligenz dargelegt (vgl. Forschungsfrage I, Abschnitt 1.2.1).
Szenario Heute Auswirkungen der unkoordinierten Optimierung der Ge-
bäude sind im ländlichen Referenznetz nicht gemessen worden. Die Aus-
wirkungen sind im dörﬂichen Referenznetz ebenfalls klein, führen aber
im Winter zu einer geringen Verbesserung des Netzzustands. Im Som-
mer erhöht sich die Anzahl gelber Netzampeln um 0,3 Prozentpunkte
ohne hierbei die Anteile an roten Netzampeln zu beeinﬂussen. In der
Vorstadt sinkt im Winter und Frühjahr der Anteil gelber Netzampeln um
4,1 bzw. 1,6 Prozentpunkte, um im Sommer um jeweils 0,9 Prozentpunkte
anzusteigen. (siehe Tabelle 7.8)
Die von der unkoordinierten Gebäudeoptimierung erzeugten zusätzlichen
gelben Netzampeln im Sommer werden im Dorf- und Vorstadtnetz durch
Spannungsabweichungen hervorgerufen (siehe Tabelle E.1 – E.3).
Hierbei resultieren die bedingt kritischen Spannungsbandverletzungen im
vorstädtischen Netz hauptsächlich aus zu niedrigen Spannungen, wäh-
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rend im ländlichen und dörﬂichen Netz Überschreitungen der Grenzwerte
überwiegen (siehe Abbildung E.1 – E.3).
Der Eigenverbrauch von Photovoltaikeinspeisung steigt um durchschnitt-
lich etwa 6% an, wobei die anteilige Nutzung in den wärmeren Jahreszeiten
abnimmt. Die Eigennutzung von Elektrizität aus Blockheizkraftwerken
(soweit vorhanden) nimmt hingegen mit zunehmender Außentemperatur
um etwa 10Prozentpunkte ab und die Netzverluste werden um durch-
schnittlich 4,6% gesenkt. (siehe Tabelle 7.11)
Szenario Morgen Die Auswirkungen der Gebäudeoptimierung im Szenario
Morgen sind durchgängig schwach positiv: Der Anteil roter Netzampeln
wird um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf einen Maximalwert von 3,4%
gesenkt und der Anteil gelber Netzampeln um bis zu 3,4 Prozentpunkte
auf einen Maximalwert von 21% verringert. (siehe Tabelle 7.9)
Dies ist bedingt durch eine Verringerung der Anteile (bedingt) kritischer
Situationen aller Art um durchschnittlich etwa 0,6 Prozentpunkte. Die
deutlichsten Rückgänge traten in den Versuchen Morgen – Winter – Vor-
stadt und Morgen – Frühling – Vorstadt von 5,1 und 2,8 Prozentpunkten
auf. (siehe Tabelle E.4 – E.6)
Die Auslöser der (bedingt) kritischen Spannungen sind analog zum Szena-
rio Heute in den wärmeren Jahreszeiten hauptsächlich Überschreitungen
der vorgegebenen Spannungsgrenzen. Eine Ausnahme bildet das vor-
städtische Netz, in dem insbesondere im Winter Unterschreitungen der
Grenzwerte dominieren. (siehe Abbildung E.4 – E.6)
Die unkoordinierte Optimierung erhöht die Ausnutzung der Photovol-
taikeinspeisung um durchschnittlich etwa 12%, die Ausnutzung von Ein-
speisung aus Blockheizkraftwerken um durchschnittlich etwa 28% und
verringert die Netzverluste um etwa 11%. Hierbei zeigen sich die glei-
chen Abhängigkeiten von den Jahreszeiten wie im Szenario Heute. (siehe
Tabelle 7.12)
Szenario Übermorgen Im Szenario Übermorgen ergibt sich ein ähnliches
Bild zum Szenario Morgen: Wieder verringert die Optimierung in den Ge-
bäuden die Anzahl nicht grüner Netzampeln. Der Anteil roter Netzampeln
wird gegenüber den Versuchen ohne Systemintelligenz um durchschnittlich
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0,5 Prozentpunkte, der Anteil gelber Netzampeln durchschnittlich 0,6
Prozentpunkte gesenkt.
Ursache hierfür ist eine gleichmäßige Verringerung der kritischen Situatio-
nen aller Art in allen Netzen (siehe Tabelle E.7 – E.9).
Die Ursachen für die bedingt kritischen Spannungsabweichungen entspre-
chen derer im Szenario Morgen (siehe Abbildung E.7 – E.9).
Die durchschnittliche Photovoltaikeinspeisung sinkt durch Eigenverbrauch
um durchschnittlich etwa 21%, die Einspeisung aus Blockheizkraftwerken
um etwa 37%, wobei wiederum die Abhängigkeiten von der Jahreszeit
analog zum Szenario Heute und Morgen bestehen. Die Netzverluste sinken
um 21%. (siehe Tabelle 7.13)
7.3.3 Koordinierter Betrieb durch das regionale
Energiemanagementsystem
Im zweiten Schritt werden die Auswirkungen des regionalen Energiemanage-
mentsystems auf den Netzzustand in Bezug zum unkoordinierten Verhalten
intelligenter Gebäude (vgl. Forschungsfrage II, Abschnitt 1.2.1) dargelegt.
Szenario Heute Durch die Koordination der intelligenten Gebäude mittels
des regionalen Energiemanagementsystems und den Einsatz der regel-
baren Ortsnetztransformatoren wird der Anteil der aufgetretenen roten
Ampelphasen weitgehend aufgelöst. Hiermit geht auch eine Verringerung
des Anteils an gelben Ampelphasen um durchschnittlich etwa 2,6 Pro-
zentpunkte einher. In Versuchen ohne rote aber mit hohem Anteil gelber
Netzampeln führt der Einsatz des regionalen Energiemanagementsystems
zu einer Verringerung des Anteils an gelben Ampelphasen um bis zu 12,7
Prozentpunkte. Allerdings führt der Einsatz des regionalen Energiema-
nagementsystems in Versuchen mit einer geringen Anzahl nicht-grüner
Ampelphasen zu einer Erhöhung deren Anzahl. So kommt es im Versuch
Heute – Frühling – Vorstadt zu einem Anstieg der Anzahl gelber Netzam-
peln um 7,1 Prozentpunkte. Im Versuch Heute – Vorstadt – Winter hat das
regionale Energiemanagementsystem trotz des hohen Anteils von 17,7%
nur minimale Auswirkungen auf den Netzzustand. (siehe Tabelle 7.8)
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Hierbei beeinﬂusst das regionale Energiemanagementsystem die Anteile
der einzig aufgetretenen kritischen Spannungsbandverletzungen (siehe
Tabelle E.1 – E.3).
Diese Spannungsbandverletzungen sind großteils Überschreitungen der
Grenzwerte, zumal durch den Einsatz der regelbaren Ortsnetztransfor-
matoren eine durchschnittliche Anhebung der Knotenspannungen erfolgt.
(siehe Abbildung E.1 – E.3)
Der Einsatz des regionalen Energiemanagementsystems hat fast keinen
Einﬂuss auf die dezentrale Einspeisung. Die erzielten Verbesserungen
der Netzzustände werden durch durchschnittlich 4,8 Schalthandlungen
zur Spannungsanpassung der regelbaren Ortsnetztransformatoren erzielt
und die Netzverluste um einen weiteren Prozentpunkt gesenkt (siehe
Tabelle 7.11).
Szenario Morgen Die Auswirkungen des regionalen Energiemanagement-
systems auf die Anteile der Netzampelphasen verhalten sich im Szenario
Morgen ähnlich zu denen im Szenario Heute. Wiederum zeigen sich die
positiven Auswirkungen insbesondere in den wärmeren Jahreszeiten, wobei
das regionale Energiemanagementsystem den Anteil roter Netzampeln bis
auf 0,1% reduziert. Im Referenznetz Land geht hiermit eine Erhöhung des
Anteils gelber Netzampeln um bis zu 7,1 Prozentpunkte einher. Analog
zu den Versuchen Heute führt der Einsatz des regionalen Energiemanage-
mentsystems insbesondere im Winter zu einer Erhöhung des Anteils gelber
Netzampeln. (siehe Tabelle 7.8)
Ebenfalls verhalten sich die Anteile der kritischen Situationen ähnlich
zu denen im Szenario Morgen: Das regionale Energiemanagementsystem
verursacht im Winter und Frühjahr zusätzliche bedingt kritische Span-
nungsbandverletzungen, kompensiert aber die kritischen Verletzungen im
Frühjahr und Sommer. (siehe Tabelle E.4 – E.6)
Wie beim Szenario Heute hat das regionale Energiemanagementsystem
fast keinen Einﬂuss auf die dezentrale Einspeisung. Durch eine mit Netz-
größe und Durchschnittstemperatur der Jahreszeit steigende Anzahl an
Schalthandlungen der regelbaren Ortsnetztransformatoren werden die
Netzverluste um durchschnittlich 11 Prozentpunkte gesenkt. Zudem ruft
das regionale Energiemanagementsystem im Versuch Morgen – Dorf –
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Sommer im Durchschnitt etwa 2,2 kVarh Blindleistung pro Tag ab. (siehe
Tabelle 7.12)
Szenario: Übermorgen Bei den Referenznetzen Land und Dorf im stark
belasteten Sommer wird der Anteil roter Netzampeln von maximal 11,4%
auf maximal 4,9% gesenkt, wobei hier auch die Anteile gelber Netzam-
peln um durchschnittlich 2,4Prozentpunkte gesenkt werden. Im Versuch
Übermorgen – Vorstadt – Sommer verringert der Einsatz des regionalen
Energiemanagementsystems den Anteil gelber Netzampeln um 16,9 Pro-
zentpunkte. In den übrigen Versuchen mit Anteilen grüner Netzampeln
über 90% führt der Einsatz des regionalen Energiemanagementsystems
zu einer Erhöhung des Anteils an gelben Netzampeln um durchschnittlich
1 Prozentpunkt. (siehe Tabelle 7.10)
Der Einﬂuss des regionalen Energiemanagementsystems auf die Anteile
bedingt und hoch kritischer Situationen ist ähnlich zu dem in den Szena-
rien Morgen und Heute. So sinkt der maximale Anteil (hoch-) kritischer
Situationen aus Spannungsbandverletzungen um bis zu 7,1 Prozentpunkte.
Hierbei kann das regionale Energiemanagementsystem die kritischen Si-
tuationen aus Überhitzung des Transformators nur um 0,5 Prozentpunkte
auf 3,0% verringern. Auch bleibt ein Anteil an kritischen Situationen
aus Kabelüberlastungen in Höhe von 0,2% bestehen. Gleichzeitig ist eine
leichte Erhöhung bedingt kritischer Spannungsschwankungen bei Versu-
chen mit (weitestgehend) unkritischen Netzen (Winter) zu beobachten.
(siehe Tabelle E.7 – E.9)
Zudem ist die durchschnittliche Spannung durch gegenüber den Versuchen
ohne zentrale Koordination erhöht (siehe Abbildung E.7 – E.9).
In den Netzen Dorf und Land kommt es zu einer Verringerung der Einspei-
sung aus Photovoltaik, wobei insbesondere die Verringerung im Versuch
Dorf – Sommer – Übermorgen mit einer Verringerung von 6,9 Prozentpunkten
(280 kWhd ) hervorsticht. Daneben verringert sich die Photovoltaikeinspei-
sung in den Versuchen Land – Sommer – Übermorgen und Dorf – Frühling
– Übermorgen um etwa 10,2 bzw. 26,7 kWhd . Die Änderungen der Einspeisun-
gen aus Blockheizkraftwerken ist außer im Versuch Übermorgen – Dorf –
Winter, wo es zu einer Erhöhung der Einspeisung um etwa 0,6 kWhd kommt,
klein.
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Die Stabilisierung der Netze verlangt nach bis zu 140 Eingriﬀen auf die
Gebäude pro Tag, wodurch das regionale Energiemanagementsystem bis
zu 9,1 kVarhd Blindleistung pro Gebäude abruft und täglich etwa 10 Schalt-
handlungen des regelbaren Ortsnetztransformators auslöst (Versuch Dorf
– Übermorgen – Sommer). Gleichzeitig verringert die Spannungsanhebung
durch etwa 1 Stufung pro Tag der regelbaren Ortsnetztransformatoren im
Winter die Netzverluste um durchschnittlich 3,5 Prozentpunkte. (siehe
Tabelle 7.13)
7.4 Software-in-a-Hardware-Loop-Versuche
Innerhalb einer sechstägigen Testphase im KIT Energy Smart Home Lab
(siehe Abschnitt 6.3.3) wurden vier unterschiedliche Versuche mit je einem
Tag Dauer durchgeführt (siehe Tabelle 7.14). Die Co-Simulation lief hierbei
auf einer virtuellen Maschine mit Microsoft Windows 10 Education (64-
Bit, Version 1803) als Betriebs- und mit Proxmox Virtual Environment
als Hostsystem. Der virtuellen Maschine wurden 14Prozessorkerne mit 28
Threads á 2,6GHz (Intel Xeon E5-2697v3 ) sowie 128GB Arbeitsspeicher
zugewiesen.
Während dieser Testphase vom 23. bis 29. Juli 2018 war das prototypische
intelligente Gebäude vom Autor dieser Arbeit bewohnt, eine Auﬂistung der
Aktivitäten des Bewohners ist in AnhangF gegeben.
Wesentliches Bewertungskriterium für den vorgestellten Ansatz zur Kopp-
lung von Simulation und Hardware (siehe Abschnitt 6.3) ist die Einhal-
tung der geforderten Echtzeitfähigkeit (siehe Anforderung A5.2), die recht-
zeitige Berechnung der Mikrozeitschritte eines Makrozeitschritts (siehe
Abbildung 2.3).
7.4.1 Berechnungsdauer Makrozeitschritte
Für die Berechnung eines Makrozeitschrittes existiert ein von Technologie-
durchdringung und Netzgröße abhängiger verhältnismäßig geringer Grund-
aufwand von bis zu 6 s (siehe Abbildung 7.1). Bei allen Versuchen wurden
Ausreißer gemessen, bei denen die Berechnungsdauer über dem 5 bis 25-
fachen des Durchschnitts liegt (siehe Tabelle 7.15). In den durchgeführten
Versuchen wird die Realzeitforderung in 2 von 5760 Fällen nicht eingehalten.
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Der Aufwand für die Netzberechnungen ist mit einer durchschnittlichen
Dauer von unter 200ms und einer Maximaldauer <500ms im Vergleich zu
den übrigen Prozessen in der Co-Simulation klein (siehe Tabelle 7.15).
Eine genauere Betrachtung des Versuchs mit den längsten Berechnungs-
dauern (Vorstadt – Übermorgen) erlaubt zusammen mit dem verwendeten
Programmcode eine detaillierte Analyse der Berechnungsaufwände:
Um 10:00, 18:00 und 02:00Uhr kommt es zu einer Erhöhung der Be-
rechnungsdauer für etwa 30min, da in diesen Zeiträumen seitens des Ener-
giemarktes (siehe Abschnitt 5.3) neue Preissignale mit Zeitversatz an die
intelligenten Gebäude verteilt werden.
Der erhöhte Aufwand gegen 06:00 Uhr ist auf eine beginnende Solarein-
strahlung und eine damit verbundene Prognoseerstellung sowie auf einen
erhöhten Warmwasserbedarf zurückzuführen.
Die über den Nachmittag und Abend verteilten Ausreißer sind auf Ein-
griﬀe des regionalen Energiemanagements zurückzuführen, das bei Bedarf
auf die intelligenten Gebäude einwirkt und zeitgleich eine Vielzahl von
Optimierungen der Gebäude auslöst.
Da die thermischen Systeme der Gebäude alle vier Stunden eine Neuopti-
mierung erzwingen, kommt es in den Abendstunden zu Synchronisationsef-
fekten. Die beiden Verletzungen der Realzeitbedingung werden durch eine
zeitgleiche Auslösung von Optimierungen in allen intelligenten Haushalten
der Co-Simulation ausgelöst. Die verwendete Modellierung der gebäudeinter-
nen Grundlastprognose, der Photovoltaikprognose und des Elektrofahrzeugs
erzwingen eine Optimierung um 00:00Uhr. Die zeitgleiche Erzeugung von
Fahrproﬁlen für Elektrofahrzeuge und die dadurch hervorgerufenen Optimie-
rungen (siehe [133]) erzeugen die zweite Verletzung der Echtzeitanforderung
um 04:00Uhr. Die durch die Verletzungen entstandene Desynchronisation
von Simulations- und Echtzeit wurde nach einem Zeitraum von einer bzw.
zwei Minuten – da die Berechnungsdauer eines Zeitschritts größer 120 s war
– wieder aufgehoben.
7.4.2 Taktschwankungen Makrozeitschritte
Die Abweichung zwischen dem Zeitgeber zum Start der Makrozeitschritte
(siehe Abbildung 6.10) und der Systemzeit der virtuellen Maschine gibt
Aufschlüsse über die Genauigkeit und Langzeitstabilität des Aufbaus. Der
Mittelwert dieser Abweichung von durchschnittlich etwa 8ms ist der zusätz-
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Abbildung 7.1 – Berechnungsdauer von Makrozeitschritten in den Software-
in-Hardware-Loop-Versuchen
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Abbildung 7.2 – Verlauf der Berechungsdauer von Makrozeitschritten im
Versuch Vorstadt – Übermorgen
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liche Aufwand zur Simulationsverwaltung zwischen zwei Makrozeitschritten
(siehe Tabelle 7.15 und Abbildung 7.3). Hieraus resultiert ein Abweichung
der Simulation um etwa 12 s pro Tag. Gleichzeitig kommt es auch zu Fällen,
in denen die Simulation der Echtzeit voreilt.
'RUI+HXWH 9RUVWDGW0RUJHQ 9RUVWDGW0RUJHQ469RUVWDGWhEHUPRUJHQ
6RIWZDUHLQD+DUGZDUH/RRS9HUVXFK5HIHUHQ]QHW]7HFKQRORJLHGXUFKGULQJXQJ





7D
NWV
FK
ZD
QN
XQ
J0
DN
UR]
HLW
VF
KUL
WWH
P
V
Abbildung 7.3 – Taktschwankungen der Makrozeitschritte
7.4.3 Künstliche Netznachbildung
Die in Abbildung 7.4 rot dargestellten Abweichungen zwischen den Span-
nungssollwerten der künstlichen Netznachbildung (u4QS_L1-3, blau) und an
den drei Phasen des Hausanschlusspunktes gemessenen Eﬀektivwerten der
Spannung verdeutlichen die Auswirkungen einer Innenimpedanz der künstli-
chen Netznachbildung. So ist etwa der Ladevorgang des Elektrofahrzeugs
(etwa 20:30 – 22:30Uhr) genauso zu erkennen wie der Betrieb des drei-
phasigen Blockheizkraftwerks gegen Mitternacht (siehe Abbildung 7.4). Zu
Ausreißern kommt es auf Grund von Schalthandlungen (Spannungssprünge
von etwa 5V (blau)) des regelbaren Ortsnetztransformators. Zusammen
mit der stark ﬂuktuierenden Photovoltaikeinspeisung kommt es zu Fehlern
von bis zu 10Volt. Der für die (gewollten) Spannungsabweichungen verant-
wortliche Innenimpedanzwiderstand liegt im Mittel bei 0,09Ω und einer
Induktivität 0,138mH (Standardabeichungen 0,003Ω und 0,005mH).
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Abbildung 7.4 – Spannungsversorgung und Rückwirkung des Energy Smart
Home Lab im Software-in-Hardware-Loop-Versuch
7.5 Bewertung und Einordnung der Ergebnisse
Nachdem die erfassten Messwerte analysiert worden sind, werden diese nun
im Kontext der drei Forschungsfragen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 1.2.1)
bewertet und eingeordnet.
Generell sind das ländliche und das dörﬂiche Referenznetz stärker von
(hoch) kritischen Situationen betroﬀen als das vorstädtische Netz. Insbe-
sondere sind im dörﬂichen Netz (Szenario Übermorgen) deutliche Überlas-
tungen des Transformators festgestellt worden. Daneben dominieren in den
Versuchen aus Spannungsbandverletzungen hervorgerufene nicht-grüne Netz-
ampeln. Aus der Verteilung der Knotenspannungen (siehe Abbildung E.1 –
E.9) ist ersichtlich, dass das vorstädtische Netz bis in nahe Zukunft lastdo-
miniert ist, wohingegen das ländliche und das dörﬂiche Netz schon heute von
Erzeugung dominiert werden. Somit ist der Einﬂuss der für die Szenarien
erwarteten Durchdringung an dezentraler Erzeugung deutlich größer als der
Einﬂuss neuer Lasten und Speicher.
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7.5.1 Auswirkungen automatisierter
Gebäudeenergiemanagementsysteme auf
Elektroenergienetze
Die Beobachtungen der Auswirkungen von unkoordiniertem automatisierten
Gebäudeenergiemanagement auf den beschriebenen Zustand der untersuch-
ten Elektroenergienetze sind wie folgt zusammenzufassen:
Forschungsfrage 1 Welche Auswirkungen haben intelligente Gebäude auf
elektrische Energienetze?
Beantwortung Unter dem angenommenen (aktuellen) Tarif für Elektrizität
hat eine unkoordinierte Optimierung der Energie-ﬂüsse begrenzte posi-
tive Auswirkungen auf den Zustand von Niederspannungsnetzen. Diese
Auswirkungen sind insbesondere in Netzen und Szenarien zu beobachten,
in denen die dezentrale Erzeugung gering ist. In den Zukunftsszenarien
mit hoher dezentraler Erzeugung wird aus Netzsicht der Einﬂuss der
unkoordinierten Last- und Erzeugungsverschiebung sowie des Speicher-
einsatzes zunehmend unbedeutender, da der relative Anteil dezentraler
Erzeugung (insb. der Photovoltaik) deutlich größer als der ﬂexibler aktiver
Komponenten sein wird.
Weiterhin erhöht der unkoordinierte Einsatz intelligenter Gebäude die Ei-
gennutzung dezentraler Erzeugung (siehe auch [26,199]).
7.5.2 Einﬂussmöglichkeiten des regionalen
Energiemanagementsystems
In stabileren Netzen, meist im Winter, minimiert der durch das regionale
Energiemanagementsystem koordinierte Einsatz der regelbaren Ortsnetz-
transformatoren die Netzverluste durch eine Erhöhung der durchschnittlichen
Knotenspannung, wodurch auch die Häuﬁgkeit an gelben Ampelphasen an-
steigt. Diese sind bedingt durch kritische Überschreitungen des zulässigen
Spannungsbandes. Dagegen sind in den stärker von Einspeisung dominierten
Versuchen (Frühling und Sommer) die auftretenden Spannungsanstiege so
groß, dass der Handlungsspielraum des Transformators zur Vermeidung
dieser kritischen Knotenspannungen genutzt werden muss. Zusammen mit
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der hohen dezentralen Erzeugung resultiert hieraus eine unvermeidbare
Erhöhung der Netzverluste (siehe Tabelle 7.11 – 7.13). Insbesondere im
Versuch Dorf – Sommer – Übermorgen ist die dezentrale Einspeisung so
hoch, dass der Handlungsspielraum des regelbaren Ortsnetztransformators
nicht mehr zur Klärung der kritischen Situationen ausreicht. Daher werden
vom regionalen Energiemanagementsystem Laständerungen abgerufen, die
neben der Bereitstellung von Blindleistung und der Inkaufnahme erhöhter
thermischer Verluste durch Umplanungen von Blockheizkraftwerken auch
zu einer Begrenzung der Einspeisung aus Photovoltaikanlagen führen (siehe
Tabelle 7.13). Da die angewandte Maßnahmenkaskade (siehe Tabelle 5.2)
Spannungshaltung gegenüber der Vermeidung von Komponentenüberlastung
priorisiert, stagniert der Anteil an kritischen Überlastungen des Transforma-
tors, das Niederspannungsnetz bleibt kritisch belastet.
Forschungsfrage 2 Wie können intelligente Gebäude zur Stabilisierung von
elektrischen Energienetzen genutzt werden?
Beantwortung Die koordinierte Beeinﬂussung von intelligenten Gebäuden
mit automatisiertem Gebäudeenergiemanagement und aktiven Betriebs-
mitteln durch ein regionales Energiemanagementsystem führt zu einer
deutlichen Verbesserung des Netzzustandes. Hierbei werden insbeson-
dere als kritisch deﬁnierte Situationen in Netzen unter Nutzung aller
verfügbaren Aktoren im Netzabschnitt stark verringert und behoben.
Das regionale Energiemanagementsystem verringert den Anteil gelber und
roter Ampelphasen meist deutlich (siehe Tabelle 7.5) und erfüllt dadurch
die verpﬂichtend geforderte lokale Spannungshaltung (siehe Anforderung
A1.3) und Überlastvermeidung (siehe Anforderung A1.4).
Die verbleibenden Anteile an roten und gelben Ampelphasen sind durch
begrenzt vorhandene Flexibilität in den Gebäuden sowie durch einen nicht
ausreichenden Flexibilitätsabruf zu begründen. Letzteres ist mittels Anpas-
sungen der Parameter für die Zuweisung von Ampelphasen und Anreizsigna-
len zu beeinﬂussen (etwa größere Nachbarschaften (siehe Abschnitt 5.1.2)
oder durch stärkere Anreize (siehe Abschnitt 5.1.3)), wobei hier zwischen der
vorgesehenen Sicherheitsmarge bei der Bestimmung von Netzampeln (siehe
Abschnitt 5.1.1) und der geforderten Zurückhaltung bei den Systemeingriﬀen
(siehe Anforderung A3.5) abzuwägen ist.
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Mit Blick auf die deutliche Begrenzung der Photovoltaikeinspeisung und
die hohe erforderliche Blindleistungsbereitstelllung im besonders kritischen
Versuch Dorf – Sommer – Übermorgen wird gleichzeitig deutlich, dass der
Koordination von intelligenten Gebäuden auf Basis von Anreizen Grenzen
gesetzt sind und in manchen Szenarien ein Netzausbau in Betracht gezogen
werden muss.
Die Bereitstellung von Wirk- und Blindleistung für übergeordnete Span-
nungsebenen (siehe Anforderung A1.1 & A1.2) ist in Architektur und
Betriebsstrategie des regionalen Energiemanagementsystems vorgesehen
und umgesetzt worden (siehe Abschnitt 5.1.3 & 5.3). Diese ist mit Blick
auf die gewählte Repräsentation der übergeordneten Mittelspannungsebene
(siehe Abschnitt 6.1.2) dabei nicht evaluiert worden, da die Modellierung
keine realitätsnahen Aussagen über den Systemdienstleistungsbedarf des
Mittelspannungsnetzes zulässt.
Ein bilanziell autarker Betrieb oder Inselnetzbetrieb (siehe Anforderungen
A1.5 & A1.6) erfordert eine entsprechende Dimensionierung von Erzeugern
und Speichern des Microgrids, wobei hier auch thermische Komponenten
mitzuberücksichtigen sind. Da die vorgestellten Referenzszenarien nicht unter
dieser Fragestellung entworfen worden sind, können neben den Aussagen zur
Erhöhung der Nutzung an dezentraler Erzeugung keine weiteren Aussagen
zur Eignung des regionalen Energiemanagementsystems für autarken oder
Inselnetzbetrieb getroﬀenen werden (siehe Tabelle 7.16).
Zusammen mit der Veriﬁkation des regionalen Energiemanagementsystems
(siehe Abschnitt 7.2.1) kann die Bewertung der Eignung der Systemarchi-
tektur und der Betriebsstrategie erfolgen:
Forschungsfrage 3 Welche Betriebsstrategien und Strukturen werden be-
nötigt, um elektrische Netze mit intelligenten Gebäuden zu stabilisieren?
Beantwortung Die auf Basis der erweiterten generischen Observer/Controller-
Architektur entworfene Architektur und die zurückhaltend agierende Regel-
strategie des regionalen Energiemanagementsystems sind für den lokalen
Betrieb von Microgrids, die an ein Verbundsystem angeschlossen sind,
geeignet.
Gemäß der getroﬀenen Abgrenzungen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 1.2.3)
sind die Kosten (insb. für Installation, Betrieb und Wartung) des Einsatzes
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des vorgeschlagenen regionalen Energiemanagementsystem und dessen regu-
latorische Ausgestaltung nicht untersucht worden. Bei dem vorgestellten und
untersuchten System handelt es sich somit um einen funktionalen technischen
Prototypen, der bei Verwendung von realistischen Komponenten-, Netz- und
Flexibilitätsmodellen Aussagen über die Eignung intelligenter Gebäude als
aktive Komponente zur Systemdienstleistungserbringung erbracht hat.
7.5.3 Software-in-a-Hardware-Loop-Versuche
Die durchgeführten Messungen mit dem Software-in-the-Hardware-Loop-
Aufbau (siehe Abschnitt 7.4) zeigen, dass dieser für die Evaluation der
statischen Eigenschaften von Hard- und Softwarekomponenten zukünftiger
Energiesysteme geeignet ist. Alle Kommunikationskanäle haben während
der Durchführung der Versuche ohne Einschränkungen funktioniert. Da
keine Langzeitstudien mit dem real existierenden intelligenten Gebäude
durchgeführt worden sind, können keine umfassenden Aussagen über Wech-
selwirkungen zwischen regionalem Energiemanagementsystem und realem
intelligenten Gebäude getroﬀen werden.
Bewertung Evaluationsumgebung Der vorgestellte Software-in-a-Hard-
ware-Loop-Aufbau realisiert die Forderung nach der Evaluation des regio-
nalen Energiemanagementsystems an realer Hardware weitgehend. Zwar
ist keine Evaluation an einem kompletten Microgrid mit einer Vielzahl
realer intelligenter Gebäude durchgeführt worden, dennoch bieten die
vorgestellten Referenzszenarien eine angemessene Nachbildung realer Nie-
derspannungssysteme. Zudem ist der vorgestellte Versuchsaufbau durch
den Ansatz zur losen Kopplung der Komponenten um weitere Hardware-
bausteine ergänzbar.
Für Folgeversuche ergeben sich aus den durchgeführten Experimenten (siehe
Abschnitt 7.4) folgende Anpassungsmaßnahmen:
Um die gemessenen, durch die Komponentenmodellierung hervorgerufenen
Synchronisationseﬀekte zu minimieren, ist für ausgedehntere Simulationen,
wie etwa der mehrerer Niederspannungssysteme, eine Anpassung aller ver-
wendeten Simulationskomponenten dahingehend erforderlich, dass auf eine
zeitgebundene Ereignisauslösung verzichtet wird. Allerdings ist bei der Um-
setzung der hierzu erforderlichen Anpassungen zu prüfen, ob eine gelegentli-
che Überschreitung der zulässigen Berechnungsdauer eines Makrozeitschritts
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akzeptabel ist. Durch den losen Kopplungsansatz von Hard- und Software
entsteht hierbei nur ein kurzzeitiger Fehler, der je nach Anwendungsfall
gegenüber einem entstehenden Anpassungsaufwand abzuwägen ist.
Weiterhin sind die für den Software-in-a-Hardware-Loop-Aufbau verwende-
ten Komponenten keine echtzeitfähigen Systeme, somit sind die gemessenen
mittleren Taktabweichungen unvermeidbar und es ist lediglich die mittle-
re Abweichung (engl. drift) des Taktgebers des Simulators gegenüber der
Systemzeit nach Voruntersuchungen kompensierbar.
7.5.4 Einordnung der Systeme
Der Vergleich des evaluierten regionalen Energiemanagementsystems (siehe
Abschnitt 7.3) mit dem Stand der Technik (siehe Abschnitt 4) zeigt, dass
dieses überdurchschnittlich viele Systemdienstleistungen vorsieht und anbie-
tet. Das regionale Energiemanagementsystem ist für die lokale Stabilisierung
von Niederspannungselektroenergiesystemen evaluiert (siehe Tabelle 7.17),
die optional geforderten („kann“) virtuellen Kraftwerke sowie die bilanzielle
Autarkie zwar im System vorgesehen, aber nicht demonstriert.
Bei den nicht-funktionalen Anforderungen ist das vorgestellte regionale
Energiemanagementsystem das einzig betrachtete System, das diese mit
der Einschränkung eines nicht erbrachten Stabilitätsnachweises vollständig
erfüllt. Insbesondere ein zurückhaltender Netzbetrieb ist in der Literatur
sonst nur in Ansätzen vorgesehen.
Weiterhin ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des regionalen Ener-
giemanagementsystems, dass dieses alle Anforderungen an die Modellie-
rung der aktiven Komponenten sowie von Niederspannungssystemen erfüllt
(Tabelle 7.18). Eine kleine, aber in der Literatur übliche Einschränkung ist
bei der begrenzten Verwendung realer Hardware gegeben, da in dieser Ar-
beit anstatt eines aufwändigen Feldtests in einem kompletten Netzabschnitt
nur ein einzelnes reales Gebäude zur Evaluation verwendet wurde (siehe
Abschnitt 7.4),
Demnach ist in der vorliegenden Arbeit mit dem regionalen Energie-
managementsystem ein System zum Betrieb von Niederspannungsnetzen
geschaﬀen worden, dass den Stand der Technik insbesondere durch seine
zurückhaltende Beeinﬂussung und seine Evaluationsumgebung mit realer
Hardware erweitert.
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Tabelle 7.2 – Übersicht der erfassten Messgrößen
Messgröße Einheit Beschreibung
Technische Messgrößen
Wirkleistung P kW Last und Erzeugung an den Netzknoten
Blindleistung Q kVar Last und Erzeugung an den Netzknoten
Knotenspannungen U p.u.
Leiterströme I A Belastung der Leiter und Kabel
Energiemenge E kWh vom Netzabschnitt bezogene Energiemengen
Heißpunkttemperatur des
RONT ΘHeißpunkt
◦C Maximaltemperatur nach
DIN IEC 60076-7 [83]
Stufung des RONT s Übersetzungsverhältnis
Abgeleitete Messgrößen
Anzahl kritischer
Situationen
# technische Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.1)
Anteile der Ampelphasen % topologische Netzampel (siehe
Abschnitt 5.1.2)
Eingriﬀe des REMS # koordinative Netzampel (siehe
Abschnitt 5.1.3)
Messgrößen der Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung
Dauer von
Makrozeitschritten
s Software-in-a-Hardware-Loop-Simulation
(siehe Abschnitt 6.3.2)
Berechnungsdauer von
Makrozeitschritten
s “
Berechnungsdauer von
Netzberechnungen
s “
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Tabelle 7.5 – Durchschnittliche Häuﬁgkeit der Netzampelphasen in Abhän-
gigkeit zur Systemintelligenz (Anteil in %)
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
rote Ampelphase 1,36 1,21 0,21
gelbe Ampelphase 9,40 8,57 7,00
grüne Ampelphase 89,24 90,22 92,79
Tabelle 7.6 – Durchschnittliche Häuﬁgkeit (bedingt) kritischer Situationen
in Abhängigkeit zur Systemintelligenz (Anteil in %)
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
kritisch 0,93 0,02 0,21 0,85 0,01 0,13 0,01 0,01 0,11
bedingt kritisch 8,48 0,00 0,77 7,71 0,00 0,51 6,02 0,00 0,62
unkritisch 90,58 99,98 99,01 91,44 99,98 99,36 93,96 99,99 99,27
Tabelle 7.7 – Durchschnittliche technische Auswirkungen der Systemintel-
ligenz
noOpt HhOpt REMS
Einspeisung PV 850,5 kWhd -9,0% -10,4%
Einspeisung BHKW 8,7 kWhd -46,6% -40,8%
Netzverluste 20,8 kWhd -13,0% -6,7%
# Eingriﬀe REMS/d - - 7,8
# Stufungen RONT/d - - 5,1
Blindleistungseinsatz Q 175,3 kWhd -61,1% -35,2%
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Tabelle 7.14 – Übersicht der Experimente mit der Software-in-a-Hardware-
Loop-Umgebung
Versuch Dorf-
Heute
Vorstadt-
Morgen
Vorstadt-
Morgen-
4QS
Vorstadt-
Übermorgen
Referenznetz Dorf Vorstadt Vorstadt Vorstadt
Technologie-
durchdringung
Heute Morgen Morgen Übermorgen
Systemintelligenz Gebäudeoptimierung & regionales Energiemanagementsystem
Netznachbildung    
Künstliche
Solareinstrahlung
   
Tabelle 7.15 – Statistische Größen der durchgeführten Software-in-a-
Hardware-Loop-Versuche
Versuch Dorf-
Heute
Vorstadt-
Morgen
Vorstadt-
Morgen-
4QS
Vorstadt-
Übermorgen
Berechnungsdauer Makrozeitschritt
Maximum 5,95 s 33,1 s 34,9 s 136 s
Durchschnitt 0,38 s 1,30 s 1,32 s 29,2 s
Minimum 0,19 s 0,60 s 0,59 s 0,65 s
Standard-
abweichung
0,36 s 1,19 s 1,34 s 5,82 s
Dauer Netzberechnung
Durchschnitt 18ms 150ms 156ms 161ms
Taktschwankungen Makrozeitschritt
Maximum 44ms 83ms 113ms 89ms
Durchschnitt 8,29 s 7,50ms 7,23ms 8,05ms
Minimum -17ms -51ms -119ms -63ms
Standard-
abweichung
5,56ms 10,4ms 12,6ms 12,6ms
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8
Schlussfolgerungen
Nachdem das vorgestellte regionale Energiemanagementsystem für die zu-
rückhaltende Systemdienstleistungserbringung durch intelligente Gebäude
im vorherigen Kapitel evaluiert wurde, wird abschließend die vorliegende
Arbeit resümiert (siehe Abschnitt 8.1) und ein Ausblick auf oﬀen gebliebene
Aspekte und weitergehende Forschungsfragen gegeben (siehe Abschnitt 8.2).
8.1 Zusammenfassung und Fazit
In Zuge der Energiewende ﬁnden neue Komponenten, insbesondere dezen-
trale Erzeugung, Elektromobilität, sowie Technologien, wie automatisiertes
Energiemanagement, zunehmend Anwendung in Niederspannungssystemen.
Diese lassen aus Gebäuden intelligente Gebäude werden, die ihr Energie-
proﬁl automatisiert an extern und von Nutzern vorgegebene Ziele anpassen
können. Dabei sind jedoch die Auswirkungen von intelligenten Gebäuden
auf ihre verbindende und versorgende Infrastruktur sowie die Nutzung dieser
Gebäude zur Erbringung von Systemdienstleistungen wenig untersucht.
In der vorliegenden Arbeit werden daher im beschriebenen Spannungsfeld
folgende drei Forschungsfragen systematisch untersucht und beantwortet
(siehe Abschnitt 1.2):
Forschungsfrage 1 Welche Auswirkungen haben intelligente Gebäude auf
elektrische Energienetze?
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Forschungsfrage 2 Wie können intelligente Gebäude zur Stabilisierung von
elektrischen Energienetzen genutzt werden?
Forschungsfrage 3 Welche Betriebsstrategien und in welchen Strukturen
werden benötigt, um elektrische Netze mit intelligenten Gebäuden zu
stabilisieren?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird wie folgt vorgegangen:
Nach der Zusammenfassung erforderlicher Grundlagen und Begriﬄich-
keiten (siehe Abschnitt 2) wird das Problem der Netzstabilität bei hoher
dezentraler Einspeisung als Herausforderung in Niederspannungssystemen
erläutert (siehe Abschnitt 3.1) und die Rolle der aktiven Komponenten im
Kontext von automatisiertem Energiemanagement und Flexibilität (engl.
demand response) klassiﬁziert und diskutiert (siehe Abschnitt 3.2). Diesem
schließt sich eine Darstellung der (statischen) Systemdienstleistungen in
Niederspannungsnetzen an (siehe Abschnitt 3.3), die gleichzeitig die lokalen,
globalen und nutzergegebenen Systemziele des regionalen Energiemanage-
mentsystems bilden. Auf Basis dieser Ziele wird eine Anforderungsanalyse
für die Basis der Bewertung der Qualität der benötigten Lösungen und
Systeme durchgeführt. Hierin wird unter anderem hergeleitet, dass pri-
mär der Interessenskonﬂikt zwischen marktgetriebener und netzdienlicher
Nutzung der Freiheitsgrade aktiver Komponenten aufzulösen ist. Zudem
werden weitere Basisfunktionalitäten sowie Lösungen für nicht-funktionale
Anforderungen benötigt (siehe Abschnitt 3.4). In der zugehörigen Evalua-
tionsumgebung sind hierbei realitätsnahe Szenarien einzusetzen, die reale
intelligente Gebäude enthalten (siehe Abschnitt 3.5).
Die Anforderungsanalyse dient zur Identiﬁkation von Forschungslücken
in der Literatur (siehe Abschnitt 4): Stand der Technik ist, dass meist nur
ausgewählte Systemdienstleistungen durch einzelne Komponententypen er-
bracht werden. Damit aber intelligente Gebäude zur Stabilisierung von
elektrischen Energienetzen beitragen können, müssen diese aus heterogenen
Komponenten bestehenden Systeme mehrere unterschiedliche Systemdienst-
leistungen bereitstellen. Hierbei müssen auch die in der Literatur nur wenig
behandelten Wechselwirkungen zu Netzbetriebsmitteln wie regelbaren Orts-
netztransformatoren mitberücksichtigt werden. Der Netzbetrieb hat auf
Grund der marktgetriebenen Interessen der Nutzer angeschlossener intelli-
genter Gebäude zurückhaltend zu erfolgen, sodass netzdienliche Eingriﬀe nur
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bei Bedarf und der Situation angemessen erfolgen. Weiterhin hat die Evalua-
tion der Verfahren unter der Verwendung realer Hardware zu erfolgen, um
den (naturgemäßen) Vereinfachungen bei der Modellierung Rechnung zu tra-
gen. Dies ist in der Literatur bisher nur mit einzelnen aktiven Komponenten
wie etwa einer Photovoltaikanlage geschehen.
Folgende Beiträge in Form von Lösungen und Analysen werden in dieser
Arbeit präsentiert, die zur Beantwortung der Forschungsfragen nötig sind:
Netzampelkonzept Zur Lösung des Interessenkonﬂiktes zwischen Netzbe-
trieb und freiem, marktgetriebenem Handeln der Nutzer intelligenter
Gebäude wird das BDEW-Netzampelkonzept [23] ausgestaltet, erweitert
und detailliert speziﬁziert, um den identiﬁzierten Bedarf an einem zurück-
haltenden Netzbetrieb zu erfüllen (siehe Abschnitt 5.1). Die Netzampel
legt hierbei die Wechselwirkungen zwischen Prosumer, Markt und Netz-
betreiber in Abhängigkeit des Netzzustandes fest. In einem ersten Schritt
wird mit der technischen Netzampel deﬁniert, ob eine technisch kritische
Situation vorliegt, die eine teilweise (gelbe Ampelphase) oder starke (rote
Ampelphase) Beeinträchtigung des Marktes erfordert und erlaubt. Hierauf
aufbauend werden mittels der topologischen Netzampel Netzanschlüsse
identiﬁziert, die signiﬁkant zur Klärung einer kritischen Situation beitra-
gen können. Die koordinative Netzampel realisiert den zurückhaltenden
Netzbetrieb durch bedarfsgerechte Eingriﬀe in das überwachte Netzgebiet.
Hierbei regelt die Maßnahmenkaskade situationsabhängig die Abrufreihen-
folge von Komponenten im Netz. Bei Bedarf stellen intelligente Gebäude
dem Netz in einem zweistuﬁgen, anreizbasierten Verfahren Flexibilität
bereit.
Systemarchitektur Aus der Ausgestaltung der Netzampel wird die hier-
archische Systemarchitektur für das regionale Energiemanagementsys-
tem abgeleitet (siehe Abschnitt 5.2). Die generische Observer/Controller-
Architektur wird auf Basis der Anforderungen an das regionale Energiema-
nagementsystem als geeignetes Entwurfsmuster ausgewählt und um zwei
Abstraktionsschichten zur erweiterten generischen Observer/Controller-
Architektur ergänzt. Hierauf erfolgt die Konzeption, Entwurf und Umset-
zung eines regionalen Energiemanagementsystems innerhalb des Entwurfs-
musters mit der technischen, der topologischen und der koordinativen
Netzampel für den zurückhaltenden Netzbetrieb.
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Referenzszenarien für Niederspannungselektroenergiesysteme Das Eva-
luationsgebiet für das regionale Energiemanagementsystem sind die aus der
Literatur abgeleiteten Niederspannungsreferenzszenarien, die jeweils drei
Niederspannungsnetze (Land – Dorf – Vorstadt) und drei Technologiekon-
ﬁgurationen (heute – morgen – übermorgen) für Niederspannungssysteme
der Öﬀentlichkeit zur Verfügung stellen. Hierbei sind die Topologie, die
Leiter, die Betriebsmittel und die Mittelspannungsanbindung speziﬁziert.
Die zugehörige Modellierung von (intelligenten) Gebäuden deﬁniert sowohl
Bewohnerzahl und Geräteausstattung, insbesondere die von dezentralen
Erzeugern, Elektrofahrzeugen und Speichern, als auch die Nutzung von
Haushaltsgeräten. (siehe Abschnitt 6.1)
Co-Simulation und Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung Eine Um-
gebung zur Co-Simulation wird aus dem Organic Smart Home für intelli-
gente Gebäude und einer Netzsimulation aufgebaut, in der die entworfenen
Referenzszenarien implementiert sind (siehe Abschnitt 6.2). Hierbei wer-
den die einzelnen Simulatoren für intelligente Gebäude, Betriebsmittel
und Niederspannungsnetze auf Basis der Simulationsfunktionalitäten des
Gebäudeenergiemanagementsystems Organic Smart Home hierarchisch
aufgebaut. Der benötigten Evaluation mit realen Komponenten wird durch
die Integration eines realen intelligenten Gebäudes nebst einer Umgebungs-
nachbildung in die Co-Simulationsumgebung entsprochen, wodurch eine
Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung entsteht (siehe Abschnitt 6.3).
Hierbei werden die einzelnen Komponenten mittels eines Message Bus lose
gekoppelt, was zusätzlich eine Nutzung des Aufbaus in dynamischen und
transienten Power-Hardware-in-the-Loop-Versuchen erlaubt. Die durchge-
führten Versuche in der Software-in-a-Hardware-Loop-Umgebung zeigen
das Potenzial des Ansatzes und die Fähigkeit des regionalen Energieman-
gementsystems, reale Komponenten zu beeinﬂussen.
Auswirkungen intelligenter Gebäude Die durchgeführten Versuche mit
den vorgestellten Referenznetzen und Szenarien zeigen zunächst die grund-
sätzliche Robustheit von Niederspannungssystemen. Während die unko-
ordinierte Optimierung der Energieﬂüsse in intelligenten Gebäuden nur
einen begrenzten aber positiven Einﬂuss auf den Netzzustand hat (siehe
Forschungsfrage I), wird dieser bei Einsatz des regionalen Energiemanage-
mentsystems deutlich verbessert (siehe Forschungsfrage II). Hierbei werden
210
8.2 Ausblick
insbesondere die kritischen Systemzustände in der roten Ampelphase weit-
gehend behoben, wobei dies auch unter Begrenzung der eingespeisten
dezentralen Erzeugung geschieht. Die Häuﬁgkeit begrenzt kritischer Situa-
tionen wird im Mittel reduziert. Der Einsatz eines regelbaren Ortsnetz-
transformators verringert bei stabilen Netzen die Systemverluste, erhöht
allerdings auch die Anzahl bedingt kritischer Spannungsverletzungen und
ruft zusätzliche gelbe Ampelphasen hervor. Demnach ist die vorgeschlage-
ne erweiterte generische Observer/Controller-Architektur für den Betrieb
eines Microgrids geeignet (siehe Forschungsfrage III).
Die ausführliche und systematische Einordnung der präsentierten Beiträge
unter Nutzung des aufgestellten Anforderungskatalogs in die Literatur zeigt,
dass die Beiträge dieser Arbeit deutliche Fortschritte schaﬀt: Neben der
technischen Bewertung der Fähigkeit intelligenter Gebäude Systemdienst-
leistungen zur Stabilisierung von Niederspannungssystemen zu erbringen,
werden zusätzlich Modelle und Verfahren für die Evaluation von Technologi-
en in Niederspannungssystemen mit realer Hardware geschaﬀen, verwendet
und bereitgestellt.
8.2 Ausblick
Aus der Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit und der zugehöri-
gen Veriﬁkation (siehe Abschnitt 7.2, Tabelle 7.3 & 7.4) und Bewertung (sie-
he Abschnitt 7.5 & Tabelle 7.16) des regionalen Energiemanagementsystems
und seiner Evaluationsumgebung ist der weitergehende Forschungsbedarf zu
bestimmen. Dieser wird im Folgenden kurz dargelegt.
Bilanzielle Autarkie und Inselnetze Kurz- und mittelfristig ausgeglichene
Energiesysteme erfordern eine an Klima und Nutzer angepasste Dimensio-
nierung der lokal verfügbaren Erzeuger und Speicher eines Netzabschnitts.
Dies erfolgt über eine Anpassung der Referenzszenarien. Mit der vorgestell-
ten Umgebung zur Co-Simulation für automatisiertes Energiemangement
in Verteilnetzen ist hierfür eine Evaluationsplattform bereitgestellt worden.
Lernfähigkeit Eine volatile Erzeugung vieler dezentraler Erzeugungsanla-
gen, schwer zu prognostizierendes Nutzerverhalten und sich ändernde
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Systemkonﬁgurationen fordern eine lernfähige Betriebsstrategie. Die vor-
gestellte erweiterte generische Observer/Controller-Architektur ermöglicht
eine Modiﬁkation oder einen Austausch des entworfenen modellprädiktiven
Reglers durch eine lernfähige Betriebsstrategie.
Modellverfeinerungen Naheliegende Weiterentwicklungen an den erarbei-
teten Niederspannungssystemmodellen sind eine Datenerhebung der Ge-
räteverteilung über die elektrischen Phasen zur Erweiterung der Netzbe-
rechnung auf drei Phasen und die Integration eines Nahwärmenetzes zur
Untersuchung von Betriebsstrategien für eine Sektorenkopplung. Beides ist
mit dem vorgeschlagenen Aufbau der Co-Simulationsumgebung möglich.
Zusätzliche Hardwarekomponenten Der vorgestellte Software-in-a-Hard-
ware-Loop-Aufbau enthält nur ein reales intelligentes Gebäude als physi-
sche Komponente. Es ist naheliegend, zusätzliche Hardware dem Aufbau
hinzuzufügen, etwa einen zusammenhängenden Teil eines der vorgestell-
ten Referenzszenarien inklusive Leitungen in Hardware aufzubauen oder
einen regelbaren Ortsnetztransformator zu integrieren. Ebenfalls ist die
Integration des vorgestellten Aufbaus in eine größere Laborinfrastruktur
realisierbar. Dies wird durch den in dieser Arbeit realisierten Kopplungs-
ansatz mittels eines Message Bus unterstützt.
Über die oﬀenen Punkte hinaus ergibt sich aus den für diese Arbeit getrof-
fenen Abgrenzungen (siehe Abschnitt 1.2.3) zusätzlicher Foschungsbedarf:
Dieser betriﬀt nicht nur ökonomische Betrachtungen des ﬁnanziellen Auf-
wands für den Einsatz des vorgeschlagenen Netzampelkonzepts, sondern auch
dessen Einsetzbarkeit im Kontext existierender regulatorischer Bedingungen.
Es ist außerdem naheliegend, die vorgestellten Referenzszenarien um Mo-
delle für Gewerbe-, (Industrie-) und landwirtschaftliche Betriebe zu erweitern
sowie Modelle höherer Netzebenen zu integrieren, um noch realitätsnähere
Simulationen von Spannungsebenen-übergreifender Systemdienstleistungser-
bringung durchführen zu können.
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Speziﬁkation Referenznetze
Folgend sind die drei in Abschnitt 6.1.2 entworfenen Referenznetze für Nie-
derspannungssysteme aus [106,157] unter Nutzung des IEEE Common Date
Format [318] speziﬁziert. Dise sind unter https://github.com/aifb/ lv-grids
verfügbar.
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C
Reale Evaluationsumgebung - KIT Energy
Smart Home Lab
C.1 Geräteausstattung
Tabelle C.1 – Ausstattung des KIT Energy Smart Home Lab nach [159]
Verteilte und erneuerbare Energieerzeuger
PV Zellen 24xSovello SV-T-195 4,7 kWpeak
PV Inverter SMA Sunny Tripower STP
10000TL-10
10,0 kVA (3 phasig)
PV Simulator ET System LAB/SMS3100
mit SMA Mini Central
3,0 kWDC
μBlockheizkraftwerk SenerTec Dachs G 5.5
standard
5,5 kWelectrisch (3 phasig),
12,5 kWthermisch
Batteriespeichersystem
Batterie BYD B-Box 10.0 10,24 kWh
Netzanbindung SMA Sunny Island
SI6.0-H12
6 kW (1 phasig)
Hybrides elektrisches Speichersystem
Batterien 12xHoppecke HC122000 7,92 kWh (3 h Entladung)
Superkondensatoren 1-4xNesscap
EMHSR-0006C0-150R0C
67,32 kWs (per Modul)
Netzanbindung Entwicklung des ETI 22 kW (3 phasig)
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Haushaltsausstattung
Haushaltsgeräte Miele: Kaﬀee-, Spül-, & Waschmaschine,
Wäschetrocker, Kochfeld, Backofen
Liebherr : Kühlschrank, Gefrierschrank
Andere: Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster
Geräte Gateway Miele XGW 3000 & Miele
XGW 2000
Kommunikation: GEMS -
Haushaltsgeräte
Heizungs- und Klimasystem
Systemcontroller Kieback&Peter BMR410 &
FBU410
Modbus Gateway
Heißwassertank SenerTec SE 750 750Liter (≈ 25 kWh bei
Δθ = 30K)
Einschraubheizkörper Eltra 2NP 5635-290 9 kW
Klimainverter Mitsubishi
PUHZ-RP60VHA4
6 kW Kühlleistung
Kaltwassertank Sonderanfertigung 200Liter
Phasenwechselmaterial DeltaSystems
DELTA-COOL 24
Schmelztemperatur: 24◦C
10,9 kWh (bei 22–28◦C)
Messsysteme und Sensoren
Elektrisches Messsystem WAGO 750-8204 WAGO-I/O-SYSTEM 750
Controller
Multimeter WAGO 750-494 und
750-495
3 und 4 phasige
Leistungsmessklemmen
Thermisches Messsystem Lingg & Janke eibSOLO KNX Gateway
Wärmemengenzähler Kamstrup MULTICAL 601 KNX
VOC Sensoren AppliedSensor AS-MLV-P USB VOC Sensoren
Nahbereichsfunk blukii SmartSensor / S Bluetooth Low Energy
Sensor Beacons
Anwesenheitserkennung EnOcean Bewegungsmelder, Tür- &
Fenstersensoren
Netznachbildung
4-Quadranten Verstärker Spitzenberger & Spies;
3x PAS10000/RL4000
+30,0 kVA/-15,0 kW
(≤ 270Vrms)
Digitale
Signalprozessoren
Spitzenberger & Spies
SyCore
statische
Kurvengenerierung
OPAL-RT
TECHNOLOGIES OP5031
und HYPERSIM
dynamische und
transiente
Kurvengenerierung
Netzumschaltung Entwicklung IEH unterbrechungsfreie
Umschaltung
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Abbildung C.1 – Elektrische Teilnetze und Installationen im KIT Energy
Smart Home Lab
Detailpläne über die elektrischen Installationen vor den in [159] beschriebe-
nen Anpassungen sind in [127] gegeben.
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C.3 Thermische Installation
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Abbildung C.2 – Kaltwassersystem des KIT Energy Smart Home Lab
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Abbildung C.3 – Warmwassersystem des KIT Energy Smart Home Lab
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D
Erweiterte Parametrierung der
Versuchsaufbauten
Tabelle D.1 – Auﬂistung der Parameter
Parameter Wert Bemerkung
Regionales Energiemangementsystem
Technische Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.1)
siehe Tabelle 5.1
Topologische Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.2)
Einﬂuss Komponenten-
überlastung
0.05 ∗ n signiﬁkanter (rot), begrenz-
ter (gelb) Anteil
Nachbarschaft Spannungs-
bandverletzung
0.5 ∗ √n nahe (rot), erweiterte (gelb)
Nachbarschaft
Koordinatorische Netzampel (siehe Abschnitt 5.1.3)
Initialer Anreiz ΔEPSt0,t1 5, 10, 20 ct relative Änderung
Beginn Anreiz t0 0 relative Zeit
Beginn Nachholphase t1 1800, 3600 s relative Zeit
Ende Nachholphase t2 5400, 10800 s relative Zeit
Faktor Kopplung PLS c [250,500] Wct Kopplung an Anreiz
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Intelligente Gebäude (aus [199])
Thermischer Speicher 750 l Heißwassertank
Optimierungsverfahren Genetischer Algorithmus Binäres Encoding
Populationsgröße 100 Individuen
Maximalanzahl an Evalua-
tionen
20000 10000 bei Anreizen durch
das REMS
Markt
Strompreis Strombezug 30 ct ﬂach
Strompreis Photovoltaik-
einspeisung
10 ct ﬂach
Strompreis Einspeisung
aus Batterie
5 ct ﬂach
Strompreis Einspeisung
aus Blockheizkraftwerk
9 ct ﬂach
Gaspreis 8 ct ﬂach
Regelbarer Ortsnetztransformator (aus [105])
Stufenzahl 9 Abgriﬀe auf Sekundärseite
Stufung 0,025 p.u. Änderung des Wicklungsver-
hältnis je Stufe
Betriebsstrategie Dynamischer Sollwert Usoll-PTrafo-Kennlinie
Netzberechnung
Verfahren Newton-Raphson (siehe Abschnitt 2.2.4)
Obergrenze Iterationen 100 Abbruchkriterium
Fehlertoleranz 10−5 Abbruchkriterium
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E
Zusätzliche Messdaten der durchgeführten
Versuche
E.1 Aufgetretene kritische Situationen
Tabelle E.1 – Kritische Situationen im Versuch Heute – Winter (Anteil in
%) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0
Dorf
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,8 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0
82,2 100,0 100,0 85,8 100,0 100,0 88,3 100,0 100,0
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Tabelle E.2 – Kritische Situationen im Versuch Heute – Frühling (Anteil
in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
96,5 100,0 100,0 96,5 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0
Dorf
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
97,7 100,0 100,0 97,6 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,5 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0
96,5 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 90,7 100,0 100,0
Tabelle E.3 – Kritische Situationen im Versuch Heute – Sommer (Anteil
in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,3 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
87,7 100,0 100,0 87,6 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0
Dorf
0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9,3 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
90,5 100,0 100,0 90,2 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,9 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
94,1 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0
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Tabelle E.4 – Kritische Situationen im Versuch Morgen – Winter (Anteil
in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0
Dorf
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,5 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0
87,5 100,0 100,0 92,6 100,0 100,0 84,6 100,0 100,0
Tabelle E.5 – Kritische Situationen im Versuch Morgen – Frühling (Anteil
in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,2 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0
92,3 100,0 100,0 92,8 100,0 100,0 83,9 100,0 100,0
Dorf
0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,8 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
93,7 100,0 100,0 94,2 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8,5 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
91,5 100,0 100,0 94,3 100,0 100,0 91,0 100,0 100,0
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Tabelle E.6 – Kritische Situationen im Versuch Morgen – Sommer (Anteil
in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
2,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
18,4 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0
79,2 100,0 100,0 79,9 100,0 100,0 76,8 100,0 100,0
Dorf
1,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,4 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
80,8 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 93,1 100,0 100,0
Vorstadt
0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21,6 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0
78,1 100,0 100,0 79,5 100,0 100,0 96,5 100,0 100,0
Tabelle E.7 – Kritische Situationen im Versuch Übermorgen – Winter
(Anteil in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
99,7 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0
Dorf
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0
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Tabelle E.8 – Kritische Situationen im Versuch Übermorgen – Frühling
(Anteil in %) nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
2,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
8,9 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0
89,0 100,0 100,0 89,8 100,0 100,0 92,1 100,0 100,0
Dorf
2,3 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9,4 0,0 2,0 8,9 0,0 0,6 4,4 0,0 0,5
88,3 99,9 98,0 89,4 99,9 99,4 95,6 99,9 99,5
Vorstadt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,4 0,0 1,3 3,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
94,6 100,0 98,7 96,4 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0
Tabelle E.9 – Kritische Situationen Übermorgen - Sommer (Anteil in %)
nach Netztyp
Systemintelligenz noOpt HhOpt REMS
Ursache U I θh U I θh U I θh
Land
7,5 0,0 0,0 7,2 0,0 0 0,1 0,0 0,0
18,9 0,0 0,5 18,7 0,0 0,2 13,7 0,0 0,2
73,5 100,0 99,5 74,1 100,0 99,8 86,2 100,0 99,8
Dorf
7,6 0,4 5,8 7,1 0,3 3,5 0,1 0,2 3,0
21,2 0,1 6,8 20,8 0,1 7,3 9,1 0,1 8,3
71,1 99,5 87,4 72,1 99,6 89,1 90,8 99,7 88,7
Vorstadt
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,1 0,0 10,3 16,2 0,0 5,7 7,4 0,0 7,8
81,8 100,0 89,7 83,8 100,0 94,3 92,6 100,0 92,2
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E.2 Verteilung der Knotenspannungen
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Abbildung E.1 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Heute –
Winter
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Abbildung E.2 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Heute –
Frühling
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Abbildung E.3 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Heute –
Sommer
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Abbildung E.4 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Morgen –
Winter
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Abbildung E.5 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Morgen –
Frühling
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E.2 Verteilung der Knotenspannungen
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Abbildung E.6 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Morgen –
Sommer
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Abbildung E.7 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Übermor-
gen – Winter
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Anhang E Zusätzliche Messdaten der durchgeführten Versuche
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Abbildung E.8 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Übermor-
gen – Frühling
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Abbildung E.9 – Verteilung der Knotenspannungen im Versuch Übermor-
gen – Sommer
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F
Liste der Nutzeraktivitäten während der
Testphase im KIT Energy Smart Home Lab
Tabelle F.1 – Liste der Nutzeraktivitäten während der Testphase vom 23. –
28. Juli 2018 im KIT Energy Smart Home Lab
Uhrzeit Aktivität
Montag, 23. Juli 2018
00:00 Versuchsbeginn, schlafen
07:15 aufstehen, Bad (duschen)
07:45 Frühstück
08:05 außer Haus
08:30 Home Oﬃce
08:55 Klimaanlage eingeschaltet
09:00 Start Versuch Dorf – Heute – REMS (für 24 h)
11:30 kochen
11:45 Mittagessen
12:15 Homeoﬃce
17:30 außer Haus (EKFZ: 25 km, Wocheneinkauf, anschließende Ladung )
19:30 kochen
20:20 Abendessen
21:00 TV Konsum
22:30 schlafen
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Anhang F Liste der Nutzeraktivitäten während der Testphase im KIT
Energy Smart Home Lab
Dienstag, 24. Juli 2018
00:00 schlafen
07:15 aufstehen, Bad (duschen)
07:45 Frühstück
08:00 Home Oﬃce
11:00 außer Haus
11:45 kochen
12:00 Start Versuch Vorstadt – Morgen – REMS (für 24 h)
12:10 Mittagessen
12:45 Küche aufräumen, Spülmaschine (TDOF bis 19:50)
13:00 Home Oﬃce
18:15 kochen
18:30 Abendessen
18:45 aufräumen
19:15 außer Haus (EKFZ: 5 km, anschließende Ladung )
20:00 Waschmaschine (Expressprogramm, start jetzt)
20:45 Trockner (start jetzt)
21:00 Home Oﬃce
22:30 schlafen
Mittwoch, 25. Juli 2018
00:00 schlafen
06:50 aufstehen, Bad (duschen)
07:00 Frühstück
07:15 außer Haus
10:00 Home Oﬃce
12:45 kochen
13:00 Mittagessen
13:45 Führung im ESHL (5 Gäste)
14:45 außer Haus
17:10 ESHL aufräumen
18:00 außer Haus
19:20 Sport (außer Haus)
20:30 Bad (duschen)
20:45 Abendessen
21:00 TV Konsum
22:00 schlafen
Donnerstag, 26. Juli 2018
00:00 schlafen
07:00 aufstehen, Bad (duschen)
07:30 Frühstück
08:00 Home Oﬃce
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09:00 Start Versuch Vorstadt – Morgen – REMS (für 24 h, incl. Leistungsnachbil-
dung (4QS))
10:30 Zweites Frühstück
10:45 Home Oﬃce
11:30 kochen
12:30 Mittagessen (2 Gäste)
13:15 Besprechnung (2 Gäste)
14:30 Home Oﬃce (2 Gäste)
16:00 Waschmaschine (Expressprogramm, Start jetzt)
17:15 Trockner (start jetzt)
18:30 Spülmaschine (start jetzt)
19:30 außer Haus (EKFZ: 18 km, anschließende Ladung)
20:30 Freizeit
22:00 schlafen
Freitag, 27. Juli 2018
00:00 schlafen
07:15 aufstehen, Bad (duschen)
07:30 Waschmaschine (Expressprogramm, Start jetzt)
07:50 Frühstück
08:30 Trockner (TDOF bis 13:00)
08:40 außer Haus
11:45 Home Oﬃce
12:00 Start Versuch Vorstadt – Übermorgen – REMS (für 24 h)
13:15 Mittagessen
13:45 außer Haus
14:30 Stromausfall bis 16:05(Überlastung Vierquadrantensteller)
16:00 Home Oﬃce
18:50 kochen
19:10 Abendessen
19:30 Home Oﬃce
21:00 Freizeit
22:00 schlafen
Samstag, 28. Juli 2018
00:00 schlafen
09:00 aufstehen, Bad (duschen)
09:15 Frühstück
09:20 Waschmaschine (Start jetzt)
09:30 Spülmaschine (Start jetzt)
10:40 Trockner (Start jetzt)
10:45 Waschmaschine (Start jetzt)
10:50 aufräumen
13:00 außer Haus
23:59 Versuchsende
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G
Liste eigener Veröﬀentlichungen
Tabelle G.1 – Liste eigener Veröﬀentlichungen mit Einordnung zur vorlie-
genden Arbeit
Requirements for Power Hardware-in-the-Loop Emulation of Dis-
tribution Grid Challenges
2018
[131]
Hubschneider, S., Kochanneck, Bohnet, B., Suriyah, M., Mauser,
I., Leibfried, T., Schmeck, H., Braun, M.
53nd Int. Universities Power Engineering Conference (UPEC)
Anforderungen für Power-Hardware-in-the-Loop-Umgebungen in
der Niederspannung und Anwendungsfälle mit einem elektrischen
Energiespeicher werden vorgestellt. (vgl. Abschnitt 6.3)
Hardware-in-the-Loop Co-simulation of a Smart Building in a
Low-voltage Distribution Grid
2018
[161]
Kochanneck, S., Mauser, I., Phipps, K., Schmeck, H.
IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) – Europe
Der Aufbau einer Hardware-in-the-Loop-Co-Simulation aus einem
intelligenten Gebäude und einer Microgridsimulation wird be-
schrieben und der vorgestellte asynchrone Ansatz wird über eine
Messung der Berechnungszeiten validiert. (vgl. Abschnitt 6.3)
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Anhang G Liste eigener Veröﬀentlichungen
Hybrid Energy Storage System Control for the Provision of An-
cillary Services
2017
[52]
Bohnet, B., Kochanneck, S., Mauser, I., Hubschneider, S., Braun,
M., Schmeck, H., Leibfried, T.
ETG Congress 2017, S. 393-398, VDE, ETG-Fachberichte
Die Erbringung von Systemdienstleistungen mittels eines hybri-
den elektrischen Speichers aus Batterien und Superkondensatoren
wird demonstriert. Diese Dienstleistungserbringung wird in den
Kontext einer Netzampel gesetzt. (vgl. Abschnitt 5.1)
Detecting occupancy in smart buildings by data fusion from low-
cost sensors
2017
[97]
Fiebig, F., Kochanneck, S., Mauser, I., Schmeck, H. 
e-Energy 2017 - Proceedings of the 8th International Conference
on Future Energy Systems, S. 259-261
Messdaten eines intelligenten Gebäudes werden zur dortigen
Anwesenheitserkennung von Personen verwendet. Die Informati-
onsfusion geschieht mittels mehrerer maschineller Lernverfahren.
Reference scenarios for low voltage power systems 2017
Geis-Schroer, J., Kochanneck, S., Mauser, I., Schmeck, H. [106]
e-Energy 2017 - Proceedings of the 8th International Conference
on Future Energy Systems, S. 256-258

Reference Scenarios for the Evaluation of the Traﬃc Light Con-
cept in Low-voltage Power Systems
2017
[157]
Kochanneck, S., Geis-Schroer, J., Mauser, I., Schmeck, H.
ETG Congress 2017, S. 330-335, VDE, ETG-Fachberichte
Die Veröﬀentlichungen deﬁnieren Referenzszenarien für Nieder-
spannungsenergiesysteme mit den dafür benötigten Netzen als
auch Haushaltskonﬁgurationen und Technologiedurchdringungen,
detaillieren diese und skizzieren den Einsatz einer Netzampel für
den Netzbetrieb. (vgl. Abschnitt 6.1)
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Establishing a hardware-in-the-loop research environment with a
hybrid energy storage system
2016
[159]
Kochanneck, S., Mauser, I., Bohnet, B., Hubschneider, S.,
Schmeck, H., Braun, M., Leibfried, T.

IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, S. 497-503
KIT Energy Smart Home Lab - Hardware-in-the-Loop Research
Environment with Hybrid Energy Storage System
2016
[160]
Kochanneck, S., Mauser, I., Bohnet, B., Hubschneider, S.,
Schmeck, H., Braun, M., Leibfried, T.
5th D-A-CH+ Energy Informatics Conference 2016 Managing
Data and Complexity in Energy Systems in conjunction with
ComForEn 2016 7th Symposium Communications for Energy
Systems, S.: 30
Der Aufbau eines Hardwar-in-the-Loop-Teststands für die Evalua-
tion von Hard- und Software für Niederspannungssysteme wird
beschrieben und dessen Verwendung prototypisch beschrieben.
(vgl. Abschnitt 6.3.3)
A microservice architecture for the Intranet of Things and energy
in smart buildings
2016
[37]
Bao, K., Mauser, I., Kochanneck, S., Xu, H., Schmeck, H. 
Proceedings of the 1st International Workshop on Mashups of
Things and APIs, MOTA 2016
Smarter Energy by an Intranet of Things in Buildings 2016
Bao, K., Fiebig, F., Frank, L., Kochanneck, S., Mauser, I.,
Schmeck, H.
[36]
VDE Kongress 2016: Internet der Dinge, VDE
Die Veröﬀentlichungen behandeln den Entwurf und die Umset-
zung einer serviceorientierte Architektur zur Realisierung eines
Internet der Dinge in einem intelligenten Gebäude. Der Prototyp
umfasst u. a. Services zur Anwesenheitserkennung, Visualisierung
und Energiemanagement. (vgl. Abschnitt 6.3.6)
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Response of smart residential buildings with energy management
systems to price deviations
2016
[162]
Kochanneck, S., Schmeck, H., Mauser, I., Becker, B. 
IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, S. 497-503
In den Veröﬀentlichungen werden die Netzrückwirkungen von
unbeeinﬂussten intelligenten Gebäuden auf ein exemplarisches
Niederspannungsnetz unter Nutzung von bottom-up erzeugten
Modellen untersucht. (vgl. Forschungsfrage I)
Using VOC Sensors and the Internet of Things to Improve the
Energy Eﬃciency in Smart Buildings
2016
Grabowski, M., Kochanneck, S., Mauser, I., Henning, H.-M.,
Schmeck, H.
[110]
VDE-Kongress 2016: Internet der Dinge, VDE
Die Veröﬀentlichung untersucht die Möglichkeit in intelligenten
Gebäuden Anwesenheit von Personen mittels Raumluftqualitäts-
sensoren und maschinellen Lernverfahren zu schätzen, um Anwe-
senheit für ein Energiemanagementsystem zu schätzen.
Bottom-up simulation of suburban power grids 2015
Kochanneck, S., Hirsch, C., Mauser, I., Schmeck, H., Schröder,
M.
[158]
International ETG Congress 2015; Die Energiewende - Blueprints
for the New Energy Age

Zur Untersuchung der Auswirkungen ungesteuerter intelligenter
Gebäude wird ein Niederspannungssystemszenario aus Haushal-
ten und einem 106 Knoten Netz deﬁniert. An Hand unterschied-
licher Preissignale für die Gebäude werden die positiven Netz-
auswirkungen von Eigenverbrauchsmaximierung gezeigt. (vgl.
Forschungsfrage I & Abschnitt 6.1)
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Organic architecture for energy management and smart grids 2015
Mauser, I., Hirsch, C., Kochanneck, S., Schmeck, H. [201]
IEEE International Conference on Autonomic Computing, ICAC
2015, S. 101-108

A Privacy-Aware Architecture for Energy Management Systems
in Smart Grids
2014
Rigoll, F., Hirsch, C., Kochanneck, S., Schmeck, H., Mauser, I. [258]
2014 IEEE Int. Conference on Autonomic and Trusted Computing 
Die Veröﬀentlichungen beschreiben die Erweiterung der generi-
schen Observer/Controller-Architektur um zwei Abstraktions-
schichten, die auch Privatsphäreaspekte berücksichtigen, ord-
net diese in die Literatur ein, beschreibt deren Anwendung in
intelligenten Netzen und demonstriert deren Einsatz in einem
Gebäudeenergiemanagementszenario. (vgl. Abschnitt 5.2)
 : Referierte Veröﬀentlichung (nach Scopus)
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